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1. Sissejuhatus 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 sätestab, et kohaliku omavalitsusüksuse 

ülesandeks on korraldada oma halduspiirkonnas veevarustust ja kanalisatsiooni. Tulenevalt 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1 rajatakse ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

(edaspidi ÜVK) kohaliku omavalitsuse volikogu kinnitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava alusel.  

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (edaspidi ÜVK) arendamise kava on 

dokument, mis kirjeldab Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olemasolevat 

olukorda ning arengut järgneval 12 aastal. Arendamise kava käsitleb Taebla, Palivere ja 

Risti alevike ning Linnamäe, Luigu, Nigula, Piirsalu, Pälli, Martna, Rõude, Pürksi, Sutlepa, 

Dirhami, Nõva, Variku, Rannaküla, Kullamaa, Koluvere, Liivi ja Üdruma külade kompaktselt 

hoonestatud piirkondasid.  

 

Lääne-Nigula vald moodustus 2017.aastal omavalitsuste haldusreformi käigus Kullamaa, 

Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valdade ühinemisel. Käesoleva ÜVK arendamise 

kava koondab varasema viie omavalitsusüksuse andmed ning paneb paika ühinenud valla 

veemajanduse tuleviku arengusuunad. Lähtudes ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse 

(edaspidi ÜVVKS) § 4 lg 2 tuleb ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostada 

vähemalt 12 aastaks ning see tuleb vähemalt kord nelja aasta jooksul üle vaadata ning 

vajadusel korrigeerida. 

 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide arendamine ning veemajanduse korraldamine 

Lääne-Nigula valla asulates peab toimuma kooskõlas käesoleva ÜVK arendamise kavaga 

fikseeritud tingimuste ja nõuetega.  

Käesolev Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava on kooskõlas valla arengukavaga, 

üldplaneeringuga, detailplaneeringute ning muude õigusaktidega.  
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2. Lähteandmed 

Lääne-Nigula valla ÜVK arendamise kava koostamisel on kasutatud alljärgnevalt nimetatud 

ja kirjeldatud õigusakte, standardeid, kavasid, planeeringuid, uuringuid, jooniseid ja muid 

andmeid.  

 

2.1. Õiguslik baas 
2.1.1. Olulisemad riigisisesed õigusaktid 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA) koostamine on seotud 

ja tugineb järgmistele põhilistele õigusaktidele: 

1) veeseadus; 

2) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus; 

3) planeerimisseadus; 

4) ehitusseadustik; 

5) kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (edaspidi KOKS); 

6) asjaõigusseadus ja asjaõigusseaduse rakendamise seadus; 

7) keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus; 

8) keskkonnatasude seadus; 

9) Vabariigi Valitsuse (VV) 29.11.2012 määrus nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja 

sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee 

reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” 

(edaspidi määrus nr 99); 

10) Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2009. a määrusega nr 57 kehtestatud “Reovee 

kogumisalade määramise kriteeriumid”. 

11) Keskkonnaministri 16.12.1996 määrus nr 61, uuendatud redaktsioon kehtiv alates 

15.04.2011 „Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning 

sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks“; 

12) Keskkonnaministri 09.07.2015 määrus nr 43 „Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, 

puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja 

ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, 

kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning 

puurkaevu või –augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, 

ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, 

puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks 

esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid“; 

13) Vabariigi Valitsuse (VVM) määruse 16.05.2001. a. nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste 

veekaitsenõuded” viimane kehtiv redaktsioon (edaspidi määrus nr 171); 

14) Sotsiaalministri 31.07.2001 määrus nr 82 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid (edaspidi määrus nr 82) viimane redaktsioon ning selle aluseks olev 

EL joogiveedirektiiv 98/83 EC; 

15) Siseministri 18.08.2010. a. määrus nr 37 Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, 

paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. 

 

Reoveekogumisalad ja purgimissõlmed 

Lääne-Nigula vallas paikneb 14 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1080 

„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“ reoveekogumisala. Lääne-Nigula 

valla reoveekogumisaladest annab ülevaate järgnev tabel, reoveekogumisalade piirid on 

kajastatud lisades esitatud joonistel. 
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Tabel 2.1. Reoveekogumisalad Lääne-Nigula vallas. 
Reoveekogumisala 

nimetus 

Registrikood Pindala 

(ha) 

Reostus- 

koormus 

Lääne-Nigula valla asula(d) 

reoveekogumisalal 

Taebla RKA0570188 57.1 931 Taebla alevik, Kadarpiku küla, Pälli 
küla 

Sutlepa RKA0570196 8.2 95 Sutlepa küla 

Rõude RKA0570199 5 86 Rõude küla 

Risti RKA0570192 56.9 638 Risti alevik, Rõuma küla 

Pürksi RKA0570197 24.6 490 Pürksi küla, Österby küla 

Piirsalu RKA0570191 8  135 Piirsalu küla 

Palivere RKA0570187 55.2 620 Palivere alevik, Allikmaa küla, Luigu 

küla 

Nõva RKA0570195 5 82 Nõva küla 

Nigula RKA0570189 9.2 141 Nigula küla 

Martna RKA0570200 16.1 190 Martna küla, Kuluse küla 

Linnamäe RKA0570194 29.8 473 Linnamäe küla 

Liivi RKA0570206 5.7 291 Liivi küla 

Kullamaa RKA0570207 9.6 759 Kullamaa küla 

Koluvere RKA0570205 12.2 862 Koluvere küla 

Andmed: Keskkonnaregister 

 

Vastavalt veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks reovee 

nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel 

reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 

bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 

tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne 

immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse pinnasesse 

kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel pinnasesse immutada 

ka mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit reovesi). Sealjuures tuleb 

arvestada, et heit- ja sademevee immutussügavus peab olema aasta ringi vähemalt 1,2 m 

ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

 

Purgimissõlmed 

Lääne-Nigula vallas on kokku üks purgimissõlm, mis asub Taebla alevikus reoveepuhasti 

juures. Purgimissõlme valdajaks on Haapsalu Veevärk AS. Taebla purgimissõlme asukoht 

on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. Lisaks on võimalik purgida Haapsalu linna 

reoveepuhastile. Purgimisteenuse osutajateks Lääne-Nigula valla piirkonnas on Lääne 

Sanservis OÜ, Haapsalu Veevärk AS, Peeter Kari FIE, Ragn Sells AS, HRL OÜ, Laanekate 

OÜ, Westmets OÜ ja Rimitax OÜ. 

 

 

2.1.1. Lääne-Nigula valla õigusaktid ja lepingud 

Alljärgnevalt on esile toodud Lääne-Nigula vallas juba kehtestatud või siis kehtestamist 

vajavad õigusaktid ning samuti Lääne-Nigula valla ja vee-ettevõtte vahelised juba sõlmitud 

või siis sõlmimist vajavad lepingud. Ülevaade sisaldab ka muid dokumente ja lepinguid, 

mis on vajalikud veemajanduse ja vee-ettevõtluse reguleerimiseks. 

 

Olemas: 

 Lääne-Nigula valla põhimäärus (29.03.2018 nr 15); 

 Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri (25.01.2018 nr 1); 

 Lääne-Nigula valla kaevetööde eeskiri (29.03.2018 nr 17); 

 Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine 

(15.10.2018 nr 44); 

 Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (26.06.2019 

määrus nr 13); 
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 Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (25.03.2014 

määrus nr 21); 

 Haapsalu Veevärk AS veeteenuse hinna kooskõlastamine Konkurentsiametiga 

(28.11.2017 otsus nr 9-3/2017-011); 

 Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumistasu arvutamise 

metoodika kooskõlastamine Konkurentsiametiga (31.10.2013 otsus nr 9.1-7/13-

006); 

 Matsalu Veevärk AS veeteenuse hinna kooskõlastamine Konkurentsiametiga 

(27.02.2019 otsus nr 9-3/2019-004). 

 

 

2.1.2. Standardid 

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ja –rajatiste projekteerimisel ning ehitamisel peab 

arvestama alljärgnevate standarditega: 

 

 EVS 847-1:2014 Veevärk. Osa 1: Veehaarded; 

 EVS 847-2:2003 Ühisveevärk. Osa 2: Veepuhastus; 

 EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk; 

 EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk; 

 EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon. 

 

 

2.2. Planeeringud, uuringud ja arengukavad 
2.2.1. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava ja 

meetmeprogramm 

Vesikond või alamvesikond kujutab endast maa-ala, millelt jõgi või jõed, koos lisajõgede 

ning järvedega, saavad oma vee ning suubuvad läbi ühise jõesuudme merre. Vesikonnad 

ja alamvesikonnad on veemajandamise üksused, mis ei järgi maakondade ning valdade 

administratiivseid piire. Lääne-Nigula vald asub valdavalt Lääne-Eesti vesikonna Matsalu 

alamvesikonnas. Valla kirdeosa Piirsalu, Seljaküla ja Kuijõe piirkond asub Harju 

alamvesikonnas. 

 

Joonis 2-1: Eesti vesikondade kaart 
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Allikas: Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee  

 

Vabariigi Valitsuse määruse alusel on Eestis 3 vesikonda ja 8 alamvesikonda. Eestis 

määratud vesikondadeks on Ida-Eesti vesikond, Lääne-Eesti vesikond ja Koiva vesikond. 

Eestis määratud alamvesikonnad on järgmised:  

- Harju alamvesikond 

- Läänesaarte alamvesikond 

- Matsalu alamvesikond 

- Pandivere alamvesikond 

- Peipsi alamvesikond 

- Pärnu alamvesikond 

- Viru alamvesikond 

- Võrtsjärve alamvesikond 

 

Veemajanduskava koostatakse vee kaitse ja kasutamise abinõude planeerimiseks 

vesikonnas. Vesikonna veemajanduskava koostamisel lähtutakse nii veeseadusest kui ka 

EL-i veepoliitika raamdirektiivist (2000/60/EÜ). Veepoliitika raamdirektiivi rakendamiseks 

tuleb EL liikmesriikide veemajanduse juhtimiseks koostada veemajanduskavad oluliste 

veeprobleemide lahendamiseks ning hea vee seisundi saavutamiseks. Eelnimetatud 

eesmärgi elluviimiseks on koostatud Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava, mis valmis 

2015.a ning kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt 7.01.2016.  

Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke, tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja 

detailplaneeringute koostamisel või nende ülevaatamisel ja muutmisel. Seega puudutab 

veemajanduskava kõiki, kes sellel territooriumil elavad ja töötavad. Veemajanduskava on 

dokument, mis arvestades kohalikke olusid, paneb paika vee kaitsmise ja kasutamise 
üldnõuded alamvesikonna piires. 

Veeseaduse kohaselt koostatakse pinna- ja põhjavee ning kaitset vajavate alade kaitse 

keskkonnaeesmärkide saavutamiseks meetmeprogramm, kus esitatakse vee kasutamise 

ja kaitse meetmed, mida tuleb arvestada kohaliku omavalitsuse üld- ja detailplaneeringute 

ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel, uuesti läbi vaatamisel 

ja muutmisel. Meetmeprogramm koostatakse iga vesikonna kohta või piiriülese vesikonna 

Eestis paikneva osa kohta. Meetmeprogramm kinnitati Vabariigi Valitsuse poolt samuti 

7.01.2016 ning seejärel vaadatakse läbi ja ajakohastatakse vähemalt iga kuue aasta järel. 

Läbivaadatud ja ajakohastatud meetmeprogrammi meetmeid hakatakse rakendama kolme 

aasta jooksul pärast meetmeprogrammi kinnitamist Vabariigi Valitsuse poolt. Lääne-Eesti 

vesikonna veemajanduskava ja meetmeprogramm on esitatud tutvumiseks 

Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressiga https://www.envir.ee/et/eesmargid-

tegevused/vesi/veemajanduskavad. 

 

2.2.2. Lääne maakonnaplaneering 2030+ 

Riigihalduse minister kehtestas Lääne maakonnaplaneeringu 2030+ 22.03.2018 

käskkirjaga nr 1.1-4/70. Planeering on koostatud haldusreformieelse Lääne maakonna 

territooriumi kohta ning selle peamisteks eesmärkideks on: 

1) toetada maakonna ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud ruumistruktuuri ning 

elukvaliteedi olukorras, kus maakonna rahvaarv väheneb; 

2) tasakaalustada riiklikke ja kohalikke huvisid, arvestades seejuures kohalike 

arenguvajaduste ja –võimalustega. 

 

Kehtestatud maakonnaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute 

koostamisele ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.  

Lääne maakonnaplaneeringu koostamise aluseks olid planeerimisseadus, planeeringu 

lähteseisukohad, maakonna ja valdkondade strateegiad ning planeeringud, erinevad 

juhendid ja prognoosid, samuti erinevate huvigruppide poolt esitatud arenguvajadused. 

http://www.keskkonnaamet.ee/
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veemajanduskavad
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Maakonna peamised ruumilise arengu eesmärgid lähtuvad eelkõige üleriigilise 

planeeringuga „Eesti 2030+" seatud eesmärkidest: 

1) tänaste toimepiirkondade funktsionaalsuse säilimine;    

2) ruumi mõistlik ettevalmistamine elukvaliteedi säilimiseks ja tõusuks rahvastiku 

kahanemise tingimustes; 

3) olemasolevale asustusstruktuurile toetuva mitmekesise ja valikuvõimalusi pakkuva elu- 

ja majanduskeskkonna kujundamine; 

4) töökohtade, haridusasutuste ja mitmesuguste teenuste kättesaadavuse tagamine 

toimepiirkondade sisese ja omavahelise sidustamise kaudu; 

5) minimaalse avaliku teenuse tagamine toimepiirkondades ja äärealadel; 

6) asustuse säilimine ääremaadel ja eritingimustega piirkondades. 

2.2.3. Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ 

Lääne maakonna arengustrateegia on pikaajaline ning tulevikku suunatud plaan. 

Strateegia sõnastab tulevikupildi ehk visiooni ja eesmärgid, kuhu Läänemaa soovib jõuda 

aastaks 2035+. Dokument toob välja maakonna probleemid ja pakub nendele lahenduse - 

kokkulepe, millisena läänlased soovivad näha oma elu-, loodus- ja majanduskeskkonda. 

Sisendiks on võetud Lääne maakonnaplaneering 2030+, kohalike omavalitsuste ja 

maakonnatasandi valdkondlikud arengukavad. 

 

2.2.4. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringud 

Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringutest on Läänemaal kehtestatud: 

 „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2005); 

 „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur” (2009); 

 „Tuuleenergeetika“ (2013); 

 „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“ (2017); 

 „Harku-Lihula-Sindi elektriliin“ (2016). 

 

2.2.5. Lääne-Nigula valla üldplaneeringud 

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi arengu põhisuundade ja tingimuste 

määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustusega aladel ja juhtudel 

ning detailplaneeringute koostamiseks, samuti detailplaneeringu kohustuseta aladel 

maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks. Üldplaneeringus on ruumilise arengu 

põhimõtete kujundamisel ning maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste 

määramisel olulisel kohal majanduslikud, keskkonnakaitselised ja sotsiaalsed kaalutlused 

(sotsiaalse infrastruktuuri asutuste teenuste kättesaadavus – lasteaed, kool, arstiabi, 

kaubanduslik ja kultuuriline teenindamine, sportimisvõimalused, ühistranspordi 

kättesaadavus, perspektiivsed ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni lahendused jms). 

 

Lääne-Nigula vallas kehtivad järgmised üldplaneeringud: 

 Kullamaa üldplaneering kehtestati Kullamaa Vallavolikogu 23.11.2007.a. otsusega 

nr 80; 

 Noarootsi üldplaneering kehtestati Noarootsi Vallavolikogu 09.07.2003.a. otsusega 

nr 22; 

 Nõva üldplaneering; 

 Oru valla üldplaneering kehtestati Oru Vallavolikogu 11.12.2008.a otsusega nr 195; 

 Martna üldplaneering; 

 Risti valla üldplaneering kehtestati Risti Vallavolikogu 07.11.2007.a määrusega nr 

12; 

 Taebla valla üldplaneering kehtestati Taebla Vallavolikogu 19.02.2009.a otsusega 

nr 209.  

Peale omavalitsuste ühinemist otsustas Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.03.2014 (otsus nr 

62) ja 19.06.2018 (otsus nr 45) jätta kehtima kõik eelnimetatud üldplaneeringud ning 

jätkata neis kavandatud eesmärkide elluviimist.  
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Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla 

üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks 

on uue Lääne-Nigula valla territooriumi ruumilise arengu põhisuundade ja tingimuste 

määramine, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine ning 

detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine. 

 

2.2.6. Lääne-Nigula valla arengukava 

Lääne-Nigula Vallavolikogu 15.10.2018 määrusega nr 43 kehtestatud Lääne-Nigula valla 

arengukavas aastateks 2018-2026 on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga seonduvalt 

väljakutsetena välja toodud Rõude vee ja kanalisatsioonisüsteemide kaasajastamine, 

Vana-Taeblas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni puudumine ning uute elamuehituseks 

sobivate alade planeerimine piirkonnas ning tingimuste loomine uute elanike piirkonda 

elama asumiseks. 

 

Eesmärgiks on seatud, et vallas on kaasaegne vee- ja kanalisatsiooniteenus. 

Väljakutsed: 

1. Veevarustusseadmete ja reoveepuhastite puudumine ja olemasolevate kaevude 

halb joogivee kvaliteet hajaasustusaladel; 

2. Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi (sh pumplad, reoveepuhastid) puudumine 

või kehv seisukord mõnes piirkonnas. 

 

Tabel 2.2. Tegevussuunad aastatel 2018-2026 

 Tegevussuunad Rahastamine 

1. Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni 

arendamise kava väljatöötamine ja kehtestamine 

aastaks 2020. 

Vald 

2. Koostöös AS Haapsalu Veevärk Taebla aleviku 

(Vana-Taebla) ÜVK väljaehitamine. 

Vald, projektid 

3. Koostöös AS Haapsalu Veevärk Piirsalu küla ÜVK 

rekonstrueerimine. 

Vald, projektid 

4. Koostöös AS Matsalu Veevärk Rõude küla ÜVK 

rekonstrueerimine. 

Vald, projektid 

5. Nõva, Rannaküla ja Variku ÜVK üleandmine AS 

Haapsalu Veevärk ja koostöös vee-ettevõtjaga 

nimetatud asulate ÜVK süsteemide 

rekonstrueerimine. 

Vald, projektid 

6. Pürksi piirkonna ja Dirhami keskuse ÜVK piirkonna 

laiendamine. 

Vald, projektid 

7. Palivere aleviku ÜVK laiendamine (Kuliste Aasa 

suvilapiirkond) 

Vald, era, projektid 

8. Hajaasustuse programmis osalemine, kus valla 

prioriteediks on lastega perede ning puuetega 

inimeste toetamine. 

Vald, riik, era 

9. Osmussaarele veetorustiku ja tuletõrje 

veevõtukoha rajamine. 

Vald, projektid 

10. Risti aleviku sademeveekraavituse ja drenaaži 

hooldus 

Vald, projektid 

Allikas: Lääne-Nigula valla arendamise kava aastateks 2018-2026 

Keskkonnasõbraliku elukeskkonna tagamiseks on tegevussuundadeks veemajandusega 

seonduvalt: 

- koostöö Keskkonnaministeeriumi ja -ametiga piirkonna elanike ja Niibi turbaraba 

omanikega Salajõe piirkonna veeprobleemide lahendamisel, sellekohastes projektides 

osalemine; 

- koostöös Keskkonnaministeeriumi ja -ametiga, KIK-iga Vööla mere ja Kudani järve 

ökoloogilise seisundi parandamine (Kudani järve ja Vööla mere ühenduse taastamine, 
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Vööla mere süvendamine, kanali ehitamine veevahetuse parandamiseks Tagalahe ja Hara 

lahe vahel); 

-  Koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga ning Haapsalu linnaga Haapsalu 

Tagalahe probleemide lahendamisel (st Tagalahte suubuvate jõgede suudmealade 

puhastamine). 
 

2.2.7. Veeload 

Vastavalt kehtivale veeseadusele peab vee kasutajal olema veeluba1 juhul, kui:  

1) võetakse vett pinnaveekogust, sh jää võtmise korral enam kui 30 m³/ööpäevas; 

2) võetakse põhjavett rohkem kui 150 m3 kuus või rohkem kui 10 m³/ööpäevas; 

3) võetakse mineraalvett; 

4) juhitakse heitvett ja jahutusvett või saasteaineid suublasse; 

5) juhitakse heide otse põhjavette veeseaduses sätestatud tingimustel; 

6) juhitakse sademevett suublasse jäätmekäitlusmaalt, tööstuse territooriumilt, 

sadamaehitiste maalt, turbatööstusmaalt ja muudest kohtadest, kus on saastatuse risk 

või oht veekogu seisundile; 

7) paisutatakse veekogu või kasutatakse hüdroenergiat; 

8) süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga 

alates 100 kuupmeetrist; 

9) juhitakse suublasse maavara kaevandamisel eemaldatavat vett; 

10) paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

11) kaadatakse mahuga alates 100 kuupmeetrist; 

12) põhjavett täiendatakse, juhitakse ümber või juhitakse tagasi; 

13) toimub laeva regulaarne ohtlike ainetega seotud teenindamine või remont või kui 

regulaarselt lastitakse või lossitakse laeva tuules lenduvate puistekaupadega, välja 

arvatud juhul, kui seda tehakse suletud süsteemi kasutades; 

14) veekogu puhastamiseks kasutatakse kemikaale , välja arvatud juhul, kui sellega ei 

muudeta oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi või veekogu bioloogilisi omadusi; 

15) arendatakse vesiviljelust toodangu juurdekasvuga rohkem kui üks tonn aastas; 

16) rajatakse üle ühe hektari või likvideeritakse üle 0,1 hektari suuruse pindalaga 

seisuveekogu või märgala, välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv veekogu; 

17) muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu, pinnaveekogumiga hõlmamata 

loodusliku järve või üle ühe hektari suuruse veepeegli pindalaga tehisjärve kaldajoont, 

välja arvatud maavara kaevandamisel tekkiv või muudetav veekogu; 

18) muudetakse oluliselt vee füüsikalisi või keemilisi omadusi, veekogu bioloogilisi omadusi 

või veerežiimi. 

 

Veeluba ei ole vaja kuni ühe kuupmeetri heitvee veekogusse juhtimiseks ööpäevas või 

kuni viie kuupmeetri heitvee pinnasesse juhtimiseks ööpäevas, kui see tegevus vastab 

veeseaduse § 128 lõike 7 alusel kehtestatud heitvee suublasse juhtimise nõuetele. 

 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-

erikasutuslubade nr L.VV/327758 (Taebla, Pälli ja Nigula asulad), L.VV/326271 (Palivere 

alevik), L.VV/326237 (Risti ja Piirsalu asulad), L.VV/328592 (Pürksi ja Sutlepa külad), 

L.VV/332149 (Linnamäe küla), L.VV/325717 (Nõva, Variku ja Rannaküla külad) järgi on 

ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 
 

Tabel 2.3. AS Haapsalu Veevärk vee erikasutusload 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Taebla 1226 20380 O-Cm 48 000 
2016-tähtajatu: Nurme (Veske-2 

puurkaev, 2004, 192 m) 

                                                      
1 Kuni 30.09.2019 kasutati terminit vee erikasutusluba 
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Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Taebla - 51709 O-Cm 60 000 
2016-tähtajatu: Haapsalu mnt 

(Taebla Keskuse puurkaev (2013, 
187m) 

Risti 5000 9483 O-Cm 16 000 
2015-tähtajatu: Vahtra tn 
puurkaev (1981, 209 m) 

Risti 6535 9997 Cm-V 32 000 
2015-tähtajatu: Lihula mnt 11A 

puurkaev (1991, 280 m) 

Risti - 9490 O 0 

Risti jaama puurkaev (1968, 
120m). Tuleb likvideerida (või 

konserveerida) loa kehtivuse 
jooksul. 

Piirsalu - 30016 O  2 400 
2015-tähtajatu: Piirsalu puurkaev 

(1982, 48 m) 

Palivere 5885 9748 O-Cm 

48 000 

2015-tähtajatu: Kingu (1988, 
220m) puurkaev 

Palivere 6989 25379 O-Cm 
2015-tähtajatu: Kingu (2009, 

220m) puurkaev 

Linnamäe 5502 9398 S-O 9 000 
2019-tähtajatu: Linnamäe keskus-

1 I (1985, 75m) 

Linnamäe - 51934 O-Cm 21 000 
2019-tähtajatu: Linnamäe küla 

Keskuse (2013, 165 m) 

Sutlepa - 51762 O-Cm 7200 
2017-tähtajatu: Sutlepa (2013; 

145,3 m) 

Pürksi 491 8442 S-O 21600 
2017-tähtajatu: Pürksi (1980; 150 

m) 

Nõva - 8104 O-Cm 5 000 2015-2039: Nõva (1977.a., 85 m) 

Kokku põhjavesi, m³/aastas 
O, S, S-
O, O-Cm 
ja Cm-V 

  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Taebla Taebla RVP Taebla jõgi 60 000 
2016 - tähtajatu: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, 

heljum 35 mg/l ja Püld 2,0 mg/l, Nüld 60,0 
mg/l,  pH 6-9; 

Risti Risti RVP 
Rõuma 
kraav 

22 000 
2015-tähtajatu: BHT7 25 mg/l, KHT 125 mg/l, 

heljum 35 mg/l, Püld 2,0 mg/l, 
Nüld 60 mg/l 

Piirsalu 
Piirsalu 

RVP 
pinnas 1 840 

2015-tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l 
ja KHT 150 mg/l. 

Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Palivere Kingu RVP 
Ave-Martna 
peakraav 

48 000 
2015-tähtajatu: BHT7 25 mg/l, heljum 35 mg/l 
ja KHT 125 mg/l, Püld 2,0 mg/l, Nüld 60 mg/l. 

Linnamäe 
Linnamäe 

RVP 
Tondi kraav 27 000 

2019 - tähtajatu: BHT7 25 mg/l, heljum 35 
mg/l, Püld 2,0 mg/l, KHT 150 mg/l, Nüld 60,0 

mg/l 

Sutlepa 
Sutlepa 

RVP 
Sutlepa 

peakraav 
7 200 

2017 – tähtajatu: heljum 35 mg/l, KHT 150 
mg/l. BHT7 40 mg/l 

Pürksi Pürksi RVP 
Österby 
peakraav 

21 600 
2017 – tähtajatu: BHT7 25 mg/l, heljum 35 

mg/l, Püld 2,0 mg/l, KHT 125 mg/l, Nüld 60,0 
mg/l 

Rannaküla 
Rannaküla 

RVP 
Keibu laht 1 600 

2015-2039: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja 
KHT 150 mg/l. 

Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Variku Variku RVp Nõva jõgi 1 200 
2015-2039: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja 

KHT 150 mg/l. 
Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Nõva Nõva RVP Niine kraav 5 000 
2015-2039: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l ja 

KHT 150 mg/l. 
Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas   

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt AS-le Matsalu Veevärk väljastatud vee-

erikasutuslubade nr L.VV/331283 (Martna küla) ja L.VV/325482 (Kullamaa, Koluvere, Liivi 

http://klis.envir.ee/klis
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ja Üdruma külad), järgi on ettevõttel lubatud põhjavett ammutada ja heitvett suublasse 

juhtida alljärgnevalt: 
 

Tabel 2.4. AS Matsalu Veevärk vee erikasutusload 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Martna 15 1086 Cm-V 10 920 2019-tähtajatu: Martna reservkaev 

Martna 2300 23889 S 10 920 2019-tähtajatu: Martna küla 

Üdruma 1438 2057 S 1 788 
2016 – tähtajatu: Üdruma (1965; 

50 m) 

Liivi 1462 9720 S-O 2 920 2016 – tähtajatu: Liivi (1965; 85) 

Liivi - 53220 S 3 600 
2016 – tähtajatu: Liivi (2014; 30 

m) 

Kullamaa 6186 13771 O 14 600 
2016 – tähtajatu: Kullamaa (1990; 

90 m) 

Koluvere A-240-M 9475 S-O 18 252 
2016 – tähtajatu: Koluvere 
puurkaev (1957, 175 m) 

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Martna 
Martna 

RVP 
Rannamõisa 

jõgi 
12 000 

2019 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l, 
heljum 35 mg/l,  pH 6-9; 

Üdruma 
Üdruma 
küla RVP 

Soovälja 
peakraav 

2 196 
2019 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l, 
heljum 35 mg/l, pH 6-9, Püld, Nüld ei limiteerita 

Liivi  
Liivi küla 

RVP 
Kõldu kraav 4 028 

2019 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, KHT 150 mg/l, 
heljum 35 mg/l, pH 6-9, Püld, Nüld ei limiteerita 

Kullamaa  
Kullamaa 
küla RVP 

Tiigikraav 14 276 
2019 - tähtajatu: BHT7 25 mg/l, heljum 35 

mg/l, Püld 2,0 mg/l, KHT 125 mg/l, Nüld 60,0 
mg/l, pH 6-9 

Koluvere 
Koluvere 
küla RVP 

Ubinakraav 17 936 
2019 - tähtajatu: BHT7 25 mg/l, heljum 35 

mg/l, Püld 2,0 mg/l, KHT 125 mg/l, Nüld 60,0 
mg/l, pH 6-9 

 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt Lääne-Nigula Vallavalitsusele väljastatud vee-

erikasutusloa nr L.VV/332120 (Rõude küla) järgi on lubatud heitvett suublasse juhtida 

alljärgnevalt: 

Tabel 2.5. Lääne-Nigula Vallavalitsuse vee erikasutusluba 

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 

nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 

lubatud kogus 

Rõude küla 
Rõude küla 

puhasti 
Allikaotsa 

kraav 
1740 

2019 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l, 
KHT 150 mg/l ja pH 9 

Kokku sadevesi, m³/aastas -  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 31.12.2014 AS-le Pal-Klaas väljastatud 

vee-erikasutusloa nr L.VV/325666 järgi on ettevõttel lubatud ammutada põhjavett 

alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.6. AS Pal-Klaas vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Palivere - 9724 S-O 9 600 

2015-tähtajatu: Pal-Klaas (Lähtru 
tee 25) puurkaev, põhjavee 

väljapumpamine üle 5 m³/d ja 
kasutamine tootmispinkide 

jahutamiseks ja klaaside pesuks 

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 9 600  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

http://klis.envir.ee/klis
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Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 15.03.2017 AS-le Nordic Lumber 

väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/328683 järgi on ettevõttel lubatud põhjavett 

ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.7. AS Nordic Lumber vee erikasutusluba  

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 

katastri nr 

Põhja-

veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Palivere 2051/3 9723 S 26 000 
2018-tähtajatu: Kestvuspuit 
tehnoloogilise vee puurkaev 

Palivere 5516 9745 O 10 000 
2018-tähtajatu: Kestvuspuit 

joogivesi (1985, 125m) 

Kokku põhjavesi, m³/aastas S ja O 36 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Palivere 
Palivere 
tehas 

Orkse kraav 10 000 

2018-tähtajatu: BHT7 40 mg/l, KHT 250 mg/l, 
heljum 35 mg/l ja nafta 1 mg/l, pH 6-9;  

Püld ja Nüld ei limiteerita. 
Peamiselt puidutööstusest tuleva reovee 

puhastamine (puidu kuivatamine ja sügav-
immutamine). 

Palivere 
Sadeveelas

e 
Orkse kraav 10 000 

2018 - tähtajatu: BHT7 15 mg/l, heljum 40 
mg/l, Püld 1,0 mg/l, Nüld 45,0 mg/l, nafta 5 

mg/l 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 20 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 

 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 18.03.2014 OÜ-le Piirsalu 

Põllumajandus väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/324612 järgi on ettevõttel lubatud 

ammutada põhjavett alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.8. OÜ Piirsalu Põllumajandus vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Piirsalu 2972 9494 O 9 500 
2014 - tähtajatu: Piirsalu farm 

(1971, 130m). Põhjavee tarbimine 
loomakasvatuse jaoks.  

Kokku põhjavesi, m³/aastas O 9 500  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 17.06.2014 OÜ-le Auaste väljastatud 

vee-erikasutusloa nr L.VV/325013 järgi on ettevõttel lubatud ammutada põhjavett 

alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.9. OÜ Auaste vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Linnamäe - 14714 O 3 600 
2014 - tähtajatu: Mõisaküla 

puurkaev (1998, 30m). Põhjavee 
tarbimine loomakasvatuse jaoks.  

Kokku põhjavesi, m³/aastas O 3 600  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 16.06.2014 OÜ-le Kekkilä Eesti 

väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/325020 järgi on ettevõttel lubatud heitvett 

suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.10. Kekkilä Eesti vee erikasutusluba 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Niibi 
Salajõe 
(Niibi) 

Salajõgi 314 280 

2014-2022: heljum 40 mg/l, nafta 5 mg/l, 
BHT7 15 mg/l, KHT 125 mg/l, Püld 1 mg/l, Nüld 

45 mg/l. Heitvett juhitakse suublasse Niibi 
turbatootmisalalt kahe väljalasuga (Oru 

peakraavi ja Salajõkke). Tootmistegevuseks 
kuivendatakse isevoolselt turbatootmisala, vesi 

juhitakse settebasseinide kaudu eesvoolu. 

Niibi 
Oru (Niibi 

III) 
Oru 

peakraav 
214 620 

2014-2022: heljum 40 mg/l, nafta 5 mg/l, 
BHT7 15 mg/l, KHT 125 mg/l, Püld 1 mg/l, Nüld 

45 mg/l. 

Kokku heitvesi, m³/aastas 528 900  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 31.03.2016 AS-le Rannarootsi 

Lihatööstus väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/327492 järgi on ettevõttel lubatud 

põhjavett ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.11. AS Rannarootsi Lihatööstus vee erikasutusluba  

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Periood, asukoht või nimetus 

Kirimäe 2108 9726 O-Cm 52 500 
2016-tähtajatu: Veevõtt 

lihatööstuse tootmistegevuse jaoks 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 52 500  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Kirimäe 
Kirimäe 
reovee-
puhasti 

Jaani kraav 42 000 
2019-tähtajatu: BHT7 25 mg/l, KHT 250 mg/l, 

heljum 35 mg/l ja Nüld 60 mg/l, pH 6-9;  
Püld 2 mg/l. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 42 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 19.02.2008 OÜ-le Nigula Piim 

väljastatud keskkonnakompleksluba nr KLL/317499 järgi on ettevõttel lubatud ammutada 

põhjavett alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.12. OÜ Nigula Piim keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Leediküla 2573 9729 O-Cm 35 200 

2008 - tähtajatu: Leediküla 
suurfarmi puurkaev. Põhjavee 

tarbimine loomakasvatuse jaoks. 
Reovesi juhitakse 10m³ suurusesse 
mahutisse ja 11 000 m³ suurusesse 

lägahoidlasse 

Leediküla 9749 5530 O-Cm 15 200 

2008 - tähtajatu: Nigula puurkaev. 
Põhjavee tarbimine 

loomakasvatuse jaoks. Reovesi 
juhitakse 10m³ suurusesse 

mahutisse ja 11 000 m³ suurusesse 
lägahoidlasse 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 50 400  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 19.02.2008 Palivere 

Põllumajandusühistule väljastatud keskkonnakompleksluba nr KLL/318229 järgi on 

ettevõttel lubatud ammutada põhjavett ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.13. Palivere PÜ keskkonnakompleksluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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Vidruka 
küla 

3186 13 111 S-O 21 600 

2008 - tähtajatu: Palivere farmi  
puurkaev. Põhjavee tarbimine 
loomakasvatuse jaoks. Reovesi 

juhitakse lägahoidlasse 

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O 21 600  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Vidruka 
küla 

Palivere 
farmi 

sademevee 
väljalask 

Taebla jõgi - 
2015 - tähtajatu: heljum 40 mg/l ja nafta 5 

mg/l. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas -  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt 09.01.2018 AS-le Linnamäe Lihatööstus 

väljastatud vee erikasutusloa nr L.VV/330013  järgi on ettevõttel lubatud põhjavett 

ammutada ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.14. AS Linnamäe Lihatööstus vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Uugla küla 6447 9329 O-Cm 14 000 
 2018-tähtajatu: Uugla puurkaev 

(1991. a, 167 m) 

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-Cm 14 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Uugla küla 

Uugla 
puhasti 

(Linnamäe 
liha-

tööstus) 

Uugla kraav 13 000 
2018- tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 mg/l 

ja KHT 250 mg/l. Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 13 000  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 29.10.2014 OÜ-le Mellson Grupp  

väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/325367 järgi on ettevõttel lubatud ammutada 

põhjavett ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.15. OÜ Mellson Grupp vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Dirham 6031 2968 C-V 20 000 
2014 - tähtajatu: Dirhami sadama 

puurkaev (19, 130m).  

Kokku põhjavesi, m³/aastas O 20 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Dirham 
Dirhami 
sadam 

Dirhami laht 6 200 
2014 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 

mg/l ja KHT 250 mg/l. Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 6 200  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt 01.06.2015 AS-le Swedest Motel 

Group  väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/326367 järgi on ettevõttel lubatud 

ammutada põhjavett ja heitvett suublasse juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.16. AS Swedest Motel Group vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Elbiku, 
Roosta 

puhkeküla 
6239 13766 O 8 000 

2015 - tähtajatu: Roosta puhkeküla 
puurkaev  

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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Kokku põhjavesi, m³/aastas O          8 000  

Asula 
Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 
vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

Elbiku, 
Roosta 

puhkeküla 

Roosta 
Bioclere - 

95 
pinnas 5 400 

2015 - tähtajatu: BHT7 40 mg/l, heljum 35 
mg/l ja KHT 150 mg/l. Püld ja Nüld ei limiteerita. 

Kokku heit- ja sadevesi, m³/aastas 5 400  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt 23.04.2018 Üllar Neemrand`i farmile (lihaveiste 

kasvatus) väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/330584 järgi on ettevõttel lubatud 

ammutada põhjavett alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.17. Üllar Neemrand`i farmi vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Pürksi 3051 8434 O-C 3 600 
2018 - tähtajatu: Pürksi farmi 

puurkaev  

Kokku põhjavesi, m³/aastas O-C          3 600  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt 31.08.2017 OÜ-le Parmel Farm (lihaveiste 

kasvatus) väljastatud vee-erikasutusloa nr L.VV/329374 järgi on ettevõttel lubatud 

ammutada põhjavett alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.18. Parmel Farm OÜ vee erikasutusluba 

Asula 
Puur-
kaevu 

passi nr 

Puurkaevu 
katastri nr 

Põhja-
veekiht 

Lubatud 
veevõtt 

m³/aastas 
Asukoht või nimetus 

Liivi 3185 9731 S-O 28 800 
2018 - tähtajatu: Parmel Farmi 

puurkaev  

Kokku põhjavesi, m³/aastas S-O        28 800  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni poolt AS-le Torf väljastatud vee-erikasutusloa 

nr L.VV/327445 järgi on ettevõttel lubatud Laiküla turbatootmisalalt kuivendusvett ära 

juhtida alljärgnevalt: 

 

Tabel 2.19. AS Torf vee erikasutusluba 

Asula 

Välja-

laskme 
nimetus 

Suubla 
nimetus 

Lubatud 

vooluhulk 
m³/aastas 

Lubatud saasteainete nimetused ja suurim 
lubatud kogus 

 
Soovälja 
peakraav 

Soovälja 
peakraav 

- 
2016-2019: BHT7 15 mg/l, heljum 40 mg/l, 

nafta 5 mg/l, Püld 1 mg/l ja Nüld 45mg/l 

Kokku sadevesi, m³/aastas -  

Allikas: Keskkonnaministeeriumi keskkonnalubade infosüsteem http://klis.envir.ee/klis 
 
 
 

2.3. Teostatud arendusprojektid 

Lääne-Nigula vallas ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendamist puudutavad projektid on 

peamiselt olnud seotud kolme suure veemajandusprojekti ettevalmistamise ja 

läbiviimisega, milleks on olnud ÜF Matsalu projekt, ÜF Läänemaa projekt ja Taebla aleviku, 

Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt. Lisaks ÜF projektidele on 

Keskkonnaprogrammi vahendite kaasabil viidud ellu Martna reoveepuhasti 

rekonstrueerimine (2013), Liivi küla joogiveekvaliteedi parandamise projekt (2014),  

Rannaküla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniprojekt (2013) ja Variku puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimine (2014). 

 

 

http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
http://klis.envir.ee/klis
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2.3.1. ÜF Matsalu projekt 

EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti käigus teostati töid seitsmes Läänemaa 

omavalitsuses: Haapsalu linnas ja Ridala, Risti, Taebla, Oru, Noarootsi, Vormsi vallas. 

Tellijaks oli AS Haapsalu Veevärk ning projekti kaasrahastati EL Ühtekuuluvusfondist SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus kaasabil. Projekt jaotati kolmeks ehitustööde etapiks. 

Projekti I etapi raames alustati riigihangete läbiviimisega 2005. aastal. 2006. aasta lõpuks 

oli Risti alevikus rajatud 2 km veetorustikke koos 36 uue vee liitumispunktiga ja 2 km 

kanalisatsioonitorustikke koos 34 liitumispunktiga ning paigaldatud uus reoveepumpla. 

 

Projekti III etapi riigihange viidi läbi 2008. aasta alguses ning hanke 7 osa raames teostati 

Oru valla Linnamäe asulas vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja 

laiendamine. Ehitati  2,63 km veetorustikke koos 36 liitumispunktiga (12 uut), 2,96 km 

kanalisatsioonitorustikke koos 38 liitumispunktiga (14 uut), 3 reoveepumplat, 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega  40m³/d koos veetöötlusega ja 

reoveepuhasti võimsusega 75m³/d (tüüp AS-ANACOMB 500). Tööd võeti tellija poolt vastu 

2010. aasta alguses. Hanke 11. osa raames teostati ajavahemikul 2008 kuni 2010 Risti 

valla Risti asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine. Ristil 

ehitati ja rekonstrueeriti  5,43 km veetorustikke koos  115 liitumispunktiga ja 4,39 km 

kanalisatsioonitorustikke koos 115 liitumispunktiga, paigaldati üks reoveepumpla ning 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla võimsusega 10 m³/h. Hanke 14. osa raames teostati 

ajavahemikul 2008 kuni 2010 Palivere asula vee- ja kanalisatsioonirajatiste 

rekonstrueerimine ja laiendamine. Paliveres ehitati  ja rekonstrueeriti 3,0 km veetorustikke 

koos 56 liitumispunktiga ja 5,3 km kanalisatsioonitorustikke koos 69 liitumispunktiga, 5 

reoveepumplat, rajati olemasolev puurkaev-pumpla tootlikkusega 8 m³/h koos 

veetöötlusega  ning rekonstrueeriti reoveepuhasti.  

 

2.3.2. ÜF Läänemaa projekt 

EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti eesmärgiks oli Haapsalu linna, Ridala, Taebla, 

Noarootsi ja Oru valla reoveekogumisalade vastavusse viimine Eesti seaduste ja Euroopa 

Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja 

joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paranes joogivee kvaliteet ja vähenesid veekaod, 

reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse. Projekt viidi läbi ajavahemikul 2010 

kuni 2013, selle tellijaks oli AS Haapsalu Veevärk ning seda kaasrahastati EL 

Ühtekuuluvusfondist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu. Projekti raames 

rekonstrueeriti Taebla alevikus 2,72 km veetorustikku ja 3,04 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku ning 0,14 km survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks veel 2 

reoveepumplat, 2 veetöötlusjaama ja üks reoveepuhasti. Palivere alevikus rekonstrueeriti 

1,68 km veetorustikku ja 1,83 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,63 km 

survekanalisatsiooni torustikku koos 3 reoveepumpla paigaldamisega. Nigula külas 

rekonstrueeriti 2,29 km veetorustikku ja 1,4 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 

1,01 km survekanalisatsiooni torustikku koos 2 reoveepumpla paigaldamisega. Linnamäe 

külas rekonstrueeriti 1,39 km veetorustikku ja 1,16 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku. 

 

 

2.3.3. Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku 

veemajandusprojekt 

EL Ühtekuuluvusfondi ÜF Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku 

veemajandusprojekt viidi läbi ajavahemikul 2013 kuni 2015. Tellijaks oli AS Haapsalu 

Veevärk ning projekti kaasrahastati EL Ühtekuuluvusfondist SA Keskkonnainvesteeringute 

Keskus kaasabil. Taebla alevikus rekonstrueeriti 2,087 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku ja 0,170 km  survekanalisatsioonitorustikku. Ühtlasi 

rekonstrueeriti üks olemasolev kanalisatsiooni pumpla. Ehitati 0,088 km isevoolset 

kanalisatsioonitorustikku ja 0,105 km survekanalisatsiooni torustikku ning paigaldati üks 

reoveepumpla. Linnamäe külas ehitati 1,046 km veetorustikku ja 0,005 km isevoolset 
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kanalisatsioonitorustikku ning 0,470 km survekanalisatsiooni torustikku koos ühe 

reoveepumpla paigaldamisega. Risti alevikus ehitati 2,149 km veetorustikku ja  2,080 km 

isevoolset kanalisatsioonitorustikku ning 0,860 km survekanalisatsiooni torustikku koos 

ühe reoveepumpla paigaldamisega. Lisaks rekonstrueeriti üks reoveepuhasti, üks 

puurkaevpumpla ja üks reoveepumpla. 
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3.  Keskkond 

3.1. Üldandmed 

Lääne-Nigula vald moodustati peale 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogude valimisi. 

Läänemaal Risti, Taebla ja Oru ühinemisel, 2017.aastal omavalitsuste haldusreformi käigus 

ühinesid Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva vald.   

Vald piirneb Haapsalu Tagalahe ning Haapsalu linnaga Läänemaal, Lääneranna vallaga 

Pärnumaal, Märjamaa vallaga Raplamaal ja Lääne-Harju ning Saue vallaga Harjumaal. 

Maakonnakeskus Haapsalu asub vallakeskusest Taeblast 13 kilomeetri kaugusel ja 

pealinna Tallinna kesklinna on Taeblast 87 kilomeetrit. Valda läbib Tallinn-Haapsalu 

riigimaantee, mistõttu Lääne-Nigula vald on logistiliselt hästi kättesaadav nii Haapsalu kui 

Tallinna suhtes. 

Lääne-Nigula vald ulatub Saunja ja Matsalu lahe rannalt läänes Harjumaa ja Raplamaa 

piirini idas. Vastavalt kaugenemisele merest maapinna keskmine absoluutne kõrgus 

kasvab, ületades 10 meetri piiri Ingküla-Linnamäe-Taebla joonel, 20 meetri piiri Jalukse-

Vidruka-Allikmaa joonel ning saavutades 50 meetri piiri Paliveres ja valla idaosas. Üldiselt 

tasasele reljeefile vaheldust pakkuvateks pinnavormideks on Kuijõe barr, Palivere-Risti-

Ellamaa vallseljandik ning Kaasiku-Palivere-Keedika rannavall. Palivere on valla reljeefseim 

koht ning Palivere Pikajala mägi Läänemaa kõrgeim punkt – 50,6 meetrit üle merepinna.  

 

Maastiku enamlevinud iseloomult jaguneb vald kaheks. Palivere-Keedika-Soolu-Ingküla 

joonest kirdes valdavad loodusmaastikud – metsad, sood ja rabad. Suuremad 

metsamassiivid on siin põlise päritoluga, rohkesti leidub okasmetsa. Siin paiknevad valla 

suurimad sood ja rabad nagu Leidissoo, Läänemaa Suursoo, Valgeristi raba ja Marimetsa 

raba, lisaks veel mitmed väiksemad. Asustus on koondunud suuremate teede äärde. 

Eespoolmainitud joonest edelas on suures ülekaalus kultuurmaastik – haritav maa, asulad 

ja teed. Metsad on valdavalt primaarse päritoluga.  

 

3.2. Kaitstavad loodusobjektid ja kaitsealad 

Keskkonnaregistri andmeil on Lääne-Nigula vallas pindalalt suurimad kaitsealused 

objektid: Läänemaa Suursoo maastikukaitseala (10304,3 ha), Leidissoo looduskaitseala 

(8221.4 ha), Marimetsa looduskaitseala (5082,7 ha), Silma looduskaitseala (6695,4 ha), 

Nõva looduskaitseala (2390,1), Neugrundi looduskaitseala (2152,3) ning Valgejärve 

maastikukaitseala (723,3 ha). Valla lõunaosa paikneb osaliselt Matsalu Rahvuspargi 

territooriumil.  

Rahvusvahelise tähtsusega kaitsealadest on Lääne-Nigula vald seotud järgnevatega: 

 Lääne-Eesti saarestiku biosfääri kaitseala 

 Väinameri (HELCOM) 

 Haapsalu-Noarootsi (Ramsar) 

 Leidissoo (Ramsar) 

 Matsalu looduskaitseala (Ramsar) 

 Käntu-Kastja linnuala (Natura) 

 Marimetsa-Õmma linnuala (Natura) 

 Nõva-Osmussaare linnuala (Natura) 

 Suursoo-Leidissoo linnuala (Natura) 

 Väinamere linnuala(Natura) 

 Ehmja-Turvalepa loodusala (Natura) 

 Einbi loodusala (Natura) 

 Käntu-Kastja loodusala (Natura) 

 Laiküla loodusala (Natura) 

 Luiste loodusala (Natura) 

 Marimetsa-Õmma loodusala (Natura) 

 Mustjärve raba loodusala (Natura) 

 Nõva-Osmussaare loodusala (Natura) 

 Suursoo-Leidissoo loodusala (Natura) 

 Valgejärve loodusala (Natura) 
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 Väinamere loodusala (Natura) 

Kaitsealused pargid paiknevad Koluvere, Liivi, Palivere ja Pürksi mõisa juures ning Ants 

Laikmaa kodupark Kadarpiku külas. 

Kaitsealuste liikide püsielupaiku on valla territooriumil registreeritud 61, üldjuhul on 

tegemist hajaasustuses elavate liikidega (metsis, must-toonekurg, kassikakk, erinevad 

kotkaliigid, kõre, kanakull jt). 

 

 

3.3. Geoloogia ja hüdrogeoloogia 

Lääne-Nigula vald asub Lääne-Eesti madalikul, kus aluskorra vulkaaniliste moondekivimite 

peal on paksu lasundina ordoviitsiumi ja siluri lubjakivid. Kahe ladestu lahkmejoont 

tähistab Taeblas üldjoontes raudteetamm. Tamsalu lademe paas paljandub Kirimäel, mujal 

katab lubjakive varieeruva paksusega moreen. Mandrijää sulamisel jäid maha pinnakatte 

kruus, liiv, savi ja arvukalt väiksemaid ja suuremaid rändrahne. Jää ja selle sulavete poolt 

tekitatud pinnavorme kujundas hiljem mere tegevus.  

 

Geoloogilise aluskorra peal lasub vendi ladestu, mille alumine kihistu on Gdovi kihistu, selle 

peal paikneb Voronka kihistu. Voronka kihistu peal paikneb kambriumi ladestu, mis 

koosneb terrigeensetest kivimitest, eeskätt rohekashallist või kirjuvärvilisest savist, 

aleuroliitsest savist, valkjashallist aleuroliidist ja liivakivist. Lääne-Nigula vald kuulub 

kambriumi ajastu Lääne-Balti struktuurilis-fatsiaalsesse rajooni. Kõige alumiseks on 60 – 

80 m paksune Lontova kihistu, mis koosneb erineva paksusega liivakivi ja aleuroliidi kihte 

sisaldavast savist. Lontova kihistu peal paikneb 10 - 15 m paksune lükati kihistu, mis on 

võrdlemisi ühetaoline – rütmiliselt vahelduvad rohekashalli aleuroliitse savi ja valkjashalli 

aleuroliidi kihid. Lükati kihistu peal paikneb aleuroliitidest ja liivakividest koosnev Tiskre 

kihistu, millel lasub rohkete aleuroliitse savi kihtidega Irbeni kihistu. Kambriumil lasub 

ordoviitsiumi ladestu. Lääne-Nigula vald kuulub ordoviitsiumi ajastu Ida-Balti struktuurilis-

fatsiaalsesse vööndisse, kus on valdavad karbonaatsed kivimid – mitmesuguse savikusega 

lubjakivid ja merglid. 

 

Ordoviitsiumi ladestut katab rõhtsalt siluri ladestu. Lääne-Nigula vald kuulub siluri ajastu 

Kesk-Eesti struktuurilis-fatsiaalsesse rajooni. Siluri ladestu koosneb peamiselt 

karbonaatsetest kivimitest – lubjakividest, dolomiitidest ja merglitest. Vald jääb alamsiluri 

levialale. Selle peal on juba pinnakate, mille paksus on 5 – 10 m. Vettpidav Lontova kihistu 

eraldab kambrium-vendi põhjaveekompleksist kõrgema kambrium-ordoviitsiumi 

põhjaveehorisondi. Noarootsi osavalla territooriumil on pinnakate kuni 5 m ning pärineb 

suuremas osas viimase jääaja Palivere staadiumist. Enamik Noarootsist on kaetud rähkja 

moreeniga, milles on rohkelt veeriseid ja rändrahne. 

Poolsaart ühendab mandriga Hara ja Sutlepa vahel asuv viirsavitasandik, mis on tekkinud 

mandrijää taandumisel jääserva ees paiknenud jääpaisjärves ning katab moreeni. Sarnane 

viirsaviala paikneb ka Lückholmist lõuna pool, kuid siin katab seda merest settinud liiv. 

Noarootsi oli Läänemere voogude all ligikaudu 10000 aastat. Selle aja jooksul tasandati 

suurem osa liustikutekkelistest pinnavormidest ja aluspõhja nõod täideti setetega. 

Seetõttu on aluspõhja paljanduvus halb. Mandril paljanduvad pinnakatte all Ülem-

Ordoviitsiumi karbonaatkivimid. Looduslikud paljandid paiknevad tänapäeval Osmussaare 

kirde- ja Põõsaspea neeme idarannikul. Ka Noarootsis on aluspõhi kohati otse maapinnal.  

Puuraugu andmetel on settekivimite kompleksi kogupaksus saarel 170 m, millest suurema 

osa (150 m) moodustavad Vendi-Kambriumi liivakivi ja savi.  

Põõsaspea neemel, Eesti mandriosa loodepoolseimas punktis, paljanduvad Kesk-

Ordoviitsiumi Jõhvi alamlademe õhukesekihilised mergli vahekihtidega lubjakivid.  
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3.4. Põhjavesi ja selle kaitstus 

Põhjavesi levib Lääne-Nigula vallas neljas veehorisondis – Kvaternaari, Siluri-Ordoviitsiumi 

(S-O), Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) ja Kambrium-vendi (Cm-V) veekompleksides.  

 Kvaternaari veehorisont on maapinnast esimene põhjavee horisont. Valla 

territooriumil on see õhuke ja ühisveevarustuse seisukohalt ei oma tähtsust. Selle 

kihi vett võetakse vanemate üksikmajapidamiste juurde rajatud salvkaevudest ja 

madalatest puurkaevudest. Kvaternaari veekompleks toitub peamiselt 

sademeteveest, suurvee ajal ka pinnaveest. Veel on kõrge reostumisoht. 

 Silur-Ordoviitsiumi (S-O) veekompleks - veekihi paksus on siin ligikaudu 120 m. 

Vesi on nõrgalt surveline, registreeritud kaevude andmetel piesomeetrilise 

tasemega 3...8 m sügavusel maapinnast. Veekiht toitub läbi pinnakattesetete 

infiltreeruva sademetevee arvelt. Suhteliselt vettpidava saviliivmoreenikihi väikese 

paksuse tõttu on põhjavesi maapinnalt lähtuva reostuse eest praktiliselt kaitsmata. 

Selle veehorisondi vett tarbivad enamus puurkaeve, mis on rajatud väikemajade 

juurde väljaspool ühisveevarustuse piirkonda.   

 Ordoviitsium-Kambriumi (O-Cm) veekompleks levib kogu valla territooriumil. 

Tarbevee allikana kasutamist piirab kompleksi vähene veeand ning vee kõrge raua 

ja fluoriidisisaldus. Veekompleks lasub sügavusel 150-200 m. Vettpidavaks 

lasumiks on 50 m paksune Ordoviitsiumi mergliliste lubjakivide lasund. Selle 

horisondi kaevud on põhilisteks joogiveevarustuse allikateks ühisveevarustuse 

piirkondades. 

 Kambrium-vendi (Cm-V) veekompleks levib kogu valla territooriumil ning on hea 

veeandvusega. Kompleks paikneb lasub 200-300 m sügavusel. Veekompleks 

koosneb põhiliselt savikate vahekihtidega liivakivist. Vettpidavaks lasundiks on 

savikiht, lamamiks kristalne aluskord. Horisont on hästi kaitstud reostuse eest. 

 

Vastavalt veeseaduse (VeeS) §-le 2613 arvestatakse põhjaveekihi kaitstuse hindamisel 

pinnakatte koostist ning kõiki põhjaveekihi kohal lasuvaid veepidemeid ja põhjaveekihi 

kaitstuse järgi jagunevad alad järgmiselt: 

 kaitsmata põhjaveega alaks loetakse karstialad ja alvarid ning ala, kus 

põhjaveekihil lasub kuni kahe meetri paksune moreenikiht või kuni 20 meetri 

paksune liiva- või kruusakiht; 

 nõrgalt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 2–10 meetri 

paksune moreenikiht või kuni kahe meetri paksune savi- või liivsavikiht või 20–40 

meetri paksune liiva- või kruusakiht; 

 keskmiselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub 10–20 

meetri paksune moreenikiht või 2–5 meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

 suhteliselt kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekihil lasub üle 20 

meetri paksune moreenikiht või üle viie meetri paksune savi- või liivsavikiht; 

 kaitstud põhjaveega alaks loetakse ala, kus põhjaveekiht on kaetud regionaalse 

veepidemega. 

 

 

Matsalu alamvesikonna piires on põhjaveekogumite seisund hea. Lääne-Nigula vald asub 

põhjavee loodusliku kaitstuse seisukohalt suures osas kaitsmata ja nõrgalt kaitstud alal. 

Keskmiselt kaitstud põhjaveega alal paiknevad Turvalepa ja Risti asulad ning 

nendevaheline piirkond. Variku ja Nõmmemaa külade ümbruses paiknevad suhteliselt 

kaitstud põhjaveega alad. 

Probleemiks on põhjavee suur fluori ja raua sisaldus, mõnes piirkonnas ületab see lubatud 

normi.  
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Allikas: Eesti Geoloogiakeskus 
Joonis 3-1: Lääne-Nigula piirkonna põhjavee kaitstuse kaart 

 

Lähtuvalt veeseaduse (VeeS) §-st 28 on veehaarde sanitaarkaitseala ulatuseks üldjuhul: 

 50 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist ühe puurkaevuga; 
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 50 m puurkaevude rea teljest mõlemale poole, 50 m rea äärmistest puurkaevudest 

ja puurkaevude reas puurkaevude vaheline maa, kui vett võetakse põhjaveekihist 

kahe või enama puurkaevuga; 

 200 m veevõtukohast ülesvoolu, 50 m allavoolu ning 50 m veevõtukohast mõlemale 

poole mööda veekogu kaldaga risti tõmmatud ja veevõtukohta läbivat joont, kui 

vett võetakse vooluveekogust; 

 veekogu akvatoorium koos 90 m laiuse kaldavööndiga, kui vett võetakse 

seisuveekogust. 

 

Keskkonnaamet võib vähendada veehaarde sanitaarkaitseala ulatust ning määrata 

ulatuseks: 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ja 

kasutatakse kuni 50 inimese vajaduseks; 

 30 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist üle 10 m³ ööpäevas ja 

põhjaveekiht on hästi kaitstud; 

 10 m puurkaevust, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 50 m³ ööpäevas ja 

põhjaveekiht on hästi kaitstud vastavalt veehaarde ja põhjavee seisundi 

eksperdihinnangule, mille on koostanud hüdrogeoloogiliste uuringute litsentsi 

omav isik, ning sanitaarkaitseala vähendamiseks on saadud Terviseameti kirjalik 

nõusolek. 

Sanitaarkaitseala ei moodustata, kui vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m³ ööpäevas ühe 

kinnisasja vajaduseks. Sellise veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks kehtestab 

keskkonnaminister.  

 

3.5. Pinnavesi 

Lääne-Nigula valla jõed kuuluvad Lääne-Eesti vesikonda, neist Veskijõgi, Vihterpalu, 

Piirsalu ja Nõva jõed omakorda Harju alamvesikonda ning Kasari, Liivi, Salajõgi, Taebla ja 

Rannamõisa jõed Matsalu alamvesikonda.  

Kasari jõgi on karpkalalaste elupaigana kaitstav veekogu.  

Piirsalu jõgi, Nõva jõgi ja Vihterpalu jõgi kuuluvad lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 

kudemis- ja elupaikade nimistusse. Vihterpalu on ka lõheliste elupaigana kaitstav veekogu. 

Veskijõe pikkus koos ülemjooksuks loetava Tulimurru jõega on 12 km. Jõgi saab alguse 

Hindaste järvest ja suubub Keibu lahte. Jõe suue rändab, s.t tuul kuhjab liivavallid suudme 

ette ning jõgi peab merrepääsuks rajama uue tee. Jõge on süvendatud ja õgvendatud. 

Veskijõe koondseisundi hinnanguks on veemajanduskavade meetmeprogrammi 

rakendamise ülevaates 2017.a. kohta „kesine“. Mitte hea seisundi põhjuseks on paisud2. 

Vihterpalu jõe ülemjooks on Läänemaal, alamjooks Harjumaal. Keskjooksul voolab jõgi läbi 

Suursoo. Jõe lähe on Palivere-Risti vallseljaku põhjanõlval. Jõgi suubub Kurkse väina 

edelaosas Vihterpalu lahte. Jõe pikkus on 48 km, lang 0,76 m/km. Jões käivad kudemas 

lõhe, meriforell ja vimb. Vihterpalu jõe lisajõeks on Piirsalu jõgi, mis suubub paremalt, 17,3 

km kaugusel suublast. Vihterpalu jõe koondseisundi hinnanguks (kuni Piirsalu jõeni) on 

veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise ülevaates 2017.a. kohta „kesine“. 

Mitte hea seisundi põhjuseks on maaparandustööde mõju. 

Variku ja Nõva küla heitvee suublaks oleva Nõva jõe pikkus on 22 km, valgala 106,0 km2, 

kõrguste vahe 18,2 m (lang 0,82 m/km). Jõgi saab alguse Leidissoo idaservast ja suubub 

samuti Keibu lahte. Nõva jõgi on oluline meriforelli kudemisala. Kevadeti tuleb sinna 

kudema veel teib, vimb, säinas ja haug.  Nõva jõe suudmes (kohati ka keskjooksul) on 

probleemiks roostumine. Nõva jõgi on nii reostustundlik kui ka lõheliste kude- ja elupaik. 

Jõge on süvendatud ja õgvendatud. Nõva jõe koondseisundi hinnanguks on 

veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise ülevaates 2017.a. kohta „hea“. 

                                                      
2 „Ülevaade veemajanduskava meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava ellu viimisest Lääne-

Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikondades 2017.aastal“. Keskkonnaamet, 2018. 
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Kasari jõgi on Väinamere vesikonna veerikkaim ja suurima valgalaga jõgi. Kasari jõe 

ülemjooks asub Põhja-Eesti lavamaal, kesk- ja alamjooks Lääne-Eesti madalikul. Jõesäng 

on vaid mõnes kohas selgelt välja kujunenud. Ülemjooksul on jõeoru laius 300-500 m, 

keskjooksul 100-200 m ja alamjooksul 3000-6000 m. Kasari jõgi on pikkusega 112 km 

ning valgalaga 3210 km2. Kasari jõgi on võrdlemisi väikese kaldega. Jõe veepinna 

absoluutne kõrgus on lähtel ~64,5 m, suudmes 0 m ja keskmine lang on ~0,58 m/km. 

Jõgi kuulub peamiselt kõrge orgaanilise aine sisaldusega (eutroofsete) jõgede hulka. Kasari 

jõe koondseisundi hinnanguks on veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise 

ülevaates 2017.a. kohta „halb“. Mitte hea seisundi põhjuseks on Hg elustikus. 

Liivi jõgi asub Lääne-Eesti madalikul. Jõeoru laius on keskjooksul 100 –250 m (keskmiselt 

130 m) ja sügavus 2-7 m (keskmiselt 3 m). Ülemjooksul on jõeoru ristlõige kindla kujuta, 

keskjooksul domineerib U-kujuline jõeorg ning alamjooksul V-kujuline jõeorg. Liivi jõgi on 

pikkusega 48 km ning valgalaga 257 km2. Jõgi on Kasari jõe lisajõgi. Jõe veepinna 

absoluutne kõrgus on lähtel ~44,0 m ja suudmes ~1,0 m. Keskmine lang on ~0,90 m/km. 

Jõgi kuulub peamiselt vähese ja keskmise orgaanilise aine sisaldusega (mesotroofsete ja 

hüpertroofsete) jõgede hulka. Liivi jõgi on ühtlasi suublaks Koluvere, Kullamaa ja Liivi 

reovee puhastusseadmest pärinevale heitveele. Liivi jõe koondseisundi hinnanguks on 

veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise ülevaates 2017.a. kohta kuni 

Marimetsa ojani on „hea“ ning Marimetsa ojast suudmeni „kesine“. Mitte hea seisundi 

põhjuseks on paisud. 

 

Lääne-Nigula vald on järvede poolest rikas, suurimad neist on Sutlepa meri, Veskijärv 

(Nõva Veskijärv), Vööla meri, Hindaste järv ja Saaremõisa laht. Keskkonnaregistri andmeil 

on vallas 45 looduslikku järve, 4 paisjärve ning 3 tehisjärve. Sisemaa järvedest olgu 

nimetatud Mustjärv Piirsalu külas Mustjärve rabas ning Kaevandu (Storträske) ja 

Rootsiküla järved Niibi rabas. Saaremõisa laht ja Riimi meri on maakerke tulemusena 

kinnikasvavad lahesopid, mis on omavahel ja Saunja lahega ühenduses kitsukeste väinade 

– silmade – kaudu. 

Sutlepa mere Hindaste järve ning Veskijärve koondseisundi hinnanguks on 

veemajanduskavade meetmeprogrammi rakendamise ülevaates 2017.a. kohta „hea“. 

Vööla mere koondseisund on aga „kesine“. Ökoloogilise seisundi mitte hea põhjus on 

toitained. 

 

Lääne-Nigula valla arengukavas aastateks 2018-2026 on ühe olulise kitsaskohana esile 

toodud Haapsalu Tagalahe jätkuv kinni kasvamine ning lahte suubuvate jõgede (Taebla 

jõgi, Salajõgi, Salajõkke suubuv Kärbla peakraav) suudmeosade ummistumine ja kinni 

kasvamine, mis omakorda toob kaasa jõgede alamjooksul ummistusi. Salajõe alamjooksu 

probleemiks on kaevude reostumine setetega. Üheks võimalikuks reostuse põhjuseks 

arvatakse Niibi turbarabas toimuvat turba kaevandamist. 

 

Uute vee- ning kanalisatsioonitorustike ja muude tehnosüsteemide rajamisel veekogude 

ehituskeeluvööndis tuleb arvestada looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lg 5 p 8 sätestatuga, 

mis eeldab veekogude ehituskeeluvööndisse tehnovõrkude rajamisel eelnevalt vastavate 

tööde planeerimist valla üldplaneeringus või konkreetseid töölõike puudutavate 

detailplaneeringute koostamist.  

 

Lääne-Nigula vallas ei kasutata joogivee saamiseks pinnavett. Pinnaveekogusid 

kasutatakse vallas aga reovee ja heitvee suublatena. Tulenevalt veeseaduse (VeeS) § 36 
lg 2 on kõik heitvee suublad reostustundlikud  
 

Tabel 3.1. Reostustundlikud heitveesuublad Lääne-Nigula vallas 

Registrikood Objekti nimetus ja 
heitvee liik 

Veekasutaja nimi Asukoht Suubla 

HVL0570221 Taebla RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Taebla alevik Taebla jõgi 

HVL0570080 Risti RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Risti alevik Liivi jõgi 
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Registrikood Objekti nimetus ja 
heitvee liik 

Veekasutaja nimi Asukoht Suubla 

HVL0570390 Linnamäe RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Linnamäe küla 
Kärbla peakraav 
(Räägu jõgi) 

HVL0570680 Sutlepa RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Sutlepa küla Sutlepa kraav 

HVL0570850 Kingu RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Allikmaa küla 
Ave-Martna 
peakraav 

HVL0570110 Koluvere RVP, heitvesi Matsalu Veevärk AS Koluvere küla Liivi jõgi 

HVL0570210 Kullamaa RVP, heitvesi Matsalu Veevärk AS Kullamaa küla Liivi jõgi 

HVL0570570 Liivi RVP, heitvesi Matsalu Veevärk AS Liivi küla Venekraav 

HVL0570330 Üdruma RVP, heitvesi Matsalu Veevärk AS Üdruma küla Soovälja peakraav 

HVL0570361 
Palivere tehase RVP, 
heitvesi 

Nordic Lumber AS Palivere alevik Taebla jõgi 

HVL7959774 Sademeveelase Nordic Lumber AS Palivere alevik Orkse kraav 

HVL0570790 Palivere PÜ sademevesi 
Palivere 
Põllumajandusühistu 

Vidruka küla Taebla jõgi 

HVL0570370 
Palivere laste- ja 
noortekodu RVP, heitvesi 

Riigi Kinnisvara AS Vidruka küla Taebla jõgi 

HVL0570770 
Niibi raba lõunaosa, sade- 
ja drenaaživesi 

Kekkilä Eesti OÜ Niibi küla Oru peakraav 

HVL0570830 
Niibi raba keskosa, sade- 
ja drenaaživesi 

Kekkilä Eesti OÜ Niibi küla Salajõgi 

HVL0570380 
Linnamäe lihatööstuse 
RVP, heitvesi 

Linpet AS Uugla küla Uugla kraav 

HVL0570270 
Kirimäe lihatööstuse RVP, 
heitvesi 

Rannarootsi Lihatööstus AS Kirimäe küla Võnnu tiik 

HVL0570850 
Kaopalu karjäär, 
karjäärivesi 

Lääne Teed OÜ Allikmaa küla Taebla jõgi 

HVL0570430 Variku RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Variku küla Nõva jõgi 

HVL0570420 Nõva RVP Haapsalu Veevärk AS Nõva küla Niine kraav 

HVL0570440 Rannaküla RVP, heitvesi Haapsalu Veevärk AS Rannaküla küla Keibu laht 

HVL0570640 
Soovälja väljalase, sade- 

ja drenaaživesi 
Torf AS Üdruma küla Soovälja peakraav 

HVL0570500 Rõude RVP, heitvesi Lääne-Nigula Vallavalitsus Rõude küla Kiisaoja 

HVL0570031 
Kirimäe lihatööstus, 
heitvesi 

Rannarootsi Lihatööstus AS Kirimäe küla Võnnu tiik 

HVL0570030 
Kirimäe lihatööstus, 
heitvesi 

Rannarootsi Lihatööstus AS Kirimäe küla Võnnu tiik 

HVL0570710 Martna sigala Fazenda OÜ Martna küla Enivere kraav 

HVL0570960 Dirhami sadam, heitvesi Mellson Grupp OÜ Dirhami küla Dirhami laht 

Allikas: Keskkonnainfo http://register.keskkonnainfo.ee 
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4. Sotsiaal-majanduslikud näitajad  

4.1. Elanikkond 

Lääne-Nigula vallas elas seisuga 01.01.2019. a rahvastikuregistri andmetel 7 195 inimest. 

Valla piires on 117 asulat, neist 114 küla ja 3 alevikku. Elanike arv ühinenud valdade 

territooriumil on ajavahemikul 2011-2019 küll vähenenud, kuid viimastel aastatel on 

elanike arv pigem vähehaaval suurenenud. Rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula 

valla elanikkond perioodil 2011-2019 vähenenud 734 inimese võrra ehk 9,3%. ÜVK-ga 

asulate elanike arv on aastatel 2016-2019 siiski kahanenud 113 inimese võtta. 

ÜVK-teenuse tarbijate arvu dünaamikat iseloomustatakse ptk 6.6. 

 

Tabel 4.1. Lääne-Nigula valla ja ÜVK-ga asulate elanike arv (1.jaanuari seisuga) 

Asula / Aasta  2011.a 2016.a 2017.a 2018.a 2019.a. 

Elanike arv Lääne-
Nigula vallas 
kokku 

7856 7097 7099 7100 7122 

Elanike arv alljärgnevates ÜVK-ga asulates: 

Palivere alevik 788 665 657 682 688 

Risti alevik 563 524 530 529 538 

Taebla alevik 909 832 823 823 823 

Dirhami küla  23 24 24 25 

Koluvere küla  280 269 263 245 

Kullamaa küla  282 282 261 256 

Liivi küla  131 124 126 130 

Linnamäe küla 391 372 363 367 380 

Martna küla 178 131 123 113 121 

Nigula küla 206 236 189 197 178 

Nõva küla  109 108 111 107 

Piirsalu küla 199 180 176 171 165 

Pälli küla 40 34 34 32 31 

Pürksi küla  196 191 189 196 

Rannaküla  77 76 75 75 

Rõude küla 86 73 67 75 76 

Sutlepa küla  111 115 112 112 

Variku küla  53 51 51 51 

Üdruma küla  87 92 87 86 

Kokku  4396 4294 4288 4283 

            Allikas: Rahvastikuregister  
 

 

4.2. Ettevõtlus ja tööhõive 

Lääne-Nigula osavalla suuremad kohalikud tööandjad on tööstusettevõtted. 

Põllumajanduse ja turismi ettevõtted tööandjatena on esindatud tagasihoidlikumalt ning 

peaasjalikult väike- ja mikroettevõtetena (va mõned erandid). Elanike tööhõivealast 

käitumist mõjutab maakonnakeskuse Haapsalu linna lähedus valla suurematele 
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keskustele, eeskätt aga Taebla ja Palivere alevikele. Lääne-Nigula valla tööhõive erineb 

piirkonniti. Saab tuua välja Taebla-Palivere-Linnamäe piirkonna ja Risti-Piirsalu piirkonna. 

Taebla ja Palivere on endised tööstusele orienteeritud keskused, mis suudavad ka täna 

töökohti pakkuda, kuid samas on nendel asulatel oluline tööränne Haapsalu-Uuemõisa 

suunal. Oru on töörändes enam suunatud Haapsalu-Uuemõisa, vähem Taebla ja Palivere 

suunal. Risti keskne probleem on kohapealsete töökohtade puudus. Ristit läbib mõtteline 

Haapsalu ja Tallinna mõjuala piir - Ristilt käib juba oluline osa elanikke tööl Tallinnas. Risti 

tööalased tõmbekeskused on ka Palivere ja Taebla.  

Lääne-Nigula osavalla suuremad tööandjad on Lääne-Nigula vallavalitsus, AS Rannarootsi 

Lihatööstus, AS Tradex, AS Cipax Eesti, Haapsalu Tarbijate Ühistu, Päästeamet, AS Mullo 

Transport, AS PAL-Klaas, AS Nordic Lumber, OÜ Woodmade, Kaitseliit, OÜ Nigula Piim, AS 

Linnamäe Lihatööstus ja Palivere Põllumajandusühistu.  

Kullamaa osavald on põhiliselt põllumajanduslik piirkond. Suurimad ettevõtted selles harus 

on: Reinu-Einari OÜ, OÜ Parmel Farm, OÜ Liivi Farm, OÜ Kauni, Kärneri-Jõe OÜ, Uus-Mõtte 

OÜ, OÜ Hansu-Kalda. Teiseks põhivaldkonnaks on metsandus, millega tegelevad järgmised 

ettevõtted: OÜ Serviti ja OÜ Kambekor Puit, Reinu-Einari OÜ. Suurimad halupuude tootjad 

on Serviti OÜ ja Kambekor Puit. 

Turismi valdkonnas on tegutsemas OÜ Paepealse Turismitalu ja AS Kassikakk 

majutusepakkujatena. Kaubandusega on Kullamaal, Liivil ja Koluveres esindatud Lihula TÜ 

poed.  

Autoremonditeenust osutab Üdrumal Reinu-Einari OÜ autoremonditöökoda. Kullametsa 

külas asub FIE Rita Saviiri Pontu pansionaat, kus pakutakse koerte hoiu- ja koolitusteenust. 

Ettevõtjate ühendustena tegutsevad mitmed mittetulundusühendused.  

 

Martna osavalla valdav ettevõtlusharu on põllumajandus, peamiselt loomakasvatus ja 

teraviljakasvatus. Loomakasvatuses on väga erinevaid suundi: sea-, lamba-, lihaveise ja 

piimakarja kasvatus. Tegutsevaid veise suurfarmid on Keskülas, Rõude ja Ehmjas. 

Vähemal määral peetakse ka hobuseid, neid tavaliselt muude loomade kõrvalt. Lihaveiseid 

kasvatatakse (üle 100 loomaga farmid) Kureveres ja Keskveres. Lambaid (200-400) looma 

kasvatatakse Keskveres ja Ohtlas. Väiketootjad tegelevad mesinduse ja maasika, astepaju 

kasvatusega.  

Piirkonna suuremaks metsamajandamisega tegelevaks ettevõtteks on Riigimetsa 

Majandamise Keskus. Suurtööstus vallas puudub. Vähesel määral tegeletakse 

puidutöötlemisega (palkmajad jms käsitöönduslikult valmistatu). Osavallas on üks turvast 

kaevandav ettevõte.  

Vabaaja ja puhkuse veetmisvõimaluste pakkujaid on osavallas vähe. Tuntumad 

ettevõtmised on Saueaugu Teatritalus ja Suure-Lähtru mõisas. Vähemal määral tegeleb 

erinevate vaba aja veetmisvõimaluste pakkumisega ka MTÜ Keskvere Kultuurikoda. 

Aktiivsemate tegijate eestvedamisel on rakendust leidmas Martna kultuuriradade idee 

“Kultuurikolmnurk”. 

Ka Noarootsi osavallas puudub suurtootmine. Tööstusettevõtetest tegutseb piirkonnas 

turbatööstus, sadam Dirhamis, Österby ja Hara külas, tegeletakse puidutöötlemisega ja 

roovarumisega. Suuremad tootmisettevõtted on Kekkilä Eesti OÜ (turba töötlemine), 

Andwood OÜ (puitdetailide tootmine), Mellson Grupp OÜ (sadamateenused Dirhamis), 

Entra OÜ (ehitustegevus), K&K Byggteknik OÜ (palkmajade ehitus), Scoopman OÜ 

(kaevetööde ja veoteenused). 

Nõva osavallas tegutsevad mitmed ettevõtted, enim  on neid tegelemas 

puhkemajandusega. Perakülas asub RMK Nõva teabepunkt ja Nõval mitmeid 

majutusettevõtted. Tuntuim majutuskoht ,,Villa Nõva“ asub Vaisi külas. Nõva külas asub 

Eesti Posti Nõva kontor, kauplus ,,Laimi“. Varikul asub põllumajandusettevõte ja 

mööblitööstus. 

 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2032 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

31 

 

4.3. Kohalik omavalitsus 

Kuna finantseerimise allikaks lisaks SA KIK veemajandusprogrammi vahenditele on 

veemajanduse arendusinvesteeringute osas planeeritud Lääne-Nigula Vallavalitsuse 

vahendid (omakapitali suurendamise kaudu), on järgnevalt analüüsitud kohaliku 

omavalitsuse ehk Lääne-Nigula Vallavalitsuse prognoositud finantsvõimekust vastavalt 

arengukava koostamise hetkel kehtivale valla eelarvestrateegiale aastateks 2019-2022. 

Tabel 4.2. Lääne-Nigula Vallavalitsuse eeldatavate finantsnäitajate prognoos 

2019-2022 

Lääne-Nigula Vallavalitsus 
2019 

eelarve 
2020 

eelarve 
2021 

eelarve 
2022 

eelarve 

Põhitegevuse tulud kokku 11 827 294 11 496 597 11 417 354 11 626 033 

Põhitegevuse kulud kokku 10 934 238 10 983 309 10 735 962 10 886 037 

Põhitegevuse tulem 893 056 603 288 681 392 739 996 

Tulemi suhe tuludesse 7,6% 5,2% 6,0% 6,4% 

Investeerimistegevus kokku -1 959 938 -659 528 -833 931 -624 345 

       Põhivara müük (+) 35 000 435 000 35 000 35 000 

       Põhivara soetus (-) -4 731 832 -1 317 500 -797 500 -674 500 

       Põhivara soetuseks saadav  
       sihtfinantseerimine (+) 

1 441 202 350 000 55 000 140 000 

      Põhivara soetuseks antav    

      sihtfinantseerimine (-) 
-115 000 -90 000 -90 000 -90 000 

     Osaluste müük (+) 1 445 000 0 0 0 

     Osaluste ost (-) 0 0 0 0 

     Finantstulud (+) 0 0 0 0 

     Finantskulud (-) -34 308 -37 028 -36 431 -34 845 

Eelarvetulem -1 066 882 -56 240 -152 539 115 651 

Finantseerimistegevus 795 178 2 181 277 -207 226 

       Kohustuste võtmine (+) 1 200 000 450 000 650 000 350 000 

       Kohustuste tasumine (-) -404 822 -449 998 -468 723 -557 226 

Likviidsete varade muutus  -271 704 -56 238 28 738 -91 575 

Likviidsete varade suunamata 
jääk aasta lõpuks 

354 920 298 682 327 420 235 845 

Võlakohustused kokku aasta lõpu 
seisuga 

3 090 122 3 207 335 4 002 513 4 002 515 

Netovõlakoormus (eurodes) 2 290 732 2 580 711 3 647 593 3 703 833 

Netovõlakoormus (%) 21,4% 22,0% 30,8% 32,2% 

Netovõlakoormuse ülemmäär 
(eurodes) 

7 096 376 6 897 958 6 850 412 6 975 620 

Netovõlakoormuse ülemmäär (%) 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% 

Vaba netovõlakoormus (eurodes) 3 448 783 3 194 125 2 994 040 3 234 898 

Allikas: Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2019-2022 
 

Eeltoodud tabeli põhjal saab järeldada, et Lääne-Nigula vallal on vajadusel olemas vaba 

netovõlakoormuse ulatuses ressurss vajadusel investeeringutega seotud laenukoormuse 
kasvatamiseks.  Lisaks vaba netovõlakoormuse olemasolule peab finantskohustuste 

võtmisel omavalitsuse põhitegevuse tulem katma vähemalt laenude teenindamise kulud.  

Lääne-Nigula Vallavalitsuse eeldatav põhitegevuse tulem on aastani 2022 planeeritud 

olema vahemikus 0,6-0,9 mln €. 
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Lääne-Nigula valla asulate veemajandusinvesteeringuteks oli aastani 2022 planeeritud 

eelarvestrateegia investeeringute loendis kokku 160 000 € (investeeringutena Rõude, 

Nõva ja Variku veemajandusse) – lähedases suurusjärgus vallapoolse finantseerimisega 

on arvestatud vastavas ajavahemikus arendusprojektide planeerimisel ptk 6. 

 

 

4.4. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutajad  

2019.aasta III kvartali seisuga tegutseb Lääne-Nigula vallas 2 kohalikele omavalitsustele 

kuuluvat vee-ettevõtjat: Haapsalu Veevärk AS ning Matsalu Veevärk AS. Eelnimetatud 

ettevõtete Lääne-Nigula vallas veemajandusteenuste pakkumisega seotud andmeid on 

põhjalikult kirjeldatud ja analüüsitud peatükis 6.  Dirhami külas on vee-ettevõtjaks 

määratud OÜ Mellson Grupp. 

Haapsalu Veevärk AS on eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsiate omanikeks on järgnevad 

kohalikud omavalitsused (KOV):  Haapsalu linn, Lääne-Nigula vald ning Vormsi vald.  

Haapsalu Veevärk AS tegevust ja vastutust reglementeerib ettevõtte põhikiri.   

Ettevõtte põhitegevusalaks on vesivarustuse (vee kogumine puurkaevudest, töötlemine ja 

veega varustamine) ja kanalisatsiooniteenuse (reovee kogumine ja bioloogiline 

puhastamine) pakkumine järgnevates asulates: 

- Haapsalu linn: Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Paralepa alevik, Kiltsi, Jõõdre ja Panga 

külad;  

- Lääne-Nigula vald: Taebla alevik, Palivere alevik, Risti alevik, Linnamäe, Nigula, Pälli3, 

Piirsalu, Sutlepa, Pürksi, Nõva, Rannaküla ja Variku külad4;  

- Vormsi vald: Hullo küla.   

Ettevõtte tuluallikaks lisaks veevarustuse ja –kanalisatsiooniteenuse pakkumisele on vee 

ja kanalisatsiooni elektriseadmete ja –juhtmete paigaldus, veetorustike ja 

sanitaarseadmete paigaldus, komposteeritud reoveesette müük, töömasinate ja 

eriotstarbeliste agregaatide teenustööd, purgimine ning varade üür- ja rent.  

Haapsalu Veevärk AS 2018.a kaupade ja teenuste müügitulu oli 1 721 434 eurot, millest 

vee- ja kanalisatsiooniteenused moodustasid 1 687 309 eurot ehk 97,9 % kogutulust ning 

muude majandustegevustega seotud tulu 36 595 eurot ehk 2,1% kogutulust.  Ettevõtte 

kaupade ja teenuste müügitulule lisandusid 2018. a muud tegevustulud 619 011 euro 

ulatuses, mis seisnesid peamiselt varade sihtfinantseerimistuludes 608 169 euro ulatuses.  

Ettevõtte tegevuskasum oli 2018.a 101 188 eurot.  Tegevuskulud koos kulumi, maksude 

lõivude ja trahvidega olid 2018.a. 2 239 256 eurot. Ettevõtte kitsamalt defineeritud 

tegevuskulu, millesse kulumit ja maksu, lõivu- ning trahvikulusid ei arvestata, oli 2018.a 

973 277 eurot. Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2018. a oli kokku 19 772 304 eurot, 

millest kohustused moodustasid 635 557 eurot.   

Matsalu Veevärk AS on eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsiate omanikeks on  järgnevad 

kohalikud omavalitsused (KOV): Lääneranna vald, Märjamaa vald, Rapla vald, Lääne-

Nigula vald ning Kehtna vald.  Matsalu Veevärk AS tegevust ja vastutust reglementeerib 

ettevõtte põhikiri.   

Ettevõtte tegevusalaks on vesivarustuse (vee kogumine puurkaevudest, töötlemine ja 

veega varustamine) ja kanalisatsiooniteenuse (reovee kogumine ja bioloogiline 

puhastamine) pakkumine järgnevates asulates: 

                                                      
3 Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.08.2015 otsus nr 41 
4 Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.12.2018 otsus nr 90 
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- Lääne-Nigula vald: Kullamaa, Koluvere, Liiva, Martna ja Üdruma külad; 

- Lääneranna vald: Lihula linn, Virtsu alevik, Tuudi, Kirbla, Vatla, Kõmsi, 

Koonga, Irta, Lõpe, Oidrema, Varbla ja Mõtsu külad;  

- Märjamaa vald: Märjamaa alev, Orgita, Varbola, Kasti, Valgu, Sipa, Laukna, 

Teenuse, Kivi-Vigala ja Vana-Vigala külad;  

- Rapla vald: Raikküla, Purku ja Tamme külad.   

Ettevõtte tuluallikaks lisaks vesivarustuse ja –kanalisatsiooniteenuse pakkumisele on vee 

ja kanalisatsiooni elektriseadmete ja –juhtmete paigaldus, veetorustike ja 

sanitaarseadmete paigaldus, purgimine, veemajandusvälised elamu ja 

kommunaaltegevused ning varade üür- ja rent.  

Matsalu Veevärk AS 2018. a müügitulu oli 827 232 eurot, millest veemajandusteenused 

moodustasid 735 089 eurot ehk 88,9 % kogutulust ning muud tegevused 92 143 eurot ehk  

11,1% kogutulust.  Ettevõtte kaupade ja teenuste müügitulule lisandusid 2018. a muud 

tulud  544 991 euro ulatuses - peamiselt varade sihtfinantseerimise tuludena       542 863 

euro ulatuses. Ettevõtte tegevuskahjum oli 2018.a 878 804 eurot.  Tegevuskulud koos 

kulumi, maksude lõivude ja trahvidega olid 2018.a. 2 251 027 eurot. Ettevõtte kitsamalt 

defineeritud tegevuskulu, millesse kulumit ja maksu, lõivu- ning trahvikulusid ei arvestata, 

oli 2018.a  665 873 eurot.  Kahjumi põhjuseks on suured põhivara kulumi katmisega 

seotud kulud. Ettevõtte bilansimaht seisuga 31.12.2018. a oli kokku 34 397 736 eurot, 

millest kohustused moodustasid 1 126 438 eurot.     

OÜ Mellson Grupp tegeleb ÜVK teenuse osutamisega Dirhami külas. Ettevõtte 

põhitegevuseks on sadamateenuste osutamine Dirhami sadamas. Ühisveevärgi ja – 

kanalisatsiooniga seotud varad Dirhami külas kuuluvad samuti OÜ-le Mellson Grupp. OÜ 

Mellson Grupp on määratud Noarootsi vee-ettevõtjaks Dirhami küla ÜVK 

teeninduspiirkonnas Noarootsi Vallavolikogu 15. veebruari 2010. a. otsusega nr 24. ÜVK 

teenuse hindasid Dirhami külas käesoleval hetkel pole määratud. 

Lääne-Nigula valla territooriumil asub ka väiksemaid ÜVK süsteeme, mis ei kuulu Lääne-

Nigula vallale, Haapsalu Veevärk AS-le või Matsalu Veevärk AS-le ja mille kaudu 

veeteenuse osutajaks on nende omanikud või valdajad, kelle suhtes kohalduvad 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduses vee-ettevõtjale sätestatud nõuded ja 

kohustused nii kaua, kuni neid ei ole määratud vee-ettevõtjaks ÜVVKS § 7 lg 5 alusel. 

 

 
4.5. Veeteenuste hinnad 

Konkurentsiamet kooskõlastas 27.06.2014. a otsusega nr 9.1-3/14-011 AS-i Haapsalu 

Veevärk Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondades alljärgnevad veevarustuse ja reovee 

ärajuhtimise teenuse hinnad: 

 

Tabel 4.3. Veeteenuste hinnad 

Teenuse ja asulate nimetused Teenus 
Hind 

käibemaksuta 
(eur/m³) 

Hind 
käibemaksuta 

(eur/m³) 

Lääne-Nigula vald: 
Taebla ja Palivere alevikud ning  
Nigula, Pälli ja Linnamäe külad 

vesi 0,900 1,080 

kanalisatsioon 1,280 1,536 

kokku 2,180 2,616 

Lääne-Nigula vald: 
Risti piirkonna füüsilised isikud 

vesi 0,873 1,048 

kanalisatsioon 1,251 1,501 
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Teenuse ja asulate nimetused Teenus 
Hind 

käibemaksuta 
(eur/m³) 

Hind 
käibemaksuta 

(eur/m³) 

kokku 2,124 2,549 

Lääne-Nigula vald: 
Risti piirkonna juriidilised isikud 

vesi 1,029 1,235 

kanalisatsioon 1,398 1,678 

kokku 2,427 2,912 

Lääne-Nigula vald: 
Piirsalu piirkonna füüsilised isikud 

vesi 0,888 1,066 

kanalisatsioon 1,264 1,517 

kokku 2,152 2,582 

Lääne-Nigula vald: 
Piirsalu piirkonna juriidilised isikud 

vesi 1,018 1,222 

kanalisatsioon 1,411 1,693 

kokku 2,429 2,915 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, www.hvv.ee 

  

AS Matsalu Veevärk kogu teeninduspiirkonnas kehtivad vee- ja kanalisatsiooniteenuste 

hinnad km-ta / km-ga alates 01.04.2019.a.: 

 vesi 1,401 / 1,681 EUR 

 kanalisatsioon 1,814 / 2,177 EUR  

http://www.hvv.ee/
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5. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatised  

AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkond 
 

5.1 Taebla alevik 

Taebla alevikus elab 01.01.2019. aasta seisuga 823 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 80% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 78%. 

Taebla alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi nõrgalt 

kaitstud või kaitsmata. 

Taebla reoveekogumisala reostuskoormus on 931 inimekvivalenti. Osaliselt paiknevad 

Taebla reoveekogumisalal ka Pälli ja Kadarpiku küla. 

Taebla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu Veevärk. 

 
Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Taebla alevikus asuvad kolm puurkaev-pumplat: katastri nr 9749, 20380 ja 51709. 

Taebla aleviku, Pälli ning Nigula küla veevarustus tagatakse peamiselt Haapsalu mnt 4 

asuvast puurkaevust kat. nr 51709, mille juurde on rajatud Taebla veetöötlusjaam.  

Sellele lisanduvalt varustatakse piirkonda Nurme tänaval asuvast puurkaevust nr 20380, 

mille juurde on rajatud Nurme veetöötlusjaam. Puurkaev kat. nr 9749 on konserveeritud. 

Puurkaevude ja veetöötlusjaamade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil TAEBLA.  

 

Tabel 4.4 Taebla alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, m; 
vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

51709 - 2013 
186,6; 
O-Cm 

34,2 
tootlikkus 

alandusega  

34,0 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Haapsalu mnt pk. 

Väga heas seisukorras.  

20380 1226 2004 
192,0;  
O-Cm 

14,4 
tootlikkus 

alandusega  
38,0 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Nurme (Veske-2) 
pk. Heas seisukorras. 

9749 5959 1988 
105,0;  

S-O 
14,0 

tootlikkus 
alandusega  

30,5 m 

Valdaja AS Haapsalu 
Veevärk. Veske pk. 
Konserveeritud.  

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee, AS Haapsalu Veevärk 

 

Haapsalu mnt (Taebla Keskuse) puurkaev katastri nr 51709 asub Taebla alevikus 

Haapsalu mnt 4 Taebla veetöötlusjaama hoone kõrval. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 30 m. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu 

Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/327758. Lubatud veevõtt on 60 000 m3 

aastas, 165 m3 ööpäevas. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump SAER NS95E/24 (P=5,5kW, Q=9m³/h); 

o veemõõtjaga Siemens DN32. 

 

Taebla veetöötlusjaam. Taebla 2-astmeline veetöötlusjaam (vt fotod 5.1 kuni 5.5) asub 

Taebla alevikus Haapsalu mnt 4 ja rajati 2014.a. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks 

toorvesi puurkaevust nr 51709. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja kergblokkseintest 

ehitatud hoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade 

tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve 

süsteemiga. Veetöötlusjaamas asuvad kaks teise astme betoonist veereservuaari, 

mõlemad suurusega 108m³. 

 Veetöötlusjaama seadmed: 

o staatiline mikser DN65 Statiflov; 

o injektor Mazzei (mudel 1584); 

o rauaeraldusfilter EURA SF 2-STPX (Q=12m³/h); 

o filtrite pesuvee veemõõtja Siemens DN80; 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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o filtrite pesuks pesuvee reservuaar (3m³); 

o filtrite pesupump Ebara 3M 50-125 (P=2,2kW, Q=34m³/h); 

o kompressor filtermaterjali õhuga kobestamiseks; 

o kolm survetõstepumpa Ebara 3M 32-200 (kõik P=7,5kW, Q=20m³/h); 

o tuletõrjepump Ebara 3M 50-200 (P=9,2kW, Q=80m³/h); 

o hüdrofor Zilmet (0,2m³); 

o õhukuivati Dantherm CR 290B; 

o kaks veevõrgu veemõõtjat Siemens DN65; 

o NaOCl lahusega desinfitseerimiseks kemikaali dosaatorpump TPG-603 

o generaatoragregaat PowerStart 0500 S3 8G6. 

 

 
Foto 5.1 Taebla veetöötlusjaam 
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Fotod 5.2 kuni 5.5 Taebla veetöötlusjaam 

 

Nurme (Veske 2) puurkaev katastri nr 20380 (foto 5.6) asub Taebla alevikus Nurme tn 

41  Nurme veetöötlusjaama hoone kõrval ja kuulub Taebla-Veske põhjaveehaarde juurde. 

Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 10 meetrit. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/327758. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Ebara D-9-19 (P=3kW, Q=8m³/h); 

o veemõõtjaga Zenner 50 IMP. 

 Foto 5.6 Puurkaev nr 20380 

 

Puurkaev nr 9749 (foto 5.10) asub Taebla alevikus Nurme tn 41  Nurme veetöötlusjaama 

hoones ja kuulub Taebla-Veske põhjaveehaarde juurde. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks oli kuni 2013. 

aasta III kvartali lõpuni  AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/320473. Peale seda puurkaev konserveeriti ning jäeti aktiivsest kasutusest välja.  

 

Nurme veetöötlusjaam. Nurme 3-astmeline veetöötlusjaam (fotod 5.7-5.10) asub 

Taebla alevikus Nurme tn 41, mis rekonstrueeriti 2004.a. Veetöötlusjaama suunatakse 

töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 20380.  

Veetöötlusjaam asub lamekatusega kivihoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on 

heas seisukorras. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on 

ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga.  

 Veetöötlusjaama seadmed: 

o staatiline mikser DN65 Statiflov; 

o injektor Mazzei (mudel 1583); 

o teise astme kontaktmahuti (2 m³); 

o rõhutõstepump Ebara MD32-160 (P=2,2kW, Q=9m³/h); 

o kaks rauaeraldusfiltrit 2VAS2160 (mõlemad Q=4m³/h); 

o kontrollerid SIATA 127; 

o filtrite pesuvee veemõõtja Zenner 25 IMP 

o kolmanda astme kaks veemahutit (plast, mõlemad 10m³); 

o kaks survetõstepumpa Ebara 3M 32-200 (mõlemad P=4kW, Q=4m³/h); 
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o hüdrofor Zilmet (0,2m³); 

o õhukuivati Master; 

o veevõrgu veemõõtja Zenner 50 IMP. 

 

 
Foto 5.7 Nurme veetöötlusjaama territoorium 

 

 
Foto 5.8 Nurme veetöötlusjaama hoone 
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Foto 5.9 Nurme veetöötlusjaam      Foto 5.10 Nurme veetöötlusjaam, puurkaev nr 9749 

 

Tabel 5.1. Taebla aleviku väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2018.a. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 38 164 

Omatarbevesi m3/a 2 038 

2018. aastal võrku antud veekogus m3/a 36 126 

2018. aastal realiseeritud vesi m3/a 21 296 

Sh elanikkonnale m3/a 18 811 

Veekadu m3/a 2 492 

Veekadu  % 6,9 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 92 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Taebla aleviku ühisveevärgi torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud aastal 2004 

ja  Taebla aleviku EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames aastatel 2013–2014. 

Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud 

tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. Ühisveevärki varustatakse joogiveega Taebla ja Nurme 

veetöötlusjaamadest.  

Taebla aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
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Tabel 5.2. Taebla aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nurme tn veetorustik kuni Nurme veetöötlusjaamani (De110pe), 
väga heas korras 

2005 8 475 

2 Hämariku tee veetorustik (De40pe), väga heas korras 2012 1 150 

3 Nurme põik veetorustik (De50pe), väga heas korras 2013 2 150 

4 Lasteaia tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 8 420 

5 Kase tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2005 5 380 

6 
Pargi tn veetorustik kuni Taebla veetöötlusjaamani (De110pe), 
väga heas korras 

2013 0 455 

7 Papli pst veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 7 420 

8 Tööstuse tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2013 10 505 

9 
Papli pst ja Lasteaia tn vaheline veetorustik (De110pe, De63pe), 
väga heas korras 

2013 4 320 

10 
Tiigi tn veetorustik kuni Taebla reoveepuhastini (De63pe, De50pe), 
väga heas korras 

2013 1 505 

11 
Tiigi tn ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik (De110pe), 
väga heas korras 

2004 1 320 

12 Nurme tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 2015 3 620 

 
 
Kokku 

 50 4 720 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

Lisaks aleviku keskosas asuvale ühisveevärgile asub asula individuaalelamute piirkonnas kaks 

eraldiseisvat elanikele kuuluvat väiksemat veevõrku. Neid varustatakse veega Koidu tn 4 

kinnistul asuvast puurkaevust (katastri nr 22168) ja Soovee kinnistul asuvast puurkaevust 

(katastri nr 20674). Koidu tn puurkaevu piirkonna veetorustikuga on ühendatud 13 peret ja 

Soovee puurkaevu piirkonnaga samuti 12 peret. Torustik läbib erakinnistuid ning kuulub 

kinnistute omanikele. Joogivee kvaliteedi kohta nimetatud veevõrkudes andmed puuduvad. 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Kogu elanikkonnale tuleb tagada tervisele ohutu joogivesi, mis ei tohi sisaldada 

haigustekitajaid ega ülenormatiivselt keemilisi toksilisi aineid.  

Taebla veevarustuses rakendatavate puurkaevude põhjavee analüüside alusel vastab vee 

kvaliteet mõlemas puurkaevus I kvaliteediklassile.  

Taebla ühisveevärgist viimastel aastal võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised 

näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 

kvaliteedi nõuetele.  
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Tabel 5.3. Taebla veeanalüüside tulemused 

Näitaja 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Nurme 

puurkaev 

11.04.2016 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Taebla keskuse 

puurkaev 

11.04.2016 Kvaliteediklass 

N
ig

u
la

 k
ü
la

 N
o
o
rt

e
k
e
s
k
u
s
 

5
.1

0
.2

0
1
7
 

T
a
e
b
la

 L
a
s
te

a
e
d
 

1
0
.0

9
.2

0
1
8
 

L
ä
ä
n
e
-N

ig
u
la

 

V
a
ll
a
v
a
li
ts

u
s
 1

0
.0

9
.2

9
1
8
 

T
a
e
b
la

 V
T
J 

v
ä
lj
u
n
d
 

1
8
.0

9
.2

0
1
8
 

N
ig

u
la

 t
e
e
 4

-6
 

1
5
.1

0
.2

0
1
8
  

 

P
ii
rs

is
a
ld

u
s
 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,17 0,18 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
0,08 0,11 0,07 0,05 0,13 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

413 433 

I: 2500 II: 

2500 III: 

2500 

536 539 522 523 496 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,2 1,1 
I: 1,5 II: 1,7 

III: 4,0 
1,2 1,32 1,27 0,66 0,92 1,5 

Kloriid (mg/l) 59 64 
I: 250 II: 250 

III: 350 
   54  250 

Sulfaadid (mg/l) <3 <3 
I: 250 II: 250 

III: 350 
   1  250 

Hägusus NTU <1,0 <1,0 
I:1,5 II 2,0 

III: 3,0 
<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1 

Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike 

muutusteta 

Lõhn 

(lahjendusaste) 
1 1  1 2 1 1 1 

Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike 

muutusteta 

Naatrium (mg/l) 72,0 72,5 
I: 200 II: 200 

III: 350 
   75,9  200 

Mangaan (μg/l) 13 14 
I:50 II:100 

III:200 
<5 6 <5 3,2 <5 50 

Raud (μg/l) 105 51 
I:200 II:1000 

III:10000 
69 72 35 63 25 200 
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Näitaja 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Nurme 

puurkaev 

11.04.2016 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Taebla keskuse 

puurkaev 

11.04.2016 Kvaliteediklass 

N
ig

u
la

 k
ü
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 N
o
o
rt

e
k
e
s
k
u
s
 

5
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0
.2

0
1
7
 

T
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b
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.0

9
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0
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8
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e
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V
a
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a
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 1

0
.0

9
.2

9
1
8
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J 
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1
8
.0

9
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0
1
8
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ig

u
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 t
e
e
 4

-6
 

1
5
.1

0
.2

0
1
8
  

 

P
ii
rs

is
a
ld

u
s
 

Nitraat (mg/l) <0,45 <0,45 
I:50 II:50 

III:50 
   <0,45  50 

Nitrit (mg/l) 0,010 0,010 
I: 0,5; II: 0,5; 

III: 1,0 
   <0,010  0,5 

pH 20 C° juures 8,2 8,2 I-III: 6,5-9,5 7,8 7,9 7,9 7,9 7,9 6,5-9,5 

Värvus (Pt/Co 

skaala) 
2 <2  3 2 <2 <2 <2 

Tarbijale vastuvõetav 

ebaloomulike 

muutusteta 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 0 III: 10 0    0 0 

Enterokokid 0 0 III: 10       

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 0 III: 10 0    0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
72 0 

I:100 II:100 

III300 
    11 

Ebaloomulike 

muutusteta 

PAH-d summa 

(μg/l) 
      <0,05  0,1 

Benso(a)püreen 

(μg/l) 
      <0,001  0,010 

Alumiinium 

(μg/l) 
      10  200 

Tsüaniid (μg/l)       <3  50 

Benseen (μg/l)       <0,1  1,0 
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Näitaja 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Nurme 

puurkaev 

11.04.2016 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

Taebla keskuse 

puurkaev 

11.04.2016 Kvaliteediklass 

N
ig

u
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 k
ü
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o
o
rt

e
k
e
s
k
u
s
 

5
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0
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0
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b
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0
.0
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8
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0
.2

0
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8
  

 

P
ii
rs

is
a
ld

u
s
 

Trihalometaanide 

summa (μg/l) 
      <1  100 

Tetrakloroeteen 

ja trikloroeteen 

(μg/l) 

      <0,1  10 

1,2-dikloroeteen 

ja trikloroeteen 

(μg/l) 

      <0,1  10 

Seleen (μg/l)       <1,0  10 

Nikkel (μg/l)       <1,0  20 

Plii (μg/l)       0,2  10 

Antimon (μg/l)       <0,1  5,0 

Arseen (μg/l)       <0,1  10 

Boor (mg/l)       0,85  1,0 

Elavhõbe (μg/l)       <0,2  1,0 
Andmed: analüüsiaktid, vtiav.sm.ee   



Tuletõrje veevarustus 

Vastavalt  ühisveevärgi  ja -kanalisatsiooni  seadusele  peab  ühisveevärgi  ja  -

kanalisatsiooni  arengukava käsitlema üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee 

võtmise kohti ning muid avalikke veevõtukohti. Nimetatud  kohtade  puhul  tagada  tuletõrje  

veevõtukohale  esitatud  nõue,  mille  järgi  peab  veeallika tootlikkus  olema  vähemalt  10  

l/s.  Veevõtukohad  peavad  võimaldama  tuletõrjeautoga  aastaringset juurdepääsu ning 

tagatud peab olema tuletõrjeauto ringipööramise võimalus. 

Taebla aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Haapsalu mnt 4 asuva 

Taebla veetöötlusjaama ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamas asuvad joogivee 

survetõstepumbad ja lisaks neile tuletõrjevee survetõstepump ning kaks 108 m³ suurust 

veereservuaari. Taebla alevikus asub kokku 18 tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni 

De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule. Vajalikku veesurvet ühisveevärgis aitab tagada 

täiendavalt Nurme veetöötlusjaam, mis on samuti ühendatud survetõstepumpadega 

ühisveevärki. Nurme veetöötlusjaama juures asuvad veereservuaarid kogumahuga 20 m³. 

Lisaks asub Taebla katlamaja juures täiendav tuletõrjevee mahuti mahuga 316 m³ ning 

Katla puurkaev (katastri nr 13964) selle täitmiseks veega.  

Taebla aleviku tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 

TAEBLA. 
 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud 

2004.a ja  Taebla aleviku EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames 2013–2014.a. 

Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras.  

Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 

 

Tabel 5.4. Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nurme põik isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2014 4 240 

2 
Kase pst isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 6 350 

3 
Papli pst isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 10 330 

4 
Tööstuse tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2013 5 290 

5 
Kuuse tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 4 170 

6 
Lasteaia tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2014 8 440 

7 
Lasteaia tn ja Tööstuse tn vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2014 3 235 

8 
Pargi tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc), 
väga heas korras 

2008 1 180 

9 
Tööstuse tn ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2013 0 135 

10 
Haapsalu mnt 6 ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De200pvc), väga heas korras 

2014 1 215 

11 
Nurme tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2015 3 590 

 Kokku  45 3 175 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
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Tabel 5.5. Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Taebla ülepumpla KP1 ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

2013 - 110 

2 
Taebla ülepumpla KP2 ja Lasteaia tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 75 

 Kokku   185 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

Tabelis 5.6 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.6 Taebla aleviku heitvee kogused 2018.a. 

Näitaja Ühik Heitveekogused 

2018. a heitvesi m3/a 20 854 

Sh elanikkonnalt m3/a 18 611 

    muud m3/a 2 243 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk 
 

 

Reoveepumplad 

Taebla alevikus asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 

piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse. Tegemist on 

kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga.  

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 

 

Tabel 5.7. Taebla aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus (m) 
Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Taebla KP1 Taebla alevik, Tiigi tn 20 40,0 3,1 
Kompaktpumpla. Heas korras. 

Kaks Flygt pumpa (NP 3102.181 
MT), rajatud 2013. a. 

Taebla KP2 
Taebla alevik, 
Toominga tn 

10 15,0 1,3 
Kompaktpumpla. Heas korras. 

Kaks KSB Amarex pumpa (N F50-
170/002ULG), rajatud 2014. a. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 
 

Reoveepuhasti 

Taebla aleviku reoveepuhasti asub Taebla aleviku põhjaosas ja Taebla jõe kaldal. 2013.a. 

toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Taebla aleviku vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projekti käigus lammutati samas 

asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus.  

Taebla reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 
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Foto 5.11 Taebla reoveepuhasti territoorium 

 

 
Foto 5.12 Taebla reoveepuhasti tehnohoone 

 

  
Foto 5.13 Taebla reoveepuhasti aeratsioonimahutid   Foto 5.14 Purgimissõlm 
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Foto 5.15 Taebla reoveepuhasti sisevaade         Foto 5.16 Kompressorid 

 

 
Foto 5.17 Taebla reoveepuhasti sisevaade 

Taebla reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 531 m³/24h jooksul  ehk 

55 m³/h ja reostuskoormus kuni 1540 ie. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 92,4 

kg/24h jooksul reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 261 mg/l ja hõljuvainete 

kontsentratsiooniga kuni 438 mg/l. 

 

Taebla reoveepuhasti koosneb lintvundamendile ja kergblokkseintest rajatud ühekorruselist 

lamekatusega tehnohoonest, purglast, protsessimahutist ning biotiigist. Puhasti on 

ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Reoveepuhastiks on 

aktiivmudapuhasti. Reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: 

kruvivõre-press (P=0,55kW), liivaeraldaja (P=0,25kW) ja jäätmete konteinerid. 

Tehnohoones asuvad lisaks aeratsiooni puhurid (P=3x15kW), automaatika ja elektrikilbid ja 

mudatöötlusseadmed. Reovee bioloogiline puhastamine toimub aktiivmudaga läbi 

transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutites. Protsessimahutid koosnevad 
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anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises 

tankis asuvad segajad ehk mikserid (P=2x1,5kW+2x1,5kW). Puhasti seadmed on 

varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline fosfori 

eemaldamine kemikaali automaatse annustamisega aerotanki. Puhastis tekkiv liigmuda 

kogutakse mudatihendajasse, mis on varustatud aeratsiooni ja mikseriga. Muda 

transporditakse Haapsalu reoveepuhastisse, kus toimub selle edasine tahendamine 

tsentrifuugidega. Konteinerites olevad jäätmed viiakse regulaarselt ära AS Ragn-Sells poolt. 

 
Foto 5.18 Biotiik Taebla reoveepuhasti juures 

 

Puhastisse juhitakse puhastamiseks Taebla alevikus ja Pälli ning Nigula külades tekkiv 

reovesi. Puhasti juures asub purgimispunkt koos vooluhulgamõõtjaga ja purgimisvõrega RO 

3.1 (Huber). Reoveepuhasti juures asub üks biotiik pindalaga 1 000 m².  

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Taebla 

jõgi. Puhasti tehnohoone kuja ulatus on 50 meetrit ja biotiigi kuja ulatus on 100 m. Heitvee 

juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/327758. 

 

Tabel 5.8. Taebla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

25 
1,2 

8,9 3,4 2,3 4,9 2,3 

Hõljuvained 35 3 7 10 3 2 7 

Üldlämmastik (Nüld) 60 7,4 29 11 8,8 7,5 14 

Üldfosfor (Püld) 2,0 0,19 0,21 0,75 0,37 0,52 0,31 

KHT 125 29 29 27 21 32 40 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Sademeveesüsteemid 

Taebla alevikus juhitakse sadevesi ära Lasteaia ja Tööstuse tänavatel asuvate 

sademeveetorustiku kaudu. Samuti sademeveekraavide kaudu ning immutatakse 

osaliselt haljasaladele.  Osa sademeveetorustikest on rajatud 2014.a.  Varasematel 

perioodidel on olnud probleemiks Taebla tootmisala sademevete ärajuhtimine.  

Olemasolevad sademevete ärajuhtimise süsteemid on amortiseerunud ning mitme 

torustiku täpsed asukohad on teadmata. 

 

Tabel 5.9. Taebla alevike avalike teede sademeveekanalisatsiooni isevoolsed 

torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 
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1 
Lasteaia tn (De150, De250pvc) isevoolne 
sademeveetorustik, alates Lasteaia tn 12 kuni Lasteaia tn 

2, heas seisukorras 

2014 - 400 

2 
Tööstuse tn ja Haapsalu mnt (De200pvc) isevoolne 
sademeveetorustik, heas seisukorras 

2014 - 560 

 kokku   960 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

Probleemid 

Taebla aleviku ühisveevärk- ja kanalisatsioon vastab suuremas osas kehtivatele nõuetele 

ning regulatsioonidele. Aastatel 2006 kuni 2014 on Taebla aleviku keskuses teostatud 

enamus varasemalt planeeritud investeeringutest vee- ja kanalisatsioonirajatiste 

kaasajastamiseks. Varasemalt lahendamata jäänud probleemidest saab esile tuua aga 

alljärgnevad: 

 individuaalelamute piirkonnas puudub nõuetekohane ühisveevärk ja –

kanalisatsioon; 

 individuaalelamute piirkonnas puuduvad tuletõrje veevõtukohad; 

asula keskosas esineb probleeme sademetevee ärajuhtimisega (Tööstuse tn, Papli pst 9 

kuni Kuuse tn, bussijaama piirkond ja Haapsalu mnt 6 kollektor, Kase pst). 
 

5.2 Palivere alevik 

Palivere alevikus elab 01.01.2019. aasta seisuga 681 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 87% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 79%. 

Palivere alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi nõrgalt 

kaitstud. 

Palivere reoveekogumisala reostuskoormus on 620 inimekvivalenti. Osaliselt paiknevad 

Palivere reoveekogumisalal ka Allikmaa ja Luigu küla. 

Palivere ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Palivere alevikus asuvad kolm ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 9748, 25379 ja 9730) 

ning Kingu veetöötlusjaam joogivees raua- ning mangaaniühendite osakaalu 

vähendamiseks.  

Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV.  

 

Tabel 5.10. Palivere alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised 

andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9748 5885 1988 
70,0;  
O-Cm 

9,0 
tootlikkus 

alandusega  
19,3 m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Kingu I pk. Seisund hea. Asub 
veetöötlusjaamas. Puurkaev ja 
pumpla on heas korras. 

25379 6989 2009 
220,0; 
O-Cm 

11,9 
tootlikkus 

alandusega  
20,5 m 

Kingu I pk. Seisund hea. Asub 
veetöötlusjaama kõrval. 
Puurkaev on heas korras. 

9730 2717 1970 
30,0;  

S 
24,1 

tootlikkus 
alandusega  

4,5 m 

Valdaja OÜ Taebla Kodu. 
Lähtru tee puurkaev. Pumpla 
hoone ja seadmed on 
amortiseerunud. Puurkaev on 
reservis. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaev nr 9748 asub Kingu tänaval pumpla ja Kingu veetöötlusjaama hoones. 

Puurkaevu vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 

joogivee kvaliteedi nõuetele rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 0,2 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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mg/l asemel 0,3 mg/l, 17.11.2014. a). Kuna puurkaevu vee kvaliteet ei võimaldanud tagada 

tarbijatele nõutele vastavat joogivett rekonstrueeriti pumpla 2004. a ja paigaldati 

veetöötlusseadmed. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. 

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/326271. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Ebara D-9-19 (P=3,0 kW, Q=11,4 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

 

Puurkaev nr 25379 asub Kingu veetöötlusjaama hoone kõrval muldes. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaev on rajatud 2009. a. Puurkaevust 

põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/318738. Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele, v.a. rauaühendite sisalduse osas.  

 Puurkaevu seadmed: 

o SAER NS95E/24 (P=2,5 kW, Q=12,0 m³/h); 

o sujuvkäiviti; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

Puurkaev nr 9730 asub Lähtru tee 5A maaüksusel. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit, kuid see on tähistamata ning aiaga piiramata. 

Puurkaev-pumpla on varustatud nõukogude päritolu seadmetega, mille loomulik kasutusiga 

on lõppenud. Hüdrofoor, enamus torustikke ja armatuuri on mustast terasest ja 

amortiseerunud. Puurkaev-pumpla hoone on 1970. a rajatud ühekordne silikaattellistest 

ehitis, mille põrand on maapinnast umbes 1m sügavamal. Hoone on praktiliselt 

amortiseerunud. Puurkaev pole kasutusel ning on reservis.  

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump ЭЦВ 8-25-100; 

o hüdrofoor (maht 3 m³). 

 

Kingu veetöötlusjaam koosneb kahes osast – uuest ja vanast. Mõlemad veetöötlusjaama 

osad asuvad samas hoones, kuid selle eraldi ruumides.  Veetöötlusjaama hoone on rajatud 

1988. a lamekatusega paneelehitis mõõtmetega 15x6 m, mis on 2004. a soojustatud ja 

kaetud profiilplekiga. Põrand on viimistletud tolmuvaba kattega. Mõlemad veetöötlusjaama 

osad on ehitatud 3-astmelisena ning nende juurde kuulub kasutusel mitteolev veereservuaar 

reguleeruva mahuga 100 m³.  

 

Kingu veetöötlusjaama vanas osas asub puurkaev nr 9748. Veetöötlusseadmed on 

valdavalt uuendatud 2005. a ning osaliselt ka 2009. a. Joogiveetöötluse tehnoloogiline 

skeem sisaldab aeratsiooni ja filtratsiooni. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning 

jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

 Veetöötlusjaama vana osa seadmed: 

o aeraator GDT DS-100-316WM; 

o kontaktmahuti CIPAX (2m³); 

o rõhutõstepumbaga Ebara 3M 32-200/4,0 (P=2,2 kW, Q=9 m³/h); 

o kaks rauaeraldusfiltrit 2VAS2160; 

o kontrollerid Autorol Logix Magnum CV 742F/293; 

o filtrite pesuvee mõõtja Zenner 25 IMP; 

o kaks võrgupumpa Ebara 3M 32-200/4,0 (P=4,0 kW, Q=4 m³/h); 

o hüdrofor Zilmet (0,2 m³); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu kulumõõtja Siemens DN50. 
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Kingu veetöötlusjaama uus osa saab toorvee jaama kõrval muldes asuvast puurkaevust nr 

25379. Veetöötlusseadmed on paigaldatud 2009. a. Joogiveetöötluse tehnoloogiline skeem 

sisaldab aeratsiooni ja filtratsiooni. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama 

seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

 Veetöötlusjaama uue osa seadmed: 

o aeraator GDT DS-100-316WM; 

o kontaktmahuti CIPAX (2m³); 

o rõhutõstepump Lowara CAM 120/35 (P=1,5 kW, Q=9 m³/h); 

o kaks rauaeraldusfiltrit ARS Duplex; 

o kontrollerid Autorol Logix Magnum CV 742F/293; 

o kaks joogivee mahutit CIPAX (10m³); 

o kaks võrgupumpa SAER IR 32-200N (P=2,0 kW, Q=17 m³/h); 

o telfer (1T); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu kulumõõtja Siemens DN50. 

 
Foto 5.19 Palivere veetöötlusjaama välisvaade 

 
Foto 5.20 Palivere puurkaev muldes veetöötlusjaama territooriumil 
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Foto 5.21 Veetöötlusjaama sisevaade I 

 

                
Foto 5.22 Veetöötlusjaama sisevaade II    Foto 5.23 Veetöötlusjaama sisevaade III 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

53 

 
Foto 5.24 Veetöötlusjaama sisevaade IV 

 

Tabel 5.11 Palivere aleviku väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2018.a. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 23 264 

Omatarbevesi m3/a 2 098 

2018. aastal võrku antud veekogus m3/a 21 166 

2018. aastal realiseeritud vesi m3/a 16 803 

Sh elanikkonnale m3/a 14 779 

Veekadu  % 20,6 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 46 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Palivere aleviku ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL 

Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus ajavahemikul 2008 kuni 2010 ja  EL 

Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2012. a. Torustikud on valdavalt väga 

heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks hüdrandid. 

Ühisveevärki varustatakse joogiveega Palivere aleviku Kingu veetöötlusjaamast.  

Palivere aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV. 

 

Tabel 5.12 Palivere aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Kingu veetöötlusjaama ja reoveepuhasti vaheline veetorustik 
(De32pe), väga heas korras 

2009 2 465 

2 
Põllu tn ja Kingu veetöötlusjaama vaheline veetorustik (De110pe, 
De63pe, De40pe), väga heas korras 

2009 6 560 

3 
Põllu tn veetorustik alates Raba tänavast ja Lähtru teest (De110pe, 
De63pe), väga heas korras 

2009 7 600 

4 
Lähtru tee 3 ja Lähtru tee 15 vaheline veetorustik, rahuldavas 
korras 

1980-
ndad 

6 345 
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5 
Lähtru tee 6 ja Lähtru tee 10 vaheline ja Kalda tn alguse veetorustik 
(De63pe, De50pe), väga heas korras 

2010 3 190 

6 Pikajala tn veetorustik (De50pe), väga heas korras 2012 6 200 

7 Jõe tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2012 3 280 

8 Kalda tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2012 5 510 

9 
Männi tn ja Kooli tn veetorustik (De63pe, De40pe, De32pe), väga 
heas korras 

2009 14 520 

10 
Liiva tn veetorustik alates Allikmaa tee 5 (De110pe, De63pe), väga 
heas korras 

2009 9 890 

11 
Tooma tn ja Allikmaa tee veetorustik (De63pe, De50pe), väga heas 
korras 

2012 11 415 

12 
Haapsalu mnt ja Allikmaa tee vaheline veetorustik (De63pe), väga 
heas korras 

2009 3 255 

13 
Jaama tn ja Pargi tn veetorustik (De110pe, De63pe, De32pe), väga 
heas korras 

2012 
2009 

2005 

8 440 

14 
Haapsalu mnt ja Soo tn veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas 
korras 

2005 
2009 

15 520 

15 
Keedika tee veetorustik (De110pe, De63pe, De40pe), väga heas 
korras 

2005 
2009 

9 365 

 kokku  107 6 555 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Viimastel aastatel on Palivere aleviku ühisveevärgist võetud veeanalüüside 

mikrobioloogilised ja keemilised näitajad vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. 

  

Tabel 5.13 Palivere aleviku puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Kingu 

puurkaevu 

põhjavesi 

11.04.2016 

Kvaliteediklass 
Palivere 

Põhikool 
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,19 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
0,11 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

445 
I: 2500 II: 

2500 III: 2500 
544 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,3 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
1,19 1,5 

Kloriid (mg/l) 74 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Sulfaadid (mg/l) <3 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Lõhn (palli) 2  
1 

(lahjendusaste) 
 

Maitse (palli) 2  
1 

(lahjendusaste) 
 

Värvus (mg/l) <2  3  

Hägusus NHÜ <1,0 
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<1,0  
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Näitaja 

Kingu 

puurkaevu 

põhjavesi 

11.04.2016 

Kvaliteediklass 
Palivere 

Põhikool 
Piirsisaldus 

Naatrium (mg/l) 70,8 
I: 200 II: 200  

III: 350 
  

Mangaan (μg/l) 20 
I:50 II:100 

III:200 
<5  

Raud (μg/l) 77 
I:200 II:1000 

III:10000 
35 200 

Nitraat (mg/l) <0,45 
I:50 II:50 

III:50 
  

Nitrit (mg/l) <0,010 
I: 0,5; II: 0,5; 

III: 1,0 
  

pH 8,2 I-III: 6,5-9,5 7,8 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 III: 10 0 0 

Enterokokid 0 III: 10   

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
0 

I:100 II:100 

III300 
 

Ebaloomulike 

muutusteta 

 

17.09.2018 määrati Palivere aleviku veetöötlusjaamas vee efektiivdoos: 0,018 

mSv/aastas, piirnorm 0,010 mSv/aastas. 
 

Tuletõrje veevarustus 

Palivere aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Kingu uue ja vana  

veetöötlusjaama ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamas asuvad joogivee 

survetõstepumbad ning kaks 10m³ suurust veemahutit. Palivere alevikus asub kokku 4 

tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule.  

Palivere aleviku tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 

PALIV. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või rajatud koos 

veetorustikuga EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus ajavahemikul 2008 

kuni 2010 ja  EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2012.a. Torustikud on 

valdavalt väga heas seisukorras. Palivere alevikus tekkiv reovesi suunatakse puhastamiseks 

Allikmaa külas asuvasse Kingu reoveepuhastisse.  

Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PALIV. 

 

Tabel 5.14 Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Kingu tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Kingu 

ülepumplani KP1 (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 
2009 2 380 

2 
Põllu tn piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Kingu tänavani (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2009 6 700 

3 
Raba tn ja Lähtru tee piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni 
torustik kuni Lähtru ülepumplani KP2 (De200pvc, De160pvc), väga 
heas korras 

2009 17 1 740 

4 
Männi tn ja Kooli tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Raba tänavani (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2009 13 660 

5 
Pikajala tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 6 230 
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6 
Jõe tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 3 260 

7 
Kalda tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2012 4 290 

8 
Tooma tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Tooma 
ülepumplani KP8 (De160pvc), väga heas korras 

2012 5 205 

9 
Allikmaa tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Tooma 
ülepumplani KP8 (De160pvc), väga heas korras 

2012 5 185 

10 
Liiva tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik alates Allikmaa 
tee 5 kuni Jaama ülepumplani KP7 (De200pvc, De160pvc), väga 
heas korras 

2012 10 490 

11 
Jaama tn ja Pargi tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 

(De160pvc), väga heas korras 

2009 

2012 
12 630 

12 
Haapsalu mnt piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
kuni Haapsalu mnt ülepumplani KP6 (De200pvc, De160pvc), väga 
heas korras 

2009 
2014 

24 1450 

 kokku  107 7 220 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.15 Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Kingu ülepumpla KP1 ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De160pe), väga heas korras 

2009 - 370 

2 
Lähtru ülepumpla KP2 ja Põllu tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 140 

3 
Kalda ülepumpla KP3 ja Lähtru  tee voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2012 - 170 

4 
Jõe ülepumpla KP4 ja Kalda voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2012 - 260 

5 
Keedika ülepumpla KP5 ja Keedika tee voolurahustuskaevu 
vaheline survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2009 - 250 

6 
Haapsalu mnt ülepumpla KP6 ja Allikmaa tee 5 kinnistu 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2009 - 220 

7 
Jaama ülepumpla KP7 ja Raudtee tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 90 

8 
Tooma ülepumpla KP8 ja Liiva tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2012 - 210 

 kokku   1 710 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 

Tabelis 5.16 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 
 

Tabel 5.16 Palivere aleviku heitvee kogused 2018.a. 

Näitaja Ühik Reoveekogused 

2018. a reovesi m3/a 16 977 

Sh elanikkonnalt m3/a 15 158 

    muud m3/a 1 820 

 

Reoveepumplad 

Palivere alevikus asuvad kaheksa reovee ülepumplat, mille kaudu suunatakse piirkonnas 

tekkiv reovesi puhastamiseks Kingu reoveepuhastisse. Tegemist on kaasaegsete 

kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga.  

Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil PALIV. 

 

Tabel 5.17 Palivere aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 
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Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Palivere KP1 
Kingu 

Palivere alevik, Kingu 
tn 

20 28,0 1,3 

Heas korras. Kaks Grundfos 
pumpa (SEV 80.80.13.4. 

50D), drenaažipump 
Grundfos (Unilift KP150), 

telfer (0,5T), 
sissepuhkventilatsion, 

kulumõõtja Siemens DN100, 
rajatud 2009. aastal.  

Palivere KP2 
Lähtru 

Palivere alevik, Lähtru 
tee 

20 32,0 1,3 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP3 
Kalda 

Palivere alevik, Kalda 
tn 

10 22,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Palivere KP4 
Jõe 

Palivere alevik, Jõe tn 10 23,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Palivere KP5 
Keedika 

Palivere-Keedika tee 10 18,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 

(CP3085 MT), rajatud 2009. 
aastal. 

Palivere KP6 
Haapsalu 

Palivere alevik, 
Haapsalu mnt 

20 24,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(CP3057.181 HT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP7 
Haapsalu 

Palivere alevik,  
Jaama tn 

20 17,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 

Palivere KP8 
Tooma 

Palivere alevik,  
Tooma tn 

10 21,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(NP3085.183 MT), rajatud 

2009. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 

 

 

Reoveepuhasti 

Palivere aleviku reovesi suunatakse puhastamiseks Allikmaa külas asuvasse Kingu 

reoveepuhastisse. EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi raames lammutati 2009.a 

samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Tööde 

üleandmise-vastuvõtmise akt vormistati 28.01.2010. a.  

Kingu reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil PALIV. 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

58 

 
Foto 5.25 Palivere aleviku reoveepuhasti territoorium 

 
Foto 5.26 Palivere reoveepuhasti kaetud mahutid 

 
Foto 5.27 Biotiik Palivere reoveepuhasti juures 
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Reoveepuhasti tüüp on AS-VARIOcomp D 1200B maksimaalne hüdraulilise koormusega kuni 

160 m³/24h. Reoveepuhasti projektkoormuseks on 1100 ie. Puhastisse juhitakse 

puhastamiseks Palivere alevikus tekkiv reovesi. Kingu reoveepuhasti koosneb 

lintvundamendile ja metallkarkass-seintest rajatud ühekorruselist lamekatusega 

tehnohoonest, kahest AS-VarioComb600 tüüpi betoonist protsessimahutist ja kahest 

biotiigist. Puhasti pole ümbritsetud piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Reovee 

puhastamiseks kasutakse mehaanilis-bioloogilist aktiivmuda protsessi, millele lisatakse 

kemikaalina raud(III)sulfaati. Reovee mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse 

paigaldatud: automaatne kruvivõre (P=0,55kW, Q=56 m³/h) koos liivapüünisega ja 

jäätmete konteiner ning lisaks käsivõre (Q=56 m³/h). Tehnohoones asuvad lisaks kaks 

aeratsiooni puhurit (P=2x5,99kW), üks mudamahuti puhur (P=3,90kW), 

automaatikaseadmed ja vooluhulga mõõtja. Liigmuda kogutakse mudamahutisse ning 

transporditakse käitlemiseks Haapsalu reoveepuhastile. Reovee bioloogiline puhastamine 

toimub kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi 

mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning 

järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises tankis asuvad segajad ehk mikserid. Puhasti 

seadmed on varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline 

fosfori eemaldamine kemikaali automaatse annustamisega käsivõrele.   

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Ave-

Martna peakraav. Puhasti kuja ulatus on 100 m. Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le 

Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/326271. 

 

Tabel 5.18. Kingu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

25 
3,5 

1,6 8,5 8,6 3 7,9 

Hõljuvained 35 3 4 6,7 7 7 15 

Üldlämmastik (Nüld) 60 9,9 16 2,7 6,5 22 6 

Üldfosfor (Püld) 2,0 0,31 0,35 1,8 1,4 1,9 1 

KHT 125 47 29 8,2 57 37 45 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/326271. 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 
 

5.3 Risti alevik 

Risti alevikus elab 01.01.2019. aasta seisuga 538 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 80% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 76%. 

Risti alevikus on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi keskmiselt 

kaitstud. 

Risti reoveekogumisala reostuskoormus on 638 inimekvivalenti. Osaliselt paikneb Risti 

reoveekogumisalal ka Rõuma küla. 

Risti ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Risti alevikus asuvad kaks ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 9997 ja 9483) ning kaks 

veetöötlusjaama joogivees raua- ning mangaaniühendite osakaalu vähendamiseks. 

Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaamade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI.  
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Tabel 5.19 Risti alevikus asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9997 6535 1991 
280,0;  
Cm-V 

 - 
Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Haapsalu mnt pk. Väga heas 
seisukorras.  

9483 5000 1981 
209,0; 
O-Cm 

8,3 
tootlikkus 

alandusega 15,0 
m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Vahtra pk. Heas seisukorras.  

9490 - 1964 
120,0; 

O 
7,9 

tootlikkus 
alandusega 2,9 

m 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Jaama pk. Rahuldavas 
seisukorras. Reservis. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee  

 

Puurkaev nr 9997 asub Risti alevikus Lihula mnt 11A veetöötlusjaama hoones. Puurkaevu 

vesi ei vasta sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee 

kvaliteedi nõuetele rauaühendite lubatust suurema sisalduse osas (lubatud 0,2 mg/l asemel 

1,04 mg/l, 26.09.2012. a). Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti täielikult 2014. a ja selle juurde 

rajati veetöötlusjaam. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaev-

pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga.  

Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-

erikasutusluba nr L.VV/326237. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Grundfos SP-3A-22 (P=1,5 kW, Q=3,1 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

Lihula mnt veetöötlusjaam (vt fotod 5.28 kuni 5.32) asub Risti alevikus Lihula mnt 11A 

ja see rajati 2014. a. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 

9997. Veetöötlusjaam asub viilkatusega ja puitkonstruktsioonidest ehitatud hoones, mis on 

kaetud laudisega. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade tööd juhivad 

sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

Veetöötlusjaama hoone kõrval muldes asuvad kaks teise astme veereservuaari, mõlemad 

suurusega 20 m³. 

 Veetöötlusjaama seadmed: 

o Naatriumhüpokloriti doseerimise seade; 

o aeratsiooni mikser; 

o survefiltrisüsteem (d=850mm, Q=3m³/h, Q=60m³/d); 

o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 15-5 (mõlemad P=4,0kW, Q=16m³/h); 

o hüdrofor (0,3m³); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

 
Foto 5.28 Risti Lihula mnt veetöötlusjaam 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Foto 5.29 Veemahutid muldes veetöötlusjaama territooriumil 
 

 

Foto 5.30 Risti Lihula mnt veetöötlusjaama sisevaade 
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Fotod 5.31 ja 5.32 Veetöötlusjaama sisevaade 

 

Puurkaev nr 9483 asub Risti alevikus Vahtra korterelamute juures. Puurkaevu vesi ei 

vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi 

nõuetele. Rauaühendite sisaldus puurkaevu vees on ületab piirsisaldust (lubatud 0,2 mg/l, 

tegelik 0,5 mg/l, 21.03.2016. a). Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 30 

m. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee 

ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/326237. 

Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti täielikult 2009. a Matsalu veeprojekti raames ja pumpla 

hoonesse rajati veetöötlusjaam tootlikkusega Q=8,28 m³/h. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Saer NS 95E/24 (P=5,5 kW, Q=16,0 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

Vahtra veetöötlusjaam (vt fotod 5.33 kuni 5.37) asub Risti Vahtra kortermajade juures 

ja see rajati 2009.a. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 

9483. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest ehitatud hoones, mis 

on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. Pumpade tööd juhivad 

sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. 

Veetöötlusjaama seadmed: 

o aeratsiooni mikser; 

o kaks survefiltrit (kokku Q=8,28 m³/h); 

o survefiltrite kontrollerid; 

o hüdrofoor; 
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o kontaktmahuti; 

o survetõstepump Grundfos CR 10-7 (P=2,2 kW, Q=10m³/h); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

    
Foto 5.33 Vahtra veetöötlusjaam        

 

   
Foto 5.34 Vahtra veetöötlusjaam  Foto 5.35 Vahtra veetöötlusjaam 
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Foto 5.36 Hüdrofoor Foto 5.37 puurkaev nr 9483 

 

Puurkaev nr 9490 asub Risti alevikus Jaama tn 8A. Puurkaev on ajalooliselt rajatud 

raudtee teenindamiseks. Puurkaevu ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 meetrit. 

Puurkaev-pumpla hoone ei ole ümbritsetud piirdeaiaga. Puurkaev-pumpla on kasutusest 

väljas ning seda pole plaanis kasutada ühisveevärgi jaoks ka perspektiivselt. Puurkaev on 

kavas kas konserveerida või siis likvideerida. 

Alljärgnevalt on toodud Risti aleviku ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.20 Risti aleviku ühisveevarustuse puurkaevudest väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal Risti aleviku puurkaevudest 

väljapumbatud vesi 
m3/a 16 992 

Omatarbevesi m3/a 1 376 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 14 344 

sh. elanike veetarve m3/a 12 338 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 2 007 

Veekadu m3/a 1 271 

Veekadu % 8,1 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 39 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Risti aleviku ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL Ühtekuuluvusfondi 

Matsalu projekti I etapi käigus 2006. aastal, III etapi käigus ajavahemikul 2008 kuni 2010 

ja  EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames 2014. aastal. Torustikud on valdavalt 

väga heas seisukorras. Ühisveevärgi torustikele on paigaldatud tuletõrjeveevõtuks 

hüdrandid. Ühisveevärki varustatakse joogiveega Risti ja Vahtra veetöötlusjaamadest.  

Risti aleviku ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI. 

 

Tabel 5.21 Risti aleviku ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Videviku tn veetorustik (De110pe, De40pe, De32pe), väga heas 
korras 

2006 9 630 

2 
Videviku tn ja Haapsalu mnt 6 vaheline veetorustik (De110pe, 
De40pe), väga heas korras 

2006 10 660 

3 Eha tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2006 24 655 
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4 
Loode tn, Tehase tn ja Haapsalu mnt veetorustik (De110pe, 
De63pe), väga heas korras 

2006 
2009 

9 630 

5 
Lihula mnt veetorustik kuni Risti veetöötlusjaamani (De160pe, 
De110pe, De40pe), väga heas korras 

2006 
2009 
2014 

8 525 

6 Koidu tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2009 24 700 

7 Raba tn ja Lõuna tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2009 10 540 

8 
Tallinna mnt veetorustik kuni Raba tänavani (De110pe, De63pe), 
väga heas korras 

2009 
2014 

18 880 

9 Heki tn veetorustik (De63pe), väga heas korras 2009 6 150 

10 
Sireli tn ja Põllu tn veetorustik kuni Risti reoveepuhastini (De110pe, 
de63pe, De32pe), väga heas korras 

2009 
2014 

9 550 

11 
Haapsalu mnt ja Jaama tn vaheline ja Raudteejaama kompleksi 
veetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 1 380 

12 
Põhja tn ja Jaama tn 14 kuni 20 veetorustik (De110pe, De32pe), 

väga heas korras 
2009 10 360 

13 Jaama tn 2 kuni 12 veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 12 455 

14 Vee tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 6 230 

15 Allika tn veetorustik (De110pe), väga heas korras 2014 7 220 

16 
Paldiski mnt veetorustik kuni Vahtra veetöötlusjaamani ja Kalva tn 
veetorustik (De110pe, De63pe), väga heas korras 

2009 11 785 

 kokku  173 8 350 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 
 

Joogivee kvaliteet 

Risti aleviku ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Risti põhikoolist. Veeanalüüside 

mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a 

määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  

 

Tabel 5.22 Risti aleviku Vahtra puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 
Vahtra VTJ 

21.03.2016 
Kvaliteediklass 

Risti Põhikool 

10.09.2018 
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,32 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
<0,05 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

561 
I: 2500 II: 

2500 III: 2500 
711 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,1 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,88 1,5 

Kloriid (mg/l) 70 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Sulfaadid (mg/l) <3 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Lõhn 

(lahjedusaste) 
2  1   

Maitse 

(lahjendusaste) 
  1   

Värvus (mg/l Pt) 10  <2  

Hägusus NHÜ 1,3 
I:1,5 II 2,0 

III: 3,0 
<1,0  
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Näitaja 
Vahtra VTJ 

21.03.2016 
Kvaliteediklass 

Risti Põhikool 

10.09.2018 
Piirsisaldus 

Naatrium (mg/l) 76,3 
I: 200 II: 200  

III: 350 
  

Mangaan (μg/l) 32 
I:50 II:100 

III:200 
9 50 

Raud (μg/l) 500 
I:200 II:1000 

III:10000 
63 200 

Nitraat (mg/l) <0,45 
I:50 II:50 

III:50 
  

Nitrit (mg/l) <0,010 
I: 0,5; II: 0,5; 

III: 1,0 
  

pH 7,9 I-III: 6,5-9,5 7,7 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 III: 10 0 0 

Enterokokid 0 III: 10   

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
0 

I:100 II:100 

III300 
  

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Risti aleviku tuletõrjeveevarustus on korraldatud valdavas osas Risti ja Vahtra  

veetöötlusjaamade ning tuletõrjehüdrantide abil. Veetöötlusjaamades asuvad joogivee 

survetõstepumbad ning kaks 20m³ suurust veemahutit. Risti alevikus asub kokku 21 

tuletõrjehüdranti, mis on paigaldatud kuni De110 mõõdus ühisveevärgi torustikule.  

Risti aleviku tuletõrjehüdrantide ja veevõtukohtade asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil 

RISTI. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Risti aleviku ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL 

Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti I etapi käigus 2006. aastal, III etapi käigus 

ajavahemikul 2008 kuni 2010 ja  EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti raames 

2014.a. Risti alevikus tekkiv reovesi suunatakse puhastamiseks Risti reoveepuhastisse. 

Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras.  

Risti aleviku ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RISTI. 

 

Tabel 5.23 Risti aleviku ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 

Videviku tänava piirkonna reovee isevoolne kanalisatsiooni torustik 
alates Haapsalu mnt 8, Haapsalu mnt 5, Nurga, Eha tn 8A ja Lihula 
mnt 15 (tankla) kinnistutest kuni Videviku ülepumplani (De200pvc, 
De160pvc), väga heas korras 

2006 35 1 830 

2 
Eha tn ja Tehase tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 13 480 

3 
Lihula mnt ja Haapsalu mnt isevoolne reovee kanalisatsiooni 
torustik (De160pvc), väga heas korras 

2009 10 520 

4 
Koidu tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2009 25 770 

5 
Raba tn ja Lõuna tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 13 500 

6 
Tallinna mnt isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 18 815 

7 
Sireli ja Põllu tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni Risti 
reoveepuhastini (De200pvc, De160pvc), väga heas korras 

2014 7 670 
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8 
Heki tn isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga 
heas korras 

2009 6 135 

9 
Jaama tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2009 
2014 

13 700 

10 
Põhja tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 6 270 

11 
Vee tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga 
heas korras 

2014 6 180 

12 
Allika tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2014 7 170 

13 
Soo tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga 
heas korras 

2014 22 780 

14 
Paldiski mnt ja Kalva tn isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2009 11 340 

15 
Vahtra piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik kuni 
Vahtra ülepumplani (De160pvc), väga heas korras 

2009 6 620 

 kokku  198 8 780 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.24 Risti aleviku ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Videviku ülepumpla ja Eha tn 7 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2006 - 215 

2 
Raba ülepumpla ja Raba tn 9 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2009 - 80 

3 
Heki  ülepumpla ja Heki tn 1 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2009 - 100 

4 
Jaama tn 8A ülepumpla ja Jaama tn voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De90pe), väga heas korras 

2014 - 25 

5 
Soo ülepumpla ja Haapsalu mnt 1 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2014 - 780 

6 
Vahtra ülepumpla ja Soo tn 10 voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2014 - 170 

 kokku   1 370 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

Tabelis 5.25 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.25 Risti aleviku ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee arvestuslikud kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Heitvesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 12 709 

sh. elanike veetarve m3/a 10 727 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 1 982 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 35 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Reoveepumplad 

Risti alevikus asuvad seitse reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 

piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Risti reoveepuhastisse. Tegemist on valdavalt 

kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja automaatika- ning 

häireedastussüsteemiga. Pumplate asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil RISTI. 
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Tabel 5.26 Risti aleviku ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Risti Vahtra KP 
Risti alevik, Vahtra 

piirkond 
20 30,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Üks Lowara pump 

(3,2A), rajatud 2009. aastal. 

Risti Heki KP Risti alevik, Heki tn 10 50,0 1,3 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks Flygt pumpa, 
rajatud 2009. aastal. 

Risti Videviku 
KP 

Risti alevik, Videviku tn 10   
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks pumpa, rajatud 
2006. aastal. 

Risti Sireli KP Risti alevik, Sireli tn 10    

Risti Soo KP Risti alevik, Soo tn 20   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Risti Jaama KP Risti alevik, Jaama tn 8 10   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Risti Raba KP Risti alevik, Raba tn 10   
Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks pumpa, rajatud 

2014. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
 

 

Reoveepuhasti 

Risti aleviku reoveepuhasti asub Risti aleviku kirdeosas Biopuhasti kinnistul. 2014. a 

toimunud ja EL Ühtekuuluvusfondi poolt kaasfinantseeritud Risti aleviku vee- ja 

kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise projekti käigus lammutati samas 

asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati uus. Vanad biotiigid 

likvideeriti.  

Risti reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil RISTI. 

 

 
Foto 5.38 Risti aleviku reoveepuhasti territoorium 
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Foto 5.39 Risti aleviku reoveepuhasti välisvaade  

 

  
Foto 5.40 Risti RVP võreseade    Foto 5.41 Aeratsioonipuhurid 

Risti reoveepuhasti maksimaalne hüdrauliline koormus on kuni 60 m³/24h ja 

reostuskoormus kuni 312 ie. Maksimaalne orgaaniline koormus kuni 18,76 kg/24h jooksul 

reostuse kontsentratsiooniga (BHT7) kuni 208 mg/l ja hõljuvainete kontsentratsiooniga kuni 

390 mg/l. 

 

Puhastisse juhitakse puhastamiseks Risti alevikus tekkiv reovesi. Risti reoveepuhasti 

koosneb lintvundamendile ja puitkarkass-seintest rajatud ühekorruselist viilkatusega 

tehnohoonest, reoveepumplast ja protsessimahutist. Puhasti on ümbritsetud piirdeaiaga. 

Puhasti töö on automatiseeritud. Reoveepuhastiks on aktiivmudapuhasti. Reovee 

mehaaniliseks eelpuhastamiseks on tehnohoonesse paigaldatud: automaatne eelvõre 
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(P=0,55kW) koos liivapüünisega ja jäätmete konteiner. Tehnohoones asuvad lisaks kaks 

aeratsiooni puhurit (P=2x15kW), automaatikaseadmed ja vooluhulga mõõtja. Liigmuda 

kogutakse tehnohoone all asuvasse mahutisse ning transporditakse käitlemiseks suuremale 

puhastile. Reovee bioloogiline puhastamine toimub kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi 

transformeerimise ja separeerimisega eraldi mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad 

anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning järelselitist. Anaeroobses tankis ja anoksilises 

tankis asuvad segajad ehk mikserid (P=2x1,5kW+2x1,5kW). Puhasti seadmed on 

varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga. Puhastis on keemiline fosfori 

eemaldamine kemikaali raud(III)sulfaadi automaatse annustamisega aerotanki.  

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvesi suunatakse Rõuma 

maaparanduskraavi kaudu Liivi jõkke. Puhasti kuja ulatus on 50 m. Heitvee juhtimiseks 

suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/326237. 

 

Tabel 5.27 Risti reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

25 
2,1 

3,6 5,1 11 8,5 5,5 

Hõljuvained 35 6 12 16 24 25 14 

Üldlämmastik (Nüld) 60 23 22 14 26 38 28 

Üldfosfor (Püld) 2,0 1 0,09 0,74 1,4 1,8 2 

KHT 125 51 56 56 68 59 55 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/326237. 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademetevesi juhitakse Risti alevikus ära peamist kraavidega ja immutatakse 

haljasaladele. Risti alevikus on liigveega olnud probleeme peamiselt Jaama tänava 

piirkonna väljaehitamata alal. Sademevetest põhjustatud probleemid ehk üleujutused on 

tekkinud olemasolevate kraavide täiskasvamisega ja truupide ummistamisega. 
 

 

 

5.4 Linnamäe küla 

Linnamäe külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 380 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 92% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 87%. 

Linnamäe külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi nõrgalt 

kaitstud. 

Linnamäe reoveekogumisala reostuskoormus on 473 inimekvivalenti.  

Linnamäe ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu 

Veevärk. 

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Linnamäe külas asuvad kaks ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 9398 ja 51934) ning 

kaks veetöötlusjaama (Linnamäe VTJ ja Linnamäe vana VTJ) joogivees rauaühendite ja 

fluoriidide osakaalu vähendamiseks.  

Puurkaev-pumplate ja veetöötlusjaama asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LINNA.  
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Tabel 5.28 Linnamäe külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised 

andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

9398 5502 1985 
75,0; 

O 
9,0 

tootlikkus 
alandusega 25,0 

m (1985) 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Keskus-1 pk. Väga heas 
seisukorras.  

51934 - 2013 
165,0; 
O-Cm 

19,1 
tootlikkus 

alandusega 30,0 
m (2013) 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk. 
Keskus-2 pk. Väga heas 
seisukorras.  

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 

 

Puurkaev nr 9398 asub Linnamäe külas Pumbamaja maaüksusel. Puurkaevu ümber 

kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk 

väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/332149. Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 

täielikult 2010. a Matsalu veeprojekti raames ja pumpla hoonesse rajati veetöötlusjaam. 

 Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Saer NP-C/24 (P=2,2 kW, Q=8,0 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

Linnamäe veetöötlusjaam (vt fotod 5.42 kuni 5.45) asub Pumbamaja maaüksusel see 

rajati 2010. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi puurkaevust nr 9398. 

Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest ehitatud hoones, mis on 

kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. Veetöötlusjaama hoone kõrval 

muldes asub teise astme veereservuaar. Pumpade tööd juhivad sagedusmuundurid ning 

jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve süsteemiga. Veetöötlusjaama seadmed: 

o rauaeraldusfilter (ARS 750); 

o kompressor; 

o survefiltrite kontrollerid; 

o pöördosmoosseade (RO 1820); 

o hüdrofoor (0,3m³); 

o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 5-12 (P=2,2 kW, Q=5m³/h); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 

 
Foto 5.42 Linnamäe veetöötlusjaam 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Fotod 5.43 ja 5.44 Linnamäe veetöötlusjaama sisevaade  

 
Foto 5.45 Hüdrofoor ja võrgupumbad 
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Puurkaev nr 51934 asub Linnamäe külas Keskuse Pumbamaja maaüksusel. Puurkaevu 

ümber kehtib sanitaarkaitseala ulatusega 10 m. Puurkaev-pumpla hoone on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud 

vee-erikasutusluba nr L.VV/332149. Puurkaev-pumpla rajati 2013. a EL Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti raames ja pumpla hoonesse rajati veetöötlusjaam. 

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump Saer NS95 (P=3,0 kW, Q=3,2 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

Linnamäe uus veetöötlusjaam (vt fotod 5.46 kuni 5.50) asub Keskuse Pumbamaja 

maaüksusel see rajati 2013. aastal. Veetöötlusjaama suunatakse töötlemiseks toorvesi 

puurkaevust nr 51934. Veetöötlusjaam asub lamekatusega ja metallkonstruktsioonidest 

ehitatud hoones, mis on kaetud profiilplekiga. Hoone on väga heas seisukorras. 

Veetöötlusjaama hoone kõrval muldes asuvad kaks teise astme veereservuaari. Pumpade 

tööd juhivad sagedusmuundurid ning jaama seadmed on ühendatud kaugjärelevalve 

süsteemiga. Veetöötlusjaama seadmed: 

o aeratsioonimahuti; 

o rauaeraldusfiltrid; 

o filtrite pesupump 

o kompressor; 

o survefiltrite kontrollerid; 

o hüdrofoor (0,3m³); 

o kaks survetõstepumpa Grundfos CR 5-12 (P=2,2 kW, Q=5m³/h); 

o õhukuivati; 

o veevõrgu veemõõtja. 

 
Foto 5.46 Linnamäe uus veetöötlusjaam 
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Foto 5.47 Veemahutid (2x10 m3) uue veetöötlusjaama juures 

 
Foto 5.48 Linnamäe veetöötlusjaama sisevaade. Hüdrofoor, võrgupumbad. 
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Foto 5.49 Kompressor   Foto 5.50 Paarisrauafiltrid. 

Alljärgnevalt on toodud Linnamäe küla ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.29 Linnamäe küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest 

väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal Linnamäe küla 

puurkaevudest väljapumbatud vesi 
m3/a 14 867 

Omatarbevesi m3/a 623 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 15 183 

sh. elanike veetarve m3/a 12 389 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 2 794 

Veekadu m3/a 518 

Veekadu % 3,6 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 41,6 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

Linnamäe küla ühisveevärgi torustikud on rekonstrueeritud või rajatud EL Ühtekuuluvusfondi 

Matsalu projekti III etapi käigus 2009.a ja  EL Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti 

raames 2013-2014.a. Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. Ühisveevärki 

varustatakse joogiveega Linnamäe uuest ja vanast veetöötlusjaamast.  

Linnamäe ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LINNA. 

 

Tabel 5.30 Linnamäe küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe uue veetöötlusjaama ja Oru vallamaja-kooli vaheline 
veetorustik (De90pe), väga heas korras 

2013 0 400 

2 
Tuka kinnistu ja Oru vallamaja-kooli vaheline veetorustik (De50pe, 
De40pe, De32pe), väga heas korras 

2013 7 240 
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Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

3 

Linnamäe kortermajade piirkonna veetorustik alates Oru 

vallamaja-koolist kuni lasteaiani (De90pe, De50pe, De40pe), väga 
heas korras 

2009 7 950 

4 
Hansuküla tee veetorustik kuni Linnamäe vana veetöötlusjaamani, 
sh Vahtrametsa kinnistu hargnemine (De50pe, De40pe, De32pe), 
väga heas korras 

2009 8 415 

5 
Linnamäe kortermajade ja Seljamäe kinnistu vaheline veetorustik 
(De50pe, De40pe), väga heas korras 

2009 5 270 

6 
Vanakese kinnistu ja Lehise kinnistu vaheline veetorustik (De63pe, 
De50pe, De40pe), väga heas korras 

2009 
2013 

15 710 

7 
Vanakese kinnistu ja Linnamäe töökoja vaheline veetorustik 
(De75pe), väga heas korras 

2009 2 175 

8 
Linnamäe töökoja ja katlamaja vaheline veetorustik (De75pe, 
De40pe), väga heas korras 

2013 12 330 

9 
Linnamäe katlamaja ja reoveepuhasti vaheline veetorustik 
(De63pe), väga heas korras 

2014 4 640 

10 
Linnamäe reoveepuhasti ja Oru hooldekodu vaheline veetorustik 
(De63pe), väga heas korras 

2014 1 515 

 kokku  61 4 645 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Linnamäe küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Oru koolist ja 

veetöötlusjaamadest. Eelnimetatud kohtadest võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja 

keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 

kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Tabel 5.31 Linnamäe küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Linnamäe 

VTJ-2 

10.05.2017 

Kvaliteediklass 
Oru kool 

12.09.2018 
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,17 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
0,12 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

525 
I: 2500 II: 

2500 III: 2500 
523 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,2 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,91 1,5 

Kloriid (mg/l) 52,0 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Sulfaadid (mg/l) <3 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Lõhn 

(lahjendusaste) 
2  1  

Maitse 

(lahjendusaste) 
1  1  

Värvus (mg/l Pt) 4  2  

Hägusus NTU <1,0 
I:1,5 II 2,0 

III: 3,0 
<1,0  
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Näitaja 

Linnamäe 

VTJ-2 

10.05.2017 

Kvaliteediklass 
Oru kool 

12.09.2018 
Piirsisaldus 

Naatrium (mg/l) 69,7 
I: 200 II: 200  

III: 350 
  

Mangaan (μg/l) 17 
I:50 II:100 

III:200 
<5 50 

Raud (μg/l) 31 
I:200 II:1000 

III:10000 
28 200 

Nitraat (mg/l) <0,45 
I:50 II:50 

III:50 
  

Nitrit (mg/l) <0,010 
I: 0,5; II: 0,5; 

III: 1,0 
<0,010  

pH 7,9 I-III: 6,5-9,5 7,8 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

0 III: 10 0 0 

Enterokokid 0 III: 10   

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
100 

I:100 II:100 

III300 
  

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Linnamäe küla tuletõrje veevõtukohaks on 241 m³ suurune muldes olev Acontank 

raudbetoonelementidest mahuti, mis asub katlamaja kõrval. Mahuti on rajatud 2014.a. ning 

selle juurde on paigaldatud kuivhüdrant DN150.  Mahuti on varustatud nivooandurite ja 

automaatselt avaneva magnetklapiga.  

Linnamäe küla tuletõrje veevõtukoht on näidatud Lisa 1 skeemil LINNA. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni torustikud on valdavalt rekonstrueeritud või rajatud EL 

Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi käigus 2009.a ja  EL Ühtekuuluvusfondi 

veemajandusprojekti raames 2013-2014.a. Torustikud on valdavalt väga heas seisukorras. 

Reovesi suunatakse puhastamiseks Linnamäe reoveepuhastisse.  

Linnamäe ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LINNA. 

 

Linnamäe külas on enne reovee suunamist ühiskanalisatsiooni kohtpuhastuseadmetena 

kasutusel: 

 Oru Kooli rasvapüüdja. 

 

Tabel 5.32 Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe KP1 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni 
torustik (De160pvc), väga heas korras 

2009 23 1 770 

2 
Linnamäe KP3 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni 

torustik (De160pvc), väga heas korras 
2009 11 360 

3 
Linnamäe KP5 piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni 
torustik (De160pvc), väga heas korras 

2013 4 200 

4 
Kaupluse ja Meierei kinnistute vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga heas korras 

2013 3 215 

5 
Heinaseemne ja Kruusiaugu kinnistute vaheline isevoolne 
reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), väga heas korras 

2013 
2014 

11 540 
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Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

6 

Kruusiaugu ja Linnamäe reoveepuhasti vaheline isevoolne 

reovee  kanalisatsiooni torustik (Dn300kre, Dn200ker), heas 
korras 

1980-
ndad 

1 500 

 kokku  53 3 585 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.33 Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Linnamäe ülepumpla KP1 ja töökoja juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De110pe), väga heas 
korras 

2009 - 275 

2 
Linnamäe ülepumpla KP3 ja Pesa kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2009 - 175 

3 
Linnamäe ülepumpla KP5 ja Lille kinnistu juures asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De90pe), väga heas 
korras 

2013 - 85 

4 
Oru hooldekodu ülepumpla KP4 ja Linnamäe reoveepuhasti asuva 
voolurahustuskaevu vaheline survetorustik (De75pe), väga heas 
korras 

2014 1 520 

 kokku  1 1 055 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 

 

Tabelis 5.34 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.34 Linnamäe küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Heitvesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 11 925 

sh. elanike veetarve m3/a 9 318 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 2 607 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 32,7 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Reoveepumplad 

Linnamäe külas asuvad viis reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 

Linnamäe reoveekogumisalal tekkiv reovesi puhastamiseks Linnamäe reoveepuhastisse. 

Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja 

automaatika- ning häireedastussüsteemiga.  

Pumplate asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil LINNA. 

 

Tabel 5.35 Linnamäe küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus (m) 
Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Linnamäe KP1 
Linnamäe küla, 

Linnamäe pumpla 
kinnistu 

10 45,0 2,4 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks Flygt pumpa, 
rajatud 2010. aastal. 

Puhasti KP 
Linnamäe küla, 

Biopuhasti kinnistu 
10 40,0 2,0 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 
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Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus (m) 
Vooluhulk 

(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Linnamäe KP3 
Linnamäe küla, 

Katselapi kinnistu 
10 45,0 2,4 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2010. aastal. 

Linnamäe KP4 
Linnamäe küla, Oru 

hooldekodu 
10 45,0 2,4 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa, 

rajatud 2014. aastal. 

Linnamäe KP5 
Linnamäe küla, 
Ploomi kinnistu 

10 45,0 2,4 
Kompaktpumpla. Heas 

korras. Kaks Flygt pumpa, 
rajatud 2010. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 

 

 
Foto 5.51 Reoveepuhasti territooriumil paiknev reoveepumpla 
 

Reoveepuhasti 

Linnamäe küla reovesi suunatakse puhastamiseks Linnamäe külas Biopuhasti kinnistul 

asuvasse reoveepuhastisse. EL Ühtekuuluvusfondi Matsalu projekti III etapi raames 

lammutati 2009.a samas asukohas paiknenud vana reoveepuhasti ning selle asemele rajati 

uus.  

Linnamäe reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil LINNA. 

 

 

 
Foto 5.52 Linnamäe reoveepuhasti tehnohoone 
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Foto 5.53 Linnamäe reoveepuhasti aeratsioonimahutid 

 

Reoveepuhasti tüüp on AS-ANAcomb 500 maksimaalne hüdraulilise koormusega kuni 75 

m³/24h jooksul  ehk 3,1 m³/h. Reoveepuhasti projektkoormuseks on 500 ie. Puhastisse 

juhitakse puhastamiseks Linnamäe külas tekkiv reovesi. Linnamäe reoveepuhasti koosneb 

muldesse ehitatud kergblokkidest seintest ja betoonist rajatisest, mille ühes osas paiknevad 

tehnoloogilised seadmed ning teises osas kaks protsessimahutit. Puhasti on ümbritsetud 

piirdeaiaga. Puhasti töö on automatiseeritud. Puhastustehnoloogia koosneb mehaanilisest 

eeltöötlusest, bioloogilisest töötlusest, mudakambrist ja mõõtmis- ning 

reguleerimisseadmetest. Puhasti tehnoseadmete osasse on paigaldatud automaatne 

treppvõre (2016) ja kaks aeratsiooni puhurit. Liigmuda kogutakse mudamahutisse ning 

transporditakse käitlemiseks Haapsalu reoveepuhastile. Reovee bioloogiline puhastamine 

toimub kahe liini kaudu aktiivmudaga läbi transformeerimise ja separeerimisega eraldi 

mahutitesse. Protsessimahutid koosnevad anoksilistest ja anaeroobsetest tankidest ning 

järelselitist. Fosfori ärastus toimub keemiliselt ferrisulfaadi abil. Puhasti seadmed on 

varustatud juhtimis- ja häireedastusautomaatikaga.  

Heitvee analüüsid võetakse reoveepuhasti väljavoolust. Puhasti heitvee suublaks on Tondi 

kraav. Puhasti kuja ulatus on 50 m.  

Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/332149. 

 

Tabel 5.36 Linnamäe reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

25 
6,3 

4,8 2,5 11 4,8 4,7 

Hõljuvained 35 14 15 3 25 9 9 

Üldlämmastik (Nüld) 60 33 6,8 8 7,1 15 26 

Üldfosfor (Püld) 2,0 0,56 0,18 0,25 1,9 2,9 0,21 

KHT 125 63 53 49 92 58 52 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/332149. 

 

Kuigi üldfosfori näitaja ületas 2019 I kv 2,9 mg/l heitvee analüüsides erikasutusloaga 

kehtestatud piirmäära, on vee-ettevõtja sõnul siiski tegemist ajutise probleemiga ning ei 

vaja reoveepuhastamise protsessis suuremaid ümberkorraldusi või investeeringuid. 
 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 
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5.5 Nigula küla 

Nigula külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 178 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 80% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 78%. 

Nigula külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi nõrgalt 

kaitstud. 

Nigula reoveekogumisala reostuskoormus on 141 inimekvivalenti.  

Nigula küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Nigula küla ühisveevärk on ühendatud Taebla aleviku ja Pälli küla ühisveevärkidega ning 

selle kaudu varustatakse joogiveega Nigula küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonda. 

Veevarustus toimub Taebla veetöötlusjaamast.  

Alljärgnevalt on toodud Nigula küla ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.37 Nigula küla ühisveevarustussüsteemi puurkaevudest väljapumbatud 

ning tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 4 942 

sh. elanike veetarve m3/a 4 782 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 160 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 13,5 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Nigula küla ühisveevärgi torustik rekonstrueeriti EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti 

raames 2013.a ning on väga heas korras.  

Nigula küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.38 Nigula küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula tee veetorustik (De63pe, De50pe, De40pe), väga heas 
korras 

2013 17 550 

2 
Kõrtsitaguse piirkonna veetorustik kuni Nigula teeni (De63pe, 
De50pe, De40pe, De32pe), väga heas korras 

2013 7 490 

3 
Nigula tee ja Gümnaasiumi tee vaheline veetorustik (De110pe), 
heas korras 

2013 0 700 

 Kokku  24 1 740 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 
 

Joogivee kvaliteet 

Nigula küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Nigula tee 4 asuvast elamust. 

Veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 31. 

juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Tabel 5.39 Nigula küla veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja Nigula tee 4-6 15.10.2018 Piirsisaldus 

Ammoonium (mg/l) 0,13 0,5 

Elektrijuhtivus  496 2500 
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Näitaja Nigula tee 4-6 15.10.2018 Piirsisaldus 

20 °C juures (μS/cm) 

Üldkaredus (mg-ekv/l) 1,3  

Fluoriid (mg/l) 0,92 1,5 

Lõhn (lahjendusaste) 1  

Maitse (lahjendusaste) 1  

Värvus (mg/l Pt) <2  

Hägusus NTU <1,0  

Mangaan (μg/l) <5 50 

Raud (μg/l) 25 200 

pH 7,9 6,5-9,5 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 

ml 
0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

Kolooniate arv 22°C 11 
Ebaloomulike 

muutusteta 

 

 

Tuletõrje veevarustus 

Nigula küla tuletõrje veevõtukoht asub Harju-Risti-Riguldi-Võntküla tee Taebla jõe silla 

juures. Tegemist on loodusliku veevõtukohaga Taebla jõest, mille juurde on rajatud 

ühendustorustik ja külmumiskindel hüdrantkaev. Nigula küla tuletõrje veevõtukoht on 

näidatud Lisa 1 skeemil NIGULA.  

Lisaks asub Nigula tööstusalal endise „Sõpruse“ näidiskolhoosi keskuse territooriumil kolm 

tuletõrjevee mahutit, mille seisukord pole teada. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Nigula küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 

isevoolselt ning suunatakse kahe ülepumpla ja survetorustike kaudu puhastamiseks Taebla 

reoveepuhastisse. Nigula küla ühiskanalisatsiooni torustik on koos veetorustikuga 

rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2013. aastal ning on väga 

heas korras.   

Nigula küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.40 Nigula küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik (De160pvc), 
väga heas korras 

2013 17 850 

2 
Kõrtsitaguse piirkonna isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De160pvc), väga heas korras 

2013 7 250 

 kokku  24 1 100 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.41 Nigula küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Nigula ülepumpla KP2 ja Nigula tee voolurahustuskaevu vaheline 
survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 330 

2 
Nigula ülepumpla KP1 ja Gümnaasiumi tee voolurahustuskaevu 
vaheline survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2013 - 675 

 kokku   1 005 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
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Tabelis 5.42 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.42 Nigula küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Heitvesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 4 861 

sh. elanike veetarve m3/a 4 817 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 44 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 13,3 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

Reoveepumplad 

Nigula külas asuvad kaks reovee kanalisatsiooni ülepumplat, mille kaudu suunatakse 

Nigula küla reoveekogumisalal tekkiv reovesi puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse. 

Tegemist on kaasaegsete kompaktpumplatega, mis on varustatud kahe pumba ja 

automaatika- ning häireedastussüsteemiga.  

Pumplate asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.43 Nigula küla ühiskanalisatsiooni ülepumplad 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Nigula KP1 Nigula küla, Nigula tee 20 16,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(DP 3068.180 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Nigula KP2 Nigula küla, Vaba mü 10 16,0 1,5 

Kompaktpumpla. Väga heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(DP 3068.180 MT), rajatud 

2013. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 
 

 

5.6 Piirsalu küla 

Piirsalu külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 165 elanikku. Ühisveevärgiga on liitunud 

ligikaudu 80% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 76%. 

Piirsalu külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi kaitsmata. 

Piirsalu reoveekogumisala reostuskoormus on 135 inimekvivalenti.  

Piirsalu küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Piirsalu küla ühisveevärki varustab joogiveega puurkaev nr 30016.  

Puurkaev-pumpla asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PIIRSA. 
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Tabel 5.44 Piirsalu külas asuvate ühisveevärgi puurkaevude tehnilised andmed 
Puur- 
kaevu 

number 

Passi 
nr 

Raja-
mise 
aasta 

Sügavus, 
m; vee-

kompleks 

Projekt-
tootlikkus 

m3/h 

Staatiline ja 
dünaamiline 

veetase, m;(a) 

Kirjeldus, hinnanguline 
seisund 

30016 - 1982 
47,8;  

O 
11,0 teadmata 

Valdaja AS Haapsalu Veevärk.  
Pumpla hoone ja seadmestik 
on amortiseerunud ja vajab 
uuendamist. 

Allikas: konsultant, Keskkonnaregister http://register.keskkonnainfo.ee 
 

Puurkaev nr 30016 asub Piirsalu külas Pumbamaja maaüksusel (foto 5.54 kuni 5.56). 

Puurkaevu vesi vastab sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud 

joogivee kvaliteedi nõuetele ning ei vaja töötlemist. Puurkaevu ümber kehtib 

sanitaarkaitseala ulatusega 50 m. Puurkaevust põhjavee ammutamiseks on AS-le Haapsalu 

Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr L.VV/326237. Puurkaev-pumpla rajati 1982. a 

ning seda korrastati 2005. a. Pumpla hoone ja seadmestik on amortiseerunud ja vajab 

uuendamist. 

 

Puurkaevu seadmed: 

o süvaveepump (P=1,0 kW, Q=5,0 m³/h); 

o sagedusmuundur; 

o kulumõõtjaga Siemens DN50. 

 

 
Foto 5.54 Piirsalu puurkaev-pumpla tehnohoone 

http://register.keskkonnainfo.ee/
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Fotod 5.55 ja 5.56 Piirsalu puurkaev-pumpla sisevaade 

 

Alljärgnevalt on toodud Piirsalu küla ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, asutustes 

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.45 Piirsalu küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal Risti aleviku puurkaevudest 

väljapumbatud vesi 
m3/a 1 226 

Omatarbevesi m3/a 0 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 1 189 

sh. elanike veetarve m3/a 1 086 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 103 

Veekadu m3/a 37 

Veekadu % 3,0 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 3,3 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

Piirsalu küla ühisveevärk on rajatud valdavalt 1980-ndate aastate alguses ning 

amortiseerunud.  Veevarustus toimub Piirsalu küla puurkaevust nr 30016.  

Piirsalu küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PIIRSA. 
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Tabel 5.46 Piirsalu küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu küla veetorustik alates pumbajaamast kuni Ridamaja teeni 
(Dn75malm, De40pe), mitterahuldavas korras 

1980-
ndad 

11 550 

 kokku  11 550 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

Joogivee kvaliteet 

Piirsalu küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse puurkaev-pumpla väljundist ja 

kortermajast. Veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud 

sotsiaalministri 31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele. 

Tabel 5.47 Piirsalu küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

Näitaja 
Kortermaja 

11.12.2013 

Pumpla väljund 

23.01.2014 
Piirsisaldus 

Ammoonium (mg/l) <0,02  0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures (μS/cm) 
580 

 
2500 

Fluoriid (mg/l)  0,12 1,5 

Kloriid (mg/l)    

Sulfaadid (mg/l)    

Lõhn (lahjendusaste) 1<1,0   

Maitse (lahjendusaste) 1   

Värvus (mg/l Pt) 4   

Hägusus NTU    

Naatrium (mg/l)    

Mangaan (μg/l)  5 50 

Raud (μg/l)  30 200 

Nitraat (mg/l)    

Nitrit (mg/l)    

pH 8,1  6,5-9,5 

Coli-laadsed bakterid 

PMÜ/100 ml 
0 

 
0 

Enterokokid    

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0  0 

Kolooniate arv 22°C    

 

 

Tuletõrje veevarustus 

Piirsalu külas on tuletõrjevee mahuti mahtuvusega 50 m³. Mahuti asub endise keskuse 

hoone taga. Mahuti on muldes ja suletud pealt luukidega. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Piirsalu küla kompaktselt hoonestatud elamupiirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 

isevoolselt ning suunatakse ühe ülepumpla ja survetorustiku kaudu puhastamiseks Piirsalu 

reoveepuhastisse. Piirsalu küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt 1980-ndatel aastatel 

ning amortiseerunud.  

Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil PIIRSA. 
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Tabel 5.48 Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu küla isevoolne reovee kanalisatsiooni torustik (Dn200ker, 
Dn150asb), halvas korras 

1980-
ndad 

12 890 

 kokku  12 890 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.49 Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni survetorustik 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Piirsalu ülepumpla ja reoveepuhasti vaheline survetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

1980-
ndad 

- 50 

 kokku   50 

Allikas: konsultant, Haapsalu Veevärk AS 

 

Tabelis 5.50 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.50 Piirsalu küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee arvestuslikud kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Reovesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 973 

sh. elanike veetarve m3/a 870 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 103 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 2,7 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Reoveepumplad 

Piirsalu külas asub üks reovee kanalisatsiooni ülepumpla, mis suunab Piirsalu küla 

reoveekogumisalal tekkiva reovesi puhastamiseks Piirsalu reoveepuhastisse. Pumpla on 

amortiseerunud.  

Pumpla asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil PIIRSA. 

 

Tabel 5.51 Piirsalu küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Märkused 

Piirsalu 
ülepumpla 

Piirsalu küla, Piirsalu 
puhasti 

10 
Pumpla asub Piirsalu reoveepuhasti juures. Ehitatud 

3m läbimõõduga betoonrõngastest 1989. aastal. 
Amortiseerunud. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 
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Foto 5.57 Piirsalu aleviku reoveepumpla I 

 

Foto 5.58 Piirsalu aleviku reoveepumpla II 
 

Reoveepuhasti 

Piirsalu küla kompaktselt hoonestatud piirkonnas tekkiv reovesi suunatakse ülepumpla 

kaudu puhastamiseks küla lääneosas asuvasse reoveepuhastisse. Monoblokkpuhasti BIO-50 

koosneb kahest BIO-25 tüüpi puhastist ning see rajati 1989. aastal. Puhasti projekteeritud 

reostuskoormuseks oli 190 - 400 ie (R=11,5 - 25,3 kg BHT7/d) ja hüdrauliliseks koormuseks 

Q=40 – 75m³/d.  Tänaseks on puhasti tehnohoone ja protsessimahuti täielikult 

amortiseerunud. Puhastit ümbritsev piirdeaed on lagunenud ja biotiigid ümbritsetud võsaga. 

Puhasti tehnohoones puuduvad nii seadmed kui ka elekter. Reovee puhastusprotsess toimub 

vaid kahes biotiigis (kogupindalaga 1848 m²) nagu tavalises looduslikus veekogus 

mikroobide ja vetikate toimel. Päikesevalguse toimel eraldavad vetikad vette hapnikku, mida 

bakterid tarbivad orgaanilise reostuse lagundamisel.  

Piirsalu reoveepuhasti asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil PIIRSA. 
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Foto 5.59 Reoveepuhasti tehnohoone (kasutusest väljas) Foto 5.60 Reoveepuhasti 

 

Puhasti heitvee suublaks on erikasutusloale märgitud pinnas. Tegelikkuses juhitakse heitvesi 

väiksemate maaparanduskraavide kaudu Palderma kraavi. Puhasti kuja ulatus on 50 m. 

Heitvee juhtimiseks suublasse on AS-le Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusluba nr 

L.VV/326237. 

 

Tabel 5.52 Piirsalu reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 2019 II kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

40 
4,3 

4,3 8,7 8,7 8,3 8,3 

Hõljuvained 35 4 4 24 24 11 11 

Üldlämmastik (Nüld) - 36 36 19 19 36 36 

Üldfosfor (Püld) - 0,26 0,26 0,32 0,32 16 16 

KHT 150 62 62   62 62 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/326237. 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 

 

Probleemid 

Piirsalu küla olemasoleva ÜVK probleemid on järgnevad: 

 veetorustik on amortiseerunud ja halvas seisukorras, veekadu moodustab kohati 

üle 20% puurkaevust väljapumbatavast veest; 

 küla korterelamuid veega varustav torustik läbib erakinnistuid ja muuhulgas ka 

ühe eramaja keldrit; 

 külas puudub nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht; 

 reoveepuhasti on täielikult amortiseerunud ning reovee puhastamine toimub vaid 

puhasti biotiikides; 

 kanalisatsioonitorustikud ja –kaevud on amortiseerunud ning nende seisukord on 

halb. Hinnanguliselt on infiltreeruva vee kogus puhastile suunatavas reovees 

umbes 50%; 

 puurkaev-pumpla nr 30016 hoone ja seadmestik on amortiseerunud; 

 reovee ülepumpla on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist. 
 

 

5.7 Pälli küla 

Pälli külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 31 elanikku. Pälli külas on vastavalt põhjavee 

kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi nõrgalt kaitstud. 
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Pälli küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad kuuluvad AS-ile Haapsalu 

Veevärk. 

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pälli küla ühisveevärk on ühendatud Taebla aleviku ühisveevärgiga ning selle kaudu 

varustatakse joogiveega Taebla Gümnaasiumi ja selle juures asuvat õpilaskodu, õpetajate 

elamuid ning endise kutsekooli kompleksi. Jõe tn õpetajate elamute piirkonnas puudub 

nõuetekohane ja toimiv veetorustik. Veevarustus toimub Taebla veetöötlusjaamast.  

 

Alljärgnevalt on toodud Pälli küla ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.53 Pälli küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 7 395,5 

sh. elanike veetarve m3/a 184 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 7 211,5 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 20,3 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

Pälli küla ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik on rekonstrueeritud 2004.a ja 

gümnaasiumi piirkonnas asuv torustik on rekonstrueeritud EL Ühtekuuluvusfondi Läänemaa 

projekti raames 2013.a ning on mõlemad väga heas korras.   

Pälli küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.54 Pälli küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 Gümnaasiumi tee veetorustik (De110pe), väga heas korras 2013 1 340 

2 
Gümnaasiumi tee ja Taebla veetöötlusjaama vaheline veetorustik 
(De110pe), väga heas korras 

2004 1 1025 

3 
Gümnaasiumi tee ja Jõe tn vaheline veetorustik (De110pe), heas 
korras 

2013 1 350 

 kokku  3 1 715 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Pälli küla ühisveevärgis võetakse joogivee analüüse Taebla Koolist. Eelnimetatud kohas 

võetud veeanalüüside mikrobioloogilised ja keemilised näitajad on vastanud sotsiaalministri 

31. juuli 2001. a määrusega nr 82 kehtestatud joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Tabel 5.55 Pälli küla veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja Taebla Põhikool 06.09.2017 Piirsisaldus 

Ammoonium (mg/l) <0,05 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures (μS/cm) 
526 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,1 1,5 

Lõhn (lahjendusaste) 1  

Maitse (lahjendusaste) 1  

Värvus (mg/l Pt) 6  

Hägusus NTU <1,0  
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Näitaja Taebla Põhikool 06.09.2017 Piirsisaldus 

Mangaan (μg/l) 5 50 

Raud (μg/l) 98 200 

pH 7,9 6,5-9,5 

Coli-laadsed bakterid 

PMÜ/100 ml 
0 0 

Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0 

 Andmed: http://vtiav.sm.ee    
 

Tuletõrje veevarustus 

Pälli külas asub Gümnaasiumi teel 300 m³ suurune tuletõrjevee mahuti. Tuletõrje 

veevõtukoht on näidatud skeemil Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Pälli külas põhikooli ja endise kutsekooli piirkonnas tekkiv reovesi kogutakse kokku 

isevoolselt ning suunatakse ülepumpla ja survetorustiku kaudu puhastamiseks Taebla 

reoveepuhastisse. Pälli küla torustikke läbib ka Nigula külast tulev reovesi, mis suunatakse 

samuti edasi Taebla reoveepuhastisse. Pälli küla Jõe tn kompaktselt hoonestatud piirkonnas 

ühiskanalisatsioon puudub. Pälli küla ülepumpla KP8 ja Taebla ülepumpla KP1 vaheline 

survetorustik on rajatud 2004.a ja põhikooli piirkonnas asuv torustik on rekonstrueeritud EL 

Ühtekuuluvusfondi Läänemaa projekti raames 2013.a ning on mõlemad väga heas korras.  

Pälli küla ühiskanalisatsiooni torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.56 Pälli küla ühiskanalisatsiooni isevoolsed torustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Gümnaasiumi tee isevoolne reovee  kanalisatsiooni torustik 
(De200pvc), väga heas korras 

2013 1 310 

2 
Endise kutsekooli ja ülepumpla KP8 vaheline isevoolne reovee  
kanalisatsiooni torustik (Dn200asb), rahuldavas korras 

1980-
ndad 

1 380 

 kokku  2 690 

Allikas: Haapsalu Veevärk AS 
 

 

Tabel 5.57 Pälli küla ühiskanalisatsiooni survetorustikud 

Jrk 
Torustiku asukoht (sulgudes läbimõõt ja materjal) ja 

seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Pälli küla Gümnaasiumi tee ülepumpla KP8 ja Taebla ülepumpla 
KP1 vaheline survetorustik (De110pe), väga heas korras 

2004 - 1 320 

 kokku   1 320 

Allikas: Haapsalu Veevärk AS 
 

Tabelis 5.58 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.58 Pälli küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, asutustes  

ning ettevõtetes tekkinud reovee arvestuslikud kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Reovesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 6 723 

sh. elanike veetarve m3/a 0 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 6 723 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 18 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

http://vtiav.sm.ee/
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Reoveepumplad 

Pälli külas asub üks reovee kanalisatsiooni ülepumpla, mille kaudu suunatakse Nigula küla 

reoveekogumisalal ja Taebla Kooli piirkonnas tekkiv reovesi puhastamiseks Taebla 

reoveepuhastisse. Tegemist on kaasaegse kompaktpumplaga, mis on varustatud kahe 

pumba ja automaatika- ning häireedastussüsteemiga.  

Pumpla asukoht on näidatud Lisa 1 skeemil NIGULA. 

 

Tabel 5.59. Pälli küla ühiskanalisatsiooni ülepumpla 

Pumpla nimi Aadress 
Kuja 

ulatus 
(m) 

Vooluhulk 
(m³/h) 

Pumpade 
võimsus 
(P1, kW) 

Märkused 

Taebla KP8 
Pälli küla, 

Gümnaasiumi tee 
20 12,0 1,7 

Kompaktpumpla. Heas 
korras. Kaks Flygt pumpa 
(SP 3057.181 HT), rajatud 

2006. aastal. 

Allikas: konsultant, AS Haapsalu Veevärk 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 
 

 

5.8 Pürksi küla 

Pürksi külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 196 elanikku.  

Pürksi külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt nõrgalt kaitstud 

(kõrge reostusohtlikkus). 

Pürksi küla reoveekogumisala reostuskoormus 490 inimekvivalenti (ie). Pürksi 

reoveekogumisalal (RKA0570197) tekkiv  reostuskoormus on ligikaudu 19,9 ie/ha. 

Reoveekogumisalal on ühisveevärgiga liitumise võimalus tagatud suuremale osale 

tarbijatest. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Pürksi küla asutusi ja ettevõtteid. Pürksi 

küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on liitunud ligikaudu 80% küla elanikest. Asutustest 

on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Noarootsi Gümnaasium, sotsiaalmaja ning 

Noarootsi lasteaed-põhikool.  

Pürksi külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Haapsalu Veevärk.  

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Pürksi külas on üks veevõrk, mis baseerub käesoleval hetkel ühel puurkaevul: Pürksi küla 

puurkaevul (katastri nr 8442). Lisaks oli varasemalt ühisveevõrku ühendatud, kuid hetkel 

on kasutusest väljas (reservis) ka teine Pürksi küla puurkaev (katastri nr 8433).  

Pürksi küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 3725 m, mis on suures osas rajatud ja 

rekonstrueeritud 2009.a. Uuemate veetorustike rajamisel on kasutatud plasttorustikke 

läbimõõduga De32...De90 mm. Torustike seisukord on hea. 

Käesoleval ajal tarbitakse Pürksi külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 

peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on Pürksi küla puurkaev-

pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 16 m3/h. 

Pürksi küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud töö lisades oleval Lisa 1 skeemil 

PÜRKSI. 
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Foto 5.61 Pürksi küla puurkaev-pumpla 

      
Foto 5.62 Hüdrofoor        Foto 5.63 Aeratsioonimahuti 
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Fotod 5.64 ja 5.65 Pürksi puurkaev-pumpla sisevaade 

Pürksi küla ühisveevärgis kasutatakse Pürksi küla puurkaev-pumplat (katastri nr 

8442). Pürksi küla puurkaev on puuritud 1980. aastal ja asub küla keskuse lõunaosas 

kortermajade juures. Puurkaevu sügavus on 150 m ning selle abil ammutatakse vett 

Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud 2009.a. 

Tööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, kuhu paigaldati toruarmatuur, 

veearvestid, elektri- ja automaatikaseadmed, 1,1 m3 suurune aeratsioonimahuti, II-

astme pumbad ning veetöötlusseadmed. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 

kasutusel aeratsioonisüsteem ning rauaeraldusfiltrid tootlikkusega 2*8 m3/h. Vastavalt 

keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 m. Puurkaev-

pumplal on tagatud 30 m sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. 

Lisaks oli varasemalt ühisveevarustuses kasutusel ka Pürksi küla reservkaev (katastri 

nr 8433), mis on puuritud 1971. aastal ja asub külakeskuse juures. Puurkaevu sügavus 

on 150 meetrit ning selle abil ammutatakse vett Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist. 

Puurkaev pole käesoleval ajal kasutuses ning puurkaevust on eemaldatud ka pump. 

Samuti on puurkaev-pumpla hoone lammutatud. Vastavalt keskkonnaregistri andmetele 

on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 30 meetrit. Puurkaevul on tagatud ca 30 meetrine 

sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. 

AS-ile Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloaga (nr. L.VV/328592) lubatud 

veevõtt Pürksi küla ühisveevarustuse puurkaevudest on toodud tabelis 5.60. 

Tabel 5.60 Pürksi küla ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate 

tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus Pürksi küla pk Pürksi küla reserv PK 

Katastri nr. 8442 8433 

Passi nr. 4910 3049 

Kasutatav põhjavee kiht O-C O-C 

Puurimise aasta 1980 1971 
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Puurkaevu tootlikkus, m3/h 14,4 15,8 

Lubatud veevõtt, m3/d 
60 - 

 

Reguleerimisseade 

Mahuti (1,1 

m3) 

ja II-astme 

pumbad 

 

 
Puudub 

Veetöötlusseade Jah Puudub 

Puurkaevu 

sügavus, m 
 

150 
 

150 

Staatiline veetase, 

m 
 

23,8 
 

11 

Deebit (l/s) 4 4,38 

Veearvesti olemasolu Jah Ei 

Puurkaevu hoone 
seisukord 

Hea Puudub 

Omanik ja haldaja 
AS 

Haapsalu 

Veevärk 

AS Haapsalu 
Veevärk 

  Andmed: AS Haapsalu Veevärk 

 

Alljärgnevalt on tabelis 5.61 toodud Pürksi ühisveevärgiga ühendatud elanike poolt, 

asutustes ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.61 Pürksi küla väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal Pürksi küla puurkaevudest 

väljapumbatud vesi 

m3/a 8 814 

Omatarve m3/a 244 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 8 308 

sh. elanike veetarve m3/a 5 550 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 2 759 

Veekadu m3/a 262 

Veekadu % 3,1 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 
23 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Veekaod Pürksi külas on torustiku rekonstrueerimise tulemusena vähenenud. Veekadude 

osakaal puurkaev-pumplast väljapumbatud (toodetud) veest moodustab ligikaudu 3,1 % 

ehk ca 0,7 m3/d. Eeltoodud tabeli andmetes on näha, et Pürksi küla ühisveevärgiga 

varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 23 m3.  
 

Joogivee kvaliteet 

Pürksi küla veevarustussüsteemis kasutatakse käesoleval ajal küla keskuse lõunaosa 

puurkaevust (katastri nr 8442) saadavat vett. Ühisveevärgist saadava joogivee kvaliteeti 

iseloomustab tabel 5.62. Viimaste joogivee proovi analüüsitulemuste põhjal vastab 

ühisveevärgist võetav vesi joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. a. määrus 

nr. 82). 

Pürksi küla ühisveevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval ajal puuduvad. 
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Tabel 5.62 Pürksi küla veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 
Pürksi küla VTJ 

07.11.2018 
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,1 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

524 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,34 1,5 

Kloriid (mg/l) 60  

Sulfaadid (mg/l) <3  

Lõhn 

(lahjendusaste) 
1  

Maitse 

(lahjendusaste) 
1  

Värvus (mg/l Pt) <2  

Hägusus NTU <1,0  

Naatrium (mg/l) 81,8  

Mangaan (μg/l) <5 50 

Raud (μg/l) 26 200 

Nitraat (mg/l) 3,5  

Nitrit (mg/l) <0,010  

pH 8,0 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

0 0 

Enterokokid 0 0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
6 - 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Pürksi külas on tuletõrje veevarustus lahendatud mahutite baasil. Kasutusel on neli 

tuletõrje veevõtumahutit, millest kaks asuvad Pürksi küla keskuses Nõmmküla-Aulepa-

Österby tee (nr 16122) ääres, üks Pürksi tankla läheduses ning üks Lauda kinnistul 

(katastri nr 52001:005:0029). Pürksi keskuse 10a ning Pürksi üldmaal asuvad 

veevõtumahutid on mahuga 100 m3 ning on tähistatud 2010.a. ja korrastatud 2012.a. 

Bensiinijaama teel (5200220) asuv tuletõrje veevõtumahuti on mahuga 2x50 m3 ning on 

samuti tähistatud 2010.a. ja korrastatud 2012.a. Küla lõunaosas Lauda kinnistul asuv 

veevõtumahuti on mahuga 100 m3 ning on tähistatud 2010.a. ja korrastatud 2012.a. 

Veevõtukohad on heas seisukorras. Mahutite täitmine toimub paakautodega ning vett 

selle tarbeks on vajadusel võimalik võtta Pürksi küla puurkaevust. 
 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Pürksi külas on moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liitunud suurem enamus elanikest. Majapidamistes, kus käesoleval 
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ajal puudub ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse. 

Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti kogumiskaevude 

tühjendamise kohta andmed puuduvad. 

Pürksi küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid tulenevalt maapinna reljeefist on 

reovee suunamiseks puhastile rajatud kolm reoveepumplat. Pürksi külas on kokku ca 

2585 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ning ca 820 m survekanalisatsiooni 

torustikke. Ühiskanalisatsioonitorustikud on rajatud ja rekonstrueeritud 2009.a ning on 

heas seisukorras. Isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid 

läbimõõduga De110 ja De160mm. Survelised kanalisatsioonitorustikud on rajatud samuti 

plasttorudest läbimõõduga De63, De90 ja De110 mm. 

Vanemad eelkõige kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 30 

aastat tagasi keraamilistest ja asbotsement torudest ning on käesolevaks ajaks 

amortiseerunud. Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on 

need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine 

pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole 

kollektorite paigaldussügavust. 

Pürksi küla kanalisatsioonisüsteemid on näidatud töö lisades oleval Lisa 1 skeemil PÜRKSI. 

Pürksi külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Pürksi külas on suuremateks 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud asutusteks Noarootsi Gümnaasium, sotsiaalmaja  ning 

Noarootsi lasteaed-põhikool. Kokku oli Pürksi külas ühiskanalisatsiooni teenusega 

varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2018. aastal ligikaudu 2 729 m3. 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Pürksi küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi. 

Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse juhitava heitvee kogus on 

võrdsustatud tarbitud vee kogusega. Hinnanguliselt moodustas infiltratsiooni ja 

sademetevee osakaal 2018.a ca 30% reoveepuhastile suunatavast (müüdud) reoveest. 

Vanusest tingituna on vanemad kinnistutorustikud ning kanalisatsioonikaevud suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 

Tabelis 5.63 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused. 

 

Tabel 5.63 Pürksi küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee arvestuslikud kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Heitvesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 7 433 

sh. elanike veetarve m3/a 4 705 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 2 729 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 20 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Reoveepumplad 

Suurem enamus Pürksi küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on Pürksi külas kasutusel kokku kolm reoveepumplat. 

Reoveepumplad on rajatud 2009.a. ning on PE korpusega kompaktpumplad, mis on 

varustatud kahe pumbaga. Lisaks on katlamaja kõrval asuva reoveepumpla (RPJ-2) 

juures võrega varustatud purgimismahuti, kuhu purgitav reovesi pumbatakse 

reoveepuhastile. 

Pürksi külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 5.64. 
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Tabel 5.64. Pürksi küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti tähis Objekti nimi Rajamise aasta Üldhinnang seisukorra kohta 

RPJ-1 Keskus 26 2009 Hea 

RPJ-2 Peapumpla/purgla 2009 Hea 

RPJ-3 Keskuse 6 2009 Hea 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 
 

Reoveepuhasti 

Pürksi reoveepuhasti asub küla lõunaosas. Reovee puhastamine toimub 2009.a 

rekonstrueeritud AS ANAcomb 2x250 aktiivmudapuhastis. Reoveepuhasti projekteeritud 

jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 18,75 kg BHT7/d (490 ie) ning hüdraulilise 

koormuse põhjal 75 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhastusprotsessi küla keskuses asuva purgla-pumpla abil. Reovee 

mehaaniline puhastus toimub käsivõre abil. Mehaaniliselt puhastatud reovesi voolab 

isevoolselt järgnevasse bioloogilise puhastuse ossa, mis jaguneb anaeroobseks, 

anoksiliseks, aeroobseks ja järelsetiti osaks. Süsteemi anaeroobsesse ossa on 

paigaldatud biomassi kandjad (plastelemendid), mille külge moodustub kõrge 

kontsentratsiooniga biomass. Vesi jaotub ühtlaselt mahuti põhjale täna jaotussüsteemile 

ning voolab edasi läbi anaeroobse osa sektsioonide vaheldumisi ülalt ja alt. Puhasti 

anaeroobsest osast voolab reovesi edasi anoksilisse ossa, kuhu suunatakse ka 

nitraadirikas tagastusmuda. Anoksilises osas toimub peamiselt lämmastikuärastus 

(denitrifikatsiooniprotsess), kuid ka täiendav orgaanika vähenemine. Puhasti anoksilisest 

osast voolab reovesi isevoolselt aeroobsesse ossa. Aeroobses osas toimub reovee 

õhustamine ja segamine peenmullilise õhustussüsteemi abil ning sellesse ossa on 

paigaldatud ja täiendavad biomassi kandjad. Aeroobses osas toimub lõplik orgaanika 

eraldamine ning ammooniumlämmastiku nitrifikatsioon. Õhustussüsteemi varustavad 

suruõhuga tehnohoonesse paigaldatud õhupuhurid. Puhasti aeroobsest osast voolab 

aktiivmuda ja töödeldud reovee segu isevoolselt vertikaalsesse järelsetitisse. Järelsetitis 

eraldub aktiivmuda töödeldud reoveest, vajudes selle põhja. Järelsetiti põhjast 

suunatakse aktiivmuda õhktõstuki abil anoksilisse ossa tagasi (tagastusmuda). Töödeldud 

reovesi (heitvesi) voolab järelsetiti rennist puhasti äravoolutorusse ja edasi suublasse. 

Osa liigmuda (jääkmuda) suunatakse õhktõstuki abil eelsetitisse, kus toimub selle 

stabiliseerimine. Eelsetitisse kogunenud liigmuda veetakse edasiseks käitlemiseks 

suurema reoveepuhasti juurde. 

Pürksi küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab üldiselt reovee nõuetekohase 

puhastuse. 

 

 
Foto 5.66 Pürksi reoveepuhasti välisvaade I 
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Foto 5.67 Pürksi reoveepuhasti välisvaade II 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/328592) on Österby peakraav (suubla kood VEE110430). Vastavalt Eesti 

veeseadusele on kõik Eesti veekogud (s.h. Österby peakraav) reostustundlikud 

heitveesuublad. 

 

Tabel 5.65 Pürksi reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 

(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

25 
4,8 

5,1 2,1 3,2 17 

Hõljuvained 35 7 24 2 2 21 

Üldlämmastik (Nüld) 60 9 8,4 12 12 9,8 

Üldfosfor (Püld) 2 0,21 0,2 0,23 0,22 0,88 

KHT 125 54 51 48 34 49 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/328592. 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademevee kanalisatsioon on rajatud üksnes küla keskuse kortermajade piirkonda. 

2009.a rajatud sademevee drenaažitorustiku pikkus on ca 445 m ning selle abil juhitakse 

liigvesi Österby peakraavi. Mujal on sademevee ärajuhtimisel arvestatud, et sademevesi 

imbub haljasaladel pinnasesse.  
 

5.9 Sutlepa küla 

Sutlepa külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 112 elanikku. 

Sutlepa külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile põhjavesi peamiselt nõrgalt 

kaitstud (kõrge reostusohtlikkus). 

Sutlepa küla reoveekogumisala (kinnitatud vastavalt Keskkonnaministri 02. juuli 2009. 

aasta käskkirjaga nr 1080) reostuskoormus on 95 inimekvivalenti (ie). Sutlepa 

reoveekogumisalal (RKA0570196) tekkiv reostuskoormus on ligikaudu 11,5 ie/ha. 

Vastavalt veeseadusele tuleb alla 2000 ie reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti hoida tehniliselt heas seisukorras, tagamaks reovee 

nõuetekohane käitlemine. Ühiskanalisatsiooni puudumisel peab reovee tekitaja 

reoveekogumisala piirkonnas reovee koguma lekkekindlasse kogumismahutisse ja 

korraldama selle äraveo. Lisaks võib ühiskanalisatsiooni puudumisel reoveekogumisaladel 

reostuskoormusega alla 2000 ie nõuetekohaselt immutada pinnasesse vähemalt 
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bioloogiliselt puhastatud reovett. Väljaspool reoveekogumisalasid paiknevatel 

tiheasustusaladel peab kaitsmata ja nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel reovee enne 

immutamist vähemalt bioloogiliselt puhastama, juhul kui heitvett immutatakse 

pinnasesse kuni 10 m3 ööpäevas. Lisaks võib nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel 

pinnasesse immutada ka mehaaniliselt puhastatud olmereovett (v.a. vesikäimlast pärit 

reovesi). Sealjuures tuleb arvestada, et heit- ja sademevee immutussügavus peab olema 

aasta ringi vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma 1,2 m 

kõrgemale aluspõhja kivimitest. 

Ühisveevarustuse kaudu said 2018.a. vett ligikaudu 80 Sutlepa küla elanikku ehk 

ligikaudu 69% küla elanikest. 

Sutlepa külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad AS-ile Haapsalu Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Sutlepa küla veevarustus baseerub käesoleval ajal küla keskuse põhjaosas asuval Sutlepa 

puurkaevul (katastri nr 51762).  

Sutlepa küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil SUTLEPA. 

Sutlepa küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaev pumplaid: 

• Sutlepa küla puurkaev (katastri nr. 51762); 

Sutlepa küla keskuse puurkaev on rajatud 2013. aastal ja asub küla keskuse põhjaosas 

kortermajade läheduses (joonis 6). Puurkaevu sügavus on 145,3 meetrit ning selle abil 

ammutatakse vett Ordoviitsiumi-Kambriumi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on 

rekonstrueeritud samuti 2013. aastal. Tööde käigus rajati uus pumpla hoone, kuhu 

paigaldati uus toruarmatuur, veearvestid, 0,5 m3 suurune membraanhüdrofoor, 

veetöötlusseadmed ning elektri- ja automaatikaseadmed. Veetöötlusseadmena on 

puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad rauaeraldusfiltrid ning gaaside eraldusseade. 

Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 10 meetrit. 

Puurkaev-pumplal on tagatud 10 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala on piiratud aiaga. 

 
Foto 5.68 Sutlepa veetöötlusjaama tehnohoone 
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Foto 5.69 Aeratsioonimahuti ja õhukuivati  Foto 5.70 Hüdrofoor 

 

 
Foto 5.71 Paarisrauafiltrid 
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Alljärgnevalt on tabelis 5.66 toodud Sutlepa küla elanike poolt ning asutustes ja 

ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2018. aastal. 

 

Tabel 5.66 Sutlepa küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal Sutlepa küla puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m3/a 2 130 

2018. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 1 828 

sh. elanike veetarve m3/a 1 775 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 54 

Veekadu m3/a 176 

Veekadu % 8,8 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 5 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud. 

Veekadude osakaal puurkaev-pumplast väljapumbatud (toodetud) veest moodustab 

ligikaudu 8,8%, ca 0,5 m3/d. Tabeli 5.66 andmetes on näha, et Sutlepa küla 

ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane keskmine veetarve on ligikaudu 5 m3.  

Küla keskuse ühisveevarustuse torustike kogupikkus on ligikaudu 900 m, mis on kogu 

ulatuses 2013.a rekonstrueeritud. Uute ühisveevarustuse torustike rajamisel on 

kasutatud plasttorustikke läbimõõduga De32...De63 mm. Torustike seisukord on hea. 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Sutlepa küla keskuse veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal Sutlepa puurkaevu 

(katastri nr 51762) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatavate Sutlepa küla puurkaevu 

põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 5.67. 

Tabelis 5.67 on näha, et SM 02.01.2003.a. määruse nr 1 põhjal kuulub Sutlepa küla 

keskuse puurkaevu vesi I kvaliteediklassi. 

Sutlepa uue puurkaevu rajamise järgselt on uuritud ka põhjavee radioloogilisi näitajaid. 

Puurkaevust 26.01.2013. võetud veeproovi analüüsitulemuste põhjal on joogiveega 

saadav täiskasvanud inimese aastane efektiivdoos 0,044 mSv/a, mis on joogiveele 

kehtestatud piirnormist (0,1 mSv/a) väiksem. 

Tabelis 5.67 on toodud ka joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on võetud Sutlepa 

keskuse veevõrgust, Vabaajakeskusest. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal on 

fluoriidide sisaldus Sutlepa küla keskuses veevõrgust 12.09.2018 võetud proovis ületanud 

joogiveele kehtestatud piirsisaldust. 24.09.2018 võetud kordusproovis vastas fluoriidide 

sisaldus kehtestatud nõuetele. 

Tabel 5.67 Sutlepa küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust võetava 

joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Sutlepa 

veevärk 

(põhjavesi) 

22.11.2018 

Kvaliteedi-

klass 

Vabaaja-

keskus 

12.09.201

8 

Vabaajakes

kus 

24.09.2018 
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,12 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 

<0,05  
0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

427 

I: 2500 II: 

2500 III: 

2500 

418  

2500 

Fluoriid (mg/l) 1,31 I: 1,5 II: 1,7  1,88 1,44 1,5 
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Näitaja 

Sutlepa 

veevärk 

(põhjavesi) 

22.11.2018 

Kvaliteedi-

klass 

Vabaaja-

keskus 

12.09.201

8 

Vabaajakes

kus 

24.09.2018 
Piirsisaldus 

III: 4,0 

Kloriid (mg/l) 31 
I: 250 II: 250  

III: 350 

  
 

Sulfaadid (mg/l) <3 
I: 250 II: 250  

III: 350 

  
 

Lõhn 

(lahjendusaste) 
2  

1  

 

Maitse 

(lahjendusaste) 
2  

1  

 

Värvus (mg/l Pt) 4  

4  

 

Hägusus NTU 1,4 
I:1,5 II 2,0 

III: 3,0 

<1,0  
 

Naatrium (mg/l) 56,3 
I: 200 II: 200  

III: 350 

  
 

Mangaan (μg/l) <5 
I:50 II:100 

III:200 

<5  
50 

Raud (μg/l) 98 
I:200 II:1000 

III:10000 

67  
200 

Nitraat (mg/l) 0,68 
I:50 II:50 

III:50 

  
 

Nitrit (mg/l) <0,010 
I: 0,5; II: 

0,5; III: 1,0 

<0,010  
 

pH 7,7 I-III: 6,5-9,5 7,7  6,5-9,5 

Jääkkloor (mg/l)   <0,05  0,2 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

0 III: 10 

0  

0 

Enterokokid 0 III: 10   0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 

0  
0 

Kolooniate arv 

22°C 
<4 

I:100 II:100 

III300 

  
- 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Tuletõrje veevarustus 

Sutlepa külas on tuletõrje veevarustus lahendatud kortermajade juures asuva 

veevõtumahuti baasil. Tuletõrje veevõtumahuti asub Sutlepa puurkaev-pumpla vastas 

ning on mahuga 50 m3. Mahuti on 2010.a. tähistatud ning on korrastatud 2012.a. 

Sealjuures soojustati mahuti kaas ning korrastati juurdepääsutee. Veevõtukoht on 

tähistatud ning heas seisukorras. Mahuti täitmine toimub paakautodega. 
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Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Sutlepa külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud peamiselt küla keskuse 

kortermajade ja eramajade elanikud. Ühiskanalisatsiooniga liitumise võimalus on tagatud 

kõigile reoveekogumisala tarbijatele. 

Sutlepa küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne. Üksnes reovee suunamiseks 

reoveepuhastile on reoveepuhasti territooriumil kasutusel reoveepumpla. Sutlepa külas 

on kokku ca 1025 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, mis on kogu ulatuses 2013.a 

rekonstrueeritud. Uute isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud 

plasttorusid läbimõõduga De160 mm. Torustikud on heas seisukorras. 

Sutlepa küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud Lisa 1 skeemil SUTLEPA. 

 

Sutlepa küla tiheasustusalal on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud 

reoveekogumisala kortermajade ning eramajade elanikud ehk ligikaudu 82 Sutlepa küla 

elanikku ehk ca 71% küla elanikest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes elanike ning 

asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei 

juhita. 

Sutlepa külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil reovee koguseid ei mõõdeta. Suublasse juhitava 

heitvee kogus on võrdsustatud tarbitud vee kogusega. Hinnanguliselt moodustas 

infiltratsiooni ja sademetevee osakaal 2018. aastal ca 30% reoveepuhastile suunatavast 

(müüdud) reoveest. Vanusest tingituna on vanemad kinnistutorustikud ning 

kanalisatsioonikaevud suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Tabelis 5.68 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2018. 

 

Tabel 5.68 Sutlepa küla ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tekkinud reovee arvestuslikud kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Reovee kogused 

Reovesi (elanikkond, ettevõtted ja asutused) m3/a 1 788 

sh. elanike veetarve m3/a 1 725 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a 54 

Ööpäevane keskmine reoveeteke m3/d 4,9 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

Reoveepumplad 

Sutlepa küla ühiskanalisatsioon on rajatud valdavalt isevoolsena. Üksnes reovee 

suunamiseks puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumile rajatud reoveepumpla. 

Reoveepumpla on 2013.a rekonstrueeritud. Tegemist on kahe pumbaga varustatud PE 

korpusega kompaktpumplaga. 

Tabel 5.69 Sutlepa küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 

tähis 

Objekti 

nimi 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang seisukorrale 

RPJ Sutlepa reoveepumpla 2013 Hea 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 
 

Reoveepuhasti 

Sutlepa küla reoveepuhasti asub küla keskuse edelaosas. Reovee puhastamine toimub 

2012.a. rajatud Klaro XXL 80 EW tüüpi kompaktpuhastis. Reoveepuhasti projekteeritud 

jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 4,8 kg BHT7/d (80 ie) ning hüdraulilise 

koormuse põhjal 12 m3/d. 
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Reovesi juhitakse puhastile isevoolselt ning suunatakse puhastusprotsessi reoveepumpla 

abil. Reovee puhastamine toimub Klaro XXL 80 EW tüüpi aktiivmudatehnoloogial 

põhinevas aktiivmudapuhastis. Puhasti koosneb viiest mahutist (a´ 6,5 m3), millest 2 

esimest on mõeldud reovee esmaseks puhastuseks ning ülejäänud kolm on reovee 

bioloogiliseks puhastuseks mõeldud SBR mahutid. Reovee aereerimiseks on mahutites 

kasutusel membraan-aeraatorid ning vajalik õhukogus tagatakse puhasti kõrval asuvas 

teenindushoones asuva kompressori abil. Suruõhu abil toimib ka õhktõstukite süsteem. 

Heitvesi juhitakse suublaks olevasse Sutlepa kraavi. Reoveepuhasti on uus ning tagab 

üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse. 

 
Foto 5.72 Sutlepa küla reoveepuhasti 

 

 
Foto 5.73 Sutlepa küla reoveepuhasti (muldes aeratsioonimahutid) 
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Foto 5.74 Sutlepa küla reoveepuhasti ja reoveepumpla 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Haapsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/328592) on Sutlepa kraav (suubla kood VEE1500006). Vastavalt Eesti veeseadusele 

on kõik Eesti veekogud (s.h. Sutlepa kraav) reostustundlikud heitveesuublad. 

 

Tabel 5.70 Sutlepa reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 2019 I kv 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

40 
9 

9 3 3 27 

Hõljuvained 35 11 11 8 8 23 

Üldlämmastik (Nüld) - 34 34 12 12 33 

Üldfosfor (Püld) - 7,8 7,8 0,22 0,22 6,2 

KHT 150 83 83 31 31 82 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/328592. 

 

Sutlepa reoveepuhastist suublani viiv kraav vajab puhastamist ja süvendamist. 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademevee kanalisatsioon on rajatud samuti küla keskuse kortermajade piirkonda. 

Selleks on kasutusel peamiselt vanemad drenaažitorustikud kogupikkusega ca 960 

meetrit. Lisaks on 2013.a. rajatud ca 30 meetrit uuemat drenaažitorustikku, mille kaudu 

juhitakse küla keskuse liigvesi reoveepuhasti heitveetorustiku kaudu suublaks olevasse 

Sutlepa kraavi. Sutlepa vabaajakeskuse juurde rajatud drenaažitorustike pikkus on ca 

100 m ning nende kaudu juhitakse liigvesi läheduses asuvasse kraavi. Mujal on 

sademevee ärajuhtimisel arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. 

 

 

5.10 Nõva küla 

Nõva külas elab 1. jaanuari 2019 seisuga 107 elanikku. Vee-ettevõtjaks on alates 

01.01.2019 AS Haapsalu Veevärk.  

Ühisveevärgi teenust kasutavad 108 elanikku ja viis asutust. Ühiskanalisatsiooni teenust 

kasutavad 106 elanikku ja 5 asutust.  

Põhjavee kasutamiseks on väljastatud vee-ettevõtjale 09.03.2015 vee erikasutusluba 

L.VV/325717 ja mis kehtib kuni 08.03.2039.   
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Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Nõva küla ühisveevärk varustab joogiveega 4 korrusmaja, arstipunkti, kauplust, 

koolimaja, võimlat ja kolme eramut. Ülejäänud küla elamud omavad individuaalseid šaht- 

ja puurkaevusid. Ühisveevärgi torustikud on plastiktorudest (PEH) läbimõõduga 32-40 

mm. Veetorustik on rajatud aastatel 2007-2008 SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

toetusega. Omaosaluse kattis Vallavalitsus. 

Nõva küla ühisveevärgis kasutatakse 1977.a. rajatud Nõva puurkaevu katastri nr 8104. 

Puurkaev koos hoonega asub kooliga samal kinnistul. Puurkaevuga võetakse vett 

Ordoviitsium-Kambriumi põhjavee kihist. Puurkaevu sügavus 85 m, deebit 1,28 l/s ja 

staatiline veetase 7,7 m. Sanitaarkaitseala ulatus on 50 m. Lubatud veevõtt on 5000 m³ 

aastas.  

Puurkaevu päis paikneb hoones ja on suletud. Hoones (pumplas) asub veetöötlus ja 

juhtimiskilp. Hoone katus, uks ja aken on rekonstrueeritud.  

Pumplas paikneb kaks rauaeraldusfiltrit Duplex, hüdrofoor ja õhueraldussüsteem. 

Puurkaevust võetav vesi mõõdetakse mehaanilise veemõõtjaga. Puurkaevu on 

paigaldatud EBARA puurkaevu pump 4N7-17, mida juhitakse rõhuanduriga läbi 

sujuvkäiviti Danfoss. Pumba tootlikus sügavusel 94 m on 50 l minutis ehk 3 m³/h. Pumba 

elektriline võimsus 2,2 kW. Erivõimsus 0,73 kW/m³ pumba sügavusel 95 m. 

Olemasoleva veetorustiku pikkus Nõval 951 m. Veetorustik rekonstrueeriti 2009.a. 

 

 
Foto 5.75 Nõva veetöötlusjaam 
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Foto 5.76 Nõva veetöötlusjaama sisevaade I 

 
Foto 5.77 Nõva veetöötlusjaama sisevaade I 
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Joogivee kvaliteet 

Nõva külas võetakse vett Ordoviitsium-Kambriumi veekompleksist, millele on iseloomulik 

kõrge rauasisaldus ja ka kõrge mangaanisisaldus vees, mis omakorda halvendab joogivee 

organoleptilisi  omadusi.  Joogivee  kvaliteedi  parandamiseks  on  paigaldatud  pumplasse 

rauaeraldusfiltrid  koos  aeratsioonimahutiga.   

Vee  kvaliteet  tarbija  juures  vastab  määratud näitajate osas nõuetele. Aeg-ajalt esineb 

kõrvalekaldeid raua ja mangaani osas. Probleeme esineb ka väävelvesiniku sisaldusega. 

Väävelvesinikule piirväärtused puuduvad, kuid vesi lõhnab ebameeldivalt - mädamuna 

lõhn. 

Tabel 5.71 Nõva küla veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Nõva 

pumbama

ja 

18.04.201

8 

Nõva kool 

24.05.201

8 

Nõva VTJ 

(väljund) 

3.10.2018 

Nõva VTJ 

(väljund) 

7.11.2018 Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 

  
0,19 

 
0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

  

399 

 

2500 

Lõhn 

(lahjendusaste) 

  

1 

 

 

Maitse 

(lahjendusaste) 

  

1 

 

 

Värvus (mg/l Pt) 

  

2 

 

 

Hägusus NTU   <1,0   

Mangaan (μg/l) 66 63 42 22 50 

Raud (μg/l) 72 11 240 85 200 

pH   7,7  6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

  

0 

 

0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 

  
0 

 
0 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Nõva  külas  tuletõrjehüdrante  ei  ole  paigaldatud,  kuna  pumpla  ja  veetorustikud  ei  

taga nõutavat veehulka. Tagamaks vajalik tuletõrjevee kogus (10 l/s 3 tunni jooksul) 

hüdrandist kustutusvee  võtmisel,  on  vajalik  veetorustiku  läbimõõt  vähemalt  100  

mm.  Külas  on tulekustutusvee võtmiseks tiik ja sinna juurde rajatud veevõtukaev. Lisaks 

on korrusmajade juures mahuti mahtuvusega 50 m³, kuid mis ei ole kasutuskõlblik, kuna 

ei pea vett.   
 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Nõva küla ühiskanalisatsiooniga on ühendatud 4 korrusmaja, Apteegi kinnistu, koolimaja 

koos võimlaga, kauplus ja 1 eramu. Ühiskanalisatsiooniga varustatud piirkonnas on 
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moodustatud reoveekogumisala. Ülejäänud eramute puhul piirkonnas toimub reovee 

kogumine kogumismahutitesse või immutamine pinnasesse.  

Reovee torustiku pikkus on 746 m, millest 135 m on survetorustik. Survetorustik ühendab 

,,Apteegi“ kinnistul paiknevat reoveepumplat isevoolse torustikuga ,,Elu“ kinnistul. 

Ühiskanalisatsiooni torustik renoveeriti aastatel 2007 ja 2008 ning paigaldati uued PE 

torud ning plastikust (PP) vaatluskaevud. Paigaldati plastikust (PEHD) reovee ülepumpla 

ja rekonstrueeriti reoveepuhasti. Ühiskanalisatsiooni torustikud on rajatud torudest 

läbimõõduga 110-200 mm. Torustikud kuuluvad AS-le Haapsalu Veevärk. 

Nõva külas tekkiv olmereovesi puhastatakse enne suublasse juhtimist bioloogiliselt. 

Elanike ja asutuste poolt 2018.a. tekkinud arvutuslik reovee vooluhulk oli ööpäevas 6,27 

m3. Ühiskanalisatsiooni juhiti tarbijate poolt mõõdetuna (2018.a. ühendatud elanikke 92) 

2289 m3/a reovett. Piirkonna elanike poolt tekitatud ööpäevane reostuskoormus oli 5,52 

kg BHT7-t. Üks inimene ehk üks ie (inimekvivalent) tekitab 60 grammi BHT7-t ööpäevas. 

Nõvale on iseloomulik, et perioodil juuli-august (2018.a. andmetel oli puhastile suunatav 

keskmine vooluhulk (veetarbimise alusel) 2,3 korda suurem kui ülejäänud perioodil, olles 

vastavalt 13,2 m3/d ja 5,8 m3/d. Kogu aasta veemüük oli 2484 m3. 

 

Reoveepuhasti 

Nõva küla reoveepuhasti on rajatud 2007.a. Kasutusel on kompaktne mehaanilis-

bioloogiline biokile-väikepuhasti EKOL 15A 

[http://schottli.ee/tooted/reovesi/reoveepuhastid/bioloogilised-rootorpuhastid/ekol/].  

Puhasti on mõeldud vastu võtma 15 m3 reovett päevas.  

Puhastile lubatud koormus 6 kg/BHT7 ööpäevas.  

Puhasti efektiivsus tehase andmetel on 95% BHT7. 

Puhasti koosneb eelsetitist, kambrist muda säilitamiseks ja tihendamiseks, bioloogilisest 

töötlusest koos biorootoriga ja järelsetitist. Järelsetitist voolab heitvesi ülevoolu kaudu 

suublasse. 

Heitvesi juhitakse Nõva väljalasust Niine kraavi. Puhastile eelneb kogumismahuti mahuga 

8 m3, millest pumbatakse reovesi puhastile. Kogumismahutit kasutatakse ühtlustus-

mahutina. Kogumismahutisse voolab küla reovesi isevoolselt. Enne mahutit on 

vaatluskaev koos käsivõrega. Võre kasutamine on minimaalne. Mahutisse on paigaldatud 

ujukiga pump Flygt. Pumpa juhivad programmkell ja ujuk. 

Reoveepuhasti projektijärgne elektriline võimsus on 0,94 kW. Aastane elektrienergia 

vajadus oli 2018.a. 1907 kW. Elektrienergia erikasutus 0,83 kWh/m3. 

 

 
Foto 5.78 Nõva reoveepuhasti tehnohoone (kasutusest väljas) 
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Foto 5.79 Nõva reoveepuhasti I 

 
Foto 5.80 Nõva reoveepuhasti II 
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Foto 5.81 Nõva reoveepuhasti III  Foto 5.82 Kemikaalimahuti (raud(III)sulfaat) 

Kehtivas vee erikasutusloas nr L.VV/325717 on heitvee suublasse juhtimisel limiteeritud 

BHT7, heljumi, ph ja KHT sisaldused. Üldlämmastiku ja üldfosfori osas vee erikasutusloas 

koguselist piirväärtust määratud ei ole, kuid saastetasu arvutatakse.  

 

Tabel 5.72 Nõva reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär 

erikasutusloal 
(mg/l) 

Väljuv  
2018 III kv 

Väljuv  
2019 IV kv 

Väljuv 
2019 I kv 

Väljuv 
2019 II kv 

Sisenev 
24.09.2018 

Biokeemiline 
hapnikutarve (BHT7) 

40 190 110 215 315 705 

Hõljuvained 35 180 70 142 330 350 

Üldlämmastik (Nüld) - 82 140 86 125 110 

Üldfosfor (Püld) - 12 15 13 19 21 

KHT 150 560 300 486 840 1290 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/325717. 

 

Reoveepuhasti ei tööta nõuetekohaselt. Puhastusprotsess on häiritud siseneva reovee 

BHT7 kõrge sisalduse ning vooluhulkade suurte kõikumiste tõttu aastaaegade kaupa. 

Suvel toimuvad koolis lastelaagrid, mis suurendavad vooluhulka 3 korda. Puhastile 

lubatud sisenev BHT7 on reoveepuhastusseadme tootja poolt maksimaalselt 400 mg/l. 

Seega ülekoormus kontsentreeritud reoveega on 1,76 korda. 

Suublasse juhitud heitvee saasteainete keskmised kogused 2018.a. ei vastanud veeloa 

nõuetele. Piirväärtusi ületanud saasteainete koguste eest tasuti 10 kordselt kehtiva 

keskkonnatasu määra alusel. Lisaks tasuti riigimakse üle normi olnud saastetasudelt.  
 

Sademeveesüsteemid 

Sademevee ärajuhtimiseks külas torustikud puuduvad. Teedelt ja platsidelt voolab 

sademevesi haljasaladele, kus imbub pinnasesse või juhitakse ära kraavidega. Liigvee 

probleeme külas ei ole. 
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5.11 Variku küla 

Variku külas elas 01.01.2019 seisuga 51 inimest. Vee-ettevõtjaks on alates 01.01.2019 

AS Haapsalu Veevärk. Põhjavee kasutamiseks on väljastatud vee-ettevõtjale 09.03.2015 

vee erikasutusluba L.VV/325717 ja mis kehtib kuni 08.03.2039.  

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Variku küla ühisveevärk varustab ühte korrusmaja (18 korterit), mööblitööstust ja 

külastuskeskust (seltsimaja). Tarbevee saamiseks Variku külas rajati 1973.a. Variku 

puurkaev katastri nr 9169. Puurkaev-pumpla rekonstrueeriti 2015.a. 

Variku puurkaev asub Variku töökoja lähedal. Puurkaevu sügavus on 65 m ja vett 

võetakse Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud põhjaveekogumist. Puurkaevu deebit on 4,86 l/s 

ja staatiline veetase 4,2 m. Veeloaga veevõtt piiratud ei ole, tarbimine alla 5 m3/h. 

Veevaru on küla vajadusteks piisav. Sanitaarkaitseala on 50 m.  

Pumplahoone on metallkarkassil sandwich paneelidest hoone suurusega 7,13 m2 

(2,3x3,1m). 

Puurkaev-pumpla töötab üheastmelisena. Vesi pumbatakse puurkaevust läbi 

aeratsioonisüsteemi survefiltrisse. Filtrit läbinud vesi suunatakse tarbeahelasse. Filtri 

tagasipesuprotsess toimub automaatselt.  Süsteemis töötab hüdrofoor 200 L, et tagada 

puurkaevupumba väiksem sisse ja väljalülituste arv.  Süvaveepumpa  juhitakse 

sujuvkäivitiga. 

Veekulu mõõtmine toimub impulssanduriga veemõõtjatega enne aeratsiooni ning 

tarbeväljundil. 

Tehnoloogilised seadmed: 

Aeratsiooni süsteem koosneb järgmistest osadest: 

Aeratsioonimahuti V=61 L; d= 257mm; h=1372 mm   1 tk 

PAL-rõngad         50 L 

Õhueraldaja         1 kompl. 

Õlivaba kompressor AmPro, 120 W     1 kompl. 

Survefilter. 

Survefiltris VAS 12 toimub oksüdeerumata aga ka oksüdeerunud rauaühendite ja muude 

veega kaasneda võivate mehaaniliste lisandite eemaldamine. Filtertäidisena kasutatakse 

kolme erineva osakeste suurusega liivakihti ja katalüütilist täidist AquaMandix. Täidis ei 

vaja regenereerimist kaaliumpermanganaadiga, kuid töödeldav vesi peab sisaldama 

piisavalt hapnikku. Väljasadenenud ühendite filtrist väljaviimiseks vajab seade 

tagasiuhtmist veega. Tagasipesu sagedus olenevalt vee tarbimisest 2 – 4 korda nädalas 

10 – 15 min.  Tagasipesu protsess toimub automaatselt. Tagasipesu protsessi 

ajastamiseks on seade varustatud juhtautomaatikaga. Tagasipesuaeg vabalt valitav näit. 

öötundidele ning seadistatakse vastavalt kliendi soovile. Täidis pikaajaliselt kasutatav. 

Üldkaredust antud tehnoloogilised seadmed ei vähenda. 

Suurema osa veest tarbivad elanikud. Ülejäänud küla elamud ja asutused tarbivad vett 

isiklikest šaht- või puurkaevudest. 
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Foto 5.83 Variku puurkaev-pumpla tehnohoone 

 

                 
Foto 5.84 Veetöötlusseadmed (rauafiltrid) Foto 5.85 Hüdrofoor 
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Foto 5.86 Puurkaev-pumpla sisevaade 

 

Veetorustike veekaod on suhteliselt madalad arvestades veetorustike vanust. 

Ühisveevarustuse torustiku ligikaudne pikkus on 400 m. Veevarustussüsteem on rajatud 

üle 30 aasta tagasi, mistõttu torustik on vananenud ja mitmeid kordi parandatud. Torustik 

on rajatud malmtorudest, uus osa plastikust (PE) torudest.  

 

Joogivee kvaliteet 

Variku pumplast võetud veeproovidest tehtud analüüsid näitavad, et joogivee kvaliteet 

vastab määratud näitajate osas joogivee kvaliteedi nõuetele.  

Tabel 5.73 Variku küla veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Variku 

pumpla 

14.09.2017 

Variku pumpla 

24.05.2018 

Variku 

pumpla 

3.10.2018 

Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 

<0,05 
 

0,11 
0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

383 

 

395 

2500 

Lõhn 

(lahjendusaste) 

2 

 

2 

 

Maitse 

(lahjendusaste) 

2 

 

2 

 

Värvus (mg/l Pt) 

16 

 

15 
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Näitaja 

Variku 

pumpla 

14.09.2017 

Variku pumpla 

24.05.2018 

Variku 

pumpla 

3.10.2018 

Piirsisaldus 

Hägusus NTU <1,0  <1,0  

Mangaan (μg/l)  26  50 

Raud (μg/l)  40  200 

pH 7,4  7,4 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

0 

 

0 

0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 

0 
 

0 
0 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 

 

Tuletõrje veevarustus 

Tuletõrje veevõtukohana on välja ehitatud ja tähistatud veevõtukoht Tagavalla kinnistul 

(külastuskeskuse platsil) ja mis on kontrollitud ja korras. Veemahuti mahutavus on 50 

m3.  
 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Ühiskanalisatsioonisüsteemiga on Variku külas ühendatud ainult korrusmaja, 

mööblitootmisettevõte ja külastuskeskus. Tarbijate arv on 48 elanikku. 

Reovee kanalisatsiooni torustik on rajatud asbesttsement- ja keraamilistest torudest. 

Torude läbimõõt 160-200 mm. Vaatluskaevud betoonist ja suletud pealt malmist kaanega. 

Kanalisatsioonisüsteemi torustike vanus on üle 30 aasta. Isevoolsete 

kanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 2000 m. Torustikud on aastatega ära 

vajunud ning toimub reovee imbumine pinnasesse. Samuti on pragunenud 

vaatluskaevude põhjad, mille kaudu toimub samuti reovee imbumine pinnasesse. 

Vihmastel perioodidel aga imbub sadevesi ühiskanalisatsiooni kaevude ja torustike 

ebatiheduste tõttu.  
 

Reoveepumplad 

Ühiskanalisatsiooni kuulub ka korrusmaja juures olev reoveepumpla, mis on maja elanike 

poolt rekonstrueeritud. Pump pumpab majas tekkinud reovee isevoolsesse 

kanalisatsiooni. Isevoolset torustikku pidi voolab reovesi külast eemal olevasse 

reoveepuhastisse. 
 

Reoveepuhasti 

Variku küla reovee puhastamine toimub biotiikides looduslikult. Heitvesi väljub biotiikidest 

väljalaskme kaudu Paldermaa kraavi ja sealt edasi Nõva jõkke. Lubatud heitvee kogus, 

mida võib suublasse juhtida, on 1200 m3 aastas. Heitvee suublaks on Nõva jõgi, mis on 

lõheliste kudemis- ja elupaik. 

 

Tabel 5.74 Variku küla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär erikasutusloal (mg/l) Väljuv 2019 I pa 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

40 3,8 

Hõljuvained 35 6 

Üldlämmastik (Nüld) - 12 

Üldfosfor (Püld) - 0,89 

KHT 150 35 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/325717. 
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Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Teedelt ja platsidel voolab sademevesi haljasaladele 

ning imbub seal pinnasesse. Sademeveest tingitud liigvee probleeme pole. 
 

5.12 Rannaküla 

Rannakülas elab 01.01.2019.a. seisuga 75 elanikku, kellest 60 inimest (55%) küla 

korruselamute piirkonnas on varustatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenusega. Vee-

ettevõtjaks on alates 01.01.2019 AS Haapsalu Veevärk.  

Rannaküla piirkonnas on vastavalt Eesti Geoloogiakeskuse koostatud Põhjavee kaitstuse 

kaardile nõrgalt kaitstud (kõrge reostusohtlikkus) põhjaveega ala, kus moreeni paksus on 

2-10 meetrit või liivsavi alla 2 meetri. 

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Käesoleval ajal varustab Rannaküla tarbijaid veega ühisveevarustussüsteemi üks 

puurkaev (katastri nr 1100), mis annab vett 60 tarbijale ja kes elavad neljas korrusmajas 

(kortereid 36). Rannaküla korrusmajade kortereid kasutatakse valdavalt ainult suvel. 

Puurkaev-pumpla paikneb elamute juures. Sadama piirkond on ühisveevarustusest väljas 

ja seal piirkonnas olev eravalduses (omanik AS Merimets) puurkaev katastri nr 8097, mis 

oli elamute veevarustuses kasutusel 2010.a, ei tööta. Sanitaarkaitseala on määratud 50 

m raadiuses. Arvestuskaart saadav aadressil 

 [http://loodus.keskkonnainfo.ee/WebEelis/veka.aspx?pkArvestus=2007653479]. 

Sadama piirkonnas asuvad veel puurkaevud katastri nr 22258, 8098. Ülejäänud küla 

elanikud ja suvilate omanikud kasutavad oma šaht või puurkaeve. 

Korruselamute veevarustuse tagamiseks on rajatud 450 m torustikku. Torustik on rajatud 

malmtorudest läbimõõduga 110 mm ja mille vanus on 20-40 aastat. Torustikud läbivad 

kinnistuid ja omanik puudub. 

Rannaküla küla ühisveevarustus baseerub ühel puurkaevpumplal, mis paikneb 

pumbamaja kinnistul (tunnus: 53101:001:1785).   

Rannaküla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RANNAK. 

 

Puurkaev katastri numbriga 1100 on rajatud 1983. aastal. Puurkaevu sügavus 151 

m. Vett võetakse Kambriumi-Vendi põhjaveekogumist. Arvestuskaardi kohaselt on 

staatiline veetase puurkaevus 5 m ja deebit 8,61 l/s. Sanitaarkaitseala minimaalseks 

piiriks on 50 m raadiusega ala. Puurkaevpumpla on rekonstrueeritud 2014.a, mil rajati 

veetöötlusjaam koos II-astme pumpla tehnoloogiaga. Paigaldatud veetöötlusseadmed 

vähendavad peamiselt rauasisaldust. Reokonstrueeritud veetöötlusjaama tootlikus on 6 

m3/d. 2014. a reokonstrueeritud ühisveevarustuse kaudu saavad vett kõik küla 

korrusmajad (36 korterit). Vanemad kinnistusisesed torustikud on rajatud enam kui 20 

aastat tagasi ning nad on amortiseerunud. 2014. a. rajati ca 480 m veetorustikku,  

torustikud on plastist ning läbimõõduga De40...De63mm.  
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Foto 5.87 Tehnohoone 

 

 
Foto 5.88 Rannaküla puurkaev veetöötlusjaama territooriumil (muldes) 

 

 
Foto 5.89 Rannaküla puurkaev-pumpla sisevaade I (paarisrauafiltrid ja 

aeratsioonimahuti) 
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Foto 5.90 Rannaküla puurkaev-pumpla sisevaade II (hüdrofoor ja võrgupumbad) 
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Foto 5.91 Mobiilne elektrigeneraator 

Joogivee kvaliteet 

2018.a. veetöötlusjaamast võetud proovides ületas 24.05.2018 analüüsis lubatud 

piirsisaldust mangaani näitaja. 02.07.2018 teostatud analüüsi tulemus jäi piirsisalduse 

raamesse. 3.10.2018 teostatud analüüsi tulemuste põhjal vastas Rannaküla 

ühisveevärgist võetava joogivee kvaliteet kõigi analüüsitud näitajate osas kehtestatud 

nõuetele. 

Tabel 5.75 Rannaküla veetöötlusjaamast võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 24.05.2018 2.07.2018 03.10.2018 Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 

 
 

0,08 
0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

 

 

580 

2500 

Lõhn 

(lahjendusaste) 

 

 

1 

 

Maitse 

(lahjendusaste) 

 

 

1 

 

Värvus (mg/l Pt) 

 

 

3 

 

Hägusus NTU   <1,0  

Mangaan (μg/l) 68 35  50 

Raud (μg/l) 125   200 

pH   7,8 6,5-9,5 
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Näitaja 24.05.2018 2.07.2018 03.10.2018 Piirsisaldus 

Coli-laadsed 

bakterid PMÜ/100 

ml 

 

 

0 

0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 

 
 

0 
0 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk. 

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Külas puuduvad tuletõrjehüdrandid. Küla keskel on rajatud mahuti orienteeruva mahuga 

50 m³. Mahutis on vesi ja täitmine toimub paakautoga või pumbaga merest. 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Rannaküla küla ühiskanalisatsioonisüsteemiga on käesoleval ajal liidetud kõik küla 

korrusmajad, kokku 36 korteriga. Majapidamistes, kus käesoleval ajal puudub 

ühiskanalisatsioon, toimub reovee kogumine kogumismahutitesse või puhastamine 

omapuhastites. Kogumismahutite seisukorra ja nende veepidavuse kohta, samuti 

kogumiskaevude tühjendamise kohta, andmed puuduvad.   

2014. a rekonstrueeriti ca 630 m ühiskanalisatsioonitorustikku ja reoveepuhasti BIO-50. 

Vanemad kinnistusisesed kanalisatsioonitorustikud on rajatud enam kui 20 aastat tagasi. 

Tulenevalt vanemate kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on 

need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee 

infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. 

Rannaküla kanalisatsioonitorustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil RANNAK. 
 

Reoveepuhasti 

Rannakülla aktiivmudatehnoloogial põhinev reoveepuhasti BIO-50 rekonstrueeriti 2014.a. 

Rajati reostuskoormusele 65 IE-d annuspuhastussüsteem KLARO 85, jõudlusega 6 m3/d. 

Puhasti ehitati kinnistule nimega BIO (53101:001:0459).  

Reoveepuhasti skeem on järgmine: reovesi pumbatakse eelsetitisse, kus sadestub 

suurem osa heljumist põhja. Õhktõstuk pumpab annuste kaupa mehhaaniliselt 

puhastatud reovett eelsetitist biopuhastussektsiooni, kus seda teatud aja kestel 

õhustatakse ning toimub aktiivmudapuhastus. Aktiivmuda arenemist soodustab 

lühiajaline õhustamis- ja puhkeperioodide vaheldumine. Järgneb selitusfaas, mille kestel 

õhustamine lakkab, aktiivmuda vajub põhja ning kambri pinnale jääb selge vee kiht. 

Pärast selitusfaasi pumbatakse annuse kaupa puhastatud vesi suublasse või immutatakse 

imbtunnelite kaudu maasse ning põhja settinud muda pumbatakse tagasi esimesse 

kambrisse. Puhastatud reovesi voolab läbi proovivõtukaevu kraavi. Rannaküla 

reoveepuhasti suublaks on Keibu laht.  

Tabel 5.76 Rannaküla reoveepuhasti heitvee reostusnäitajad 
Näitaja Piirmäär erikasutusloal (mg/l) Väljuv 2019 I pa 

Biokeemiline hapnikutarve 
(BHT7) 

40 20 

Hõljuvained 35 9 

Üldlämmastik (Nüld) - 17 

Üldfosfor (Püld) - 4,4 

KHT 150 55 

Allikas: AS Haapsalu Veevärk, vee erikasutusluba nr L.VV/325717. 
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Foto 5.92 Rannaküla reoveepuhasti territoorium 
 

 
Foto 5.93 Reoveepumpla ja kompressor reoveepuhasti territooriumil 

 

 
Foto 5.94 Reoveepuhasti 
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Foto 5.95 Käsivõre            Foto 5.96 Proovivõtukoht 
 

Sademeveesüsteemid 

Rannakülas sademevee torustikud puuduvad. Teedelt voolab sademevesi haljasaladele ja 

seal imbub pinnasesse. Sademevetest põhjustatud liigvee probleeme piirkonnas ei ole. 
 

 

AS MATSALU VEEVÄRK TEENINDUSPIIRKOND 

 

5.13 Kullamaa küla 

Kullamaa külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 256 elanikku. Kullamaa külas on 

ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 72% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal 

moodustab ligikaudu 64 % küla elanikest. Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud suurem 

enamus Kullamaa küla keskuse korrusmajade elanikest ning asutustest, samuti osa 

ettevõtetest. 

vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) on Kullamaa külas põhjavesi nõrgalt 

kaitstud. 

Kullamaa küla reoveekogumisala reostuskoormus on 759 inimekvivalenti.  

Kullamaa külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk. 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Kullamaa külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskusest ligikaudu 1,3 km kaugusel 

kirdesuunas asuval Kullamaa puurkaevul (katastri nr. 13771). Ühisveevarustuse kaudu 

saavad vett ligikaudu 186 Kullamaa küla elanikku. 

Kullamaa küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5053 m, millest suurem enamus on 

rekonstrueeritud. 

Enamik torustikust on plasttorustikud De50...110 mm. Kullamaa küla veevõrk on suures 

osas rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

Käesoleval ajal tarbitakse Kullamaa külas ühe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku 

peale veetöötlusseadmete läbimist. Veetöötlusseadmena on kasutusel rauaeraldusfiltrid 

ning pöördosmoosseade. 

Kullamaa küla olemasolevad veesüsteemid on esitatud Lisa 1 skeemil KULLAM. 

Kokku on Kullamaa külas käesoleval hetkel ühisveevärgi veega varustatud ligikaudu 72% 

elanikest ehk ligikaudu 186 elanikku. Ühisveevärgi vett kasutab ka enamus Kullamaa küla 

asutusi ja ettevõtteid. Asutustest on suuremad ühisveevärgi vee kasutajad Kullamaa 

Keskkool, raamatukogu, ja rahvamaja.  

Kullamaa küla ühisveevärgis kasutatakse järgmisi puurkaeve: 

 Kullamaa küla puurkaev (katastri nr. 13771); 
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Kullamaa küla puurkaev asub küla keskusest ligikaudu 1,3 km kaugusel kirdesuunas 

ning see on rajatud 1990.a. Puurkaevu sügavus on 90 m ning selle abil ammutatakse vett 

ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaev asub pumplahoones sees. Veevõrgus piisava rõhu 

tagamiseks on kasutusel 300 l hüdrofoor. Puurkaev-pumplal on tagatud 50 m 

sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur 

ning seadmestik on rekonstrueeritud 2007. a. Rekonstrueerimistööde käigus 

rekonstrueeriti puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed 

ning paigaldati pumplasse II astme pumbasüsteem ning veetöötlusseadmed. Puhta vee 

mahutid (2 tk) mahuga 20 m3 paigaldati hoone kõrvale muldesse. Puurkaev-pumpla 

hoone on ehituslikult heas seisukorras. Veetöötlusseadmetena on puurkaev-pumplas 

kasutusel rauaeraldusfiltrid ning pöördosmoosi seadmed. 

 
Foto 5.97 Kullamaa küla puurkaev-pumpla 

  
Fotod 5.98 ja 5.99 Pumpla-hoone sisevaade 

Lisaks on Kullamaa küla keskuses puurkaev katastri nr 5213, mida käesoleval ajal 

ühisveevarustuses ei kasutata ning mis pole ühisveevõrguga ühendatud. Puurkaevu 

sügavus on 240 m ning selle abil on ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. 

Puurkaev-pumpla asub hoones ning on rajatud 1982.a. Vett ühisveevarustuse tarbeks 

puurkaevust ei pumbata. Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 m sanitaarkaitsetsoon ning 

ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone on halvas seisukorras. Tabelis 5.77 on 

toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloaga lubatud veevõtt Kullamaa 

küla puurkaevust.  



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

125 

Tabel 5.77 Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Kullamaa küla 

puurkaevust. 

 Kullamaa küla pk 

Katastri nr. 13771 

m3/a 14 600 

m3/kv 3 650 

m3/d 40 

Andmed: AS Matsalu Veevärk vee erikasutusluba (nr L.VV/325482)  

Kullamaa valla ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised 

andmed on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 5.78 Kullamaa küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Kullamaa küla puurkaev 

Katastri nr. 13771 

Passi nr. 6186 

Kasutatav 

põhjavee kiht 
O 

Puurimise aasta 1990 

Puurkaevu 

tootlikkus, m3/h 
16,0 

Lubatud veevõtt, m3/d 
40 

Tegelik toodetud vee 

kogus, m3/d 
28,6 

Tarbitud vee kogus 

m3/d 
18 

 

Reguleerimisseade 
II astme pumpla ja 

veemahutid (20 m3) 

Puurkaevu sügavus, m 
90 

Staatiline veetase, m 
2,0 

Deebit (l/s) 4,44 

Veemõõtja olemasolu Impulss-väljundiga 

veemõõtja 

Puurkaevu hoone 

Seisukord 
Uus hoone 

Omanik ja haldaja 
AS Matsalu Veevärk 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 5053 m. Enamik torustikust on rekonstrueeritud 

ning heas seisukorras. Tulenevalt kinnistusiseste torustike vanusest esineb aeg-ajalt ka 

lekkeid.  
Alljärgnevalt on toodud Kullamaa külas tarbitud ning puurkaevudest pumbatud vee 

kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.79 Kullamaa küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee 

kogused. 
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Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 8 329 

2018. aastal tarbitud vee kogus m3/a 6 721 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 18 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Kullamaa küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 13771). 

Ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 5.80. 

Tabelist on näha, et Kullamaa puurkaevust pumbatav vesi vastab kõrge fluoriidide 

sisalduse tõttu III kvaliteediklassi. 

 

Tabel 5.80. Kullamaa küla puurkaevust võetava põhjavee kvaliteet ning 

veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Kullamaa pk 

põhjavesi 

10.12.2018 

Kvaliteediklass 
Kullamaa kool 

06.05.2019  
Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,16 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

610 
I: 2500 II: 

2500 III: 2500 
220 2500 

Fluoriid (mg/l) 2,92 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
0,97 1,5 

Kloriid (mg/l) 67 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Boor (mg/l) 0,829 I-II: 1 III: 2 0,718 1,0 

Sulfaadid (mg/l) 44 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Lõhn (palli)   1  

Maitse (palli)   1  

Värvus (mg/l)   <3  

Hägusus NHÜ  
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<0,5  

Raud (μg/l) 150 
I:200 II:1000 

III:10000 
 200 

Nitraat (mg/l) <0,2 
I:50 II:50 

III:50 
  

pH 7,95 I-III: 6,5-9,5 8,1 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 III: 10 0 0 

Enterokokid 0 III: 10   

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 0 0 
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Näitaja 

Kullamaa pk 

põhjavesi 

10.12.2018 

Kvaliteediklass 
Kullamaa kool 

06.05.2019  
Piirsisaldus 

Kolooniate arv 

22°C 
1 

I:100 II:100 

III300 
15 

Ebaloomulike 

muutusteta 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

 

Tabelis 5.80 on toodud ka viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Kullamaa küla veevõrgust. Viimase joogivee analüüsitulemuse põhjal vastab 

Kullamaa küla joogivesi kehtestatud nõuetele. Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu 

võib toimuda joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

 

Tuletõrje veevarustus 

Kullamaa küla keskuses on tuletõrje veevõtuks eelkõige võimalik kasutada Kullamaa 

lasteaia juures olevat veevõtumahutit, mis käesoleval ajal ei ole veega täidetud. 

Veevõtukoht on mahu ja seisukorra kohta täpsemad andmed puuduvad. Mahuti pole 

käesoleval ajal kasutatav, kuna on tühi. Mahuti on tähistamata. 

Lisaks on küla keskuses võimalik vett võtta ka Kullamaa kiriku juures olevast tiigist. 

Veevõtukoht on kasutatav, kuid sellel puudub tähistus ning veevõtukaev. Samuti pole 

veevõtukoht aastaringi kasutatav. Vajadusel on võimalik tulekustutuse tarbeks vett võtta 

ka Liivi jõest ning Kullamaa tehisjärvest. 

Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Kullamaa küla puurkaevu juurde, kus 

veetorustiku väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole aga 

sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike.  

Veevõtukohad on tähistamata ning ei taga piisavat tuletõrjevee varu. Veevõtukoht on 

rajatud ka Kullamaa küla ühisveevarustuse puurkaev-pumpla juurde. 

 

Tabel 5.81 Kullamaa küla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

 
Küla 

 
Asukoht 

 
Nord 

 
East 

 
Viit 

 
Vvk nimetus 

Maht 

m3 
 
Täitu
vus 

Kullamaa lasteaia 
kõrval 

58° 52' 
41,9" 

24° 04' 
46,0" 

puudub veehoidla/kinnine  0% 

 
Kullamaa 

Koguduse 

maja 
taga 

 
58° 52' 
45,9" 

 
24° 04' 
28,7" 

 
olemas 

 
tiik 

 
100 

 
50% 

Kullamaa Kalju-

Kullamaa tee 

ääres, 

tööstuspargi 

juures 

58° 52' 

59,6" 

24° 04' 

52,7" 

puudub hüdrant   

Kullamaa Goldenbecki 

teeotsas 
58° 52' 

41,2" 

24° 04' 

39.1" 

puudub hüdrant   

 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Kullamaa külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 64% küla elanikest ehk ca 

166 inimest. Kullamaa küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus 

kortermajade ja eramajade elanikest ning asutustest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse 

üksnes Kullamaa küla elanike ning asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku 

päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 

Kullamaa külas on moodustatud reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liidetud suurem enamus tarbijatest. 
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Kullamaa küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse isevoolselt 

küla kaguosas olevasse reoveepuhastisse. Kullamaa külas on kokku ca 3680 m isevoolseid 

ning ca 31 m survekanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud 

peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustikud on rajatud PE 

torudest läbimõõduga De110 mm. Olemasolevate vanemate isevoolsete torustike 

rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 mm. Enamus 

kanalisatsioonitorustike on rekonstrueeritud 2007-2008.a, seega on 

kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate, eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Kullamaa küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud Lisa 1 skeemil KULLAM. 

Kullamaa külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste ning ettevõtete 

olmereovett. Kullamaa külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Reoveepuhastil oleva reovee vooluhulga mõõtja andmete põhjal 

moodustas 2011. aastal infiltratsiooni ja sademetevee osakaal ligikaudu 62% 

reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et vanemad 

kinnistusisesed torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi.  

 

Reoveepumplad 

Suurem osa Kullamaa küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee suunamiseks 

puhastusprotsessi on reoveepuhasti territooriumile rajatud reoveepumpla. Kullamaa külas 

kasutatava reoveepumpla andmed on toodud järgnevas tabelis. 

 

Tabel 5.82 Kullamaa küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti tähis Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

Kullamaa 

RVP 

 

RVP-1 

ABS pumbad, 

tüüp AFB 

0831 

 

12,5 

 

2008 

 

Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

 
Foto 5.100 Kullamaa reoveepuhasti territooriumil asuv reoveepumpla 
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Reoveepuhasti 

Kullamaa küla reovee puhastamine toimub küla kaguosas asuvas reoveepuhastis. 

Kullamaa küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 

puhastusprotsessist koosnev ASIO-ANAcomb 400 tüüpi kompaktpuhasti, mis on rajatud 

2008.a. Olemasolev varasem Eco-line 4 tüüpi biofilterpuhasti  likvideeriti. 

Rekonstrueeritud reoveepuhasti on kestusõhutusega kompaktpuhasti, mille 

projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on 20,5 kgBHT7/d (341 ie) ning hüdraulilise 

koormuse põhjal 51,3 m3/d. Reovee purgimist Kullamaa küla reoveepuhastile ei toimu. 

Reovesi suunatakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse isevoolselt. 

Reoveepumpla survetorustik suubub tehnohoones asuvale võreseadmele. Võreseadmeks 

on kompaktne seade, milleks on automaatselt toimiv treppvõre. Kinnipüütud praht 

suunatakse konteinerisse. Treppvõre tootlikkus on 20 m3/h ning sõelaosa avade suurus 

on 3 mm. Võreseade on varustatud ka avariimöödavooluga. Mehaaniliselt eeltöödeldud 

reovesi voolab isevoolselt RVP bioloogilise töötlemise ossa, milline on jagatud 

anaeroobseks-anoksiliseks osaks, aeroobseks osaks ning järelsetiti osaks. 

Anaeroobse osa efektiivsus on kõrge tänu suurele biomassi kontsentratsioonile plastist 

biomassikandjal. Tänu jaotussüsteemile jaguneb vooluhulk mahuti põhjas ühtlaselt ning 

edasi voolab vesi läbi reaktori esimese anaeroobse osa suunaga alt üles ja läbi teise 

anaeroobse osa ülevalt alla. 

Anaeroobsest osast voolab eeltöödeldud reovesi anoksilisse ossa, kuhu suunatakse 

ringlussüsteemi kaudu ka lämmastikku sisaldav aktiivmuda järgnevast aeroobsest osast. 

Anoksilise osa esmaseks ülesandeks on lämmastiku elimineerimine 

(denitrifikatsiooniprotsessi käigus muudetakse lämmastiku ühendid gaasiliseks 

lämmastikuks). Lisaks eelnevale toimub anoksilises osas ka orgaanilise reostuse 

vähendamine. 

Anoksilisest osast voolab selliselt eeltöödeldud reovesi RVP aeroobse osa algusesse. 

Aeroobne osa kujutab endast madalakoormuselist aerotanki, millesse on paigaldatud 

biomassikandjad. 

Aeroobses osas lagundatakse järelejäänud orgaaniline reostus ning viiakse lõpule 

ammoonium-lämmastiku nitrifikatsioon. Aeroobset osa segatakse ja samaaegselt 

õhustatakse suruõhuga, mille tootmiseks on tehnohoonesse paigaldatud 2 õhupuhurit. 

Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad 

peenmullide tekke ning efektiivse hapnikuülekande õhust vedelikku. 

Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab aeroobsest osast isevoolselt vertikaalsesse 

järelsetitisse. Selles mahutis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Mahuti põhjas 

olev muda juhitakse õhktõstukite abil tagasi anoksilisse ossa. Puhastatud vesi (heitvesi) 

voolab järelsetitist renni kaudu RVP väljavoolu. Öösel pumbatakse liig-aktiivmuda 

automaatselt settemahutisse (eelsetitisse) tagasi. 

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 

Järelpuhastusena on kasutusel kolm biotiiki, kogupindalaga ca 1125 m2, mis on 

varasemalt settest puhastatud.  

Settemahuti tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile. 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 
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Foto 5.101 Kullamaa reoveepuhasti territoorium 

 
Foto 5.102 Kullamaa reoveepuhasti tehnohoone 

 
Foto 5.103 Kullamaa reoveepuhasti mahutid 
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Foto 5.104 Kullamaa reoveepuhasti biotiigid 

Kullamaa küla reoveepuhastina kasutatav reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab 

üldiselt reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt 

häireid sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Kullamaa puhastisse sisenevat 

reovee kogust suurendavad. Puhasti töötab ebastabiilselt ning puhastusprotsessi 

juhtimine on komplitseeritud, eelkõige selle tõttu, et puuduvad hapnikuandurid, mistõttu 

pole õhu kogus kontrollitav ega reguleeritav. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee erikasutusloale (nr 

L.VV/325482) on Tiigikraav (suubla kood VEE1116606). Kullamaa küla reoveepuhasti 

väljavoolu heitvee keskmised reostuskoormuse näitajad 2018. aastal on toodud tabelis 

5.83.  

 

Tabel 5.83 Kullamaa küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 

 Vee- 

erikasutuslo

aga lubatud 

suurim 

sisaldus mg/l 

Keskmine kontsentratsioon 

Kvartal  2018 I kv 2018 II 

kv 

2018 III 

kv 

2018 IV kv 

 

Komponent 

BHT7 25 8,9 3,9 12 6,4 

KHT 125 36 57 73 49 

Heljum 35 10 6 12 4 

Üldlämmast

ik 

60 18,4 7,37 53 12 

Üldfosfor 2 1,53 0,62 0,555 0,73 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon Kullamaa külas puudub. Osaliselt on Kullamaa küla keskusest 

lõuna pool Kullamaa-Silla maantee (tee nr 16154) ääres ning küla keskusest kirdesuunas 

jäävate tootmishoonete juures kasutusel vanemad drenaažisüsteemid. Mitmel pool on 

sademevete ärajuhtimiseks kasutusele kraavid. 
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5.14 Koluvere küla 

Koluvere külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 245 elanikku. Koluvere külas on 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 77% küla elanikest. 

Koluvere külas on põhjavesi vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) valdavalt 

nõrgalt kaitstud.  

Koluvere küla reoveekogumisala reostuskoormus on 862 inimekvivalenti.  

Koluvere külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Koluvere küla keskuses on üks veevõrk, mis baseerub Koluvere Hooldekodu puurkaevul 

(katastri nr. 9475). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 200 Koluvere küla 

elanikku. 

Koluvere küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1520 m, sellest 806 m on 

rekonstrueeritud aastatel 2000-2003 plasttoruga. Rekonstrueerimata on malm- ja 

terastorustik 714 m ulatuses, mis varustab veega Hooldekodu töötajate elamuid. 

Külmumised ja pinnasekerked on põhjuseks pidevatele leketele. 

Koluvere küla ühisveevõrgus tarbitakse ühe puurkaevu vett, mis suunatakse otse 

veevõrku peale veetöötluse läbimist. Veetöötlusseadmetena on kasutusel 

rauaeraldusfiltrid, veepehmendusseade ning pöördosmoosi seade. 

Koluvere küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil KOLUVE.  

 

Koluvere küla puurkaev (katastri nr. 9475) Koluvere lossi läheduses Koluvere pumbamaja 

kinnistul (katastri nr 34202:001:0212) ning see on rajatud 1957.a. Puurkaevu sügavus 

on 175 m ning selle abil ammutatakse vett ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaev-

pumpla asub hoones koos veevõrgus vajaliku rõhu tagamiseks vajaliku puhta vee mahuti 

ja II astme pumpadega. Joogivett ühisveevarustuse tarbeks võetakse puurkaevust 

ligikaudu 52 m3/d. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 m sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 

piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. 

Veetöötlusseadmetena on pumplas kasutusel rauaeraldusfiltrid EURA IRA 75 Duplex, 

veepehmendusseade ning pöördosmoosi seade. 

Puurkaev-pumpla tehnilised andmed on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 5.84 Koluvere küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus Koluvere küla puurkaev 

Katastri nr. 9475 

Passi nr. A-240-M 

Kasutatav 

põhjavee kiht 
O 

Puurimise aasta 1957 

Puurkaevu 

tootlikkus, m3/h 
5,0 

Lubatud veevõtt, 

m3/d 
50 

 

Reguleerimisseade 
II astme pumpla ja veemahuti 

Puurkaevu sügavus, m 175 

Staatiline veetase, m 2,0 

Deebit (l/s) 1,4 

Veemõõtja olemasolu Olemas 

Puurkaevu hoone 

seisukord 
Rahuldav 

Omanik ja haldaja AS Matsalu Veevärk 
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Andmed: AS Matsalu Veevärk, AS Hoolekandeteenused; 

 

Järgnevas tabelis on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee erikasutusloaga (nr. 

L.VV/325482) lubatud veevõtt Koluvere küla puurkaevust. 

Tabel 5.85 Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Koluvere küla 

puurkaevust. 

 Koluvere küla pk 

Katastri nr. 9475 

m3/a 18 252 

m3/kv 4 563 

m3/d 50 

 

Alljärgnevalt on tabelis 5.86 toodud Koluvere küla elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.86 Koluvere küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 7 281 

2018. aastal tarbitud veekogus m3/a 6 312 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 17 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Ühisveevarustuses kasutatava Koluvere küla puurkaevu (katastri nr. 9475) põhjavee 

kvaliteeti iseloomustab tabel 5.87. Tabelist on näha, et Koluvere küla ühisveevarustuses 

kasutatava puurkaevu põhjavesi kuulub fluoriidide ja raua näitajate alusel II 

kvaliteediklassi.  

 

Tabel 5.87 Koluvere küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

04.09.2017 

Kvaliteediklass 

Koluvere 

hooldekodu 

söökla 

24.09.2018  

Piirsisaldus 

Ammoonium 

(mg/l) 
0,12 

I: 0,5 II: 1,5 

III:2 
 0,5 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

732 
I: 2500 II: 

2500 III: 2500 
365 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,62 
I: 1,5 II: 1,7  

III: 4,0 
1,00 1,5 

Kloriid (mg/l) 73 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Boor (mg/l) 1 I-II:1; III: 2 0,573 1,0 

Sulfaadid (mg/l) 45 
I: 250 II: 250  

III: 350 
  

Lõhn (palli) 2  1  
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Näitaja 

Tulemus 

puurkaevuvee 

analüüsil 

04.09.2017 

Kvaliteediklass 

Koluvere 

hooldekodu 

söökla 

24.09.2018  

Piirsisaldus 

Maitse (palli)   1  

Värvus (mg/l) <3  <3  

Hägusus NHÜ <0,5 
I:1,5 II 2,0 III: 

3,0 
<  

Naatrium (mg/l) 148 
I: 200 II: 200  

III: 350 
0,5  

Mangaan (μg/l) 27 
I:50 II:100 

III:200 
  

Raud (μg/l) 250 
I:200 II:1000 

III:10000 
 200 

Nitraat (mg/l) <0,2 
I:50 II:50 

III:50 
  

Nitrit (mg/l) <0,003 
I: 0,5; II: 0,5; 

III: 1,0 
  

pH 7,76 I-III: 6,5-9,5 7,63 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 III: 10 0 0 

Enterokokid 0 III: 10   

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 III: 10 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
4 

I:100 II:100 

III300 
7 

Ebaloomulike 

muutusteta 

 

Tabelis 5.87 on toodud ka joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on võetud Koluvere 

küla veevõrgust. Analüüsitulemuse põhjal vastab Koluvere küla joogivesi kehtestatud 

nõuetele. 

 Ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1520 m, sellest 806 m on rekonstrueeritud 

aastatel 2000-2003 plasttoruga. Vanemad malm- ja terastorustikud on rajatud 30 ja 

enam aastat tagasi ning on käesolevaks ajaks amortiseerunud; 

 Koluvere Hooldekodu puurkaev-pumpla seadmestik ja armatuur on 

rekonstrueeritud 2007. ning 2009. aastal. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti 

toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati hoonesse II astme 

pumplasüsteem (veemahuti ning pumbad) ning veetöötlusseadmed. Joogivee 

töötlemiseks kasutatakse rauaeraldusfiltreid, veepehmendusseadet ning pöördosmoosi 

seadet; 

 Käesoleval aastal on keskmine ööpäevane puurkaevust võetav vee kogus olnud 

ligikaudu 52,1 m3/d. Veekadude osakaal on minimaalne ning tuvastatavat veekadu ei 

esine. 
 

Tuletõrje veevarustus 

Koluvere külas on tuletõrje vett võimalik võtta Koluvere lossi juurest jõest. Selleks on 

rajatud kaks soojustatud kaantega veevõtukaevu. Veevõtukohad on aastaringi 

kasutatavad, kuid pole viidaga tähistatud, puudub ka nõuetekohane veevõtukaev. 

Tabel 5.88 Koluvere küla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 
Asukoht Nord East Viit Vvk nimetus 
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Koluvere lossi juures 58° 54' 18,3" 24° 06' 09,4" puudub jõgi 

Koluvere lossi juures 58° 54' 16,2" 24° 06' 15,2" puudub jõgi 

 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Koluvere külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 77% küla elanikest ehk ca 

200 inimest. Ühiskanalisatsiooniga on varustatud eelkõige küla keskasula piirkonna 

korrusmajade ning eramajade elanikud ning asutused ja ettevõtted. Mujal  on reovee 

kogumiseks ja käitlemiseks kasutusel kogumismahutid ning imbsüsteemid. 

Koluvere küla ühiskanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla 

lõunaosas olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Külas on kokku ca 1585 m isevoolseid 

ning ca 245 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Uuemate isevoolsete torustike rajamisel 

on kasutatud peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustikud on 

rajatud PE torudest läbimõõduga De63 mm. Olemasolevate vanemate isevoolsete 

torustike rajamisel on kasutatud peamiselt malm- ja asbotorusid läbimõõduga DN 150 

mm. Osaliselt on küla keskuses kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeritud 2000. aastate 

alguses. Rekonstrueerimistööde käigus rajati uued vee- ja kanalisatsioonitorustikud 

Tallihoovi (katastri nr 34202:001:0159) ja Kodu (katastri nr 34202:001:0163) 

kinnistutele ning Koluvere lossi maa-alale. 

Tulenevalt vanemate torustike ja kanalisatsioonikaevude vanusest on need suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess - reovee filtreerumine pinnasesse – võib 

toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb allapoole kollektorite 

paigaldussügavust. 

Sademeveekanalisatsioon on Koluvere külas olemas üksnes Koluvere lossi territooriumil. 

Mujal on sademevete ärajuhtimiseks kasutusele eelkõige kraavid. Sadeveed juhitakse Liivi 

jõkke. 

Koluvere küla kanalisatsioonisüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil KOLUVE.  

Koluvere küla keskasulas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja 

eramajade elanikest ning asutustest ja ettevõtetest. Kokku oli Kullamaa külas 

ühiskanalisatsiooni teenusega varustatud asutuste ja ettevõtete reoveeteke 2018. aastal 

ligikaudu 6 565 m3. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Koluvere küla elanike ning 

asutuste ja ettevõtete olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei 

juhita.  Koluvere külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Infiltratsiooni ja sademetevee osakaal moodustab hinnanguliselt 

kuni 100% reoveepuhastile suunatavast reoveest. See tuleneb eelkõige sellest, et 

vanemad torustikud ja kanalisatsioonikaevud on vanusest tingituna suures osas 

amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja lumesulamisvee infiltratsioon 

kanalisatsioonisüsteemi. 
 

Reoveepumplad 

Suurem enamus Koluvere küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Reovee 

suunamiseks ühiskanalisatsiooni on Koluvere lossi territooriumile rajatud kolm 

reoveepumplat. Lisaks on Liivi jõe paremkaldal olevate elanike reovee suunamiseks 

reoveepuhastile kasutusel reovee ülepumpla. Täpsemad andmed pumplates kasutatavate 

pumpade ning nende tootlikkuste kohta puuduvad. 
 

Reoveepuhasti 

Koluvere küla reovee puhastamine toimub küla lõunaosas asuvas reoveepuhastis. 

Koluvere küla puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest 

puhastusprotsessist koosnev FIL D’EAU 40 tüüpi biopuhasti, mis on rajatud 2008.a. 

Olemasolev varasem 1997. a. rajatud Eco-line 7 tüüpi biofilterpuhasti likvideeriti. 

Rekonstrueeritud reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reostuskoormuse järgi on 42...45 

kgBHT7/d (700...750 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 90 m3/d. 
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Rekonstrueeritud reoveepuhasti koosneb järgmistest osadest: 

 Mehaaniline võre 

 Reoveepumpla 

 Septik 75 m3 

 Bioloogiline puhasti: 2 x FIL D’EAU 40 paralleelselt 

 Järelsetiti 20 m3 

 Fosforiärastusseadmed 

Veel kuuluvad puhasti juurde vooluhulga mõõtmise seadmed ja teenindushoone, milles 

paiknevad fosforiärastusseadmed ja elektri-automaatikakilp. 

Mehaaniline võre ning prahikorv on paigaldatud võrekaevu ning selle puhastamine toimub 

käsitsi. Võre läbinud reovesi pumbatakse reoveepumpla abil rahustuskaevu ning voolab 

sealt septikusse, kus toimub reovee mehaaniline settimine. 

Biopuhastina on rajatud kaks bioreaktorit FIL D’EAU 40, mis töötavad paralleelselt. Need 

on nn. uputatud täidisega biofiltrid, milles reoveest kõrvaldatakse lahustunud ja kolloidne 

orgaaniline aine. Selle lagunemine toimub aeroobses keskkonnas, täidiselementidele 

kinnitunud biokiles ja vähesel määral hõljuvas aktiivmudas. Õhustamiseks on kasutusel 

puhur ning õhku antakse biofiltrisse läbi taldrikaeraatorite. 

Järelsetiti ülesandeks on puhastatud reoveest irdunud biokile ja aktiivmuda eraldamine. 

Järelsetiti põhja kogunenud sete pumbatakse settepumbaga rahustuskaevu kaudu 

septikusse. 

Fosfori eemaldamine reoveest toimub keemilise ärastuse meetodil. Selleks doseeritakse 

biofiltrite järel olevasse kokkuvoolukaevu rauasooladest kemikaali, mille reageerides 

vees leiduvate ortofosfaatidega, tekivad vette helbed, mis settivad järelsetiti põhja. 

Sealt pumbatakse sete septikusse. 

Septiku sette/muda käideldakse kohapeal komposteerimise teel. Selleks on kasutusel 

vana reoveepuhasti betoneeritud ringkanalid, mis asuvad olemasolevast 

reoveepuhastist ca 150 m kaugusel lõunasuunas. 

Reoveepuhastit ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 
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Fotod 5.105 kuni 5.108 Koluvere reoveepuhasti 

 

Koluvere küla reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab reovee nõuetekohase 

puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte 

saju- ja sulaperioodidel Koluvere puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/325482) on Ubinakraav (suubla kood VEE1116605).  
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Koluvere küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee keskmised reostuskoormuse näitajad 

kvartalite lõikes on toodud tabelis 5.89.  

Tabel 5.89 Koluvere küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee reostuskoormus. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Keskmine kontsentratsioon (mg/l) 

Kvartal  2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 

 

Komponent 

BHT7 25 3,4 5,2 11 7,4 

KHT 125 30 15 42 45 

Heljum 35 7 3 17 8 

Üldlämmastik 60 33,7 6,59 22,8 11,7 

Üldfosfor 2 0,87 1,05 1,97 1,7 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 

 

 

5.15 Liivi küla 

Liivi külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 130 elanikku. Liivi külas on ühisveevärgiga 

liitunud ligikaudu 77% elanikest. Ühiskanalisatsiooniga liitunute osakaal on ligikaudu 

66%. 

Liivi külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud. 

Liivi küla reoveekogumisala reostuskoormus on 291 inimekvivalenti.  

Liivi külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Liivi külas on üks veevõrk, mille kaudu saavad vett ligikaudu 97 Liivi küla elanikku. 

Ühisveevärgi vett kasutab ka Liivi külas asuv kool-seltsimaja. 

Käesoleval ajal tarbitakse Liivi külas kahe puurkaevu vett, mis suunatakse veevõrku peale 

veetöötlusseadmete läbimist. Põhipuurkaevuna on kasutusel Liivi küla uus puurkaev (kat. 

nr 53220). 

Liivi küla puurkaev (katastri nr. 9720, passi nr 1462) asub küla keskuses Liivi-Üdruma 

maantee (tee nr 16163) läheduses ning see on rajatud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus 

on 85 m ning selle abil ammutatakse vett siluri-ordoviitsiumi veekompleksist. Puurkaevu 

päis asub pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 m sanitaarkaitsetsoon, kuid 

ala pole piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on 

rekonstrueeritud 2005. ja 2014.a. 2005.a. rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti 

puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati 

pumplasse II astme pumbasüsteem (pumbad Ebara 2CDX 120/30, võimsus 2,2 kW, 

jõudlus 40-150 l/m), 5500 l veemahuti ning veetöötlusseadmed.  

Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras.  

 

Liivi küla uus puurkaev (katastri nr 53220) on rajatud 2014.a. ning see paikneb ca 25 

m kaugusel eelpool kirjeldatud puurkaev-pumplast.  Puurkaevu sügavus on 30 m ning 

selle abil ammutatakse vett siluri põhjaveekihist. Puurkaev on ühendatud varem asulat 

veega varustanud puurkaevuga. Puurkaev-pumplasse on paigaldatud suruõhuga 
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aereerimine ning raua- ja mangaanieraldusfilterseade, elektri- ja automaatikakilp, 

veevõrguühendus, süvaveepumba toitekaabel ja puurkaevu tasemeanduri kaabel uuest 

puurkaevust vanasse puurkaevpumplasse.  

 

Foto 5.109 Liivi küla puurkaev-pumpla 

Veetöötlus 

Põhjavesi pumbatakse kahest puurkaevust (kat. nr. 9720 ja 53220) süvaveepumpadega 

läbi segamissõlme filterseadmesse. Põhjavesi aereeritakse suruõhuga, millega antakse 

vette õhuhapnikku, vees olev raud ja mangaan oksüdeeritakse ning üleliigne õhk 

eraldatakse õhueraldusklapi kaudu. Vees oksüdeeritud raud ja mangaan eraldatakse 

filterseadmes. Pärast filterseadet kogutakse filtreeritud vesi 5500 l kogumismahutisse. 

Filtreeritud vesi pumbatakse II astme survetõstepumpadega küla veevõrku.  

Võimaliku mikrobioloogilise reostuse vältimiseks on paigaldatud NaOCl 

doseerimissüsteem, mida kasutatakse ainult vajadusel. 

Puurkaevu süvaveepumbad töötavad sagedusmuundurite pealt ning käivitumist 

kontrollitakse tasemelülitite järgi. 

 

Tabelis 5.90 on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee erikasutusloaga (nr. 

L.VV/325482) lubatud puurkaevude veevõtud Liivi küla ühisveevarustuse puurkaevudest. 

Tabel 5.90 Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Liivi küla ühisveevarustuse 

puurkaevudest. 

 Liivi küla pk Liivi küla uus pk 

Katastri nr. 9720 53220 

m3/a 2 920 3 600 

m3/kv 730 900 

m3/d 8 10 

 

Liivi küla ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised andmed on toodud 

tabelis 5.91. 

Tabel 5.91 Liivi küla ühisveevärgis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed. 
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Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Liivi küla 

puurkaev 

Liivi küla uus 

puurkaev 

Katastri nr. 9720 53220 

Passi nr. 1462 - 

Kasutatav 

põhjavee kiht 
S-O S 

Puurimise aasta 1965 2014 

Puurkaevu 

tootlikkus, m3/h 
5,4 5 

Lubatud veevõtt, 

m3/d 
8 10 

 

Reguleerimisseade 

II astme 

pumpla ja 

veemahuti 

II astme 

pumpla ja 

veemahuti 

Puurkaevu sügavus, m 85 30 

Staatiline veetase, 

m 

8,0 4,8 

Deebit (l/s) 1,5 0,8 

Veemõõtja 

olemasolu 
Olemas Olemas 

Puurkaevu hoone 

seisukord 
Uus hoone - 

Omanik ja haldaja 
AS Matsalu 

Veevärk 

AS Matsalu 

Veevärk 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

Liivi küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 1290 m, millest suurem enamus on 

rekonstrueeritud. Rekonstrueerimata torustikud on peamiselt malm- ja terastorud 

läbimõõduga DN50. 

Enamik torustikust on plasttorustikud De40...63 mm. Liivi küla veevõrk on suures osas 

rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed. 

 

Alljärgnevalt on tabelis 5.92 toodud Liivi külas tarbitud veekogused ning puurkaevudest 

pumbatud vee kogused 2018. aastal. 

 

Tabel 5.92 Liivi küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 1 971 

sh Liivi vana pk m3/a 453 

sh Liivi uus pk m3/a 1518 

2018. aastal tarbitud veekogus m3/a 1 937 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 5,3 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

Liivi küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil LIIVI. 

 

Joogivee kvaliteet 

Liivi küla veevarustuseks kasutatakse kahe puurkaevu põhjavett (katastri nr 9720 ja 

53220). Tabelis 5.93 on toodud viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on 

võetud Liivi küla veevõrgust. Analüüsitulemuste põhjal vastab joogivesi Liivi küla 
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ühisveevärgis kehtestatud nõuetele. Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda 

joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

 

Tabel 5.93. Liivi küla puurkaevu veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 

Tulemus 

veevõrguvee 

analüüsil 

13.06.2018  

Pumpla 

väljund 

17.06.2019 
Piirsisaldus 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

594 596 2500 

Fluoriid (mg/l) 1,22 1,24 1,5 

Boor (mg/l) 0,242 0,362 1,0 

Lõhn (palli) 1 1  

Maitse (palli) 1 1  

Värvus (mg/l) <3 <3  

Hägusus NHÜ 1,1 <0,5  

pH 7,69 7,71 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 0 0 

Escherichia 

coli PMÜ/100 

ml 

0 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
20 3 

Ebaloomulike 

muutusteta 

 
 

Tuletõrje veevarustus 

Liivi külas on tuletõrje vett võimalik võtta Liivi paisjärvest ning Selja talu farmi 

territooriumil asuvast veemahutist (veehoidlast). Veevõtukohtadel puudub tähistus.  

Tabel 5.94 Liivi küla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 

 
Küla 

 
Asukoht 

 
Nord 

 
East 

 
Viit 

 
Vvk nimetus 

 
Täituvus 

Liivi  58° 50' 58,5" 23° 57'53,5" puudub Liivi paisjärv  

Liivi Selja talu farm 58° 51' 19,9" 23° 57'19,9" puudub veehoidla 100% 

 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Liivi külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 66% küla elanikest ehk ca 82 

inimest. Liivi külas on moodustatud ka reoveekogumisala. Reoveekogumisalal on 

ühiskanalisatsiooniga liidetud suurem enamus tarbijatest. Liivi küla keskuses on 

ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus kortermajade ja eramajade elanikest ning 

asutustest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Liivi küla elanike ning asutuste 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita. 
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Liivi küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne ning reovesi suunatakse küla lääneosas 

olevasse reoveepuhastisse isevoolselt. Liivi külas on kokku ca 1340 m isevoolseid ning ca 

408 m survelisi kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud 

peamiselt plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustikud on rajatud PE 

torudest läbimõõduga De63 mm. Ühiskanalisatsiooni torustik on rekonstrueeritud 2007-

2008.a, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

Tulenevalt vanemate eelkõige kinnistusiseste torustike ja kanalisatsioonikaevude 

vanusest on need suures osas amortiseerunud, mistõttu toimub sademete- ja 

lumesulamisvee infiltratsioon kanalisatsioonisüsteemi. Vastupidine protsess – reovee 

filtreerumine pinnasesse – võib toimuda põuaperioodidel, kui pinnavee tase langeb 

allapoole kollektorite paigaldussügavust. 

Liivi küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud Lisa 1 skeemil LIIVI. 

Reovee koguseid Liivi külas ei mõõdeta vaid loetakse võrdeliseks tarbitud vee kogusega.  

Tabel 5.95 Liivi  küla  ühiskanalisatsiooniga  ühendatud  elanike  poolt,  asutustes  

ning ettevõtetes tarbitud vee kogused 2018. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal tarbitud veekogused 

(elanikkond, ettevõtted ja asutused) 

m3/a 1 343 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 3,7 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Liivi külas juhitakse ühiskanalisatsiooni üksnes elanike ja asutuste olmereovett. Reovee 

koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava vee hulga järgi.  

 

Reoveepumplad 

Enamus Liivi küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Liivi külas oleva kooli-

seltsimaja reovee suunamiseks asula ühiskanalisatsiooni on rajatud reoveepumpla ning 

ligikaudu 388 m pikkune survekanalisatsiooni torustik. Reoveepuhasti territooriumil on 

reovee suunamiseks puhastusprotsessi rajatud samuti reoveepumpla.  

 

Tabel 5.96 Liivi küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 

Objekti 

nimi 

Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 

Üldhinnang 

 

Kooli RPJ 

 

RPJ-1 

Flygt 3057,181  

7,2 

 

2007 

 

Korras 

 

Puhasti RPJ 

 

RPJ-2 

Flygt 3068,180  

12,5 

 

2008 

 

Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 
 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

143 

 
Foto 5.110 Reoveepumpla Liivi reoveepuhasti territooriumil 

 

Reoveepuhasti 

Liivi küla reovee puhastamine toimub küla lääneosas asuvas reoveepuhastis. Liivi küla 

puhastusseadmeks on mehaanilisest ja bioloogilis-keemilisest puhastusprotsessist 

koosnev ASIO ANAcomb 200 tüüpi kompaktpuhasti, mis on rajatud 2008.a. 

Olemasolev varasem BIO-50 tüüpi aktiivmudapuhasti likvideeriti. Rekonstrueeritud 

reoveepuhasti on kestusõhutusega kompaktpuhasti, mille projekteeritud jõudlus 

hüdraulilise koormuse põhjal 25 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhasti territooriumil olevasse reoveepumplasse isevoolselt. 

Reoveepumpla survetorustik suubub tehnohoones asuvale võreseadmele. Võreseadmeks 

on kompaktne seade, milleks on automaatselt toimiv treppvõre. Kinnipüütud praht 

suunatakse konteinerisse. Treppvõre tootlikkus on 20 m3/h ning sõelaosa avade suurus 

on 3 mm. Võreseade on varustatud ka avariimöödavooluga. Võreseadmest voolab reovesi 

edasi isevoolselt eelsetitisse. Seejärel voolab mehaaniliselt eeltöödeldud reovesi 

isevoolselt reoveepuhasti RVP bioloogilise töötlemise ossa, mis on jagatud anaeroobseks-

anoksiliseks osaks, aeroobseks osaks ning järelsetiti osaks. 

Anaeroobse osa efektiivsus on kõrge tänu suurele biomassi kontsentratsioonile plastist 

biomassikandjal. Tänu jaotussüsteemile jaguneb vooluhulk mahuti põhjas ühtlaselt ning 

edasi voolab vesi läbi reaktori esimese anaeroobse osa suunaga alt üles ja läbi teise 

anaeroobse osa ülevalt alla. 

Anaeroobsest osast voolab eeltöödeldud reovesi anoksilisse ossa, kuhu suunatakse 

ringlussüsteemi kaudu ka lämmastikku sisaldav aktiivmuda järgnevast aeroobsest osast. 

Anoksilise osa esmaseks ülesandeks on lämmastiku elimineerimine 

(denitrifikatsiooniprotsessi käigus muudetakse lämmastiku ühendid gaasiliseks 

lämmastikuks). Lisaks eelnevale toimub anoksilises osas ka orgaanilise reostuse 

vähendamine. 

Anoksilisest osast voolab selliselt eeltöödeldud reovesi reoveepuhasti aeroobse osa 

algusesse. Aeroobne osa kujutab endast madalakoormuselist aerotanki, millesse on 

paigaldatud biomassikandjaga. 

Aeroobses osas lagundatakse järelejäänud orgaaniline reostus ning viiakse lõpule 

ammoonium-lämmastiku nitrifikatsioon. Aeroobset osa segatakse ja samaaegselt 

õhustatakse suruõhuga, mille tootmiseks on tehnohoonesse paigaldatud 2 õhupuhurit. 

Suruõhk surutakse mahutisse läbi perforeeritud aeratsioonielementide, mis tagavad 

peenmullide tekke ning efektiivse hapnikuülekande õhust vedelikku. 

Aktiivmuda ja töödeldud vee segu voolab aeroobsest osast isevoolselt vertikaalsesse 

järelsetitisse. Selles mahutis eraldatakse aktiivmuda puhastatud veest. Mahuti põhjas 

olev muda juhitakse õhktõstukite abil tagasi anoksilisse ossa. Puhastatud vesi (heitvesi) 

voolab järelsetitist renni kaudu reoveepuhasti väljavoolu. Öösel pumbatakse liig-

aktiivmuda automaatselt settemahutisse (eelsetitisse) tagasi. 

Puhastusprotsessi doseeritakse ka fosforiärastuseks koagulanti, mille tulemusel 

fosforiühendid sadestuvad mudasse ning eemaldatakse protsessist koos liigmudaga. 
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Settemahuti tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Märjamaa alevik). 

Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb piirdeaed koos lukustatavate väravatega (jalg- ja 

sõiduvärav). 

 

 
Foto 5.111 Liivi küla reoveepuhasti hoone  

 

 
Foto 5.112 Liivi küla reoveepuhasti hoone  

 

Liivi küla reoveepuhastina on heas seisukorras ning tagab üldjuhul reovee nõuetekohase 

puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid sademeveed, mis suurte 

saju- ja sulaperioodidel Liivi puhastisse sisenevat reovee kogust suurendavad. Puhasti 

töötab ebastabiilselt ning puhastusprotsessi juhtimine on komplitseeritud, eelkõige selle 

tõttu et puuduvad hapnikuandurid, mistõttu pole õhu kogus kontrollitav ega reguleeritav. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/325482) on Kõldu kraav (suubla kood VEE1117401).  

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325482) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 

ning heitvee keskmine saasteainete kontsentratsioon kvartalite lõikes on toodud tabelis 

5.97.  

Tabel 5.97. Liivi küla reoveepuhasti heitvee reostuskoormus. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Keskmine kontsentratsioon (mg/l) 

Kvartal  2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 

 

Komponent 

BHT7 25 10 25 25 8,6 

KHT 125 75 66 66 34 

Heljum 35 16 16 16 5 
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Üldfosfor 2 1,38 3,55 3,55 0,108 

Üldlämmastik 60 9,5 29,8 29,8 21,5 

pH  7,32 7,52 7,52 7,11 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon Liivi külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on kasutusel 

eelkõige kraavid. 

 

5.16 Üdruma küla 

Üdruma külas elab 01.01.2019.a. seisuga 86 elanikku. Üdruma külas on ühisveevärgiga 

ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 64% elanikest. 

Üdruma külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud. 

Üdruma külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Üdruma külas on üks veevõrk, mis baseerub küla keskuses asuval Üdruma puurkaevul. 

Ühisveevarustuse kaudu saavad vett ligikaudu 58 Üdruma küla elanikku. Ühisveevärgi 

vett kasutab ka Üdruma külas asuv Amanda puhvet. 

Üdruma küla puurkaev (katastri nr. 2057, passi nr 1438) asub küla keskuses Risti-Virtsu 

maantee (tee nr 10) läheduses ning see on rajatud 1965. aastal. Puurkaevu sügavus on 

50 m ning selle abil ammutatakse vett siluri veekompleksist. Puurkaevu päis asub 

pumplahoones. Puurkaev-pumplal on tagatud 30 m sanitaarkaitsetsoon, kuid ala pole 

piiratud aiaga. Puurkaev-pumpla hoone, toruarmatuur ning seadmestik on 

rekonstrueeritud 2007.a. Rekonstrueerimistööde käigus rekonstrueeriti puurkaev-pumpla 

hoone, toruarmatuur, elektri- ja automaatikaseadmed ning paigaldati pumplasse 0,3 m3 

suurune hüdrofoor. Puurkaev-pumpla hoone on ehituslikult heas seisukorras. 

Veetöötlusseadmed puurkaev-pumplas puuduvad. 

 
Foto 5.113 Üdruma puurkaev-pumpla 

Tabelis 5.98 on toodud AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee erikasutusloaga (nr. 

L.VV/325482) lubatud puurkaevude veevõtt Üdruma küla puurkaevust. 
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Tabel 5.98 Vee erikasutusloaga lubatud veevõtt Üdruma küla puurkaevust 

 Üdruma küla pk 

Katastri nr. 2057 

m3/a 1788 

m3/kv 447 

m3/d 4,9 

 

 

Kullamaa osavalla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate puurkaev-pumplate tehnilised 

andmed on toodud tabelis 5.99. 

Tabel 5.99 Üdruma küla puurkaev-pumpla tehnilised andmed. 

Puurkaevu nimetus Üdruma küla puurkaev 

Katastri nr. 2057 

Passi nr. 1438 

Kasutatav 

põhjavee kiht 
S 

Puurimise aasta 1965 

Puurkaevu tootlikkus, m3/h 
4,3 

Lubatud veevõtt, m3/d 
12 

Tegelik toodetud 

vee kogus (2018), m3/d 
2,3 

Reguleerimisseade 
Hüdrofoor 0,3 m3 

Puurkaevu sügavus, m 
50 

Staatiline veetase, m 
4,15 

Deebit (l/s) 1,19 

Veemõõtja olemasolu 
Olemas 

Puurkaevu hoone 

seisukord 
Hea 

Omanik ja haldaja AS Matsalu Veevärk 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

Alljärgnevalt on toodud Üdruma külas tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud 

vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.100 Üdruma küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 844 

2018. aastal tarbitud veekogus m3/a 844 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 2,3 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Kokku on ühisveevarustusega tarbijate veetarve 844 m3/a ehk ligikaudu 2,3 m3/d. 

Üdruma küla ühisveevõrgu kogupikkus on ligikaudu 223 m, mis on rekonstrueeritud 2007. 

a. Enamik torustikust on plasttorustikud De40...50 mm. Üdruma küla veevõrk on suures 

osas rekonstrueeritud ning lekked ja veekaod on võrdlemisi väikesed.  
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Üdruma küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil ÜDRUM. 

 

 

Joogivee kvaliteet 

Üdruma küla veevarustuseks kasutatakse ühe puurkaevu põhjavett (katastri nr 2057).  

Tabelis 5.101 on toodud viimased joogivee kontrolli analüüside tulemused, mis on võetud 

Üdruma küla veevõrgust. Viimaste joogivee analüüsitulemuste põhjal vastab Üdruma küla 

joogivesi samuti keemiliste, mikrobioloogiliste kvaliteedinäitajate ning indikaatornäitajate 

osas kehtestatud normidele. Amortiseerunud kinnistutorustike tõttu võib toimuda 

joogivee kvaliteedi mõningane halvenemine tarbijate juures. 

 

Tabel 5.101 Üdruma küla puurkaevu veevõrgust võetava joogivee kvaliteet. 

Näitaja 
Amanda puhvet 

13.06.2018  

Üdruma PK 

asulasse 

17.06.2019 

Piirsisaldus 

Elektrijuhtivus  

20 °C juures 

(μS/cm) 

640 645 2500 

Fluoriid (mg/l)   1,5 

Boor (mg/l)   1,0 

Lõhn (palli) 1 1  

Maitse (palli) 1 1  

Värvus (mg/l) <3 <3  

Hägusus NHÜ <0,5 <0,5  

Raud (μg/l)   200 

pH 7,49 7,58 6,5-9,5 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100 ml 

0 0 0 

Escherichia coli 

PMÜ/100 ml 
0 0 0 

Kolooniate arv 

22°C 
6 1 

Ebaloomulike 

muutusteta 
*Sotsiaalministri 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82, "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning 
analüüsimeetodid" kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

 

 

Tuletõrje veevarustus 

Üdruma külas on tuletõrje vett võimalik võtta neljast veevõtukohast. Keskasula 

elamupiirkonnas on tuletõrje vett võimalik võtta Amanda puhveti taga ning Piibelehe 

kinnistul asuva kortermaja läheduses olevatest veevõtumahutitest. Lisaks on tuletõrje 

veevõtukoht (-mahuti) olemas ka Üdruma suurfarmi ning Kruusiaugu farmi juures. 

Veevõtukohtadel puudub tähistus ning veevõtumahutid on veega täidetud vaid osaliselt. 

Täpsemad andmed veevõtukohtade seisukorra ning vee kättesaadavuse kohta puuduvad. 

Lisaks on tuletõrje veevõtukoht rajatud ka Risti-Virtsu maanteest idasuunas asuva 

Puhkeala maaüksuse (katastri nr 34202:002:0262) tiigi juurde. 
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Tuletõrje veevõtu võimalus on rajatud ka Üdruma küla puurkaevu juurde, kus 

veetorustiku väljaviik on toodud puurkaev-pumpla hoone välisseinale. Puurkaev pole aga 

sobilik tuletõrje veevõtuks, kuna puurkaevu pumba tootlikkus on liiga väike. 

Tabel 5.102 Üdruma küla olemasolevad tuletõrjevee veevõtukohad. 
Asukoht Nord East Viit Vvk nimetus Maht m3 Täituvus 

Kruusiaugu 
farm 

58° 48' 
22,7" 

24° 04' 
09,5" 

puudub tiik 300 25% 

Üdruma 
suurfarm 

 
58° 49' 
19,8" 

 
24° 03' 
51,2" 

 
puudub 

 
veehoidla/kinnine 

 
200 

 
75% 

Amanda 

puhveti 
taga 

 
58° 49' 
09,8" 

 
24° 03' 
23,0" 

 
puudub 

 
veehoidla/kinnine 

 
50 

 
50% 

Maja nr. 2 58° 49' 
05,8" 

24° 03' 
16,6" 

puudub veehoidla/kinnine 200 25% 

 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Üdruma külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 61% küla elanikest ehk ca 

53 inimest. Üdruma küla keskuses on ühiskanalisatsiooniga ühendatud enamus 

kortermajade ja eramajade elanikest ning lisaks veel küla keskuses asuv Amanda puhvet. 

Ühiskanalisatsiooni suunatakse üksnes Üdruma küla elanike ning asutuste ja ettevõtete 

olmereovett. Tööstusliku päritoluga reovett ühiskanalisatsiooni ei juhita.  

 

Üdruma küla kanalisatsioon on valdavalt isevoolne, kuid reovesi suunatakse küla 

edelaosas olevasse reoveepuhastisse surveliselt korrusmajade juurde rajatud 

reoveepumpla abil. Üdruma külas on kokku ca 394 m isevoolseid ning ca 318 m survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Isevoolsete torustike rajamisel on kasutatud peamiselt 

plasttorusid (PVC) läbimõõduga De160 mm. Survetorustikud on rajatud PE torudest 

läbimõõduga De90 mm. Ühiskanalisatsiooni torustik on rekonstrueeritud 2007-2008. 

aastatel, seega on kanalisatsioonisüsteemi seisukord valdavalt hea. 

Üdruma külas reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub tarbitava 

vee hulga järgi.  

Üdruma küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud Lisa 1 skeemil ÜDRUM. 

 

 

Reoveepumpla 

Suurem enamus Üdruma küla kanalisatsioonist on rajatud isevoolsena. Üdruma küla 

keskasulas tekkiva reovee suunamiseks reoveepuhastile on korruselamute lähedusse 

rajatud reoveepumpla ning ligikaudu 318 m pikkune survekanalisatsiooni torustik. 

Üdruma külas kasutatava reoveepumpla andmed on toodud tabelis 5.103. 

 

Tabel 5.103 Üdruma küla reoveepumpla ülevaade. 

Objekti 

tähis 

Objekti nimi 
Kasutatava 

pumba mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

Üdruma 

RPJ 

RPJ-1 
Flygt 

3068.180 
12,5 2007 Korras 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 
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Foto 5.114 Üdruma reoveepumpla 

 

Reoveepuhasti 

Üdruma küla reovee puhastamine toimub küla edelaosas asuvas reoveepuhastis. Üdruma 

küla puhastusseadmeks on septikust (15 m3), filterväljakust ning biotiikidest koosnev 

puhasti, mis on rajatud 2008.a. osaliselt olemasolevate biotiikide betoonvanne ära 

kasutades. Rekonstrueeritud reoveepuhasti projekteeritud jõudlus hüdraulilise koormuse 

põhjal on ca 6 m3/d. 

Reovesi suunatakse puhastisse surveliselt keskasulas oleva reoveepumpla abil. Enne 

septikut on voolurahusti kaev ning peale septikut on paigaldatud käsivõre. Läbi 

jaotuskaevude voolab reovesi isevoolselt filterväljakule ning heitvesi läbi olemasolevate, 

puhastatud, tiikide suublasse. Järelpuhastuseks kasutatavate biotiikide (2 tk) kogupindala 

on ligikaudu 1210 m2. 

Kolmekambrilises septikus toimub veest raskemate osakeste settimine mahuti põhja, kus 

toimub anaeroobne mikrobioloogiline lagunemine, misläbi sete osaliselt hüdrolüüsub. 

Septiku läbinud reovesi suunatakse läbi vooluregulaatoriga jaotuskaevu filterväljakule. 

Üdruma filterväljak on rajatud ühte olemasolevasse biotiiki, kasutades ära olemasolevat 

betoonvanni ca 50 % ulatuses. Filtersüsteemi koormuseks on arvestatud 50-80 l/m²/d. 

Filterväljaku sügavuseks on 1,8 meetrit ning immutus-, filter- ja drenaažikihi rajamisel on 

kasutatud erineva fraktsiooniga killustikku. 

Filterväljakul läbib vesi killustiku ja poorse pinnase kihi, mis on ideaalne elukeskkond 

orgaanilist ainet lagundavatele mikroorganismidele ja nii moodustub neist pinnasefilter. 

Niisuguse filtri immutuspinna ümber kasvab biokile, mis lagundab vees leiduvast ja õhust 

juurdesaadava hapniku abil, biokeemilise protsessi tulemusel, tahked aineosakesed veeks 

ja süsinikdioksiidiks. 

Filtersüsteemis on imbtorustiku alla rajatud vett läbilaskev liivast filterkiht, milles 

puhastatud vesi kogutakse drenaažitorude abil ja juhitakse läbi tiikide suublasse – 

Soovälja peakraavi (suubla kood VEE111750). Reoveepuhastit ja biotiike ümbritseb 

piirdeaed koos lukustatava väravaga. 

Septiku tühjendamine mudast toimub perioodiliselt paakautoga ja muda veetakse 

lõppkäitluseks vastavat tehnoloogiat omavale puhastile (näiteks Märjamaa alevik). 

Üdruma küla reoveepuhastina kasutatav reoveepuhasti on heas seisukorras ning tagab 

reovee nõuetekohase puhastuse. Reoveepuhasti töös põhjustavad aeg-ajalt häireid 

sademeteveed, mis suurte saju- ja sulaperioodidel Üdruma puhastisse sisenevat reovee 

kogust suurendavad. 

Heitveesuublaks vastavalt AS-ile Matsalu Veevärk väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/320145) on Soovälja peakraav (suubla kood 111750). Vastavalt Eesti veeseadusele 

on kõik Eesti veekogud (s.h. Soovälja peakraav) reostustundlikud heitveesuublad. 

Üdruma küla reoveepuhasti heitvee reostuskoormuse keskmised näitajad kvartalite lõikes 

on toodud tabelis 5.104.  
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Tabel 5.104. Üdruma küla reoveepuhasti heitvee reostuskoormus. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Keskmine kontsentratsioon (mg/l) 

Kvartal  2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 

 

Komponent 

BHT7 25 5,9 9,5 9,5 1,5 

KHT 125 40 44 44 32 

Heljum 35 7 10 10 3 

Üldfosfor - 1,11 2,67 2,67 1,75 

Üldlämmastik - 4,27 12,1 12,1 7,64 

pH  7,02 7,15 7,15 7,96 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

Tabeli 5.104 andmetest selgub, et 2018. aastal võetud heitvee proovid vastavad vee 

erikasutusloa nõuetele.  

Üdruma küla kanalisatsioonisüsteemide seisukord: 

 Üdruma külas on ühiskanalisatsiooniga ühendatud ligikaudu 57 elanikku. 

Ühiskanalisatsiooniga on ühendatud suurem enamus Üdruma küla keskuse korrusmajade 

elanikest ning asutustest ja ettevõtetest; 

 Üdruma külas on kokku ca 394 m isevoolseid ja ca 318 meetrit survelisi 

kanalisatsioonitorustikke. Enamus isevoolseid torustike on uued plasttorud (PVC) 

läbimõõduga De160 mm. Survetorustike rajamisel on kasutatud PE torusid läbimõõduga 

De90 mm. Ühiskanalisatsiooni torustikud on rekonstrueeritud mõned aastad tagasi ning 

on heas seisukorras. Vanemate eelkõige kinnistusiseste ühiskanalisatsiooni torustike ning 

kaevude amortisatsiooni tõttu toimub sademetevee ja pinnasevee infiltratsioon; 

 Üdruma küla reoveepuhastina on kasutusel septikust, võrekaevust ning 

filterväljakust koosnev reoveepuhasti, mis on rajatud 2008. aastal. Järelpuhastuseks on 

kasutusel olemasolevad biotiigid. Puhasti tagab üldjuhul reovee nõuetekohase puhastuse. 

 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon Üdruma külas puudub. Sademevete ärajuhtimiseks on 

kasutusel eelkõige kraavid. 
 

 

 

5.17 Martna küla 

Martna külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 121 elanikku. Martna külas on ühisveevärgi 

ja -kanalisatsiooniga liitunud ligikaudu 75,7% küla elanikest. 

Martna külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

nõrgalt kaitstud.  

Martna küla reoveekogumisala reostuskoormus 190 inimekvivalenti.  

Martna külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad AS-ile Matsalu 

Veevärk. 

 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Martna küla varustab veega Matsalu Veevärk AS, kellele kuulub 2 puurkaevu:  

1) 2008.a. rajati Martna küla uus puurkaev-pumpla, mis varustab tänasel päeval kogu 

Martna küla ühisveevärgi veega;   
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2) Puurkaev PK-15 on Cm-V veehorisondi puurkaev puuriti juba 1960-ndatel aastatel 

geoloogiliste uuringute eesmärgil, 1969.a. muudeti see puurkaevuks. Puurkaevu vesi 

on halva kvaliteediga. Tänasel päeval puurkaevu ei kasutata, puurkaev on reservis.   

 

Martna  küla  uus  puurkaev-pumpla  kujutab  endast  üheastmelist,  rauaeraldus-

seadmetega varustatud pumplat. Puurkaevu katastri nr on 23889, kaev on puuritud 2008. 

aastal, sügavusega 24,0 m ning paikneb Siluri (S1) veekompleksis. 

Puurkaevu päis paikneb uues pumplahoones. Pumplasse on paigaldatud kaks paralleelset 

rauaeraldus-survefiltrit. Pumpla töö on reguleeritud hüdrofoori ja rõhuanduriga, pump 

käivitub sujuvkäivitusega. Rõhuregulaatoriks on 500 l Elbi marki hüdrofoor. 

Paralleelselt töötavate rauaeraldus-survefiltrite (ARS 500 Duplex, tootlikkus 3 m3/h) 

tagasipesu ehk uhtumine toimub toorvee baasil süvaveepumba survega. Uhtevesi liigub 

pumpla taga olevasse kahekambrilisse septikusse ning sealt kraavi. 

Pumpla seinale on paigaldatud AS Matsalu Veevärk kuuluvatele puurkaevpumplatele 

tavapärane nn seinahüdrant või veevõtusõlm, kuid reaalselt tulekahju puhul on sellest 

vähe abi, kuna süvaveepumba toodang jääb tuletõrje veevõtuks vajalikule ligikaudu 

viiekordselt alla. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on tagatud, kuid see on aiaga piiramata ja tähistamata. 

Puurkaevu sanitaarkaitseala on heakorrastatud ning reostusallikaid, mis vajaks 

likvideerimist, puurkaevu läheduse ei ole. 

 
Foto 5.115 Martna küla uus puurkaev-pumpla ja veetöötlusjaam 

Alljärgnevas tabelis on välja toodud andmed mõlema, nii töös kui ka reservis oleva uue 

puurkaev-pumpla kohta. Vana puurkaevu PK-15 seadmestik on amortiseerunud, hoone 

on suletud. Kui rajati uus puurkaev-pumpla, rajati ka vana puurkaevu juures veetorustik, 

mis võimaldab tööst välja lülitada vana puurkaevu. 

 

Tabel 5.105 Martna puurkaev-pumplad    
Jrk 
nr 

Puur- 
kaevu 
nimetus 

Katastri 
nr 

Passi 
nr 

Ehitus- 
aasta 

Vee- 
komp
- leks 

Sügavus 

[m] 
Deebit 

[m3/h] 

Staa- 
tiline 
veeta- 
se, m 
maa- 
pin- 
nast 

Dün. 
vee- 
tase, 
m 
maa- 
pinna 
st 

Pum- 
ba 
mark 

M
ä
rk

u
s
e
d
 

(s
e
is

u
n
d
, 

k
a
e
v
 

tö
ö
s
 

/t
ö
ö
s
t 

v
ä
lj
a
s
 j
n
e
).

 

Omanik: Matsalu Veevärk AS 

1. Martna 
puur- 
kaev 

23889 230 

0 

2008 S 24 16 0.0 15.0 Calp 
eda 
4 3D 
10/ 
12 

Väga 
hea 

2. PK-15 1086 15 1969 C-V 344,80 20,0 8,01  - Reservis 
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Lisaks kahele eelnimetatud puurkaev-pumplale on Martna koolimaja lähistel vana, tänasel 

päeval omanikuta puurkaev-pumpla, mida ei ole juba aastatid kasutatud. Puurkaev ei ole 

ühendatud Martna küla ühisveevarustuse süsteemiga. Nimetatud puurkaev tuleb 

tamponeerida, puurkaevu hoone võib lammutada. 

Teistele omanikele ja eravaldajatele kuuluvad puurkaevud ei ole ühendatud 

ühisveevärgiga. 

Veetorustikud. Martna külas on üks ühisveevarustussüsteem, mis ammutab vett uuest 

Siluri veehorisondi puurkaevust. Süsteem varustab veega elamuid, kooli, lasteaeda, 

kauplust, vallamaja ja mõningaid kohalikke ettevõtteid. 

Alljärgnevalt on toodud Martna külas tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud 

vee kogused 2018. aastal. 

Tabel 5.106 Martna küla puurkaevust väljapumbatud ning tarbitud vee kogused. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2018. aastal väljapumbatud vesi m3/a 4 405 

2018. aastal tarbitud veekogus m3/a 3 643 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 10 

Andmed: AS Matsalu Veevärk. 

Martna küla ühisveevõrk rekonstrueeriti aastatel 2007-2008. Veevõrgu kogupikkus on ca 

2.9 km. Rekonstrueeritud ühisveevõrgus on tegemist põhiliselt PE-torudega De110…32 

mm. Kui 2003.a moodustas veekadu ühisveevõrgus ca 30% väljapumbatud veekogusest, 

siis ühisveevõrgu rekonstrueerimistööde tagajärjel vähenes veekadu oluliselt. 

Rekonstrueerimist vajavad mõningad liitumistorustikud, kus olemasolevad metalltorud on 

seni veel asendamata uute vastu. 

Ülevaate ühisveevõrgu tehnilistest parameetritest annab alljärgnev tabel. 

 
Tabel 5.107 Martna ühisveevõrk  
Jrk nr Toru 

diameeter 
(mm) 

Pikkus (m) Materjal Vanus 
(aastat) 

1 De110 mm 24 PE 10 
2 De63 mm 1744 PE 10 
3 De50 mm 639 PE 10 
4 De40 mm 234 PE 10 
5 De32 mm 3 PE 10 

6. DN50 ? teras Ca 30 aastat 

Martna küla olemasoleva ühisveevõrgu tehnilise seisukorra võib lugeda heaks. 

Olemasoleva ühisveevõrgu skeem on esitatud Lisa 1 skeemil MARTNA. 

 

Joogivee kvaliteet 

Martna külas vastutab elanikkonna varustamise eest joogiveega Matsalu Veevärk, kes 

peab võtma veeproove vastavalt vee erikasutusloas esitatule, so võtma veeproove 

keemilise ja mikrobioloogilise koostise määramiseks ning esitama tulemused ka 

Keskkonnaametile.  

 

Tabel 5.108 Martna PK veekvaliteet  

 

Näitaja 

 

Ühik 
Määrus nr 1 

Martna PK 
Proovivõtu aeg 
09.03.2008 

Martna PK 
13.06.2018 

Värvus   15 kraadi <3 mg/l Pt 

Lõhn palli I-II: 2; III: 3  1 
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Hägusus NHÜ I: 1,5; II: 2; 
III: 3,0 

 <0,5 

Läbipaistvus 
(visuaalne) 

  >30  

pH  pH ühik I-III: 
6,5≤pH≤9,5 

7.6 7,63 

Elektrijuhtivus µS/cm I-III: 2500  706 
NH4 mg/l I:0,5; II: 1,5; 

III: 2 

<0.07 0,13 

Naatrium Na mg/l I-II: 200; III: 
350 

14.2 40 

Kaalium K mg/l  6.7  

Kaltsium Ca mg/l - 76.2  
Magneesium Mg mg/l - 40.3  
Mangaan Mn µg/l I: 50; II: 100; 

III: 200 
 38 

Raud Fe2+ mg/l  0.23  

Üldraud Fe üld mg/l I: 0,2; II: 1,0; 
III: 10 

0.24 <0,020 

Katioonide summa mg-ekv  7.91  

Kloriid Cl mg/l I-II: 250; III: 
350 

17.4 18 

SO4 mg/l I-II: 250; III: 
350 

73.2 30 

NO3 mg/l I-III: 50 0.4 <0,2 

NO2 mg/l I: <0,5; II: 

≤0,5; III: ≤1,0 

0.004 <0,003 

CO3 mg/l  6.0  

HCO3 mg/l  378.2  

Anioonide summa mg-ekv  8.22  

Üldkaredus mg-ekv - 7.12  
Kar. karedus mg-ekv  6.20  

Mittekarb. karedus mg-ekv  0.92  

pH   7.6  

SiO2 mg/l  10.8  

Vaba CO2 mg/l  6.6  

PHT mgO/l mg/l  1.8  

Kuivjääk mg/l - 460.0  
Sade   Ei ole  

Fluoriid F mg/l I: >1,2-≤1.5; 
II: >1,5-≤1,7; 
III: >1,5-≤4,0 

1.23 1,12 

Oksüdeeritavus  mgO2/l I-III: 5  2,24 
Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/100
ml 

0 0  

Echerichia coli PMÜ/100
ml 

0 0  

Kolooniate arv 22oC PMÜ/1ml 100 0  

 

Tabel 5.109 Pestitsiidid  

 

Nr 

 

Näitaja 

 

Ühik 
Tulemus 

14.07.2010 

1 Heksaklorobenseen ng/l <5 
2 Heptakloor ng/l <5 
3 Endriin ng/l <5 
4 Isodriin ng/l <5 
5 Aldriin ng/l <5 
6 Dieldriin ng/l <5 
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7 p,p’-DDD ng/l <5 
8 p,p’-DDE ng/l <5 
9 Heptakloorepoksiid ng/l <5 
10 a-Endosulfaan ng/l <5 
11 b-Endosulfaan ng/l <5 
12 Endosulfaansulfaat ng/l <5 
13 p,p’-DDT ng/l <5 

14 a- Heksaklorotsükloheksaan ng/l <5 

15 b-Heksaklorotsükloheksaan ng/l <5 

16 g- Heksaklorotsükloheksaan ng/l <5 

 

Martna küla joogivee kvaliteedi kontrolli proovivõtukohaks on Martna lasteaed. 

Analüüsitulemused on esitatud alljärgnevas tabelis: 

 

Tabel 5.110 Vee kvaliteet tarbija juures  

 

Näitaja 

 

Ühik 
Määrus nr 82, 

98/83/EC 

Martna lasteaed 

14.06.2011 
tavakontroll 

23.09.2010 
süvakontroll 

06.08.2018 
tavakontroll 

Ammoonium mg/l 0.50 0.24   
Elektrijuhtivus µS/cm 2500 701  699 

 

Hägusus 

 

NHÜ 
Tarbijale 

vastuvõetav 

 

<0.5 

 <0,5 

pH pH ühik 6.5...9.5 7.54  7,43 

Värvus mg/l Pt 
Tarbijale 

vastuvõetav 
3  <3 

Maitse palli 
Tarbijale 

vastuvõetav 
1  1 

Lõhn palli 
Tarbijale 

vastuvõetav 
1  1 

Üldraud mg/l 0.20 0.01  <0,02 
Kloriid mg/l 250  18.0  

Nitrit mg/l 0.50  0.003  

Nitraat mg/l 50  0.8  

Keemiline 
hapnikutarve 

mgO2/l 5.0  2.4  

Sulfaat mg/l 250  38  

Tsüaniid µg/l 50  <3  

Naatrium mg/l 200  37.6  

Elavhõbe (Hg) µg/l 1.0  <0.05  

Boor (B) mg/l 1.0  0.308 0,203 

Fluoriidid (F) mg/l 1,5   1,19 

Arseen (As) µg/l 10.0  <0.05  

Alumiinium µg/l 200  <20  

Seleen (Se) µg/l 10,0  0.10  

Nikkel (Ni) µg/l 20.0  0.64  

Mangaan (Mn) µg/l 50.0  4.8  

Kroom (Cr) µg/l 50.0  <0.5  

Antimon (Sb) µg/l 5.0  0.21  

Kaadium (Cd) µg/l 5.0  <0.02  

Vask (Cu) µg/l 2000  5.0  

Plii (Pb) µg/l 10.0  0.29  
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Trihalometaanide 
summa 

µg/l 150  <0.4  

Polütsükliliste 
aromaatsete 
süsivesinike 
(PAH) summa 

µg/l 0.1  <0.1  

Benso(a)püreen µg/l 0.01  <0.01  

Trikloroeteen µg/l 10  <0.1  

Tetrakloroeteen µg/l 10  <0.1  

1,2-dikloroetaan µg/l 3.0  <0.1  

Benseen µg/l 1  <0.2  

Coli-laadsed 
bakterid 

PMÜ/10
0ml 

0 0  0 

Enterokokid PMÜ/10
0ml 

0 0 0 - 

Escherichia coli PMÜ/10
0ml 

0 0  0 

Kolooniate arv 
22°C 

PMÜ/1

ml 

100 
 0 7 

 

Eeltoodud tabelites esitatud näitajate põhjal võib väita, et Martna külas vastab joogivesi 

kehtestatud nõuetele. 

Tuletõrje veevarustus 

Martna uue puurkaev-pumpla seinale on paigaldatud AS Matsalu Veevärk kuuluvatele 

puurkaev-pumplatele tavapärane nn seinahüdrant või veevõtusõlm, kuid reaalselt 

tulekahju puhul on sellest vähe abi, kuna süvaveepumba toodang jääb tuletõrje veevõtuks 

vajalikule ligikaudu viiekordselt alla. 

Martna külas on lasteaia vahetus läheduses ka olemasolev tuletõrjeveereservuaar, kuid 

reservuaar ei ole vettpidav ega ole seetõttu ka kasutuses. Tulekustutusvee mahuti on ka 

OÜ Fazenda kuivatite kinnistul. 

Olemasolevad tuletõrjeveemahutid vajavad korrastamist ja kasutusele võtmist, et külas 

oleks tagatud nõuetele vastav kogus tulekustutusvett. 

Suvisel ajal on tulekahju korral võimalik ammutada vett ka küla keskel paiknevast tiigist 

ja küla läbivast Rannamõisa jõest. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Martna külas on ca 3,4 km ühiskanalisatsiooni torustikke, millest on rekonstrueeritud ca 

70%. Martna külas on kolm kanalisatsiooni vesikonda: 

 esimene on koolimaja vesikond; 

 teine keskuse, korrusmajade ja lasteaia vesikond; 

 kolmanda vesikonna moodustab ettevõtete piirkond (OÜ Viljatare, Martna 

Garaazid OÜ, puidutöökoda, Fazenda kuivati, jne). 

Koolimaja ja elamute-keskuse vesikondades kogutavad reoveed pumbatakse vastavalt 

reoveepumplate RVP-1 ja RVP-2 poolt otse reoveepuhasti ees olevasse pumplasse RVP. 

Isevoolselt suunatakse reoveed puhasti pumplasse ettevõtete piirkonnast. Ülevaate 

Martna küla kanalisatsioonivõrgu tehnilistest parameetritest annab alljärgnev tabel. 

Tabel 5.111 Martna kanalisatsioonitorustikud  
Jrk nr Toru diameeter (mm) Pikkus (m) Materjal Vanus (aastat) 

1. DN100 ? malm Vanemad kui 25 aastat 
(majaühendustorustikud) 

2. De110 125 PVC 10 aastat 
3. DN150 500 keraamiline Vanemad kui 25 aastat 
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4. DN150 250 asbest Vanemad kui 25 aastat 
5. DN200 185 keraamiline Vanemad kui 25 aastat 
6. DN200 1090 asbest Vanemad kui 25 aastat 
7. De160 410 PVC Ca 19 aastat 
8. De160 380 PVC 10 aastat 

9. De90 450 PE Ca 19 aastat (Elamute 
RVP-2 survetorustik) 

10. De90 130 PE 10 aastat (Kooli RVP-1 
survetorustik) 

11. DN50 60 Puudub info Puudub info 

Martna küla olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide skeem on esitatud Lisa 1 skeemil 

MARTNA. 

Martna külas elab praegu ca 110 inimest, neist enamus korruselamutes. Ühisveevarustuse 

ja – kanalisatsiooniteenust kasutab 88 inimest.  

Martna külas on tegemist ainult olmereoveega, siis võetakse reovee hulk võrdseks 

tarbitud vee hulgaga, seega olmereovett tekib samuti 15 m3/d. Osaliselt renoveeritud 

kanalisatsioonitorustike ja kontrollkaevude korral hinnatakse infiltratsioonivee osakaaluks 

≈30% reoveepuhastile jõudvast vooluhulgast, seega üldine vooluhulk puhastile oleks 

arvestuslikult ≈26 m3/d. 
 

 

Reoveepumplad 

Martna küla kanalisatsioonisüsteemi kuulub kolm reoveepumplat, neist kolmas pumpla 

paikneb vahetult enne reoveepuhastit: 

 Martna põhikooli reoveepumpla RVP-1. Kooli reoveepumpla on uuemat tüüpi ja 

rekonstrueeritud 2008.a. Pumpade töö tagatakse seal nivooanduritega. Pumpla on 

varustatud on-line andmeside- ja väljastusseadmetega. 

 Korrusmaju, keskust ja lasteaeda teenindav reoveepumpla RVP-2 rajati 1999.a. 

Tegemist on vanemat tüüpi klaasplastkorpusesse paigaldatud kompaktpumplaga. 

Pumbad (2 tk) paiknevad märgasetusega ehk sukelpumpadena, pumpade käivitus 

on tagatud ujukite baasil. 

Pumplas puuduvad survetorudel tagasilöögiklapid ning pumpla kontroll-

juhtimissüsteem ei vasta tänapäevastele nõudmistele. 

 Peapumpla puhastusseadmete territooriumil RVP rajati 1999.a. Reovee 

peapumpla (pumpla enne puhastit) on varustatud kahe sukelpumbaga. Pumpade 

töö juhtimine ujukandurite abil. Puhastile suunatavat reovee vooluhulka ei 

mõõdeta. Pumpla survetorudel puuduvad tagasilöögiklapid, pumpla kontroll-

juhtimissüsteem ei ole kaasaja tasemel. 

Kõik reoveepumplad on maa-alused, nn kompaktpumplad. Ülevaate Martna 
reoveepumplatest annab alljärgnev tabel. 

Tabel 5.112 Martna küla reoveepumplad   

Jrk 
nr 

Pumpla 
asukoht 

Pumpla 
valmimi- 
se aasta 

Teenindus- 
piirkond 

Pumpla tüüp ja 
kasutusel olevate 
pumpade mark 

Hinnang tehnilise 
seisukorra kohta 

Omanik: AS Matsalu Veevärk  

1. RVP-1 kool 2008 Martna 
kool 

Maa-alune šaht. 
2 sukelpumpa, 
Flygt CP 3085.181 
MT 

Pumpla on  heas korras 
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2. Elamute 
RVP-2 

1999 Elamud Maa-alune šaht 
2 sukelpumpa 

Pumpla on üldiselt heas 
korras, kuid on vajalik 
paigaldada 
tagasilöögiklapid 
survetorudele ja 
kaasajastada 
kontroll-juhtimissüsteem 

3. Reovee-
puhasti RVP 

1999 Martna Maa-alune šaht 
2 sukelpumpa 

Pumpla on üldiselt heas 
korras, kuid on vajalik 
paigaldada 
tagasilöögiklapid 
survetorudele ja 
kaasajastada kontroll-
juhtimissüsteem 

 

 

Reoveepuhasti 

Martna küla reoveepuhasti rekonstrueeriti 2013.a. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Keskkonnaprogrammi kaasabil. 

 

Reoveepuhasti projekteerimisel on aluseks võetud järgmised näitajad: 

• Reovee vooluhulk – 19…22 m3/d 

• Maksimaalne tunnivooluhulk – 2,2 m3/h 

• Reostuskoormus (BHT7) – 150 IE;  9 kg BHT7/d 

• Hõljuvaine reostuskoormus – 10,5 kg/d 

• Lämmastikukoormus – 1,8 kg Ntot/d 

• Fosforikoormus – 0,3 kg Ptot/d 

 Puhasti maksimaalne koormus 152 IE 

 

Rekonstrueeritud Martna reoveepuhasti koosneb järgmistest elementidest: 

- reoveepumpla  

- võreseade (kaheosaline automaatvõre) 

- aktiivmudapuhasti milles on 

o anokslilne segamiskamber 

o õhustuskamber 

o järelsetiti 

- mudatihendi (mudamahuti) 

- tehnohoone aktiivmudapuhasti kõrval 

- biotiik 

 

Biopuhasti on roostevabast terasest tehases valmistatud seade BioDRY 3040, kus ühes 

mahutis on kolm vaheseintega eraldatud kambrit: anoksiline kamber, õhustuskamber ja 

mudatasku tüüpi järelsetiti.  

 

Anoksiline kamber on vajalik juurdetuleva reovee ja puhastis ringleva vee segunemiseks 

ning denitrifikatsiooniprotsessiks, vee maht seal on ca 11 m3. Kuna anoksilises kambris 

on lahustunud hapnikku väga vähe või puudub see üldse, käivitub seal denitrifikatsiooni-

protsess, mille käigus nitraatlämmastik redutseeritakse lenduvaks lämmastikuks. 

Protsessi toimumiseks vajalik süsinik saadakse värskest reoveest.  

 

Anoksilises kambris paikneb segur, mis segab mahuti sisu pidevalt läbi takistades nii 

aktiivmuda settimist mahuti põhja. Aktiivmudasegu ringlus anoksilise kambri ja 

õhustuskambri vahel tekitatakse õhustuskambris paikneva õhktõstukiga, mis pumpab 

aktiivmudasegu õhustuskambrist anoksilisse kambrisse. Tagasi õhustuskambrisse voolab 

vesi läbi ava kambritevahelises seinas. Aktiivmudasegu ringlust saab kergesti muuta 

õhktõstukisse antava õhuhulga muutmise teel. Selleks on õhutorul vastav siiber. 
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Õhustuskamber paikneb anoksilise kambri ja järelsetiti vahel, vee maht seal on ca 20-25 

m3. Õhustuskambri põhjas on kolm õhujaotustoru DN80, materjal AISI 316 või PE De90. 

Jaotustorude külge on kinnitatud peenmull ketasaeraatorid. Õhu hulk, mis 

õhustuskambrisse puhutakse, sõltub lahustunud hapniku sisaldusest, mida pidevalt jälgib 

hapnikumõõtur. Selle andur paikneb õhustuskambris ja tulemust saab näha mõõturi 

ekraanilt. Hapnikumõõtur annab signaali sagedusmuundurile, mis omakorda hoiab puhuri 

pöörded sellised, et õhustuskambri vees oleks lahustunud hapniku sisaldus vahemikus 

2…3 mg/l. Samast õhusüsteemist saab õhu ka õhktõstuk, mille õhu vajadus on ca 5 m3/h.  

Õhustuskambrist järelsetitisse voolab aktiivmudasegu läbi pilu mahuti põhjas. 

 

Järelsetiti paikneb õhustuskambri kõrval. See on mudatasku tüüpi setiti, mille põhjas on 

pilu mudasegu sissepääsuks ja mudatagastuseks.  

Väljavool järelsetitist toimub ülevoolurenni kaudu.  

 

Mudatagastus õhustuskambrisse toimub isevoolselt. Aktiivmuda valgub järelsetiti põhja 

ja haaratakse põhjapilu juurest õhustuskambris ringleva vee poolt sinna tagasi. Vee 

ringlus tagatakse konstruktiivsete võtetega – aeraatorite asend ja õhustuskambri kaldsed 

pinnad. 

Liigmuda eemaldamiseks kasutatakse järelsetitis paiknevat sukelpumpa, mille survetoru 

suundub mudamahutisse. 

Mudamahuti paikneb reoveepuhasti kõrval. See on klaasplastist mahuti, milles muda maht 

on ca 10 m3. Tihenenud muda veetakse paakautoga tahendamisele. 

 

Fosforiärastusseade koosneb kemikaalimahutist 1 m3 ja dosaatorpumbast jõudlusega 1 

l/h. Kemikaal doseeritakse perioodiliselt õhustuskambrisse, mahuti keskele. 

 

Biotiik (600 m2) on vajalik puhverduseks põhipuhasti avarii korral. Tiiki voolab 

puhastamata reovesi reoveepumplast avariiülevoolu töölerakendamisel ja võreseadme 

ummistumise korral. 

 

Kvaliteedinõuded Martna reoveepuhastist väljuvale heitveele on kehtestatud 

Keskkonnaameti Lääne regiooni poolt vee-erikasutusloaga L.VV/331283, kehtivusega 

01.10.2018-tähtajatu. Heitvee väljalask: Martna asula puhasti (v/l kood LA048), suubla 

Rannamõisa jõgi (kood VEE110600). Lubatud vooluhulk 12 000 m3/a.  

 

Tabel 5.113 Vee erikasutusloaga kehtestatud Martna heitvee väljalasu 

parameetrid   
Parameeter Ühik Vabariigi Valitsuse määrus nr 

99, 29.11.2012.a. 
Vee-

erikasutusluba 

BHT7 mg/l 40 40 
KHT mg/l 150 150 

Heljum mg/l 35 35 
Nüld mg/l Ei kohaldata Ei kohaldata 
Püld mg/l Ei kohaldata Ei kohaldata 
pH 6-9 pH 

ühik 
6-9 9 

 

Vastavalt vee erikasutusloale on seire sagedus 1 kord poolaastas. Seiratavad 

komponendid on: BHT7, KHT, hõljuvained, pH, Püld ja Nüld. 

 

Reovesi peapumplast pumbatakse reoveepuhasti esimesse astmesse – kahte 25 m3 

kasuliku mahuga kolmekambrilisse septikusse, kuhu pumbatakse ka liigmuda biorootorite 

alusest  kambrist. Reovee otsepumpamine septikusse põhjustab selles intensiivse 

turbulentse läbivoolu ja reoveeprahi edasikandumist ja septiku väljundi filtersõela 

ummistumist, praht kandub edasi ka bioloogilise põhipuhasti biofiltritele. Enne septikut ei 
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ole võret. Septik on 90% ulatuses setet täis. Septikule peab eelnema voolurahustuskaev 

ja võreseade (soovitavalt automaatvõre). 

Reovee põhipuhasti on rüüstatud, ära on viidud kaks pumpa ja vihmutid on segipaisatud. 

Keemilise fosforisadestuse seadmest BIOCLERE K 4,0 on eemaldatud vedela 

sadestuskemikaali mahuti ja regendi doseerimispump. Teenindussild, setitis 

paiknev helvestuskamber, ülevoolurennid ja settepump on kaetud mudaga. Mudatase on 

ulatunud juhtkilbini. 

Järelpuhasti ECOBOX filterpaketid on ummistunud põhipuhastist väljakandunud heljumi 

ja pakettidele kasvava baktermassiga, filtrite klaasplastist kastid on poolenisti täitunud 

mudaga. 

 
Foto 5.116 Martna reoveepuhasti tehnohoone 

 

 
Foto 5.117 Martna reoveepuhasti aeratsioonimahutid 

 

Mudastunud on ka põhipuhastipuhasti väljavoolu-proovivõtukaev. 

1977. a rajatud kolm biotiiki (üldpind 900 m2) on mudaga täitunud ja võssa kasvanud. 

Väljavool olemasolevatest biotiikidest on amortiseerinud ning enamus heitveest imbub 

biotiikide põhja ja külgede kaudu pinnasesse. 
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Foto 5.118 Martna reoveepuhasti biotiigid 

Martna küla reoveepuhastis praktiliselt ei toimu bioloogilist puhastusprotsessi, toimub 

reovee läbivool ja mõningane settimine, millest annab tunnistust sette akumuleerumine 

puhasti mahutites. 

1999. a rajatud puhasti on enam kui kahekordselt üle dimensioneeritud. Puhasti jõudlus 

kataloogi andmeil on: inimekvivalentides 415 ie; keskmine hüdrauliline koormus Q=104 

m3/d, reostuskoormus R=24,9 kg/d. Keskkonnaministri käskkirjaga on Martna küla 

reoveekogumisala koormuseks kinnitatud 190 ie. 

Elanikkonnast on ühiskanalisatsiooniga liitunud 88 inimest, kes produtseerivad reovett 

vastavalt vee tarbimisele ca 10,61 m3/d (2018.a andmed). 

 

Martna küla reoveepuhasti heitvee reostuskoormuse keskmised näitajad kvartalite lõikes 

on toodud tabelis 5.114.  

Tabel 5.114 Martna küla reoveepuhasti heitvee reostuskoormus. 

 Vee-

erikasutusloaga 

lubatud suurim 

sisaldus mg/l 

Keskmine kontsentratsioon (mg/l) 

Kvartal  2018 I kv 2018 II kv 2018 III kv 2018 IV kv 

 

Komponent 

BHT7 40 2,6 28 28 4,1 

KHT 150 56 71 71 40 

Heljum 35 2 12 12 4 

Üldfosfor - 1,21 0,21 0,21 0,21 

Üldlämmastik - 6,85 37,4 37,4 12,3 

pH  7,6 7,85 7,85 7,28 

Andmed: AS Matsalu Veevärk 

 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 

 

 

5.18 Rõude küla 

Rõude külas elab 01.01.2019.a. seisuga 76 elanikku. Rõude külas on ühisveevärgiga 

liitunud ca 60% ja ühiskanalisatsiooniga ligikaudu 51% küla elanikest. Ühisveevärgi 

tarbijateks on Rõude küla kortermajad ja 6 eramut. Rõude külas puuduvad ettevõtted, va 

Rõude kauplus ja külamaja. 
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Rõude külas on vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile (1:400 000) põhjavesi valdavalt 

keskmiselt kaitstud.  

Rõude küla reoveekogumisala reostuskoormus on 86 inimekvivalenti ning pindala 5 ha. 

Rõude külas kuuluvad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud varad käesoleval ajal 

Lääne-Nigula Vallavalitsusele. Rõude elanikkonna joogiveega varustamise ning 

kanalisatsiooni ärajuhtimise eest vastutab Lääne-Nigula vallavalitsus, kes peab 

veearvestust. Rõude küla puurkaevust võetava põhjavee kogused dokumenteeritakse 

kuude kaupa. Kvartaalselt esitatakse Keskkonnaametile vastav vee erikasutusõiguse tasu 

deklaratsioon. Põhjavee arvestust teostatakse taadeldud veearvesti näitude alusel.  

ÜVK haldamine ning varad on kavas üle anda AS-ile Matsalu Veevärk pärast seda, kui 

ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised on rekonstrueeritud. 
 

Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Rõude külas on üks veevarustussüsteem, mis ammutab vett küla keskuses asuvast Siluri 

veekihi puurkaevust ning varustab veega korrusmaju, eramuid, külamaja ja kauplust. 

 
Foto 5.119 Rõude puurkaev-pumpla 

 

Puurkaev on puuritud 1973.a ja asub küla põhjapiiril külamaja (endise algkool-lasteaia) 

taga. Pumpla sanitaarkaitsetsoon on Keskkonnaregistri andmetel 50 m. Pumpla 

sanitaarkaitsetsoon on moodustamata, tähistamata ja aiaga piiramata. Reostusallikaid 

puurkaevu sanitaarkaitsealal ei ole. Kaev varustab veega kõiki küla ühisveevärgiga 

ühendatud hooneid ja katab kogu küla veevajaduse. 

Valdavalt punastest tellistest puurkaev-pumpla hoone on oma mõõtmetelt väike. Välise 

vaatluse põhjal on pumplahoone seisund väga halb. Lagunenud on pumpla katus, kogu 

hoone vajab renoveerimist. 

Puurkaevu on paigaldatud uus süvaveepump ja amortiseerunud veetõstetoru asendatud 

PE toruga. Rõhku reguleeritakse hüdrofooriga (maht 0.5 m3), mis paigaldati 2010.a. 

Pumplahoones puuduvad veetöötlusseadmed. 

 

Tabel 5.115 Rõude puurkaev-pumpla  

Jrk 
nr 

Puur- 
kaevu 
nimetus 

Katast- 
ri nr 

Passi 
nr 

Ehi- 
tus- 
aasta 

Vee- 
komp- 
leks 

Sügavus 

[m] 
Deebit 

[m3/h] 

Staatiline 
veetase,m 
maapinnast 

Pumba mark 

Omanik: Lääne-Nigula vald 

1 Rõude 
elamu- 
kvartal 

9977 3690 1973 S 85 25 2.90 Calpeda 4SD/ 
12N 

 

Olemasoleva veevõrgu kogupikkus on ca 1.0 km, sellest ligikaudu 210 m on malmtorustik 

DN100 mm ja 790 m terastorustik DN 80 mm. Olemasolevat veetorustikku on 
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renoveeritud 3-korruselise elumaja juures, kus vanasse torusse on sisse veetud uus 

plasttorustik. Kogu ülejäänud ühisveevõrgu torustikud on amortiseerunud ning vajavad 

renoveerimist. 
 

Tabel 5.116 Rõude ühisveevõrk  
Jrk nr Toru diameeter 

(mm) 
Pikkus (m) Materjal Vanus (aastat) 

1. DN100 210 malm Enam kui 27 aastat 

2. DN80 790 teras Enam kui 27 aastat 

3. De50 ? PE Ca 10 aastat 

 

Rõude küla olemasoleva veevõrgu skeem on esitatud Lisa 1 skeemil RÕUDE. 

 

Joogivee kvaliteet 

Rõude küla veetarbimine on käesoleval ajal <5m3/d. Alljärgnevas tabelis esitatud Rõude 

puurkaevuvee analüüsid on võetud 2018.a. Puurkaevust võetav vesi 19.10.2018 proovi 

alusel ületab I, II ja III kvaliteediklassi piirväärtust. 

 

Tabel 5.117 Rõude puurkaevu veekvaliteet 
 
 

Näitaja 

 
 

Ühik 

Sotsiaalministri määrus nr 1 "Joogivee 

tootmiseks kasutatava või kasutada 

kavatsetava pinna- ja põhjavee 

kvaliteedi kontrollinõuded" lisa 2 alusel 

 
Rõude küla 

puurkaev 

19.10.2018 

I II III 

Ammoonium mg/l 0,5 1,5 2 0,089 

Elektrijuhtivus 
μS cm-1 
20˚C 

2500 2500 2500 764 

Hägusus NTU 1,5 2 3 <0,5 

Lõhnaläve indeks - 1 -Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike 

muutusteta 

1 

Maitseläve indeks - 1 - Tarbijale vastuvõetav, ebaloomulike 

muutusteta 

1 

Fluoriid mg/l >1,2–≤1,5 ≥1,5–≤1,7 ≥1,5–≤4,01 2,5 

Üldraud mg/l 0,2 1 10 0,021 

pH pH ≥6,5 ja 

≤9,5 

≥6,5 ja 

≤9,5 

≥6,5 ja 

≤9,5 

7,7 

Värvus Pall 5 5 10 <5 

Escherichia coli PMÜ/100
ml 

0 0 ≤10 0 

Coli-laadsed 

bakterid 

PMÜ/100

ml 

0 0 ≤10 >250 

 

Rõude küla veevärgivees ületab fluoriidide sisaldus kehtestatud piirsisaldust. 

 

Tabel 5.118 Rõude küla ühisveevärgivee kvaliteet tarbija juures 
Näitaja Ühik Piirnorm Tulemus 

12.11.2018 
Oksüdeeritavus mgO2/l 5 1,5 

Kloriid mg/l 250 71,00 

Mangaan µg/l 50 <2,0 

Naatrium mg/l 200 75,1 

Raud μg/l 200 85,00 

Sulfaat mg/l 250 34,00 
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Alumiinium µg/l 200 <4,0 

Nitraat mg/l 50 <0,45 

Nitrit mg/l 0,5 <0,010 

Fluoriid mg/l 1,5 2,28 

PAH-d summa μg/l 0,1 <0,05 

Benso(a)püreen μg/l 0,01 <0,001 

Benseen μg/l 1 <0,1 

Tolueen µg/l - <0,2 

Trihalometaanide summa μg/l 150 <1 

1,2-dikloroetaan μg/l 3 <0,1 

Tetrakloroeteen, 

trikloroeteen summa 
μg/l 10 <0,1 

Boor mg/l 1 0,50 

Tsüaniid μg/l 50 <3 

Arseen µg/l 10 <0,1 

Elavhõbe µg/l 1 <0,2 

Kaadmium µg/l 5 <0,1 

Vask mg/l 2 <0,001 

Plii μg/l 10 <0,1 

Kroom µg/l 50 <0,2 

Antimon µg/l 5 <0,1 

Seleen µg/l 10 <1,0 
Nikkel μg/l 20 <1,0 

Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 0 

Enterokokid PMÜ/100ml 0 0 

Escherichia coli PMÜ/100ml 0 0 

Kolooniate arv 22°C PMÜ/1ml Ebaloomulike 
muutusteta 

200 

Andmed: http://vtiav.sm.ee  

 

Tuletõrje veevarustus 

Rõude külas puudub tuletõrjeveevarustus. Küla keskel on veevõtukoht veevõrgust, kuid 

see ei lahenda tulekustutusvee vajadusi. Suuremat veekogust on võimalik hankida Liivi 

jõest, mis asub ca 1 km kaugusel Rõude külast. 

 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Rõude külas on üks ühisvoolne kanalisatsioonisüsteem, kuhu juhitakse osaliselt ka 

sademevett. Külast kogunev reovesi juhitakse piki isevoolset kanalisatsioonitorustikku 

pidi küla lõunaservas asuvasse, enne reoveepuhastit olevasse pumplasse. 

Rõude küla isevoolse kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ca 1150 m, sellest 560 m 

läbimõõduga DN200 mm ja 590 m läbimõõduga DN150 mm. 

Ülevaate Rõude küla ühiskanalisatsioonisüsteemi tehnilistest parameetritest annab 

alljärgnev tabel. 

Tabel 5.119 Rõude kanalisatsioonitorustikud  
Jrk nr Toru diameeter (mm) Pikkus (m) Materjal Vanus (aastat) 

1. DN150 Ca 590 Asbest- ja 
keraamiline 
toru 

Vanemad kui 35 aastat 

2. DN200 Ca 560 Asbest- ja 
keraamiline 
toru 

Vanemad kui 35 aastat 

Rõude küla olemasoleva kanalisatsioonisüsteemi skeem on esitatud Lisa 1 skeemil 

RÕUDE. 

 

 

http://vtiav.sm.ee/
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Reoveepumplad 

Rõude küla reoveepumpla on rajatud 1998.a., pumplasse on paigaldatud ABS sukelpump. 

Rõude reoveepumpla RVP asub külast lõuna pool, teisel pool Haapsalu-Laiküla maanteed 

ning paikneb reoveepuhasti maa-alal, vahetult enne reoveepuhastit. Rõude küla reoveed 

suubuvad pumplasse isevoolset kollektorit pidi ning pumbatakse edasi puhastile RVPJ.  
Pumpla tehniline seisukord on rahuldav. 

 

Tabel 5.120 Rõude küla reoveepumpla  
Pumpla asukoht Pumpla 

valmimis
e aasta 

Teenindus- 
piirkond 

Pumpla tüüp ja 
kasutusel olevate 
pumpade mark 

Hinnang tehnilise 
seisukorra kohta 

Reoveepuhasti 
RVP 

1998 Rõude küla Maa-alune šaht 2 
sukelpumpa 

ABS tüüp Piranha 08 D 
50Hz Q=4.41 m3/h 

H=10.8 m 

Ra
hul
dav 

 

Puhastisse pumbatavat reovee vooluhulka ei mõõdeta, puhasti arvestuslik vooluhulk 

loetakse võrdseks veevõrku antud veehulgaga.  

 

 

Reoveepuhasti 

Rõude küla reoveepuhasti kuulub Lääne-Nigula vallale. Reoveepuhasti on rajatud 1998. 

a. ja koosneb kompaktbiopuhastist Bioclere B115 ning sellele järgnevast kahest biotiigist. 

Reoveepuhasti krunt on piiratud võrkaiaga, kõrvaliste isikutele juurdepääs puudub, 

väravad on lukustatud. Puhasti territoorium on hooldatud. 

Lääne-Nigula Vallavalitsus peab arvestust Rõude reoveepuhastile juhitava reovee hulga 

kohta. Heitvee koguste arvestust peetakse vastavalt veemõõtja näidule ning esitatakse 

kogused kvartaalselt Keskkonnaameti Lääne regioonile. 

Puhasti tööpõhimõte on: esmalt puhastatakse reovesi mehaaniliselt septikus ning 

juhitakse seejärel biofiltrisse. Heitvee järelpuhastus enne Kiisa ojja juhtimist peab 

toimuma järelselgitis Ecobox ja biotiikides.  

Puhastusseadmel on olemas induktsioonkulumõõtur, kuid sellega läbinud vooluhulka 

tänase seisuga ei mõõdeta. Heitvee arvestust peetakse vastavalt kasutatud joogivee 

kogustele. Liigmuda eemaldatakse biofiltri põhjast assenisatsiooniautoga. 

Reoveepuhasti on projekteeritud tööks hüdraulilisel koormusel kuni 28.7 m3/d ja 

reostuskoormusel 115 inimekvivalenti. Rõude küla elanike arv on aastatega vähenenud 

ja puhastisse juhitav ööpäevane reoveekogus on oluliselt kahanenud, mis omakorda 

mõjutab puhasti toimimist. 

Käesoleval aja puhasti ei tööta, reoveed juhitakse pumpla ülevoolu kaudu biotiikidesse. 

Pumpla põhja kogunev sete eemaldatakse assenisatsiooniautoga.  
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Foto 5.120 Rõude reoveepuhasti 

Reoveepuhasti ei tööta ning seetõttu on vajalik reoveepuhasti rekonstrueerimine, et 

tagada nõuetele vastava heitvee juhtimine suublasse. Võttes arvesse, et Rõude küla asub 

nõrgalt kaitstud põhjaveega alal, on väga oluline, et suublasse juhitakse nõuetele vastav 

heitvesi, vältimaks põhjavee reostumist. 

 

Tabel 5.121 Rõude reoveepuhasti analüüsid  

Näitaja Ühik Analüüsi tulemus  Piirsisaldus* 

Sisenev 
reovesi 
17.04.2018 

Väljuv 
heitvesi 
17.04.2018 

Väljuv 
heitvesi 

Hõljuvaine mg/l 450 11 2,5 35 

Biokeemiline 
hapnikutarve BHT7 

mgO2/l 600 3,6 <3 40 

KHT mgO2/l  <30 <30 150 
Üldfosfor Püld mg/l  0,13 0,28 - 
Üldlämmastik Nüld mg/l  2,3 4,5 - 
pH   7,6 7,8 9 

*Alus: vee erikasutusluba nr L.VV/332120  

 

 

Sademeveesüsteemid 

Rõude külas on juhitakse osa sademevett ühisvoolsesse ühiskanalisatsiooni. Ülejäänud 

sademevesi juhitakse kraavidega Kiisa ojja või immutatakse pinnasesse. 
 

 
Teiste ettevõtete hallata olevad teeninduspiirkonnad 

 

5.19 Dirhami küla 

Dirhami külas elab 01.01.2019. aasta seisuga 25 elanikku. 

Vastavalt põhjavee kaitstuse kaardile on põhjavesi Dirhami külas keskmiselt kaitstud 

(keskmine reostusohtlikkus). Reoveekogumisala Dirhami külas pole moodustatud. 

Dirhami külas kuuluvad ÜVK-ga seotud varad OÜ-le Mellson Grupp, kes tegeleb ka ÜVK 

süsteemide haldamisega. 
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Veevarustussüsteemide kirjeldus 

Dirhami küla veevarustus baseerub käesoleval ajal küla keskuses asuval Dirhami 

puurkaevul (katastri nr 2968). Ühisveevarustuse kaudu saavad vett käesoleval ajal 

ligikaudu 20 Dirhami küla elanikku ehk ligikaudu 87% küla elanikest. Ühisveevärgi 

liitumise võimalus on tagatud kõigile küla keskuse elanikele. 

Küla keskuse ühisveevarustuse torustike kogupikkus on ligikaudu 1065 meetrit, mis on 

rajatud 2010. aastal. Uute ühisveevarustuse torustike rajamisel on kasutatud 

plasttorustikke läbimõõduga De32...De110 mm. Torustike seisukord on hea. 

Dirhami küla olemasolevad veesüsteemid on näidatud Lisa 1 skeemil DIRHAMI. 

Dirhami küla ühisveevärgis kasutatakse järgmist puurkaev pumplat: 

• Dirhami küla puurkaev (katastri nr. 2968); 

Dirhami küla keskuse puurkaev on rajatud 1989. aastal ja asub küla keskuse idaosas 

(joonis 8). Puurkaevu sügavus on 184 meetrit ning selle abil ammutatakse vett 

Kambrium-Vendi põhjaveekihist. Puurkaev-pumpla on rekonstrueeritud samuti 2010. 

aastal. Tööde käigus rekonstrueeriti pumpla hoone, kuhu paigaldati uus toruarmatuur, 

veearvestid, veetöötlusseadmed, II-astme pumbad ning elektri- ja automaatikaseadmed. 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel aereeritavad raua- ja 

mangaanieraldusfiltrid. Pumplahoones asuvad ka 2x8 m3 suurused puhtavee mahutid. 

Vastavalt keskkonnaregistri andmetele on puurkaevu sanitaarkaitseala ulatus 50 meetrit. 

Puurkaev-pumplal pole tagatud 50 meetrine sanitaarkaitsetsoon ning ala pole piiratud 

aiaga. 

Dirhami küla ühisveevarustussüsteemis kasutatava puurkaev-pumpla tehnilised andmed 

on toodud tabelis 5.122. 

 

Tabel 5.122 Noarootsi valla ühisveevarustussüsteemis kasutatavate 

puurkaev-pumplate tehnilised andmed. 

Puurkaevu 

nimetus/asukoht 

Dirhami sadama PK 

Katastri nr. 2968 

Passi nr. 6031 

Kasutatav 
põhjavee kiht 

 
C-V 

Puurimise aasta 1989 

Puurkaevu 
tootlikkus, m3/h 

 
22,5 

Lubatud veevõtt, 
m3/d 

55 

Tegelik toodetud 
vee kogus, m3/d 

 
4,9 

Tarbitud vee 
kogus m3/d 

 
4,9 

Pumba mark - 

Pumba tootlikkus, 

m3/h 
 

- 

 

Reguleerimisseade 

Mahutid (2x8 

m3) ja II astme pumbad 

Veetöötlusseade Jah 

Puurkaevu 

sügavus, m 
 
184 

Staatiline veetase, m 6,5 

Deebit (l/s) 6,25 

Veearvesti olemasolu Jah 
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Puurkaevu hoone 

seisukord 
 
Hea 

Omanik ja haldaja 
OÜ Mellson Grupp 

Andmed: AS Haapsalu Veevärk, OÜ Mellson Grupp 

 

 

Alljärgnevalt on tabelis 5.123 toodud Dirhami küla elanike poolt ning asutustes ja 

ettevõtetes tarbitud veekogused ning puurkaevust pumbatud vee kogused 2015. aastal. 

 

Tabel 5.123 Dirhami küla ühisveevarustuse puurkaevust väljapumbatud ning 

tarbitud vee kogused 2015. aastal. 

Näitaja Ühik Veekogused 

2015. aastal Dirhami küla puurkaevust 

väljapumbatud vesi 

m3/a 1 799 

2015. aastal tarbitud (müüdud) veekogus m3/a 1 799 

sh. elanike veetarve m3/a ca 438 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a ca 1 361 

Ööpäevane keskmine veetarve m3/d 4,9 

Andmed: OÜ Mellson Grupp. 

 

Veekaod on torustiku rekonstrueerimise tulemusena viimastel aastatel vähenenud ning 

on minimaalsed. Kuna ühisveevärgi teenust kasutatavate elanike arv on väike ning 

tarbitavad veekogused minimaalsed, puudub vee-ettevõttel eraldi arvestus elanike 

veetarbe osas. Sellest lähtuvalt puuduvad ka andmed veekadude osas. Tabeli 5.123 

andmetes on näha, et Dirhami küla ühisveevärgiga varustatud tarbijate ööpäevane 

keskmine veetarve on ligikaudu 4,9 m3. Lisaks elanikele kasutavad ühisveevärgi vett ka 

kalatööstus ja sadam (sh laevade veevõtt). Arvestades, et ühisveevarustussüsteemiga 

ühendatud elanike arvuks 2015. aastal oli ligikaudu 20, on hinnanguline elanike veetarve 

ca 1,2 m3/d. 
 

Joogivee kvaliteet 

Dirhami küla keskuse veevarustuseks kasutatakse käesoleva ajal Dirhami puurkaevu 

(katastri nr 2968) põhjavett. Ühisveevarustuses kasutatavate Dirhami küla puurkaevu 

põhjavee kvaliteeti iseloomustab tabel 5.124. 

Tabelis 5.124 on näha, et Dirhami küla keskuse ühisveevarustuses kasutatava puurkaevu 

(katastri nr 2968) põhjavees on üle joogivee lubatud piirnormi (SM 31.07.2001. a. määrus 

nr. 82) olnud üldraua sisaldus. SM 02.01.2003. a. määruse nr 1 põhjal jääb Dirhami küla 

keskuse puurkaevu vesi üldraua sisalduse tõttu II kvaliteediklassi ning värvuse osas III 

kvaliteediklassi. 

Tabelis 5.124 on toodud ka joogivee kontrolli analüüsi tulemused, mis on võetud Dirhami 

keskuse veevõrgust. Viimaste joogivee proovide analüüsitulemuste põhjal vastab Dirhami 

küla keskuses veevõrgust võetav vesi joogivee kvaliteedi piirnormidele (SM 31.07.2001. 

a. määrus nr. 82). 

Dirhami küla veevarustussüsteemide probleemid: 

• Dirhami küla ühisveevarustuse toimimises suuremad probleemid käesoleval ajal 

puuduvad. 

 

Tabel 5.124. Dirhami küla puurkaevust võetava põhjavee ning veevõrgust 

võetava joogivee kvaliteet. 
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Lubatud 

piirnor

m* 

 

 

 

 

Ühik 

 

 

Dirhami 

PK 

20.05.14 

Dirhami 

külaliste-

maja 

6.06.2018 

Dirhami 
külaliste-
maja 
12.06.2019 

Puurkaevu katastri 

nr 

  2968   

Värvus  mg/l Pt 6 2 3 

Lõhn  palli 2 1 1 

Maitse - palli  1 1 

Hägusus  NHÜ 1,1 <1,0 3,1 

pH 6,5-9,5  8 7,7 7,5 

Elektrijuhtivus 2500 μS/cm 811 825 766 

Ammooniumioon 

NH4- 

N 

 

0,5 

 

mg/l 

 

0,34 

<0,05  

Oksüdeeritavus 5 mgO2/l 0,8   

Üldraud 200 µg/l 530   

Mangaan 50 µg/l 44   

Kloriidid 250 mg/l 163   

Sulfaadid 250 mg/l 36   

Naatrium 200 mg/l 72,1   

 

Coli-laadsed 

bakterid 

 

0 

PMÜ/100 

ml 

 

0 

0 0 

 

Escherichia coli 

 

0 

PMÜ/100 

ml 

 

0 

0 0 

Kolooniate arv 

22ºC 

100 PMÜ/1 

ml 

0  5 

*SM 31. 07. 2001. a. määrusega nr. 82 kehtestatud joogivee kvaliteedinõuded. 

Andmed: OÜ Mellson Grupp, http://vtiav.sm.ee  
 

 

Tuletõrje veevarustus 

Dirhami külas on tuletõrje veevarustus lahendatud merevee baasil. Selleks on sadama 

territooriumile paigaldatud kuivhüdrant. Veevõtukoht on tähistatud ning heas seisukorras. 
 

Kanalisatsioonisüsteemide tehniline kirjeldus 

Dirhami külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud küla keskuse 

kortermajade ja eramajade elanikud, kalatööstus ja sadam. 

Dirhami külas maapinna reljeefist tulenevalt kanalisatsioon on valdavalt surveline. Reovee 

suunamiseks reoveepuhastile on kasutusel neli reoveepumplat. Dirhami külas on kokku 

ca 495 m isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, mis on rajatud 2010. aastal. Uute 

isevoolsete kanalisatsioonitorustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga 

De160 mm. Survekanalisatsiooni torustike (sh heitvee torustike) kogupikkus on 1270 m. 

Survekanalisatsiooni torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid läbimõõduga De90 

mm. Torustikud on heas seisukorras. 

Sademevee kanalisatsioon Dirhami külas puudub. Sademevee ärajuhtimisel on 

arvestatud, et sademevesi imbub haljasaladel pinnasesse. Sadama territooriumil 

juhitakse sademeveed merre. 

Dirhami küla kanalisatsioonisüsteemid on toodud Lisa 1 skeemil DIRHAMI. 

http://vtiav.sm.ee/
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Dirhami külas on käesoleval ajal ühiskanalisatsiooniga ühendatud kortermajade ning 

eramajade elanikud ehk ligikaudu 16 Dirhami küla keskuse elanikku ehk ligikaudu 70% 

küla elanikest. Ühiskanalisatsiooni suunatakse lisaks elanike ja ettevõtete olmereoveele 

ka kalatööstusest pärinevat eelpuhastatud tööstusliku päritoluga reovett. 

Tabelis 5.125 on toodud ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, asutustes ning 

ettevõtetes tekkiva reovee arvestuslikud kogused aastal 2015. 

Tabel 5.125.  Dirhami küla ühiskanalisatsiooniga ühendatud elanike poolt, 

asutustes  ning ettevõtetes tarbitud vee arvestuslikud kogused 2015. aastal. 

 

Näitaja Ühik Veekogused 

Tarbitud veekogused (elanikkond, ettevõtted ja 

asutused) 

m3/a 788 

sh. elanike veetarve m3/a ca 350 

sh. asutuste ja ettevõtete veetarve m3/a ca 438 

Ööpäevane keskmine veetarve/reoveeteke m3/d 2,2 

Andmed: OÜ Mellson Grupp. 

 

Dirhami külas tarbijate reovee koguseid ei mõõdeta ning koguste arvestamine toimub 

tarbitava vee hulga järgi. Tulenevalt sellest, et puudub arvestus elanike veetarbe osas 

pole teada ka infiltratsiooni ja sademetevee osakaal reoveepuhastile suunatavas reovees. 

Reoveepuhastisse jõudev reovee kogus on mõõdetud induktiivse vooluhulga mõõtja abil. 
 

Reoveepumplad 

Dirhami külas on ühiskanalisatsiooni juhitud reovee suunamiseks reoveepuhastisse 

rajatud 2010.a. neli reoveepumplat. Tegemist on betoon korpusega kompaktpumplatega. 

Dirhami külas kasutatavate reoveepumplate andmed on toodud tabelis 5.126. 

 

Tabel 5.126 Dirhami küla reoveepumplate ülevaade. 

Objekti 

tähis 

Objekti 

nimi 

Kasutatava 

pumba 

mark 

Tootlikkus 

m3/h 

Rajamise 

aasta 
Üldhinnang 

RPJ-1 
Dirhami 

küla 

Grundfos 

65,65,11,2,50

b 

slv 
18 2010 Hea 

RPJ-2 
Dirhami 

küla 

Grundfos 

65,65,11,2,50

b 

slv 
18 2010 Hea 

RPJ-3 
Dirhami 

küla 

Grundfos 

65,65,11,2,50

b 

slv 
18 2010 Hea 

RPJ-4 
Dirhami 

küla 

Grundfos 

65,65,11,2,50

b 

slv 
18 2010 Hea 

Andmed: OÜ Mellson Grupp. 
 

Reoveepuhasti 

Dirhami küla reoveepuhasti asub küla keskuses Kalda kinnistul (katastri nr 

52001:001:2860). Reovee puhastamine toimub 2010. aastal rajatud aktiivmudapuhastis. 

Reoveepuhasti projekteeritud jõudlus reovee reostuskoormuse põhjal on 6,2 kg BHT5/d 

(100 ie) ning hüdraulilise koormuse põhjal 17 m3/d. 
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Foto 5.121 Dirhami reoveepuhasti hoone      Foto 5.122 Tahvel reoveepuhasti hoonel 

 

 
Foto 5.123 Dirhami reoveepuhasti hoone tagantvaade 

Reovesi juhitakse puhastile küla keskusesse ja sadamasse rajatud reoveepumplate abil. 

Reovee mehaaniline, bioloogiline ja keemiline puhastamine toimub hoones. 

Reoveepumplate abil pumbatakse reovesi tehnohoones asuva treppvõre 

voolurahustuskasti. Treppvõre läbinud reovesi voolab läbi vooluhulgamõõtja 

ühtlustusmahutisse, kus toimub siseneva reovee segamine ja ühtlustamine. Seejärel 

voolab reovesi kestusõhustusega aeratsioonikambrisse, kus toimub reovee segamine ja 

õhustamine. Selleks on aeratsioonikambritesse (2 tk) paigaldatud EPDM-membraan 

difuusorid. Aeratsioonikambris toimub lämmastiku nitrifikatsiooniprotsess, orgaanilise 

aine lagunemine ning kemikaali doseerimise korral ka fosfori  sadestamine. 

Aeratsioonikambrist juhitakse aktiivmudasegu järelsetitisse, kus toimub muda settimine. 

Settinud muda tagastatakse osaliselt aeratsioonikambrisse ja osaliselt eemaldatakse 

protsessist liigmudamahutisse. Järelsetiti ülevoolurenni kaudu juhitakse selitatud vesi 

järelpuhastusfiltri kogumismahutisse, kus see isevoolselt läbib liivafiltri. Liivafilter 

eemaldab veest need aktiivmuda osakesed, mis järelsetitis välja ei settinud. Liivafiltri 

läbinud vesi kogutakse heitvee kogumismahutisse ning suunatakse suublasse. 

Puhastusprotsessis tekkiv liigmuda tihendatakse liigmudatihendis, kus õhustamise 

tulemusel toimub ka muda osaline mineraliseerumine. Moodustuv rejektvesi juhitakse 

ülevoolurenni kaudu tagasi ühtlustusmahutisse. Tihendatud liigmuda veetakse edasiseks 

käitlemiseks (tahendamiseks) lähipiirkonnas asuva suurema puhasti juurde. 

Reoveepuhasti on uus, kuid investeeringu kallinemise tõttu lõplikult välja ehitamata, 

mistõttu näiteks liivafiltri puhastamine ja hooldamine on keerukas ja aeganõudev 

protsess. Samuti puudub puhastil puhuri töö juhtimiseks hapnikuandur. 

Heitveesuublaks vastavalt OÜ-le Mellson Grupp väljastatud vee-erikasutusloale (nr 

L.VV/325367) on Dirhami laht (suubla kood 3202000). Vastavalt Eesti veeseadusele on 

kõik Eesti veekogud (s.h. Dirhami laht) reostustundlikud heitveesuublad. 

Vee erikasutusloaga (nr L.VV/325367) keskkonda viidavad lubatud saasteaine kogused 

ning Dirhami küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused aastatel 2014 ja 

2015 on toodud tabelis 5.127. Keskkonda viidavat üldlämmastiku ja - fosfori kogust 

vastavalt vee-erikasutusloale ei limiteeritud. 

 

Tabel 5.127 Dirhami küla reoveepuhasti väljavoolu heitvee analüüsitulemused. 
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 Vee- 

erikasutusloag

a lubatud 

suurim 

sisaldus mg/l 

Sisenev Väljuv 

 

 

Kuupäev 

2014 2014 aasta 2015 

aasta 

 

20.05. 

 

20.05. 

 

I kv 

 

II kv 

 

III kv 

 

IV kv 

Komponent 
 

konts. mg/l 
konts. 

mg/l 

konts. mg/l konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

konts. 

mg/l 

BHT7 40 461 8,3 5,6 8,3 8,3 9,2 

KHT 150 - - - 150 150 - 

Heljum 35 290 16 62 16 16 2 

Üldlämmastik - 72 25 17 25 25 31 

Üldfosfor - 15,6 9,6 6,4 9,6 9,6 15 

pH 6-9 7,3 6,5 7,1 6,5 6,5 8,2 

Andmed: OÜ Mellson Grupp 

Tabeli 5.127 andmetest selgub, et aastatel 2014 ja 2015 võetud heitvee proovide põhjal 

on ühel juhul üle vee erikasutusloaga kehtestatud piirnormi olnud heljumi sisaldus. 

 

Dirhami küla kanalisatsioonisüsteemide probleemid: 

▪ Dirhami küla reoveepuhasti ei suuda aeg-ajalt tagada heitvee vastavust vee-

erikasutusloaga kehtestatud saasteainete piirnormidele. 
 

Sademeveesüsteemid 

Sademeveekanalisatsioon puudub. Sademevesi immutatakse haljasaladele või 

suunatakse väiksemate kuivenduskraavide kaudu vooluveekogudesse. 
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5.20 Leediküla ja Kedre küla 

Leediküla veetorustikud on valdavalt rajatud 1970-ndatel aastatel. Leediküla veetorustik on 

eraõiguslike isikute omanduses ning nende täpne seisukord on teadmata. Ühisveevärk võib 

vajada investeeringuid, kuid nende teostamise vajadus tuleb täiendavalt välja selgitada. 

Ühisveevärki varustatakse joogiveega OÜ Nigula Piim valduses olevast Leediküla puurkaev-

pumplast nr 9729. Ordoviitsium-Kambriumi puurkaev on rajatud 1970.a. Puurkaevu 

sügavus on 189 m, sanitaarkaitseala ulatus 50 m.  

Kompleksluba KKL/317499 on väljastatud Nigula Piim OÜ-le. 

 

 
Foto 5.124 Leediküla puurkaev-pumpla 

 

Kedre küla tarbijaid varustatakse veega 1983.a. rajatud tarbepuurkaevust (katastri nr 

9396). 

Leediküla ja Kedre küla ühisveevärgi torustike asukohad on esitatud Lisa 1 skeemil LEEDI. 

 

Tabel 5.128 Leediküla küla ühisveevärgi torustikud 

Jrk Torustiku asukoht ja seisund 
Ehitus- 
aasta 

Liitumis-
punkte 

Pikkus 
(jm) 

1 
Puurkaev-pumba nr 9729 ja Mõisa kinnistu vaheline 

torustik, läbimõõt ja seisukord teadmata 
1970-d 1 100 

2 
Puurkaev-pumba nr 9729 ja Tõnsu-Uuetoa kinnistu 

vaheline torustik, läbimõõt ja seisukord teadmata 
1970-d 3 250 

3 
Puurkaev-pumba nr 9729 ja Lauri kinnistu vaheline 

torustik, läbimõõt ja seisukord teadmata 
1970-d 3 440 

4 
Tuulingu  ja Jaani kinnistute vaheline torustik, 

läbimõõt ja seisukord teadmata 
1970-d 5 460 

 Kokku  12 1 250 

Allikas: konsultant, Lääne-Nigula vald 

 

Andmed Leediküla ühisveevärgi joogivee kvaliteedi kohta puuduvad. 

 

 

5.1.1. Lääne-Nigula valla teised asulad 

Lääne-Nigula valla teistes asulates ühiskanalisatsioon puudub. Hajaasustuses tekkiv reovesi 

kogutakse kinnistutel paiknevate individuaalsete torustike kaudu reoveemahutisse või 

puhastatakse väikepuhastitega. Kogumismahutitest ja septikutest viiakse reovesi 

puhastamiseks Haapsalu ja Taebla reoveepuhastite purglatesse.  
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6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise 

strateegia  

6.1. Strateegilised eesmärgid 

Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi arendamise üldiseks eesmärgiks on 

tiheasustuspiirkondade ÜVK süsteemide vastavusse viimine Euroopa Liidu ja Eesti 

seadusandlusega nõutud tasemele, mis tagaks tarbijate puhta joogiveega varustamise, 

reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise. Ühisveevärgi ja –

kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel peab olema tagatud nende jätkusuutlik 

majandamine ja opereerimine, et mitte halvendada tarbijatele osutatava teenuse 

kvaliteeti ning mitte suurendada riske keskkonnale. 

 

 

6.2. Arendamise põhimõtted 

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine peab toimuma vastavalt 

vallavolikogu poolt kinnitatud käesolevale ÜVK arengukavale. Arengukava annab lisaks 

olemasoleva olukorra kirjeldamisele ka ülevaate arendusprojektidest, nende teostamise 

hinnangulisest maksumusest ning nende teostamise prioriteetsusest. 

Arendusprojektide planeerimisel on püütud arvestada elanikkonna ja ettevõtete-

organisatsioonide paiknemise muutusi tulevikus lähtuvalt teadaolevatest juba 

kehtestatud või kehtestamisel olevatest planeeringutest.  Samuti võetakse arvesse 

investeeringumahu piiritlemisel valla ja veemajandusettevõtja rahalist võimekust. 

 

 

6.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni piirkonnad 

Lääne-Nigula vallas paiknevateks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

piirkondadeks on 2019.a seisuga AS Matsalu Veevärk  teenuspiirkondadena: 

o Kullamaa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana;   

o Koluvere küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Martna küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Liivi küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Üdruma küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana.  

 

Eeldatavalt 2022.aastal lisandub Matsalu Veevärk OÜ teeninduspiirkonnana Rõude küla, 

mille ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimisega on arvestatud ka 

investeeringute planeerimisel. 

Lääne-Nigula vallas paiknevateks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

piirkondadeks on 2019.a seisuga AS Haapsalu Veevärk  teenuspiirkondadena: 

o Taebla alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana (süsteem laieneb ka 

Nigula ning Pälli küladesse);   

o Risti alevik ja Piirsalu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Sutlepa ja Pürksi külad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Linnamäe küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Palivere alevik ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o Nõva, Rannaküla ja Variku külad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnana; 

o  

Eeldatavalt 2024-2025.aastal rajatakse Luigu küla veemajandusprojektiga asulas 

ühisveevärk ja -kanalisatsioon (teenusepakkujaks AS Haapsalu Veevärk). 

 
 

6.4. Investeeringud ja investeeringute rahastus 

Lääne-Nigula vallas on aastatel 2020-2032 kavandatud ellu viia järgmised investeeringud: 
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AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkond 

1. Taebla aleviku ÜVK laiendamine 

Lähtuvalt Taebla aleviku probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustöödeks 

ette nähtud asula lääneosas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine. Taebla alevikus 

kavandatud projektide asukohad on näidatud Lisa 1 skeemil TAEBLA. 

 

Taebla aleviku individuaalelamute piirkonda rajatav ühisveevärk ühendatakse Taebla 

veetöötlusjaamadega ning piirkond kanaliseeritakse ja selles tekkiv reovesi suunatakse 

perspektiivselt puhastamiseks Taebla reoveepuhastisse.  

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud. 

 
Tabel 6.1 Taebla aleviku ÜVK laiendamine 

jrk Lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 
1. Ühisveevärgi rajamine   

1.1 
Hämariku tee, Koidu tn ja Eha tn veetorustiku De40...110 rajamine teealas ja 
kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus 

885 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Koidu tn 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Eha tn 1, 2, 3, Põllu ning 
Mäe. 

13 

1.3 
Tallinna mnt kuni Uus tn, Raudtee tn, Piiri tn ja Uus tn veetorustiku De40...110 
rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus 

1 800 

1.4 

Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Tallinna mnt 3, 5, 7, 7a, 8, 10, 12, 14, Raudtee tn 2, 4, Piiri 
tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Uus tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 

42 

1.5 
Metsa tn, Soo tn ja Kase tn veetorustiku De40...63 rajamine teealas ja 
kanalisatsioonitorustikuga samas kaevikus 

1 225 

1.6 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Metsa tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, Soo tn 1, 2, 3, 5, 9, Kase tn 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

31 

1.7 Tuletõrjehüdrantide paigaldamine: Hämariku tee, Eha tn , Tallinna mnt, Uus tn. 6 

1.8 
Tuletõrje veehoidla rajamine Metsa tänavale (108 m³ mahuti koos 
kuivhüdrandiga). 

1 

1.9 Ühisveevärgi rajamine kokku   

2. Ühiskanalisatsiooni rajamine   

2.1 
Hämariku tee, Koidu tn ja Eha tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160…200 
rajamine teealas ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Hämariku tee 
ülepumplani 

765 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Koidu tn 1, 1a, 3, 4, 5, 6, 8, 10, Eha tn 1, 2, 3, Põllu ning 
Mäe. 

13 

2.3 Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Hämariku tee ülepumplast 

kuni Nurme tänaval asuva voolurahustuskaevuni 
200 

2.4 
Hämariku tee reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav 
kompaktpumpla koos kahe pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, 
lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 

2.5 
Tallinna mnt kuni Uus tn, Raudtee tn, Piiri tn ja Uus tn isevoolse 
kanalisatsioonitorustiku De160…200 rajamine teealas ja veetorustikuga samas 
kaevikus kuni Spordi tn ülepumplani 

1 390 

2.6 

Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Tallinna mnt 3, 5, 7, 7a, 8, 10, 12, 14, Raudtee tn 2, 4, Piiri 
tn 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, Uus tn 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26. 

42 

2.7 Kanalisatsiooni survetorustiku De110 rajamine  alates Spordi tn ülepumplast 
kuni Nurme tänaval asuva voolurahustuskaevuni 

760 

2.8 
Spordi tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla 
koos kahe pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine 
elektrivõrguga) 

1 
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2.9 Metsa tn, Soo tn ja Kase tn isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine 
teealas ja veetorustikuga samas kaevikus kuni Metsa tn ülepumplani 

1 080 

2.10 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Metsa tn 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 
17, 18, Soo tn 1, 2, 3, 5, 9, Kase tn 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 

31 

2.11 Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Metsa tn ülepumplast kuni 
Spordi tänava ja Tallinna mnt ristmikul asuva voolurahustuskaevuni 

230 

2.12 
Spordi tn reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla 
koos kahe pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine 
elektrivõrguga) 

1 

Projekti kogumaksumus on ca 1 368 000 eurot ning realiseerimine on kavas aastast 2023. 

2. Luigu küla ÜVK rajamine  

Luigu küla kompaktselt hoonestatud Kuliste ja Sigma piirkonnas puudub 

nõuetekohane ühisveevärk ja –kanalisatsioon, külas puudub tuletõrje 

veevõtukoht. 

Luigu külas on ette nähtud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajamine Luigu küla 

Sigma ja Kuliste kompaktselt hoonestatud piirkonnas. Piirkonnas tekkiv reovesi 

suunatakse puhastamiseks Palivere reoveepuhastisse ning joogivesi saadakse 

Palivere Kingu veetöötlusjaamast.  

 

Eelnimetatud arendustöö tegemisel peab arvestama asjaoluga, et Luigu külas 

puudub reoveekogumisala ning seetõttu on lähtuvalt kehtivatest 

keskkonnaprojektide kaasrahastamise tingimustest keeruline saada tööde 

teostamiseks toetust. Seetõttu on arendusprojekt paigutatud pikaajalisesse 

investeeringute programmi. Eelnevalt tuleb kaaluda Luigu külas reoveekogumisala 

kehtestamist pindalaga  6,2 ha ja reostuskoormusega 120 ie ehk 19,5 ie/ha. 

Samas võib alustada arendusprojekti varasema teostamisega juhul kui avanevad 

täiendavad rahalised võimalused või selguvad uued tingimused 

keskkonnaprojektide riigipoolseks kaasfinantseerimiseks väljaspool 

reoveekogumisalasid.  

 

Alljärgnevas tabelis on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud. 

 
Tabel 6.2 Luigu küla ÜVK rajamine 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

1. Ühisveevärgi rajamine   

1.1 
Kuliste vkt veetorustiku De40...50 rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga 
samas kaevikus. 

485 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Kuliste vkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
ja 20. 

18 

1.3 
Sigma vkt veetorustiku De40...63 rajamine teealas ja kanalisatsioonitorustikuga samas 
kaevikus. 

500 

1.4 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Sigma vkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 29. 

29 

1.5 
Luigu küla ÜVK piirkonna veetorustiku ühendamine Palivere aleviku Kalda tn 
veetorustikuga (De63, kanalisatsiooni survetorustikuga samas kaevikus). 

620 

1.6 Lähtru tn veetorustiku ühendamine Pikajala tn veetorustikuga (De63) 190 

1.7 
Tuletõrje veehoidla rajamine Kuliste vkt piirkonda (108 m³ mahuti koos 
kuivhüdrandiga). 

1 

1.8 Ühisveevärgi rajamine kokku   

2. Ühiskanalisatsiooni rajamine   

2.1 
Kuliste vkt isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas ja veetorustikuga 
samas kaevikus kuni Sigma vkt-ni. 

470 
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2.2 Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Kuliste vkt 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ja 20. 

18 

2.5 Sigma vkt isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rajamine teealas ja veetorustikuga 
samas kaevikus kuni Luigu küla ülepumplani 

660 

2.6 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste kinnistute 
juurde: Sigma vkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ja 29. 

29 

2.7 Luigu küla reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos 
kahe pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 

2.8 Kanalisatsiooni survetorustiku De90 rajamine  alates Luigu küla ülepumplast kuni 
Palivere aleviku Kalda tn 6 kinnistu juures asuva voolurahustuskaevuni 

765 

Projekti kogumaksumus on tulevikuhindades ca 600 000 eurot ning realiseerimine on 

kavas aastal 2024. 

 

3. Piirsalu küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine ja Piirsalu 

reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Lähtuvalt Piirsalu küla olemasolevatest ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga 

seotud arendustöödeks ette nähtud olemasoleva ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni 

täielik rekonstrueerimine koos torustike asukoha osalise muutmisega, reoveepuhasti 

ja reovee ülepumpla asendamine uutega ning tuletõrjevee mahuti paigaldamine. 

 

Alljärgnevates tabelites on esitatud tööde kirjeldused ja nende hinnangulised mahud: 

 
Tabel 6.3 Piirsalu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimine 

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv   

(jm, tk) 

1. Ühisveevärgi rekonstrueerimine   

1.1 
Piirsalu veetorustiku De40...63 rekonstrueerimine kanalisatsiooni-torustikuga 
samas kaevikus, torustiku asukoha osalise muutmisega ning torustiku 
laiendamisega kuni Piirsalu reoveepuhastini. 

630 

1.2 
Liitumispunktide rajamine koos De32 maakraanide paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Tõnuni, Aasa, Kase, Kullerkupu, Pihlaka, Hõbekuuse, Liivaaia, 
Ridamaja tee, Keskuse, Kõrtsu, Elamu, Kirikmäe ja Kamina. 

13 

1.3 Puurkaev-pumpla nr 30016 hoone rekonstrueerimine 1 

1.4 Tuletõrje veehoidla rajamine Risti-Kuijõe tee äärde (108 m³ mahuti koos 
kuivhüdrandiga). 

1 

1.5 Ühisveevärgi rekonstrueerimine kokku   

2. Ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine   

2.1 
Piirsalu isevoolse kanalisatsioonitorustiku De160 rekonstrueerimine veetorustikuga 
samas kaevikus kuni ülepumplani, torustiku asukoha osalise muutmisega. 

570 

2.2 
Liitumispunktide rajamine koos vaatluskaevude paigaldamisega järgmiste 
kinnistute juurde: Aasa, Kase, Kullerkupu, Pihlaka, Hõbekuuse, Liivaaia, Ridamaja 
tee, Keskuse, Kõrtsu, Elamu, Kirikmäe ja Kamina. 

13 

Allikas: konsultandi arvutused 
Projekti kogumaksumus on tulevikuhindades ca 262 000 eurot ning realiseerimine on 

kavas aastal 2023. 

Tabel 6.4 Piirsalu reoveepuhasti rekonstrueerimine  

jrk lõigu kirjeldus 
ühikute arv 

 (jm, tk) 

1. Reoveepuhasti rekonstrueerimine   

1.1 

Olemasoleva reoveepuhasti lammutamine ja selle asemele uue paigaldamine 
orgaanilise tootlikkusega kuni 150 ie-d. Eelpuhasti, reoveepuhasti ja tehnohoone 
rajamine. Puhasti ühendamine kaugjärelvalvega. Puhasti juurdepääsutee 
korrastamine, puhasti ümbritsemine piirdeaia ning väravaga. Biotiikide 
puhastamine. 

1 

1.2 
Reovee ülepumpla rajamine (pinnasesse paigaldatav kompaktpumpla koos kahe 
pumba ning automaatse häireedastussüsteemiga, lisaks liitumine elektrivõrguga) 

1 

Projekti kogumaksumus on ca 248 450 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2023. 
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4. Pälli küla Jõe tänava ÜVK laiendamine Lähtuvalt Pälli küla olemasolevatest 

ÜVK probleemidest on lahendusena asulaga seotud arendustöödeks ette nähtud 

ühisveevärgi ning –kanalisatsiooni laiendamine Jõe tänava piirkonda koos reovee 

ülepumpla paigaldamisega ja olemasoleva isevoolse torustiku 

rekonstrueerimisega.  

Ülepumpla kaudu suunatakse piirkonnas tekkiv reovesi Pälli ja Taebla asulate 

vahelise survetorustiku kaudu Taebla reoveepuhastisse. 

Projekti kogumaksumus on ca 194 000 eurot ning realiseerimine on kavas kõige 

varem aastatel 2025-2026. 

 

5. Variku küla ÜVK-torustike rekonstrueerimine. Projektiga on ette nähtud: 

- 460 m veetorustiku rekonstrueerimine; 

- 230 m isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine; 

- 940 m survekanalisatsioonitorustiku rajamine; 

- 2 reoveepumpla paigaldamine 

Variku küla torustikud rekonstrueeritakse uues asukohas ning uued torustikud on 

kavandatud rajada Vaisi-Kuijõe tee serva.  

Projekti kogumaksumus on 82 714 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 2024. 

6. Variku ja Rannaküla kaugjuhtimise projekt. Projektiga on ette nähtud 

kaugvalve- ja juhtimissüsteemide paigaldamine Variku ja Rannaküla 

reoveepuhastitele ja veetöötlusjaamadele, tagamaks nende rajatiste järelevalve ja 

turvaline opereerimine AS Haapsalu Veevärk poolt. Projekti kogumaksumus on 

tulevikuhindades 41 000 eurot ning investeering teostatakse 100%-selt AS 

Haapsalu Veevärk vahenditest aastal 2020. 

 

7. Nõva, Rannaküla, Variku investeeringud väikerajatistesse. Projektiga on AS 

Haapsalu Veevärk kavandanud investeeringuid nimetatud kolme asula 

väikerajatistesse, mis peaksid tagama nende süsteemide opereerimise 

nõuetekohasuse. Projekti kogumaksumus on tulevikuhindades 24 000 eurot ning 

investeering teostatakse 100%-selt AS Haapsalu Veevärk vahenditest aastal 2023. 

 

8. Nõva reoveepuhasti ja veetöötluse projekt, sh. kaugjuhtimine. Projekti 

eesmärgiks on täielikult rekonstrueerida Nõva reoveepuhasti ja olemasolev 

veetöötlusjaam. Lisaks sellele paigaldatakse ÜVK-rajatistele kaugvalve- ja 

juhtimisseadmed. Projekti kogumaksumus on tulevikhindades 218 000 eurot ning 

projekt teostatakse eeldatavalt 2020.aastal pärast KIK-i poolse rahastusotsuse 

saamist. 

 

9. Rannaküla ÜVK laiendusprojekt. Rannaküla ÜVK laiendusprojektiga on 

kavandatud ÜVK-torustike edasine väljaehitamine uute ÜVK-ga liitujate saamiseks 

külas. Arvestades valla eelarvelisi võimalusi on eeldatavalt võimalik projektiga 

alustada aastal 2023 ning tulevikuhindades on selle maksumuseks 170 000 eurot. 

Projekti tegelik realiseerumine sõltub Nõva sadama lähiterritooriumiga seotud 

arengutest elamuehituse alal ning tulevikus kehtivatest KIK-i 

keskkonnaprogrammi veeprojektide rahastamistingimustest. 

AS Matsalu Veevärk teeninduspiirkond 

Rõude küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. 

Projektiga on ette nähtud:  

- Uue puurkaevu puurimine 

- Veetöötlusjaama hoone rajamine 

- Veetöötlusjaama ja üheastmelise pumpla rajamine 

- 1120 m veetorustiku rekonstrueerimine 

- 530 m isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 
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- 595 m survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 

- 1 reoveepumpla rajamine 

- Reoveepuhasti rekonstrueerimine 

Projekti kogumaksumus on 497 303 eurot ning realiseerimine on kavas aastal 

2020.  

Lääne-Nigula vallas aastatel 2019-2031 planeeritavad veemajanduse investeeringud on 

kirjeldatud tabelis 6.5. (Matsalu Veevärgi veemajanduse investeeringud) ja tabelis 6.6 

(Haapsalu Veevärgi veemajanduse investeeringud), kus on arvestatud esiteks 

investeeringute baasmaksumustega 2019.a hindades, mis, arvestades arendusprojektide 

erinevat elluviimise aega, on kaalutud tarbijahinnamuutusel rajaneva mõjuga 

investeeringute maksumuse suurenemisele.  

Investeeringud võib rahastuskeemi seisukohalt jagada kahte kategooriasse: 

1) investeeringud, mis tehakse sihtfinantseeringuvahendeid (SA KIK 

veemajandusprogramm) kaasamata, kas siis vee-ettevõtte poolt või omavalitsuse poolt 

omakapitali sissemaksena. Eeldatud on, et sellised veemajandusinvesteeringud tehakse 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahenditest omakapitali sissemaksetena vee-ettevõtetesse. 

2) investeeringud, mis on kas täielikult või osaliselt abikõlbulikud sihtfinantseerimise 

seisukohalt ja kus sihtfinantseerimisvõimalust ka kasutatakse.  Vastavalt SA KIK 

veemajandusprogrammi reeglitele on regionaalsetel vee-ettevõtetel nagu Matsalu 

Veevärk AS ja Haapsalu Veevärk AS, võimalik kasutada veemajandusprojektides 

maksimaalselt sihtfinantseeringut 80% ulatuses abikõlbulikest kuludest ning seega katta 

20% ulatuses omafinantseering.  Samas annab hindamisel lisapunkte kõrgema 

omafinantseeringu taseme olemasolu, mis on oluline eeskätt väiksemate asulate 

veemajandusprojekte silmas pidades. Käesolevas töös on eeldatud, et omafinantseeringu 

osakaal varieerub tasemest 20% kuni tasemeni 30%.  

Eeldatud on, et Lääne-Nigula valla veemajandusprojektide omafinantseeringud tehakse 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse vahenditest omakapitali sissemaksetena vee-ettevõtetesse. 

Lääne-Nigula Vallavalitsuse poolset veemajandusinvesteeringute finantseerimist on 

kirjeldatud tabelites 6.7. Matsalu Veevärgi veemajanduse vallapoolne finantseerimine ja 

6.8. Haapsalu Veevärgi veemajanduse vallapoolne finantseerimine. 

 

6.5. Investeeringute amortisatsioon ja kulum 

Investeeringute osas on seadmete kasutuseaks arvestatud 15 aastat (kulum aasta kohta 

6,67%) ning rajatiste ning torustike ja rajatiste kasutuseaks on arvestatud 40 aastat 

(kulum aasta kohta 2,00%). Vastavalt Konkurentsiameti metoodikale ei ole lubatud 

tariifidega kaetavate kulude hulka arvestada sihtfinantseeringute kulumit, seega on 

arvestatud amortisatsiooni osas ainult omakapitali kulumit. Arendusprojektide 

omakapitali kulumi kujunemine on toodud tabelis 6.8. Matsalu Veevärgi arendusprojektide 

omakapitali kulumi kujunemine ning tabelis 6.9. Haapsalu Veevärgi arendusprojektide 

omakapitali kulumi kujunemine.



Tabel 6.5. Matsalu Veevärgi veemajandusprojektide investeeringud 

Matsalu Veevärgi 
investeeringuprogramm (tuh €) 

maksumus 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Rõude ÜVK rekonstrueerimisprojekt 487 249 249                     
 
Tabel 6.6. Haapsalu Veevärgi veemajandusprojektide investeeringud 

Haapsalu Veevärgi 
investeeringuprogramm (tuh €) 

maksumus 
2019 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Variku, Rannaküla kaugjuhtimine 40 41                       

Nõva, Rannaküla, Variku 
investeeringud väikerajatistesse 

22       24                 

Taebla ÜVK laiendusprojekt 1262       684 684               

Nõva reoveepuhasti ja veetöötluse 
projekt sh kaugjuhtimine 

213 218                       

Rannaküla ÜVK laiendusprojekt 157       170                 

Variku veetorustiku 
rekonstrueerimisprojekt 

75         83               

Pälli ÜVK laiendusprojekt 173           97 97           

Luigu ÜVK rajamise projekt 543         300 300             

Piirsalu ÜVK võrgu 
rekonstrueerimisprojekt 

242       131 131               

Piirsalu reoveepuhasti 
rekonstrueerimisprojekt 

229       248                 

 
Tabel 6.7. Matsalu Veevärgi veemajanduse vallapoolne finantseerimine 

Matsalu Veevärgi veemaj. 
projektide vallapoolne 
finantseerimine (tuh €) 

osakaal 
investeeringust 

(%) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Rõude ÜVK 
rekonstrueerimisprojekt 30 75 75                     
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Tabel 6.8. Haapsalu Veevärgi veemajandusprojektide vallapoolne finantseerimine 

Matsalu Veevärgi veemaj. 
projektide vallapoolne 
finantseerimine (tuh €) 

osakaal 
investeeringust 

(%) 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Variku, Rannaküla 
kaugjuhtimine 

100 41                       

Nõva, Rannaküla, Variku 
investeeringud 

väikerajatistesse 
100       24                 

Taebla ÜVK laiendusprojekt 20       137 137               

Nõva reoveepuhasti ja 
veetöötluse projekt sh 

kaugjuhtimine 
27 59                       

Rannaküla ÜVK laiendusprojekt 30       51                 

Variku veetorustiku 
rekonstrueerimisprojekt 

30         25               

Pälli ÜVK laiendusprojekt 30           29 29           

Luigu ÜVK rajamise projekt 30         90 90             

Piirsalu ÜVK võrgu 
rekonstrueerimisprojekt 

30       39 39               

Piirsalu reoveepuhasti 
rekonstrueerimisprojekt 

30       75                 

 
Tabel 6.9 Matsalu Veevärgi planeeritavate veemajandusprojektide omakapitali kulumi kujunemine 

Matsalu Veevärgi 
investeeringuproj. kulum (€) 

varaklassi 
osakaal (%) 

investeeringus 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 
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Rõude ÜVK 
rekonstrueerimisprojekt: 

torustik, rajatised 
80     2984 2984 2984 2984 2984 2984 2984 2984 2984 2984 

Rõude ÜVK 
rekonstrueerimisprojekt: 

seadmed 
20     1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1989 

ARENDUSPROJEKTIDE 
KOONDKULUM 

  0 0 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 

 
Tabel 6.10 Haapsalu Veevärgi planeeritavate veemajandusprojektide omakapitali kulumi kujunemine 

Haapsalu Veevärgi 
investeeringuproj. kulum (€) 

varaklassi 
osakaal (%) 

investeeringus 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Variku, Rannaküla 
kaugjuhtimine: seadmed 

100   2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 2701 

Nõva, Rannaküla, Variku 
investeeringud 

väikerajatistesse 
100         596 596 596 596 596 596 596 596 

Taebla ÜVK laiendusprojekt: 
torustik, rajatised 

92           6293 6293 6293 6293 6293 6293 6293 

Taebla ÜVK laiendusprojekt: 
seadmed 

8           1459 1459 1459 1459 1459 1459 1459 

Nõva reoveepuhasti ja 
veetöötluse projekt: rajatised 

50   734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 734 

Nõva reoveepuhasti ja 
veetöötluse projekt: seadmed 

50   1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 1959 

Rannaküla ÜVK laiendus: 
rajatised 

80         1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 

Rannaküla ÜVK laiendus: 
seadmed 

20         679 679 679 679 679 679 679 679 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

182 

Variku ÜVK 
rekonstrueerimisprojekt: 

torustik, rajatised 
100           620 620 620 620 620 620 620 

Pälli ÜVK laiendusprojekt: 
torustik, rajatised 

90               1316 1316 1316 1316 1316 

Pälli ÜVK laiendusprojekt: 
seadmed 

10               390 390 390 390 390 

Luigu ÜVK rajamine:  torustik, 
rajatised 

95             4277 4277 4277 4277 4277 4277 

Luigu ÜVK rajamine:  seadmed 5             600 600 600 600 600 600 

Piirsalu ÜVK võrgu 
rekonstrueerimisprojekt: 

torustik, rajatised 
90           1769 1769 1769 1769 1769 1769 1769 

Piirsalu ÜVK võrgu 
rekonstrueerimisprojekt: 

seadmed 
10           524 524 524 524 524 524 524 

Piirsalu reoveepuhasti 
rekonstrueerimisprojekt: 

rajatised 
65         1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 1211 

Piirsalu reoveepuhasti 
rekonstrueerimisprojekt: 

seadmed 
35         1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 1739 

ARENDUSPROJEKTIDE 
KOONDKULUM 

  0 5394 5394 5394 10637 21302 26180 27885 27885 27885 27885 27885 

  



6.6. Tarbijate arvu muutumine 

Lääne-Nigula vallas elas vastavalt Statistikaameti andmetele 2019.aasta alguses  

7041 inimest.  Lääne-Nigula valla veemajanduse teenuspiirkondade asulate lõikes 

on elanike arvu fikseerimisel kasutatud baasandmetena 2018.aasta andmeid SA 

KIK Eesti asustusüksuste elanike arvu andmefailist. Elanike arvu prognoosimisel 

alates 2019.aastast on kasutatud maakonnapõhist ehk Läänemaa maakonna 

pikaajalist rahvastikuprognoosi (allikas: statistikaameti rahvastikustatistika 

andmebaasi tabel ST 092). Vastavalt rahvastikustatistikale on prognoositav 

teenuspiirkondades elanike arvu vähenemine.  

Investeeringud Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas on suunatud süsteemide 

rekonstrueerimisega olemasolevate tarbijate vee- ja reoveeteenuse kvaliteedi 

tõstmiseks.  Olemasolevate teenuspiirkondade ÜVK süsteemid on heas korras ja 

suuremamahulist rekonstrueerimist ei vaja.  Küll on plaanis valla investeeringutega 

korda teha amortiseerunud ühisveevärk ja –kanalisatsioon Rõude külas, mis 

momendil ei kuulu Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkondade hulka, kuid mille 

ühendamine Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkonna leiab aset 

rekonstrueerimisprojekti elluviimise järgselt.  

Seega vee-ettevõtte seisukohalt toimub eeldatavalt aastal 2022 Rõude 

ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni tarbijate lisandumine.  Tarbijate arvu muutumist 

prognoosiperioodil Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas kirjeldab tabel 6.11. 

Investeeringud Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas on suunatud nii 

süsteemide rekonstrueerimisega olemasolevate tarbijate vee- ja reoveeteenuse 

kvaliteedi tõstmiseks kui ka süsteemide laiendamiseks. Veemajanduse 

teenuspiirkondade laiendamine on plaanis Haapsalu Veevärgi olemasolevas Taebla 

teenuspiirkonnas Taebla alevikus (86 eramukinnistu ühendamine ühisveevärgi ning 

–kanalisatsiooniga, mõju tarbijate arvu kasvule aastatel 2025-2027), Rannakülas 

(2024.aastal ca 10 majapidamistarbija lisandumine nii ühisveevärgi kui -

kanalisatsiooni osas) Pälli külas (10 eramukinnistu ühendamine ühisveevärgi  ning 

–kanalisatsiooniga, mõju tarbijate arvu kasvule aastal 2027).  

Samuti toimub ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni rajamine Luigu külas, mis toob 

kaasa antud asulas nii osade püsi- kui ka hooajatarbijate liitumise alates aastast 

2026. Tarbijate arvu muutumist prognoosiperioodil Matsalu Veevärk AS 

teeninduspiirkonnas kirjeldab tabel 6.12. 



Tabel 6.11. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust kasutavate tarbijate arvu prognoos Matsalu Veevärk AS 

teeninduspiirkondades  

aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

rahvastikumuuduskoef. 1,000 0,990 0,991 0,990 0,990 0,991 0,990 0,990 0,990 0,990 0,989 0,990 0,989 0,989 

Kullamaa elanikud 261 259 256 254 251 249 246 244 241 239 236 234 231 229 

ühisveevärgi tarbijad 188 186 185 183 181 179 177 176 174 172 170 168 167 165 

ühisveevärgi tarbijate % 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

ühiskanalisats. tarbijad 168 166 165 163 162 160 158 157 155 154 152 151 149 147 

ühiskanalisats. tarbijate % 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 

Koluvere elanikud 263 260 258 256 253 251 248 246 243 241 238 236 233 231 

ühisveevärgi tarbijad 202 200 198 196 194 192 191 189 187 185 183 181 179 177 

ühisveevärgi tarbijate % 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 

ühiskanalisats. tarbijad 202 200 198 196 194 192 191 189 187 185 183 181 179 177 

ühiskanalisats. tarbijate % 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 

Liivi elanikud 126 125 124 122 121 120 119 118 116 115 114 113 112 110 

ühisveevärgi tarbijad 97 96 95 94 93 92 91 91 90 89 88 87 86 85 

ühisveevärgi tarbijate % 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 

ühiskanalisats. tarbijad 83 82 81 81 80 79 78 77 77 76 75 74 74 73 

ühiskanalisats. tarbijate % 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 

Üdruma elanikud 87 86 85 85 84 83 82 81 80 80 79 78 77 76 

ühisveevärgi tarbijad 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 

ühisveevärgi tarbijate % 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

ühiskanalisats. tarbijad 53 53 52 52 51 51 50 50 49 49 48 48 47 47 

ühiskanalisats. tarbijate % 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 

Martna elanikud 127 126 125 123 122 121 120 119 117 116 115 114 113 111 

ühisveevärgi tarbijad 89 88 87 86 86 85 84 83 82 81 80 80 79 78 

ühisveevärgi tarbijate % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

ühiskanalisats. tarbijad 89 88 87 86 86 85 84 83 82 81 80 80 79 78 
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ühiskanalisats. tarbijate % 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Rõude elanikud     72 71 71 70 69 69 68 67 66 66 

ühisveevärgi tarbijad     43 43 42 42 42 41 41 40 40 39 

ühisveevärgi tarbijate %     60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 

ühiskanalisats. tarbijad     37 36 36 36 35 35 35 34 34 34 

ühiskanalisats. tarbijate %     51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 

KOKKU ELANIKUD 864 856 848 840 903 895 886 877 868 859 850 841 832 823 

KOKKU VEETARBIJAD 629 623 617 611 648 642 636 629 623 617 610 604 597 591 

VEETARBIJATE % 73% 73% 73% 73% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 

KOKKU ÜHISKANAL. TARBIJAD 595 589 584 578 609 603 597 591 585 579 573 567 561 555 

ÜHISKANAL. TARBIJATE % 69% 69% 69% 69% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 
 

Tabel 6.12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust kasutavate tarbijate arvu prognoos Haapsalu Veevärk AS 

teeninduspiirkondades  

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

rahvastikumuuduskoef. 1,000 0,990 0,991 0,990 0,990 0,991 0,990 0,990 0,990 0,990 0,989 0,990 0,989 0,989 

Risti/Piirsalu elanikud 700 693 687 680 673 667 660 654 647 640 633 627 621 614 

ühisveevärgi tarbijad 561 556 551 545 540 535 529 524 518 513 508 503 497 492 

ühisveevärgi tarbijate % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

ühiskanalisats. tarbijad 535 530 525 520 515 510 505 499 494 490 484 479 474 469 

ühiskanalisats. tarbijate % 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 

Palivere elanikud 682 675 670 663 656 650 643 637 630 624 617 611 605 598 

ühisveevärgi tarbijad 590 584 579 573 568 562 556 551 545 540 534 529 523 517 

ühisveevärgi tarbijate % 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

ühiskanalisats. tarbijad 538 533 528 523 518 513 507 502 497 492 487 482 477 472 

ühiskanalisats. tarbijate % 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 

Pürksi/Sutlepa elanikud 301 298 295 293 290 287 284 281 278 275 272 270 267 264 

ühisveevärgi tarbijad 269 266 264 261 259 256 254 251 249 246 243 241 238 236 
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ühisveevärgi tarbijate % 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

ühiskanalisats. tarbijad 241 239 237 234 232 230 227 225 223 221 218 216 214 211 

ühiskanalisats. tarbijate % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

Linnamäe elanikud 367 364 360 357 353 350 346 343 339 336 332 329 325 322 

ühisveevärgi tarbijad 338 335 332 328 325 322 319 316 312 309 306 303 300 296 

ühisveevärgi tarbijate % 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 

ühiskanalisats. tarbijad 319 316 313 310 307 304 301 298 295 292 289 286 283 280 

ühiskanalisats. tarbijate % 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 

Taebla/Nigula/Pälli elanikud 1052 1042 1033 1022 1012 1002 992 982 972 963 952 942 933 922 

ühisveevärgi tarbijad 842 834 826 818 810 802 794 855 898 945 934 925 915 905 

ühisveevärgi tarbijate % 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 87% 92% 98% 98% 98% 98% 98% 

ühiskanalisats. tarbijad 821 813 806 797 789 782 774 835 879 926 915 906 897 887 

ühiskanalisats. tarbijate % 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 85% 90% 96% 96% 96% 96% 96% 

Nõva/Rootsiküla/Variku elanikud 237 235 233 230 228 226 224 221 219 217 214 212 210 208 

ühisveevärgi tarbijad 0 164 163 161 159 158 166 165 163 161 160 158 156 155 

ühisveevärgi tarbijate % 0% 70% 0% 0% 70% 70% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 

ühiskanalisats. tarbijad 0 161 160 158 156 155 163 162 160 158 157 155 153 152 

ühiskanalisats. tarbijate % 0% 69% 69% 69% 69% 69% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 

Luigu elanikud (sh hooajalised)         133 133 133 132 132 132 

ühisveevärgi tarbijad         47 94 93 93 93 92 

ühisveevärgi tarbijate %         35% 70% 70% 70% 70% 70% 

ühiskanalisats. tarbijad         47 94 93 93 93 92 

ühiskanalisats. tarbijate %         35% 70% 70% 70% 70% 70% 

KOKKU ELANIKUD 3102 3307 3278 3245 3212 3182 3149 3117 3219 3188 3154 3124 3092 3059 

KOKKU VEETARBIJAD 2600 2739 2715 2688 2660 2635 2618 2661 2733 2808 2778 2751 2723 2694 

VEETARBIJATE % 84% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 85% 85% 88% 88% 88% 88% 88% 

KOKKU ÜHISKANAL. TARBIJAD 2454 2591 2568 2542 2517 2493 2477 2521 2595 2672 2643 2617 2591 2563 
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ÜHISKANAL. TARBIJATE % 79% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 81% 81% 84% 84% 84% 84% 84% 



6.7. Nõudluse ja tootmismahtude analüüs 

Lääne-Nigula valla ÜVK teenuste nõudlusanalüüsi koostamisel perioodiks 2019-2031 

on arvestatud järgnevate eeldustega: 

 Majapidamistarbijate ühiktarbimise osas on arvestatud, et piirkondades, 

mis olemasolevalt on kas Matsalu Veevärk AS või Haapsalu Veevärk AS 

teeninduspiirkonnaks, jääb ühiktarbimine prognoosiperioodil 2018.aasta 

tasemele, seda nii olemasolevate tarbijate kui ka nende kinnistute tarbijate 

osas, kes liituvad tänu olemasolevaid teenuspiirkondi laiendavate 

arendusprojektide elluviimisele. Rajatavate teenuspiirkondade osas on 

Matsalu Veevärgiga ühineva Rõude puhul eeldatud, et sealne ühiktarbimise 

määr on vastavalt 58 l/p/in  veetarbe ja 67 l/p/in reoveeheite osas vastavalt 

tehnilise projekti andmetele. ÜVK rajamise järgselt Haapsalu Veevärk AS 

teeninduspiirkonnaks saava Luigu asula osas on eeldatud, et püsielanike 

ühiktarbimine nii veetarbe kui reoveeheite osas on 70 l/p/in ning 

hooajatarbijate tervikaasta peale jaotatud ühiktarbimine 35 l/p/in.  

Eramajapidamiste ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuste tarbijate arv 

tuleneb tabelis 6.7. esitatud andmetest  

 Asutuste ja ettevõtete veetarbimise ja reoveeheite osas on eeldatud, et 

perioodil 2019-2032 püsib tarbimise tase olemasolevates teenuspiirkondades 

samal tasemel aasta 2018 näitajaga. Haapsalu Veevärk AS 

Nõva/Rannaküla/Variku teeninduspiirkonna osas on eeldatud, et vee- ja 

reoveetarbimine lisandub Rannaküla sadama osas (2 m3 päevas tehnilise 

projekti alusel).  Muude rajatavate või laiendatavate piirkondade osas 

ettevõtete tarbimist ei eeldata. 

Matsalu Veevärk AS piirkondade osas on eeldatud, et müügivälise vee määra langus 

leiab aset tulenevalt rekonstrueerimisprojekti elluviimisest Rõude 

teeninduspiirkonnas, kus viiakse ellu asula veevärgi täielik rekonstrueerimine 

(rekonstrueerimiseelne müügivälise vee osakaal vastavalt tehnilise projekti 

andmetele 25%, rekonstrueerimisjärgne osakaal 15% sisaldub nõudlustabelis).  

Muudes piirkondades, kus investeeringuid plaanis ei ole, jääb müügivälise vee osakaal 

2018.a tasemele. 

Haapsalu Veevärk AS piirkondade osas on eeldatud, et müügivälise vee määra langus 

võrreldes olemasolevaga leiab aset tulenevalt rekonstrueerimisprojektide 

elluviimisest Piirsalu/Risti teeninduspiirkonnas, kus Piirsalu külas viiakse ellu asula 

veetorustiku rekonstrueerimine ning Nõva/Rannaküla/Variku teeninduspiirkonnas, 

kus Rannaküla ja Variku külades viiakse ellu asula veetorustiku rekonstrueerimine. 

Samuti on eeldatud, et viimati mainitud piirkonna veelekkeid vähendab ka süsteemi 

kaugjuhtimisele ja –jälgimisele üleviimine. Muudes piirkondades, kus investeeringuid 

plaanis ei ole, jääb müügivälise vee osakaal 2018.a tasemele.  

Erandiks on Palivere teeninduspiirkond, kus 2018.a toimus veeavarii ja sellega 

suurenes võrreldes eelneva aastaga müügivälise vee osakaal ca 2 korda, tasemeni 

27%. Seal on prognoositava perioodi müügivälise vee määrana kasutatud 2017-2018 

aasta keskmisele lähedast määra (20%). 

Reoveepuhastitesse minev reovee hulk on metodoloogiliselt võrdseks loetud tarbijate 

reoveeheitega, kuna vastavalt veearuannetele on puhastisse jõudva reovee kogus 

arvestatud müüdud reovee koguse järgi. 

Lääne-Nigula valla Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkondade veetarbimist, 

müügivälise vee mahtu ja osakaalu ning veetootmist on kirjeldatud tabelis 6.13, 

vastavate piirkondade reoveeheidet on kirjeldatud tabelis 6.14. Lääne-Nigula valla 

Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkondade veetarbimist, müügivälise vee mahtu ja 

osakaalu ning veetootmist on kirjeldatud tabelis 6.15, vastavate piirkondade 

reoveeheidet on kirjeldatud tabelis 6.16.  



Tabel 6.13. Matsalu Veevärk AS ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Koluvere                             

Veetarbijad 202 200 198 196 194 192 191 189 187 185 183 181 179 177 

Müük elanikele (m3) 5074 5026 4981 4931 4881 4835 4786 4737 4689 4643 4591 4546 4498 4449 

Ühiktarbimine (l/p/in) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 619 

Veemüük kokku (m3) 5693 5645 5600 5550 5500 5454 5405 5356 5308 5262 5210 5165 5117 5068 

Müügiväline vesi (m3) 1588 1575 1562 1548 1534 1521 1508 1494 1481 1468 1453 1441 1427 1414 

Müügivälise vee  
osakaal (%) 

22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Veetoodang kokku 
(m3) 

7281 7219 7162 7098 7034 6975 6912 6850 6789 6729 6664 6605 6544 6482 

Kullamaa                             

Veetarbijad 188 186 185 183 181 179 177 176 174 172 170 168 167 165 

Müük elanikele (m3) 4652 4608 4567 4521 4476 4433 4388 4344 4300 4257 4210 4168 4124 4079 

Ühiktarbimine (l/p/in) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 1228 

Veemüük kokku (m3) 5880 5836 5795 5749 5703 5661 5616 5571 5528 5485 5438 5396 5352 5307 

Müügiväline vesi (m3) 2449 2430 2413 2394 2375 2358 2339 2320 2302 2284 2265 2247 2229 2210 

Müügivälise vee 
osakaal (%) 

29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 

Veetoodang kokku 
(m3) 

8329 8266 8208 8144 8078 8019 7954 7892 7830 7769 7702 7643 7581 7517 

Liivi                             

Veetarbijad 97 96 95 94 93 92 91 91 90 89 88 87 86 85 

Müük elanikele (m3) 1628 1612 1598 1582 1566 1551 1535 1520 1505 1490 1473 1459 1443 1427 

Ühiktarbimine (l/p/in) 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 



Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arengukava 2020-2032 

 

 

 

190 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 

Veemüük kokku (m3) 1735 1719 1705 1689 1673 1658 1642 1627 1612 1597 1580 1566 1550 1534 

Müügiväline vesi (m3) 236 234 232 230 228 226 223 221 219 217 215 213 211 209 

Müügivälise vee 
osakaal (%) 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 

Veetoodang kokku 
(m3) 

1971 1953 1937 1919 1901 1884 1866 1848 1831 1814 1795 1778 1761 1743 

Martna                             

Veetarbijad 87 86 85 85 84 83 82 81 80 80 79 78 77 76 

Müük elanikele (m3) 1561 1546 1532 1517 1502 1487 1472 1457 1443 1428 1413 1399 1384 1369 

Ühiktarbimine (l/p/in) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 1866 

Veemüük kokku (m3) 3427 3412 3398 3383 3367 3353 3338 3323 3308 3294 3278 3264 3250 3234 

Müügiväline vesi (m3) 978 974 970 966 961 957 953 949 945 940 936 932 928 923 

Müügivälise vee 
osakaal (%) 

22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 

Veetoodang kokku 
(m3) 

4405 4386 4368 4349 4329 4311 4291 4272 4253 4234 4214 4196 4177 4158 

Üdruma                             

Veetarbijad 58 57 57 56 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 

Müük elanikele (m3) 585 579 574 569 563 557 552 546 541 535 529 524 519 513 

Ühiktarbimine (l/p/in) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Veemüük kokku (m3) 592 586 581 576 570 564 559 553 548 542 536 531 526 520 

Müügiväline vesi (m3) 252 250 247 245 243 240 238 235 233 231 228 226 224 221 

Müügivälise vee 
osakaal (%) 

30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
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Veetoodang kokku 
(m3) 

844 836 829 821 812 805 797 789 781 773 765 757 749 741 

Rõude                             

Veetarbijad     55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 

Müük elanikele (m3)         1161 1150 1138 1127 1115 1104 1092 1081 1070 1058 

Ühiktarbimine (l/p/in)         58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Veemüük kokku (m3)         1161 1150 1138 1127 1115 1104 1092 1081 1070 1058 

Müügiväline vesi (m3)     205 203 201 199 197 195 193 191 189 187 

Müügivälise vee 
osakaal (%)         

15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

osakaal (%)         1366 1353 1339 1325 1312 1299 1285 1272 1258 1245 

Veetoodang kokku 
(m3)     

55 54 54 53 53 52 52 51 51 50 

MATSALU VEEVÄRK               

Müük elanikele (m3) 13500 13372 13253 13120 14148 14015 13871 13731 13593 13457 13308 13176 13038 12896 

 Müük ettevõtteile, 
asutustele (m3) 

3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 

Müük kokku (m3) 17327 17198 17080 16947 17974 17841 17698 17557 17419 17283 17135 17003 16864 16722 

Müügiväline vesi (m3) 5503 5462 5425 5383 5546 5505 5461 5419 5376 5335 5290 5249 5207 5164 

Veetoodang (m3) 22830 22661 22505 22330 23520 23346 23159 22976 22795 22618 22425 22252 22072 21886 

Tabel 6.14. Matsalu Veevärk AS reoveeheide lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Koluvere                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

202 200 198 196 194 192 191 189 187 185 183 181 179 177 
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Müük elanikele (m3) 4978 4931 4887 4838 4789 4744 4695 4648 4601 4555 4505 4460 4413 4365 

Ühiktarbimine (l/p/in) 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 566 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

5544 5497 5453 5404 5355 5310 5261 5214 5167 5121 5071 5026 4979 4931 

Reovesi puhastisse (m3) 5544 5497 5453 5404 5355 5310 5261 5214 5167 5121 5071 5026 4979 4931 

Kullamaa                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

168 166 165 163 162 160 158 157 155 154 152 151 149 147 

Müük elanikele (m3) 3873 3836 3802 3764 3726 3691 3653 3616 3580 3544 3505 3470 3434 3396 

Ühiktarbimine (l/p/in) 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 1124 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

4997 4960 4926 4888 4850 4815 4777 4740 4704 4668 4629 4594 4558 4520 

Reovesi puhastisse (m3) 4997 4960 4926 4888 4850 4815 4777 4740 4704 4668 4629 4594 4558 4520 

Liivi                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

83 82 81 81 80 79 78 77 77 76 75 74 74 73 

Müük elanikele (m3) 1336 1323 1312 1298 1285 1273 1260 1247 1235 1222 1209 1197 1184 1171 

Ühiktarbimine (l/p/in) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

1343 1330 1319 1305 1292 1280 1267 1254 1242 1229 1216 1204 1191 1178 

Reovesi puhastisse (m3) 1343 1330 1319 1305 1292 1280 1267 1254 1242 1229 1216 1204 1191 1178 
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Martna                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

87 86 85 85 84 83 82 81 80 80 79 78 77 76 

Müük elanikele (m3) 1397 1384 1371 1358 1344 1331 1318 1304 1291 1278 1264 1252 1238 1225 

Ühiktarbimine (l/p/in) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 1713 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

3110 3097 3085 3071 3057 3045 3031 3018 3005 2992 2977 2965 2952 2938 

Reovesi puhastisse (m3) 3110 3097 3085 3071 3057 3045 3031 3018 3005 2992 2977 2965 2952 2938 

Üdruma                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

58 57 57 56 56 55 55 54 54 53 52 52 51 51 

Müük elanikele (m3) 547 542 537 532 527 522 516 511 506 501 495 490 485 480 

Ühiktarbimine (l/p/in) 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

554 549 544 539 534 529 523 518 513 508 502 497 492 487 

Reovesi puhastisse (m3) 
554 549 544 539 534 529 523 518 513 508 502 497 492 487 

Rõude                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

    47 47 46 46 45 45 44 44 43 43 

Müük elanikele (m3)           1153 1142 1130 1119 1107 1096 1084 1074 1062 1051 

Ühiktarbimine (l/p/in)         67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

        0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

        1153 1142 1130 1119 1107 1096 1084 1074 1062 1051 

Reovesi puhastisse (m3)         1153 1142 1130 1119 1107 1096 1084 1074 1062 1051 

MATSALU VEEVÄRK               

Kokku müük elanikele 
 (m3) 

12132 12016 11910 11790 12823 12702 12572 12445 12320 12197 12062 11942 11817 11688 

Kokku müük 
ettevõtteile/asutustele 

(m3) 
3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 

Ühiskanal. tarbimine 
kokku (m3) 

15549 15434 15327 15208 16241 16120 15990 15863 15737 15614 15480 15360 15235 15106 

Reovesi puhastitesse 
(m3) 

15549 15434 15327 15208 16241 16120 15990 15863 15737 15614 15480 15360 15235 15106 

Tabel 6.15. Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgiteenuse nõudlus ja veetoodang lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Risti/Piirsalu                             

Veetarbijad 561 556 551 545 540 535 529 524 518 513 508 503 497 492 

Müük elanikele (m3) 13425 13297 13179 13047 12914 12792 12662 12534 12407 12283 12148 12027 11901 11771 

Ühiktarbimine (l/p/in) 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110 

Veemüük kokku (m3) 15534 15406 15288 15156 15024 14902 14771 14643 14517 14393 14257 14137 14010 13881 

Müügiväline vesi (m3) 2684 2662 2641 2619 2596 2575 2552 1579 1565 1552 1537 1524 1510 1496 

Müügivälise vee  osakaal 
(%) 

14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 14,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 9,7% 

Veetoodang kokku (m3) 18218 18068 17930 17775 17619 17477 17323 16222 16082 15944 15794 15661 15521 15377 

Palivere                             

Veetarbijad 590 584 579 573 568 562 556 551 545 540 534 529 523 517 
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Müük elanikele (m3) 14779 14638 14509 14364 14218 14084 13939 13798 13659 13523 13374 13241 13102 12959 

Ühiktarbimine (l/p/in) 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

Veemüük kokku (m3) 16803 16662 16532 16387 16241 16107 15963 15822 15683 15546 15397 15265 15125 14983 

Müügiväline vesi (m3) 6461 4158 4126 4090 4053 4020 3984 3949 3914 3880 3843 3810 3775 3739 

Müügivälise vee osakaal 
(%) 

27,8% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Veetoodang kokku (m3) 23264 20820 20658 20477 20294 20127 19947 19771 19597 19426 19240 19074 18900 18722 

Pürksi/Sutlepa                             

Veetarbijad 269 266 264 261 259 256 254 251 249 246 243 241 238 236 

Müük elanikele (m3) 7325 7255 7191 7119 7047 6980 6909 6839 6770 6702 6628 6563 6494 6423 

Ühiktarbimine (l/p/in) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 2812 

Veemüük kokku (m3) 10137 10068 10003 9931 9859 9792 9721 9651 9582 9515 9441 9375 9306 9235 

Müügiväline vesi (m3) 807 801 796 790 784 779 774 768 762 757 751 746 740 735 

Müügivälise vee osakaal 
(%) 

7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 7,4% 

Veetoodang kokku (m3) 10944 10869 10799 10721 10643 10572 10495 10419 10345 10272 10192 10121 10046 9970 

Linnamäe                             

Veetarbijad 338 335 332 328 325 322 319 316 312 309 306 303 300 296 

Müük elanikele (m3) 12389 12271 12162 12041 11918 11806 11685 11567 11450 11336 11211 11100 10983 10863 

Ühiktarbimine (l/p/in) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 2794 

Veemüük kokku (m3) 15183 15065 14957 14835 14712 14600 14479 14361 14244 14130 14005 13894 13777 13657 

Müügiväline vesi (m3) 1141 1132 1124 1114 1105 1097 1088 1079 1070 1062 1052 1044 1035 1026 

Müügivälise vee osakaal 
(%) 

7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 
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Veetoodang kokku (m3) 16324 16197 16080 15949 15818 15697 15567 15440 15315 15192 15057 14937 14812 14683 

Taebla/Pälli/Nigula                             

Veetarbijad 842 834 826 818 810 802 794 855 898 945 934 925 915 905 

Müük elanikele (m3) 23778 23551 23342 23109 22874 22658 22426 24143 25377 26695 26400 26138 25864 25582 

Ühiktarbimine (l/p/in) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 

Veemüük kokku (m3) 33634 33407 33199 32965 32730 32514 32283 34000 35234 36551 36257 35995 35720 35438 

Müügiväline vesi (m3) 4530 4499 4471 4440 4408 4379 4348 4579 4745 4923 4883 4848 4811 4773 

Müügivälise vee osakaal 
(%) 

11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 11,9% 

Veetoodang kokku (m3) 38164 37907 37670 37405 37138 36894 36631 38579 39979 41474 41140 40842 40531 40211 

Nõva/Rannaküla/Variku                             

Veetarbijad  164 163 161 159 158 166 165 163 161 160 158 156 155 

Müük elanikele (m3)  2570 2547 2522 2496 2473 2604 2578 2552 2526 2498 2474 2448 2421 

Ühiktarbimine (l/p/in)  43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

 714 714 714 714 714 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 

Veemüük kokku (m3)  3284 3261 3236 3210 3186 4048 4021 3995 3970 3942 3917 3891 3865 

Müügiväline vesi (m3)  1794 1048 1040 1032 1024 1301 565 562 558 554 551 547 543 

Müügivälise vee osakaal 
(%) 

 31,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 24,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 12,3% 

Veetoodang kokku (m3)  5077 4309 4276 4242 4211 5349 4587 4557 4528 4496 4468 4438 4408 
Luigu                             

Veetarbijad         47 94 93 93 93 92 

Müük elanikele (m3)         792 1579 1574 1569 1563 1558 

Ühiktarbimine (l/p/in)         46 46 46 46 46 46 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

        0 0 0 0 0 0 

Veemüük kokku (m3)         792 1579 1574 1569 1563 1558 

Müügiväline vesi (m3)         108 215 215 214 213 212 
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Müügivälise vee osakaal 
(%) 

        12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 12,0% 

Veetoodang kokku (m3)         900 1794 1788 1783 1777 1771 

HAAPSALU VEEVÄRK                             

Müük elanikele (m3) 71696 73583 72931 72200 71467 70793 70225 71459 73008 74644 73833 73111 72354 71577 

 Müük ettevõtteile, 
asutustele (m3) 

19596 20310 20310 20310 20310 20310 21040 21040 21040 21040 21040 21040 21040 21040 

Müük kokku (m3) 91292 93892 93240 92510 91776 91102 91265 92498 94048 95684 94872 94150 93394 92617 

Müügiväline vesi (m3) 15622 15046 14207 14093 13979 13874 14046 12519 12727 12946 12835 12736 12632 12525 
Veetoodang (m3) 106914 108938 107447 106603 105755 104976 105311 105017 106774 108630 107707 106886 106026 105142 

Tabel 6.16. Haapsalu Veevärk AS reoveeheide lähiminevikus ning prognoos aastani 2032 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Risti/Piirsalu                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

535 530 525 520 515 510 505 499 494 490 484 479 474 469 

Müük elanikele (m3) 11597 11487 11385 11271 11156 11051 10938 10828 10718 10611 10494 10390 10281 10169 

Ühiktarbimine (l/p/in) 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 2085 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

13682 13571 13470 13356 13241 13136 13023 12912 12803 12696 12579 12475 12366 12254 

Reovesi puhasteisse 
(m3) 

13682 13571 13470 13356 13241 13136 13023 12912 12803 12696 12579 12475 12366 12254 

Palivere                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

538 533 528 523 518 513 507 502 497 492 487 482 477 472 

Müük elanikele (m3) 15158 15013 14880 14731 14581 14444 14296 14152 14009 13869 13716 13580 13437 13291 

Ühiktarbimine (l/p/in) 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 1820 
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Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

16977 16833 16700 16551 16401 16263 16116 15971 15828 15688 15535 15399 15257 15110 

Reovesi puhastisse (m3) 16977 16833 16700 16551 16401 16263 16116 15971 15828 15688 15535 15399 15257 15110 

Pürksi/Sutlepa                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

241 239 237 234 232 230 227 225 223 221 218 216 214 211 

Müük elanikele (m3) 6429 6368 6312 6248 6185 6127 6064 6003 5942 5883 5818 5760 5700 5637 

Ühiktarbimine (l/p/in) 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 2782 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

9212 9150 9094 9031 8967 8909 8846 8785 8724 8665 8600 8542 8482 8420 

Reovesi puhasteisse 
(m3) 

9212 9150 9094 9031 8967 8909 8846 8785 8724 8665 8600 8542 8482 8420 

Linnamäe                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

319 316 313 310 307 304 301 298 295 292 289 286 283 280 

Müük elanikele (m3) 9318 9229 9147 9056 8964 8879 8788 8699 8612 8526 8432 8348 8260 8170 

Ühiktarbimine (l/p/in) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 2607 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

11925 11836 11755 11663 11571 11487 11396 11307 11219 11133 11039 10955 10868 10778 

Reovesi puhastisse (m3) 11925 11836 11755 11663 11571 11487 11396 11307 11219 11133 11039 10955 10868 10778 

Taebla/Pälli/Nigula                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

821 813 806 797 789 782 774 835 879 926 915 906 897 887 

Müük elanikele (m3) 23428 23204 22999 22768 22537 22325 22096 23837 25090 26426 26135 25876 25604 25325 
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Ühiktarbimine (l/p/in) 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 9010 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

32438 32215 32009 31779 31547 31335 31107 32847 34100 35437 35146 34886 34614 34335 

Reovesi puhastisse (m3) 32438 32215 32009 31779 31547 31335 31107 32847 34100 35437 35146 34886 34614 34335 

Nõva/Rannaküla/Variku                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

 161 160 158 156 155 163 162 160 158 157 155 153 152 

Müük elanikele (m3)    2609 2586 2560 2534 2510 2647 2620 2594 2568 2539 2514 2488 2461 

Ühiktarbimine (l/p/in)  44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

 671 671 671 671 671 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

 3281 3257 3231 3205 3182 4048 4021 3995 3969 3941 3915 3889 3862 

Reovesi puhasteisse 
(m3) 

 3281 3257 3231 3205 3182 4048 4021 3995 3969 3941 3915 3889 3862 

Luigu                             

Ühiskanalisatsiooniga 
elanike arv 

        47 94 93 93 93 92 

Müük elanikele (m3)           1584 1579 1574 1569 1563 1558 

Ühiktarbimine (l/p/in)         46 46 46 46 46 46 

Müük asutustele, 
ettevõtteile (m3) 

        0 0 0 0 0 0 

Ühiskanal.tarbimine 
kokku (m3) 

        1584 1579 1574 1569 1563 1558 

Reovesi puhastisse (m3)         1584 1579 1574 1569 1563 1558 

HAAPSALU VEEVÄRK                             
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Kokku müük elanikele 
 (m3) 

65930 67910 67309 66635 65958 65336 64829 66138 68549 69462 68708 68036 67333 66611 

Kokku müük 
ettevõtteile/asutustele 

(m3) 
18304 18976 18976 18976 18976 18976 19706 19706 19706 19706 19706 19706 19706 19706 

Ühiskanal. tarbimine 
kokku (m3) 

84234 86886 86285 85610 84933 84311 84535 85844 88254 89167 88413 87742 87039 86316 

Reovesi puhastitesse 
(m3) 

84234 86886 86285 85610 84933 84311 84535 85844 88254 89167 88413 87742 87039 86316 



6.8. Veemajanduse finantsprognoosid 

6.8.1. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla teeninduspiirkonnad 

6.8.1.1. Tegevuskulud, kulum ja finantskulud 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude (vt tabel 6.17.) prognoosil on 

arvestatud järgmiste taustandmetega: 

Prognoosibaasina on arvestatud 2018.aasta Matsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooni teenuste pakkumise kulusid Lääne-Nigula valla 

teenuspiirkondades. 

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga (sh. ka 

tööjõukulude osas, arvestades SA KIK antud juhendit veemajandusprojektide 

finantsanalüüsi koostamiseks). Makromajanduslike andmete prognoosi aluseks on 

rahandusministeeriumi 2019.a kevade pikaajaline majandusprognoos; 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja 

–pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu, kemikaalikulu) on seatud 

sõltuvusse piirkonna veetoodangu ja reoveepuhastites puhastatava reovee 

mahtudest, seega juhul kui arendusprojektiga tänu veetorustike või reoveetorustike 

rekonstrueerimisele saavutatakse müügivälise vee vähenemine, vähenevad ka 

muutuvkulud muude tingimuste (nt. tarbimismaht, ühikukulu maksumus) samaks 

jäädes. 2018.a raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus olid AS Matsalu 

Veevärk muutuvkulud liigendatud tegevusalade ja teenuspiirkondade lõikes, seega on 

teeninduspiirkondade vastavate teeninduspiirkondade kulud otseselt edasise 

prognoosimise aluseks; 

Tööjõukulude osas on muutuse aluseks vastava kululiigi osas prognoosiperioodil 

tarbijahinnaindeksi mõju. 2018.aasta raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus 

ei olnud AS Matsalu Veevärk tööjõukulud liigendatud tegevusalade ja 

teenuspiirkondade lõikes, seega on tööjõukulud 2018.a Lääne-Nigula valla 

veemajanduse teeninduspiirkondade teenindamiseks tuletatud, võttes aluseks 

ettevõtte tööjõukulu ning kaaludes selle läbi Lääne-Nigula valla veemajanduse tulude 

osakaaluga ettevõtte teenuste ja kaupade müügis. Rõude teenuspiirkonna 

lisandumine 2022.a arvestades teeninduspiirkonna osakaalu ettevõtte kogu 

veemajanduses töötajaskonna suurenemist kaasa ei too. 

Veetootmise materjalide ja teenuste kulud olid AS Matsalu Veevärk 2018.a  

raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus liigendatud tegevusalade ja 

teenuspiirkondade lõikes, seega on teeninduspiirkondade vastavate 

teeninduspiirkondade kulud otseselt edasise prognoosimise aluseks. Eelduslikult 

suureneb 2022.aastal Rõude piirkonna ühendamisega seoses Lääne-Nigula valla 

piirkondades veetootmise materjalide ja teenuste kulu võrreldes eelneva aastaga 

lisaks tarbijahinnaindeksi mõjule 10% võrra.  Ülejäänud aastatel mõjutab kulude 

muutumist tarbijahinnaindeksi mõju. 

Reoveepuhastuse materjalide ja teenuste kulud olid AS Matsalu Veevärk 2018.a  

raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus liigendatud tegevusalade ja 

teenuspiirkondade lõikes, seega on teeninduspiirkondade vastavate 

teeninduspiirkondade kulud otseselt edasise prognoosimise aluseks. Eelduslikult 

suureneb 2022.aastal Rõude piirkonna ühendamisega seoses Lääne-Nigula valla 

piirkondades reoveekogumise ja -puhastuse materjalide ja teenuste kulu võrreldes 

eelneva aastaga lisaks tarbijahinnaindeksi mõjule 10% võrra.  Ülejäänud aastatel 

mõjutab kulude muutumist tarbijahinnaindeksi mõju. 



Masinate ülalpidamiskulude osas on muutuse aluseks on prognoosiperioodil 

eelduslikult ainult tarbijahinnaindeksi mõju. 2018.aasta raamatupidamislikus 

detailtulemiandmestikus ei olnud AS Matsalu Veevärk masinate kulud liigendatud 

tegevusalade ja teenuspiirkondade lõikes, seega on masinate kulud 2018.a Lääne-

Nigula valla veemajanduse teeninduspiirkondade teenindamiseks tuletatud, võttes 

aluseks ettevõtte masinate kulu ning kaaludes selle läbi Lääne-Nigula valla 

veemajanduse tulude osakaaluga ettevõtte teenuste ja kaupade müügis. Rõude 

teenuspiirkonna lisandumisega seotud tehnilised kulud. 

Administratiivkulude muutuse aluseks on prognoosiperioodil eelduslikult ainult 

tarbijahinnaindeksi mõju.  2018.aasta raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus 

ei olnud AS Matsalu Veevärk administratiivkulud liigendatud tegevusalade ja 

teenuspiirkondade lõikes, seega on masinate kulud 2018.a Lääne-Nigula valla 

veemajanduse teeninduspiirkondade teenindamiseks tuletatud, võttes aluseks 

ettevõtte administratiivkulu ning kaaludes selle läbi Lääne-Nigula valla veemajanduse 

tulude osakaaluga ettevõtte teenuste ja kaupade müügis.  Rõude teenuspiirkonna 

lisandumine 2022.a arvestades teeninduspiirkonna osakaalu ettevõtte kogu 

veemajanduses administratiivkulude suurenemist kaasa ei too. 

“Muud tegevuskulud” (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, koolituskulud, 

lähetuskulud,  üldruumide ja -kinnistute majandamiskulud) osas on eeldatud, et 

arendusprojektidest tulenevalt need kulud ei muutu, seega on muutuse aluseks 

vastava kululiigi osas prognoosiperioodil ainult tarbijahinnaindeksi mõju. 2018.aasta 

raamatupidamislikus detailtulemiandmestikus ei olnud vastavad AS Matsalu Veevärk 

kulud liigendatud tegevusalade ja teenuspiirkondade lõikes, seega on vastavad kulud 

2018.a Lääne-Nigula valla veemajanduse teeninduspiirkondade teenindamiseks 

tuletatud, võttes aluseks ettevõtte vastavad kulud ning kaaludes need läbi Lääne-

Nigula valla veemajanduse tulude osakaaluga ettevõtte teenuste ja kaupade müügis. 

Rõude teenuspiirkonna lisandumine 2022.a arvestades teeninduspiirkonna osakaalu 

ettevõtte kogu veemajanduses muude tegevuskulude suurenemist kaasa ei too. 

Kuna olemasolevalt on pikaajaliste võlgade osakaal ettevõtete ja ka tulevase 

ühisettevõtte jaoks marginaalne, on taandatud see tasemele 0. 

Veemajandusinvesteeringute kulumi (vt tabel 6.18) prognoosil on plaanitava Rõude 

rekonstrueerimisprojekti osas arvestatud eeldustega, millised on kirjeldatud 

käesoleva peatüki tabelis 6.9. Omakapitali kulumiks vastavalt ettevõtte 

veemajanduse tegevuspiirkondade detailsele põhivara amortisatsiooniandmikule on 

arvestatud enne 2019.aastat arvele võetud põhivara osas 11 914 €.  

Matsalu Veevärk AS finantskohustuste jääk oli 2018.aasta lõpu seisuga 990 tuh €. 

Vastavalt Matsalu Veevärk AS poolt Konkurentsiametile esitatud veemajanduse 

teenustasude kooskõlastamise andmestikule oli ettevõtte veemajanduse osas võetud 

finantskohustuste tagasimakseteks aastatel 2018 ja 2019 põhiosamaksetena 27 610 

€ aastas ning intressimaksetena 16 386 € aastas, sellises suurusjärgus ettevõtte 

finantskohustuste tagasimaksetega on arvestatud prognoosiperioodil. Kuna ettevõtte 

raamatupidamises ei jaotata finantskohustuste katmist erinevate teenusepiirkondade 

vahel, on Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondade veemajanduse finantskohustuste 

katmise osas tuletatud, korrutades iga-aastased põhiosa- ja intressimaksed läbi 

Lääne-Nigula valla kui osaniku osalusega  ettevõttes (4,86% aktsiapakist 2018.a 

seisuga). 



Tabel 6.17. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veemajanduse tegevuskulud 2018 ja prognoos kuni 2032 (€) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Hinnamuutuse indeks (%)   2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD               

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,40 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,45 0,46 

Elektrikulu ühisveevärk (€/m3) 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,40 

Vee-erikasutustasu (€/m3)  0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 

Reovee saasetasu (€/m3) 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Kemikaalid veetöötlus (€/m3) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Kemikaalid reoveepuhastus (€/m3) 0,14 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15 0,16 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 

TOOTMISMAHUD               

Toodetav vesi (m3) 22830 22661 22505 22330 23520 23346 23159 22976 22795 22618 22425 22252 22072 21886 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 15549 15434 15327 15208 16241 16120 15990 15863 15737 15614 15480 15360 15235 15106 

MUUTUVKULUD               

Elektrikulu reovesi(€) 5556 5630 5715 5784 6300 6378 6453 6530 6608 6687 6762 6844 6924 7003 

Elektrikulu joogiveevarustus (€) 7072 7167 7274 7362 7909 8008 8103 8199 8298 8398 8492 8596 8696 8796 

Vee-erikasutustasu (€) 1933 1959 1989 2013 2162 2189 2215 2242 2268 2296 2322 2350 2377 2405 

Reovee saastetasu (€) 864 876 889 900 980 992 1004 1016 1028 1040 1052 1065 1077 1089 

Kemikaalid veetöötlus (€) 925 938 952 963 1035 1048 1060 1073 1086 1099 1111 1125 1138 1151 

Kemikaalid reoveepuhastus (€) 2160 2189 2222 2248 2449 2479 2509 2538 2569 2600 2629 2661 2692 2722 

PÜSIKULUD               

Tööjõukulu 20164 20588 21041 21462 21891 22329 22776 23231 23696 24170 24653 25146 25649 26162 

Hooldus (sh.kaubad, toore), vesi 3002 3066 3133 3196 3585 3657 3730 3805 3881 3959 4038 4119 4201 4285 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanal. 4504 4598 4699 4793 5378 5486 5596 5707 5822 5938 6057 6178 6301 6427 

Administratiivkulud 1450 1480 1513 1543 1574 1605 1637 1670 1703 1737 1772 1808 1844 1881 

Masinate kulud 2233 2280 2330 2614 2666 2720 2774 2830 2886 2944 3003 3063 3124 3186 

Muud kulud  1601 1634 1670 1704 1738 1773 1808 1844 1881 1919 1957 1996 2036 2077 

Debitoorsete võlgade provisjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                
TEGEVUSKULUD KOKKU 48378 49278 50253 51369 54184 55137 56096 57074 58071 59087 60108 61164 62230 63311 
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Tabel 6.18. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veemajanduse kulum 2018 ja prognoos kuni 2032 (€) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Olemasoleva põhivara kulum 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 11914 

ÜVK arendusprojektide kulum 0 0 0 0 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 4973 

KULUM KOKKU 11914 11914 11914 11914 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 

 

Tabel 6.19. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veemajanduse finantskohustuste prognoos (€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Intressid 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 

Põhiosa tagasimakse 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 1 342 

Laenude teeninduskulu kokku 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 

Tegevuskulud + laenuteenindus 50516 51417 52391 53508 56323 57275 58234 59212 60209 61226 62246 63302 64369 65449 

 



6.8.1.2. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste 

kulukus majapidamiste jaoks 

Veeteenuse käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid olid kuni 2019.a 1.aprillini Matsalu 

Veevärk AS Lääne-Nigula valla teenuspiirkondades järgmised: 

- vesi: eraisikud 1,33 €/m3, juriidilised isikud 1,33 €/m3; reovesi: eraisikud 1,67 

€/m3, juriidilised isikud 1,67 €/m3. 

Veeteenuse käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on Matsalu Veevärk AS Lääne-

Nigula valla teenuspiirkondades alates aastast 2019 1.aprillist olnud järgmised: 

- vesi: eraisikud 1,401 €/m3, juriidilised isikud 1,814 €/m3; reovesi: eraisikud 

1,814 €/m3, juriidilised isikud 1,78 €/m3. 

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad 

nõudlusanalüüsil; 

- 2019.aasta osas on kasutatud arvestades ühikhindade muutust aasta 

keskel kombineeritud tasumäärasid; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist 

tekkiv tuluvoog peaks katma tegevustulud ja põhivara omakapitali 

kulumi; 

- tariifidest ja abonenttasudest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 

veemajandusinvesteeringuteks võetud ja võetavate  finantskohustuste 

laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 

1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- tulenevalt siseriikliku veemajandusprogrammi reeglitest peaks vee-

ettevõte, milline taotleb investeeringutoetust, investeeringu 

mõjuperioodil kas säilitama veemajandusteenuse kulukuse taseme või 

seda tõstma. Lääne-Nigula valla Matsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas 

on teenusekulukus arvestades statistikaameti maakonnakeskmisi 

andmeid leibkonnaliikme sissetuleku kohta 2018.a 1,04% - katmaks 

tuluvooga nii tegevuskulusid ja omakapitali kulumit, on teenusekulukus 

planeeritud mõneti kasvama, moodustades 2031.a 1,40% 

leibkonnaliikme sissetulekust;  

- veeteenuste kulutuste tase ei tohiks eramajapidamistele ületada 

tarbimistaseme 150 l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi 

kui ka ühiskanalisatsiooni tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme 

netosissetulekust; 

- olemasolevalt abonenttasud puuduvad ning nende kehtestamist ei 

prognoosita. 

Kuna taotlus  veeteenuse  tasumäärade muutmiseks esitatakse vee-ettevõtte kui 

terviku näitajate põhiselt, võib ettevõtte kui terviku teenustasude muutumise 

dünaamika erineda käesolevast analüüsist, kus analüüsitud on arengukava subjektiks 

oleva Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondi.     



Tabel 6.20. Matsalu Veevärk AS müügimahud 2018 ja prognoos kuni 2031 Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondades 

Müügimaht/aastad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elanikud (vesi, m3) 13500 13372 13253 13120 14148 14015 13871 13731 13593 13457 13308 13176 13038 12896 

Ettevõtted (vesi, m3) 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 3827 

Elanikud (reovesi, m3) 12132 12016 11910 11790 12823 12702 12572 12445 12320 12197 12062 11942 11817 11688 

Ettevõtted (reovesi, m3) 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 3418 

Vesi müüdud kokku (m3) 17327 17198 17080 16947 17974 17841 17698 17557 17419 17283 17135 17003 16864 16722 

Reovesi müüdud kokku (m3) 15549 15434 15327 15208 16241 16120 15990 15863 15737 15614 15480 15360 15235 15106 

 
Tabel 6.21. Matsalu Veevärk AS aastakeskmised tasumäärad 2018-2019 ja tasumäärade prognoos alates 2020, (€) 

Tariif €/m³ käibemaksuta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elanikud (vesi, m3 ) 1,33 1,38 1,72 1,72 1,87 1,87 1,92 1,99 2,03 2,03 2,12 2,12 2,21 2,21 

Ettevõtted (vesi, m3 ) 1,33 1,38 1,72 1,72 1,87 1,87 1,92 1,99 2,03 2,03 2,12 2,12 2,21 2,21 

Elanikud (reovesi, m3) 1,67 1,78 2,18 2,23 2,42 2,42 2,49 2,57 2,62 2,62 2,74 2,74 2,86 2,86 

Ettevõtted (reovesi, m3) 1,67 1,78 2,18 2,39 2,42 2,42 2,49 2,57 2,62 2,62 2,74 2,74 2,86 2,86 

 
Tabel 6.22. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veeteenuste tulud 2018 ning tuluprognoos kuni aastani 2031, 

(€) 

TULULIIK 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Tariifitulu elanikud (vesi) 17956 18496 22746 22610 26428 26179 26688 27290 27556 27280 28162 27882 28848 28533 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 5089 5293 6567 6594 7148 7148 7362 7605 7757 7757 8097 8097 8467 8467 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 20260 21364 25925 26307 31014 30722 31320 32026 32338 32014 33049 32721 33854 33485 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 5708 6077 7440 8184 8266 8266 8514 8795 8971 8971 9364 9364 9791 9791 

Abonenttulu (vesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muud veemajandustulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 49012 51230 62677 63694 72857 72315 73885 75717 76622 76023 78673 78065 80960 80276 
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Tabel 6.23. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla veemajanduse piirkonnapõhine laenukattekordaja täitmise arvestus  

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

TEGEVUSTULUD (€) 49012 51230 62677 63694 72857 72315 73885 75717 76622 76023 78673 78065 80960 80276 

TEGEVUSKULUD, KULUMITA 
(€) 

48378 49278 50253 51369 54184 55137 56096 57074 58071 59087 60108 61164 62230 63311 

RAHAVOOG (EBITDA) ENNE 
LAENUTEENINDUST (€) 

634 1952 12424 12324 18672 17178 17789 18643 18551 16936 18565 16902 18729 16965 

FINANTSKOHUSTUSED (€) 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 2138 

LAENUKATTEKORDAJA 0,30 0,91 5,81 5,76 8,73 8,03 8,32 8,72 8,68 7,92 8,68 7,90 8,76 7,93 

 
Tabel 6.24. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

TEGEVUSTULUD (€) 49012 51230 62677 63694 72857 72315 73885 75717 76622 76023 78673 78065 80960 80276 

TEGEVUSKULUD (€) 48378 49278 50253 51369 54184 55137 56096 57074 58071 59087 60108 61164 62230 63311 

OMAKAPITALI KULUM (€) 11914 11914 11914 11914 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 16887 

VEEMAJANDUSE EBITDA (€) 634 1952 12424 12324 18672 17178 17789 18643 18551 16936 18565 16902 18729 16965 

VEEMAJANDUSE EBIT (€)* -11280 -9962 510 410 1785 291 902 1756 1664 48 1678 14 1842 78 

TEGEVUSRENTAABLUS (%) -23,0% -19,4% 0,8% 0,6% 2,4% 0,4% 1,2% 2,3% 2,2% 0,1% 2,1% 0,0% 2,3% 0,1% 

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga 

 

Tabel 6.25. Veemajandusteenuste keskmise kulukuse arvestus Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula teeninduspiirkondades 2018  

ning teenuskulukuse prognoos kuni 2031 

  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elanike keskmine vee ühiktarbimine l/p/in 58,8 58,8 58,8 58,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 

Elanike keskmine reovee ühiktarbimine l/p/in 55,9 55,9 55,9 55,9 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 57,7 

Teenuskulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 6,26 6,59 8,12 8,25 9,17 9,17 9,44 9,75 9,95 9,95 10,39 10,39 10,86 10,86 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 599 612 625 638 650 664 677 690 704 718 733 747 762 777 
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Teenuse kulukus (%) 1,04% 1,08% 1,30% 1,29% 1,41% 1,38% 1,40% 1,41% 1,41% 1,39% 1,42% 1,39% 1,42% 1,40% 

Tabel 6.26. Matsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla teenuspiirkondade veemajanduse rahavood, (€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

SISSETULEKUD: 
FINANTSEERIMINE, 

SA KIK 
0 0 74595 74595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SISSETULEKUD: 
FINANTSEERIMINE, 

VALLAVALITSUS 
0 0 174056 174056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SISSETULEKUD: 
TEGEVUSTULUD 

49012 51230 62677 63694 72857 72315 73885 75717 76622 76023 78673 78065 80960 80276 

VÄLJAMINEKUD: 
INVESTEERIMINE 

0 0 248651 248651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VÄLJAMINEKUD: 
TEGEVUSKULUD 

48378 49278 50253 51369 54184 55137 56096 57074 58071 59087 60108 61164 62230 63311 

VÄLJAMINEKUD: 
LAENUDE 

TAGASIMAKSED 
1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 1342 

VÄLJAMINEKUD: 
LAENUINTRESSID 

796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 796 

RAHAVOOG -1504 -186 10286 10186 16534 15040 15651 16505 16413 14797 16427 14763 16591 14827 

KUMULATIIVNE 
RAHAVOOG 

-1504 -1690 8596 18782 35316 50356 66007 82512 98925 113722 130149 144912 161503 176330 



6.8.2. Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla teeninduspiirkonnad 

6.8.2.1. Tegevuskulud, kulum ja finantskulud 

Veemajandusteenuste pakkumise tegevuskulude (vt tabel 6.27.) prognoosil on 

arvestatud järgmiste taustandmetega: 

Prognoosibaasina on arvestatud 2018.aasta Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooni teenuste pakkumise kulusid Lääne-Nigula valla 

teenuspiirkondades.  Kuna 2019.aastal lisandusid teeninduspiirkonnana endises Nõva 

vallas Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkonnad (Nõva, Rannaküla, Variku), on alates 

2019.aastast arvestatud selle piirkonna kuludega, hilisemalt on arvestatud nii 

potentsiaalse uue piirkonna (Luigu) kui ka olemasolevate piirkondade (Taebla) 

laiendamisega kaasnevate kuludega. 

Kulude muutumisel tootmismahtudest sõltumatult on arvestatud pikaajalise 

makromajandusprognoosi alusel tarbijahinnaindeksi muutumise mõjuga (sh. ka 

tööjõukulude osas, arvestades SA KIK antud juhendit veemajandusprojektide 

finantsanalüüsi koostamiseks). Makromajanduslike andmete prognoosi aluseks on 

rahandusministeeriumi 2019.a kevade pikaajaline majandusprognoos; 

Muutuvkulud (elektrikulud veetootmisel, elektrikulud reoveepuhastamisel ja 

–pumpamisel, vee-erikasutustasu, saastetasu, kemikaalikulu) on seatud 

sõltuvusse piirkonna veetoodangu ja reoveepuhastites puhastatava reovee 

mahtudest, seega juhul kui arendusprojektiga tänu veetorustike või reoveetorustike 

rekonstrueerimisele saavutatakse müügivälise vee vähenemine, vähenevad ka 

muutuvkulud muude tingimuste (nt. tarbimismaht, ühikukulu maksumus) samaks 

jäädes. 2019.a lisandunud endise Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkondades on osad 

muutuvkulud (reovee saastetasu, rajatiste elektrikulu) arvestades piirkonna osakaalu 

tarbimises, tunduvalt suuremad kui enne 2019.aastat ettevõtte 

teeninduspiirkondades. Sellest tulenevalt on planeeritud vastavas piirkonnas 

investeeringud, millel oleks mõju muutuvkulude vähenemisele -  reoveepuhasti 

rekonstrueerimine (Nõva) ning automaatika ja kaugjuhtimisseadmete paigaldus 

(Nõva, Rannaküla, Variku).  Lisaks avaldab mõju muutuvkulude vähenemisele ka 

Piirsalu reoveepuhasti rekonstrueerimine. Arendusprojektide elluviimisest tulenevalt 

vähenevad mudelis muutuvkulud võrreldes eelneva aasta näitajaga elektrikulude 

osas 2021.aastal ning reovee saastetasude osas 2021.a ja 2024.a. Kulude 

planeerimisel on eelduseks, et projektide mõju avaldumisel saavutatakse lähedased 

tasemed ühikukulude osas olukorraga, millised olid ühikukulude näitajad 2018.aastal 

ehk enne keerulises tehnilises seisus piirkondade lisandumist. 

Tööjõukulude osas on muutuse aluseks vastava prognoosiperioodil 

tarbijahinnaindeksi mõju, millele mõningatel aastatel lisandub tulenevalt 

arendusprojektide iseloomust kas siis kulusid vähendav või suurendav mõju. Kulude 

arvestamise aluseks on ettevõtte Lääne-Nigula valla asulates veemajandusteenuste 

pakkumise 2018.aasta tööjõukulu, millele on 2019.aastal juurde arvestatud poolaasta 

näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkondade opereerimise tööjõukulu. 

Arvestades asjaolu, et kaugjuhtimise sisseviimine endise Nõva Kilk OÜ 

teeninduspiirkondade opereerimisel vähendab tööjõukulu, on 2021.aastal, kui 

avaldub mõju Nõva, Rannaküla ja Variku ÜVK kaugjuhtimisele viimisest, eeldatud, et 

tööjõukulu väheneb eelneva aastaga võrreldes 4% ilma tarbijahinnaindeksi muutust 

arvestamata.  Samas on tööjõukulude prognoosil arvestatud ka asjaoludega, et 

prognoosiperioodil viiakse ellu projekte, millised kas oluliselt laiendavad 

teeninduspiirkondi (Taebla, Rannaküla) või tekib uus teeninduspiirkond (Luigu). 

Sellest tulenevalt suureneb 2025.aastal tööjõukulu võrreldes eelmise aastaga 5% 

võrra tarbijahinnaindeksi muutust arvestamata. 
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Veetootmise materjalide ja teenuste kulude osas on muutuse aluseks vastava 

prognoosiperioodil tarbijahinnaindeksi mõju, millele mõningatel aastatel lisandub 

tulenevalt arendusprojektide iseloomust kas siis kulusid vähendav või suurendav 

mõju. Kulude arvestamise aluseks on 2018.aasta ettevõtte Lääne-Nigula valla 

asulates ühisveevärgi  haldamise 2018.aasta kulu, millele on 2019.aastal juurde 

arvestatud poolaasta näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkondade 

vastava valdkonna opereerimise kulu.  Kulud on prognoositud vähenema võrreldes 

eelneva aasta näitajaga tulenevalt arendusprojektide elluviimisest ilma 

tarbijahinnaindeksi mõju arvestamata 2021.a 10% (Nõva arendusprojekti mõju ning 

kaugjuhtimise sisseviimine Nõvas, Rannakülas ja Varikus).  Kulud on prognoositud 

suurenema võrreldes eelneva aasta näitajaga tulenevalt Taebla veevärgi 

laiendamisest ilma tarbijahinnaindeksi mõju arvestamata 2025.a 5% võrra, Luigu 

ühisveevärgi rajamisest 2026.a 2,5% võrra ning Pälli ühisveevärgi laiendamisest 

2027.a 1% võrra. 2024.aastal on eeldatud, et ühelt poolt Variku ja Piirsalu 

süsteemide rekonstrueerimise mõju kulude kokkuhoiule ning teisalt Rannaküla 

ühisveevärgi laiendamise mõju kulude kasvule tasakaalustavad üksteist. 

Reoveepuhastuse materjalide ja teenuste kulude osas on muutuse aluseks 

vastava prognoosiperioodil tarbijahinnaindeksi mõju, millele mõningatel aastatel 

lisandub tulenevalt arendusprojektide iseloomust kas siis kulusid vähendav või 

suurendav mõju.  Kulude arvestamise aluseks on 2018.aasta ettevõtte Lääne-Nigula 

valla asulates reoveekäitluse ja -kogumise  haldamise 2018.aasta kulu, millele on 

2019.aastal juurde arvestatud poolaasta näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ 

teeninduspiirkondade vastava valdkonna opereerimise kulu. Kulud on prognoositud 

vähenema võrreldes eelneva aasta näitajaga tulenevalt arendusprojektide 

elluviimisest ilma tarbijahinnaindeksi mõju arvestamata 2021.a 10% (Nõva 

arendusprojekti mõju ning kaugjuhtimise sisseviimine Nõvas, Rannakülas ja Varikus).  

Kulud on prognoositud suurenema võrreldes eelneva aasta näitajaga tulenevalt 

Taebla ühiskanalisatsiooni laiendamisest ilma tarbijahinnaindeksi mõju arvestamata 

2025.a 5% võrra, Luigu ühiskanalisatsiooni rajamisest 2026.a 2,5% võrra ning Pälli 

ühiskanalisatsiooni laiendamisest 2027.a 1% võrra.  2024.aastal ühelt poolt Variku ja 

Piirsalu süsteemide rekonstrueerimise mõju kulude kokkuhoiule ning teisalt 

Rannaküla ühiskanalisatsiooni laiendamise mõju kulude kasvule tasakaalustavad 

üksteist. 

Masinate ülalpidamiskulude muutuse aluseks on eelduslikult prognoosiperioodil 

ainult tarbijahinnaindeksi mõju. Kulude arvestamise aluseks on 2018.aasta ettevõtte 

Lääne-Nigula valla asulates masinapargi haldamise 2018.aasta kulu, millele on 

2019.aastal juurde arvestatud poolaasta näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ 

teeninduspiirkondade vastava valdkonna opereerimise kulu. Võimalikud kulude 

muutused arendusprojektide elluviimisest tulenevalt on koondatud ühisveevärgi ja 

ühiskanalisatsiooni materjalide ja teenustega seotud kulude alla. 

Administratiivkulude muutuse aluseks on eelduslikult prognoosiperioodil ainult 

tarbijahinnaindeksi mõju.  Kulude arvestamise aluseks on 2018.aasta ettevõtte 

Lääne-Nigula valla asulates 2018.aasta administratiivkulu, millele on 2019.aastal 

juurde arvestatud poolaasta näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ 

teeninduspiirkondade vastava valdkonna opereerimise kulu. Võimalikud kulude 

muutused arendusprojektide elluviimisest tulenevalt on koondatud personalikulude 

ning ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni materjalide ja teenustega seotud kulude alla. 

“Muud tegevuskulud” (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, koolituskulud, 

lähetuskulud,  üldruumide ja -kinnistute majandamiskulud) osas on eeldatud, et 

arendusprojektidest tulenevalt need kulud ei muutu, seega on muutuse aluseks 

vastava kululiigi osas prognoosiperioodil ainult tarbijahinnaindeksi mõju. Kulude 

arvestamise aluseks on 2018.aasta ettevõtte Lääne-Nigula valla asulates  muude 

tegevuskulude valdkondade 2018.aasta kulu, millele on 2019.aastal juurde 

arvestatud poolaasta näitajate alusel endise Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkondade 

vastava valdkonna opereerimise kulu. 
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Kuna olemasolevalt on pikaajaliste debitoorsete võlgade osakaal ettevõtete ja 

ka tulevase ühisettevõtte jaoks marginaalne, on taandatud see tasemele 0. 

Veemajandusinvesteeringute kulumi (vt tabel 6.24) prognoosil on plaanitavate 

Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla arendusprojektide osas arvestatud 

eeldustega, millised on kirjeldatud käesoleva peatüki tabelis 6.10. Omakapitali 

aastaseks kulumiks on arvestatud enne 2019.aastat arvele võetud põhivara osas, 

millele 2019.a lisandub põhivara kulum lisandunud Nõva, Rannaküla, ja Variku osas   

Haapsalu Veevärk AS-il Lääne-Nigula valla teenuspiirkondade veemajandusega 

seotud finantskohustused puuduvad.  Samuti ei ole neid planeeritud kavandatavate 

arendusinvesteeringute elluviimisel või arendusprojektide omaosaluste katmiseks. 



Tabel 6.27. Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veemajanduse tegevuskulud 2018 ja prognoos kuni 2032 

(€) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Hinnamuutuse indeks (%)   2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 

MUUTUVKULUDE ÜHIKHINNAD               

Elektrikulu reoveepuhasti ja –pumplad (€/m3) 0,21 0,22 0,23 0,22 0,23 0,23 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 

Elektrikulu ühisveevärk (€/m3) 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 

Vee-erikasutustasu (€/m3)  0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,12 

Reovee saastetasu (€/m3) 0,03 0,16 0,16 0,05 0,05 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Kemikaalid veetöötlus (€/m3) 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 

Kemikaalid reoveepuhastus (€/m3) 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 

TOOTMISMAHUD               

Toodetav vesi (m3) 106914 108938 107447 106603 105755 104976 105311 105017 106774 108630 107707 106886 106026 105142 

Reovesi reoveepuhastitesse (m3) 84234 86886 86285 85610 84933 84311 84535 85844 88254 89167 88413 87742 87039 86316 

MUUTUVKULUD               

Elektrikulu reovesi(€) 17634 19514 19786 19076 19304 19546 19990 20705 21712 22375 22630 22907 23178 23446 

Elektrikulu joogiveevarustus (€) 16878 18221 18350 17912 18125 18352 18778 19100 19809 20556 20789 21043 21291 21536 

Vee-erikasutustasu (€) 9511 9982 10062 10183 10304 10432 10675 10858 11260 11685 11818 11962 12103 12242 

Reovee saastetasu (€) 2516 13479 13680 4569 4623 4681 2872 2975 3120 3215 3252 3292 3331 3369 

Kemikaalid veetöötlus (€) 378 394 397 402 406 412 421 428 444 461 466 472 477 483 

Kemikaalid reoveepuhastus (€) 535 612 621 628 636 644 658 682 715 737 745 754 763 772 

PÜSIKULUD               

Tööjõukulu 105577 128248 131070 128343 130910 133528 136199 145869 148786 151762 154797 157893 161051 164272 

Hooldus (sh.kaubad, toore), vesi 5183 9082 9282 8521 8691 8865 9042 9684 10125 10431 10639 10852 11069 11290 

Hooldus (sh.kaubad, toore), kanal. 10210 10606 10839 9950 10149 10352 10559 11309 11824 12181 12424 12673 12926 13185 

Administratiivkulud 13598 16248 16606 16938 17276 17622 17974 18334 18701 19075 19456 19845 20242 20647 

Masinate kulud 12340 15022 15352 15659 15972 16292 16618 16950 17289 17635 17987 18347 18714 19088 

Muud kulud  10913 13608 13907 14185 14469 14758 15053 15354 15661 15975 16294 16620 16952 17292 

Debitoorsete võlgade provisjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TEGEVUSKULUD KOKKU 204361 254008 258933 245336 249824 254428 257761 271139 278287 284889 290087 295435 300858 306367 

Tabel 6.28 Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veemajanduse kulum 2018 ja prognoos kuni 2032 (€) 

Aasta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Olemasoleva põhivara kulum 43137 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 43654 

ÜVK arendusprojektide kulum 0 0 0 5394 5394 5394 10637 21302 26180 27885 27885 27885 27885 27885 

KULUM KOKKU 43137 43654 43654 49048 49048 49048 54291 64956 69834 71539 71539 71539 71539 71539 

 

 



6.8.2.2. Veeteenuste hindade prognoos, tegevustulud ja veeteenuste 

kulukus majapidamiste jaoks 

Veeteenuse käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on olnud alates 01.01.2018 

Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla Taebla, ja Palivere alevikus ning Linnamäe, 

Nigula, Pälli, Piirsalu, Sutlepa ja Pürksi külades järgmised: 

- vesi: eraisikud 0,98 €/m3, juriidilised isikud 1,33 €/m3; reovesi: eraisikud 

1,419 €/m3, juriidilised isikud 1,419 €/m3; 

Veeteenuse käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid on alates 01.01.2018 Haapsalu 

Veevärk AS Lääne-Nigula valla Risti alevikus järgmised: 

- vesi: eraisikud 0,957 €/m3, juriidilised isikud 1,101 €/m3; reovesi: eraisikud 

1,397 €/m3, juriidilised isikud 1,533 €/m3; 

Veeteenuse käibemaksuta ühikhinnad ehk tariifid Lääne-Nigula valla endise Nõva Kilk 

OÜ teenuspiirkonnas (Nõva, Rannaküla, Variku) on olnud alates piirkonna 

ühendamisest Haapsalu Veevärk AS-iga 2019.a alguses järgmised: 

- vesi: eraisikud 1,95 €/m3, juriidilised isikud 1,95 €/m3; reovesi: eraisikud 2,52 

€/m3, juriidilised isikud 2,52 €/m3. 

Veeteenuste hindade ja tegevustulude prognoosimisel on lähtutud järgnevast: 

- müüdava joogivee ja heitveeteenuse kogused baseeruvad 

nõudlusanalüüsil; 

- 2019.aastal teenustasud ei muutu; 

- valla suurima hinnapiirkonna ühikhindadega ühtsustatakse eelduslikult 

ühikhinnad Nõvas, Rannakülas ja Varikus, kus ühikhinnad on 

olemasolevalt tunduvalt kõrgemad teistest piirkondadest.  Risti alevikus, 

kus erinevalt teistest asulatest erinevad füüsiliste ja juriidiliste isikute 

ühikhinnad, on planeeritud eelnevast strukturaalsest erinevusest 

tulenevalt eraldi ühikhindade kehtima jäämist, kuid ühikhinnad on 

eeldatud muutuma edasiselt samas suhtelises määras, kui suurima 

füüsilistele ja juriidilistele isikutele võrdsustatud hinnapiirkonna 

teenustasud; 

- tariifidest saadavast tulust ning muude veemajandusteenuste müügist 

tekkiv tuluvoog peaks katma tegevustulud ja põhivara omakapitali 

kulumi. Olemasolevatest teenustasudest saadav tuluvoog ei kata 

tegevustulusid ja omakapitali kulumit kuni aastani 2022, sellest ajast 

alates katab prognoositavate tariifitasemete juures piirkonna tuluvoog 

tegevustulud ja omakapitali kulumi; 

- tariifidest ja abonenttasudest tekkiv tuluvoog peab võimaldama 

veemajandusinvesteeringuteks võetud ja võetavate  finantskohustuste 

laenukattekordaja täitmise tagasimaksmisperioodil ehk olema vähemalt 

1,25 korda suurem kui tegevuskulude ja laenukattekulude summa; 

- tulenevalt siseriikliku veemajandusprogrammi reeglitest peaks vee-

ettevõte, milline taotleb investeeringutoetust, investeeringu 

mõjuperioodil kas säilitama veemajandusteenuse kulukuse taseme või 

seda tõstma. Tulenevalt Ühtekuuluvusfondi veemajandusprogrammi 

Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014-2020 reeglitest peaks 

Ühtekuuluvusfondist rahastatud investeeringu mõjuperioodil 

veemajandusteenuse kulukuse tõstma tasemeni 1,5% leibkonnaliikme 

sissetulekust. Haapsalu Veevärk AS sai eelnimetatud eelarveperioodil 

veemajandusprojektile Ühtekuuluvusfondi rahastuse ettevõtte Haapsalu 

ja Uuemõisa piirkondade veemajandustaristu arendamiseks, kus 

olemasolevalt kehtivad ühtsed teenustasud Lääne-Nigula valla asulatega 
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(va Risti ja enne 2019.a Nõva Kilk OÜ teeninduspiirkonda kuulunud 

asulad). Lääne-Nigula valla Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonnas oli 

teenusekulukus arvestades statistikaameti maakonnakeskmisi andmeid 

leibkonnaliikme sissetuleku kohta 2018.a 1,07% - seoses 

Ühtekuuluvusfondi teenusekulukuse reeglite täitmisega on eeldatud 

2022.a veeteenuste kulukuse tõusu 1,50% tasemele leibkonnaliikme 

sissetulekust, mis võimaldaks piirkonnasisese veemajanduse tuluvooga 

ka tegevuskulude ja omakapitali katmise;  

- veeteenuste kulutuste tase ei tohiks eramajapidamistele ületada 

tarbimistaseme 150 l/in/p juures (seejuures on mõeldud nii ühisveevärgi 

kui ka ühiskanalisatsiooni tarbimist) 4% piirkonna leibkonnaliikme 

netosissetulekust; 

- olemasolevalt abonenttasud puuduvad ning nende kehtestamist ei 

prognoosita. 

Kuna taotlus  veeteenuse  tasumäärade muutmiseks esitatakse vee-ettevõtte kui 

terviku näitajate põhiselt, võib ettevõtte kui terviku teenustasude muutumise 

dünaamika erineda käesolevast analüüsist, kus Haapsalu Veevärk AS seisukohast 

lähtuvalt on analüüsitud ainult arengukava subjektiks oleva Lääne-Nigula valla 

teeninduspiirkondi.     



Tabel 6.29. Haapsalu Veevärk AS müügimahud 2018 ja prognoos kuni 2032 Lääne-Nigula valla teeninduspiirkondades 

Müügimaht/aastad 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elanikud (vesi, m3) 71696 73583 72931 72200 71467 70793 70225 71459 73008 74644 73833 73111 72354 71577 

sh Taebla, Linnamäe, 
Noarootsi, Palivere, Piirsalu prk 

61225 60641 60104 59502 58897 58342 57745 59105 60779 62537 61859 61256 60624 59975 

sh Risti prk 10471 10371 10279 10177 10073 9978 9876 9776 9678 9581 9475 9381 9283 9181 

sh Nõva, Rannaküla, Variku prk 0 2570 2547 2522 2496 2473 2604 2578 2552 2526 2498 2474 2448 2421 

Ettevõtted (vesi, m3) 19596 20310 20310 20310 20310 20310 21040 21040 21040 21040 21040 21040 21040 21040 

sh Taebla, Linnamäe, 
Noarootsi, Palivere, Piirsalu prk 

18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 18014 

sh Risti prk 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 1582 

sh Nõva, Rannaküla, Variku prk 0 714 714 714 714 714 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 1444 

Elanikud (reovesi, m3) 65930 67910 67309 66635 65958 65336 64829 66138 68549 69462 68708 68036 67333 66611 

sh Taebla, Linnamäe, 
Noarootsi, Palivere, Piirsalu prk 

56884 56341 55843 55283 54721 54205 53651 55073 57595 58617 57983 57418 56826 56218 

sh Risti prk 9046 8960 8880 8791 8702 8620 8532 8446 8360 8277 8186 8104 8019 7932 

sh Nõva, Rannaküla, Variku prk 0 2609 2586 2560 2534 2510 2647 2620 2594 2568 2539 2514 2488 2461 

Ettevõtted (reovesi, m3) 18304 18976 18976 18976 18976 18976 19706 19706 19706 19706 19706 19706 19706 19706 

sh Taebla, Linnamäe, 
Noarootsi, Palivere, Piirsalu prk 

16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 16741 

sh Risti prk 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 

sh Nõva, Rannaküla, Variku prk 0 671 671 671 671 671 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 

Vesi müüdud kokku (m3) 91292 93892 93240 92510 91776 91102 91265 92498 94048 95684 94872 94150 93394 92617 

Reovesi müüdud kokku (m3) 84234 86886 86285 85610 84933 84311 84535 85844 88254 89167 88413 87742 87039 86316 

 
Tabel 6.30. Haapsalu Veevärk AS tasumäärad Lääne-Nigula vallas 2018-2019 ja tasumäärade prognoos alates 2020, (€) 

Tariif €/m³ käibemaksuta 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

TAEBLA, PALIVERE, ORU, NOAROOTSI 
PRK, EL (VESI) 

0,98 0,98 1,20 1,20 1,53 1,53 1,59 1,59 1,65 1,65 1,73 1,73 1,80 1,80 
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RISTI PRK, ELANIKUD (VESI) 0,96 0,96 1,17 1,17 1,49 1,49 1,55 1,55 1,61 1,61 1,69 1,69 1,76 1,76 

NÕVA, RANNAKÜLA, VARIKU PRK 
ELANIKUD (VESI) 

  1,95 1,20 1,20 1,53 1,53 1,59 1,59 1,65 1,65 1,73 1,73 1,80 1,80 

TAEBLA, PALIVERE, ORU, NOAROOTSI 
PRK, JUR (VESI) 

0,98 0,98 1,20 1,20 1,53 1,53 1,59 1,59 1,65 1,65 1,73 1,73 1,80 1,80 

RISTI PRK, JUR ISIKUD (VESI) 1,40 1,40 1,70 1,70 2,18 2,18 2,27 2,27 2,35 2,35 2,47 2,47 2,57 2,57 

NÕVA RANNAKÜLA, VARIKU PRK, JUR 
ISIKUD (VESI) 

  1,95 1,20 1,20 1,53 1,53 1,59 1,59 1,65 1,65 1,73 1,73 1,80 1,80 

TAEBLA, PALIVERE, ORU, NOAROOTSI 
PRK, EL (REOVESI) 

1,42 1,42 1,73 1,73 2,22 2,22 2,31 2,31 2,39 2,39 2,51 2,51 2,61 2,61 

RISTI PRK, ELANIKUD (REOVESI) 1,10 1,10 1,34 1,34 1,72 1,72 1,79 1,79 1,86 1,86 1,94 1,94 2,02 2,02 

NÕVA, RANNAKÜLA, VARIKU PRK, 
ELANIKUD (REOVESI) 

  2,34 1,73 1,73 2,22 2,22 2,31 2,31 2,39 2,39 2,51 2,51 2,61 2,61 

TAEBLA, PALIVERE, ORU, NOAROOTSI 
PRK, JUR (REOVESI) 

1,42 1,42 1,73 1,73 2,22 2,22 2,31 2,31 2,39 2,39 2,51 2,51 2,61 2,61 

RISTI PRK, JUR ISIKUD (REOVESI) 1,53 1,53 1,87 1,87 2,39 2,39 2,49 2,49 2,58 2,58 2,71 2,71 2,82 2,82 

NÕVA, RANNAKÜLA, VARIKU PRK, JUR 
ISIKUD (REOVESI) 

  2,34 1,73 1,73 2,22 2,22 2,31 2,31 2,39 2,39 2,51 2,51 2,61 2,61 

 
Tabel 6.31. Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla piirkondade veeteenuste tulud 2018 ning tuluprognoos kuni 2032 (€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Tariifitulu elanikud (vesi) 70021 74365 86908 86037 109008 107981 111443 113411 120201 122907 127368 126122 129860 128465 

Tariifitulu ettevõtted (vesi) 19864 21255 25087 25087 32111 32111 34571 34571 35860 35860 37570 37570 39087 39087 

Tariifitulu elanikud (reovesi) 90678 95919 113079 111946 141835 140498 145052 148114 159446 161674 167545 165908 170828 168996 

Tariifitulud ettevõtted (reovesi) 26152 27723 33067 33067 42326 42326 45719 45719 47424 47424 49685 49685 51692 51692 

Abonenttulu (vesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Abonenttulu (reovesi) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muud veemajandustulud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

KOKKU 206715 219262 258141 256138 325281 322916 336785 341815 362930 367864 382168 379285 391467 388241 
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Tabel 6.32. Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla veemajanduse tegevuskulude katmine, tulem ja tegevusrentaablus 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

TEGEVUSTULUD (€) 206715 219262 258141 256138 325281 322916 336785 341815 362930 367864 382168 379285 391467 388241 

TEGEVUSKULUD (€) 204361 254008 258933 245336 249824 254428 257761 271139 278287 284889 290087 295435 300858 306367 

OMAKAPITALI KULUM (€) 43137 43654 43654 49048 49048 49048 54291 64956 69834 71539 71539 71539 71539 71539 

VEEMAJANDUSE EBITDA (€) 2354 -34746 -792 10802 75457 68488 79024 70676 84643 82975 92081 83851 90609 81874 

VEEMAJANDUSE EBIT (€)* -40783 -78400 -44446 -38247 26408 19439 24733 5719 14810 11436 20542 12311 19070 10335 

TEGEVUSRENTAABLUS (%) -19,7% -35,8% -17,2% -14,9% 8,1% 6,0% 7,3% 1,7% 4,1% 3,1% 5,4% 3,2% 4,9% 2,7% 

*arvestatud vastavalt Konkurentsiameti juhendmetoodikale ainult omakapitaliga soetatud põhivara kulumiga 
 

 
Tabel 6.33. Veemajandusteenuste keskmise kulukuse arvestus Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula teeninduspiirkondades 

2018 ning teenuskulukuse prognoos kuni 2032 

 NÄITAJA 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Elanike keskmine vee ühiktarbimine l/p/in 75,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,8 73,9 73,5 73,1 73,1 73,1 73,1 73,0 

Elanike keskmine reovee ühiktarbimine l/p/in 73,6 71,8 71,8 71,8 71,8 71,8 72,0 72,2 72,6 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 

Kaalutud keskmine veetariif (€/m3) 0,98 1,01 1,19 1,19 1,53 1,53 1,59 1,59 1,65 1,65 1,73 1,73 1,79 1,79 

Kaalutud keskmine reoveetariif (€/m3) 1,38 1,41 1,68 1,68 2,15 2,15 2,24 2,24 2,33 2,33 2,44 2,44 2,54 2,54 

Teenuskulu kuus keskmisel ühiktarbimisel (€) 6,39 6,42 7,60 7,60 9,73 9,73 10,15 10,18 10,58 10,46 10,96 10,96 11,40 11,40 

Leibkonnaliikme keskmine sissetulek kuus (€) 599 612 625 638 650 664 677 690 704 718 733 747 762 777 

Teenuse kulukus (%) 1,07% 1,05% 1,22% 1,19% 1,50% 1,47% 1,50% 1,47% 1,50% 1,46% 1,50% 1,47% 1,50% 1,47% 
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Tabel 6.34. Haapsalu Veevärk AS Lääne-Nigula valla teenuspiirkondade veemajanduse rahavood, (€) 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

SISSETULEKUD: 
FINANTSEERIMINE, 

SA KIK 
0 0 158862 0 0 931593 906914 278308 68214 0 0 0 0 0 

SISSETULEKUD: 
FINANTSEERIMINE, 

VALLAVALITSUS 
0 0 99277 0 0 300371 325378 119275 29235 0 0 0 0 0 

SISSETULEKUD: 
TEGEVUSTULUD 

206715 219262 258141 256138 325281 322916 336785 341815 362930 367864 382168 379285 391467 388241 

VÄLJAMINEKUD: 
INVESTEERIMINE 

0 0 258139 0 0 1173612 1256971 397583 97449 0 0 0 0 0 

VÄLJAMINEKUD: 
TEGEVUSKULUD 

204361 254008 258933 245336 249824 254428 257761 271139 278287 284889 290087 295435 300858 306367 

VÄLJAMINEKUD: 
LAENUDE 

TAGASIMAKSED 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VÄLJAMINEKUD: 
LAENUINTRESSID 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RAHAVOOG 2354 -34746 -792 10802 75457 126839 54345 70676 84643 82975 92081 83851 90609 81874 

KUMULATIIVNE 
RAHAVOOG 

2354 -32392 -33183 -22382 53075 179914 234259 304935 389579 472554 564634 648485 739094 820968 
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7. ÜVK arendamise kava lisade nimekiri 

 

Lisa 1 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni skeemid 

    

 
 

 


